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Nuove costruzioni

Demolizioni

LEGENDA

Percorso di uscita di sicurezza orizzontale

Percorso di uscita di sicurezza verso il basso
Struttura resistente al fuoco REI 90

Struttura resistente al fuoco REI 60

Struttura resistente al fuoco REI 30
Luce di sicurezza/emergenza
Uscita di sicurezza

Estintore mobile a parete a Schiuma

Estintore mobile a parete a POLVERE (CO ,per QE)

Naspo D.N. 25

Idrante esistente da dismettere

Quadro elettrico

@® Pulsante di sgancio energia elettrica
= (impianto sottotensione)
“RE1 120 Porta REI 120 con chiusura automatica

Porta REI 60 con chiusura automatica

REI 60
REI 30 Porta REI 30 con chiusura automatica
B Pulsante di allarme ad inserzione manuale
> Valvola di intercettazione
N .
P.R.) Punto di Raccolta
N

Idrante soprassuolo con n°® 2 attacchi UNI 70 con

‘ cassetta contenente n°2 manichette da 30 m e
lancia con bocchello da 16 mm

Linea rete antincendio anello di distribuzione

Distanza di protezione.
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