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TERMICA

COMPONENTI ELETTRICI

Quadro elettrico centrale termica

Valvola d’intercettazione a sfera

Linea adduzione gas metano

Murature con caratteristiche di resistenza al fuoco RElI 120
Caldaia a condensazione alimentata a gas metano

Paradigma ModuPower 210 (Pot. termica installata 40—205kW)
Scambiatore a piastre

Pompa a gqiri variabili circuito riscaldamento Scuola
DAB Evoplus D 120/280.50 M (Pot. 530W/230V)

Pompa a giri variabili circuito primario
DAB Evoplus B 120/250.40 M (Pot. 465W/230V)
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