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UTENZA: QERV
AUSILIARI AUTOMAZIONE
INTERRUTTORE
CIRCUITO E/O UTENZA GENERALE BOBINA CANCELLO
SGANCIO CARRABILE
Numero circuito 00 01 02
Potenza effettiva (KW)
Poli 4 2 2
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN
Corrente d'impiego Ib (A)
Codice articolo 10,3x38mm
In (A)/Taratura 50 2 10
Potere d’interruzione (KA) 6 4,5
Curva C C
I.diff_(A)/T.diff (s) AC — 1 AC - 0,03
Ritardo Magnetico (s)
Rapp.Trasf.
Potenza (VA)
Sigla cavo FG160R16 FG70R
Sezione fase (mm) 16,0 1,5
Sezione neutro linea (mm) 16,0 1,5
Lunghezza linea totale (m) 35m
Caduta di tensione (% V) <1-1,5
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UTENZA: QEG u D
SPD QUADRO SERVIZI|  QUADRO SCALA PRESE F.M. PRESE FM. PRESE F.M.
creuno £/ UTEzA “Goheoar | PROTEONE | Sk | RAE | or | PRI PR | INEREE | DR
SOVRATENSIONI |~ ~QEPS- —QECT- DISABILI P.RIALZATO
Numero circuito 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Potenza effettiva (KW)
Poli 4 4 2 2 2 4 2 2 2
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N LIN L2N L3N L1L2L3N LIN L2N L3N
Corrente d'impiego Ib (A) CLASSE Il
Codice articolo T2/20KA
In (A)/Taratura 63 1KV(5KA) 25 16 16 16 16 16 16
Potere d’interruzione (KA) 6,0 1,2Kv(10KA) 4,5 45 4,5 6 4,5 4,5 45
Curva C C C C C C C C
Ldiff (A)/T.diff (s) AC - 0,03 AC - 0,03 AC - 0,03 AC - 0,03 AC - 0,03
Ritardo Magnetico (s)
Rapp.Trasf.
Potenza (VA)
Sigla cavo FS17 FS17 FS17 FS17 FS17 FS17 FS17
Sezione fase (mm)’ FG16R16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Sezione neutro linea (mm) 16,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Lunghezza linea totale (m) 16,0
Caduta di tensione (% V)
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UTENZA: QEG
AULA AULA
CIRCUITO E/0 UTENZA PRESE F.M. INFORMATICA PROIEZIONI GENERALE LUCE LUCE AULE LUCE SERVIZI LUCE AULE LUCE SERVIZI
P.PRIMO (n.11) (n.12) ILLUMINAZIONE | PIANO SEMINT. | PIANO RIALZATO | PIANO RIALZATO | PIANO PRIMO PIANO PRIMO
Numero circuito 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Potenza effettiva (KW)
Poli 2 2 2 4 2 2 2 2 2
Fasi della linea LIN L2N L3N L1L2L3N LIN L2N L2N L3N L3N
Corrente d'impiego Ib (A)
Codice articolo
In (A)/Taratura 16 16 16 16 10 10 10 10 10
Potere d’interruzione (KA) 4,5 4,5 4,5 6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Curva C C C C C C C C C
I.diff_(A)/T.diff (s) AC — 0,03 AC — 0,03 AC — 0,03 AC — 0,3
Ritardo Magnetico (s)
Rapp.Trasf.
Potenza (VA)
Sigla cavo FS17 FS17 FS17 FS17 FS17 FS17 FS17 FS17
Sezione fase (mm) 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione neutro linea (mm) 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Lunghezza linea totale (m)
Caduta di tensione (% V)
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UTENZA: QEG (PREDISPOSIZIONE)
EMERGENZA CIRCUITO ALIMENTATORE
CIRCUITO E/O UTENZA SCORTA AUSILIARI CENTRALINA CENTRALINA AUSILIARIO 230V + TIMER SCORTA
/ ANTINTRUSIONE ANTINCENDIO TIMER BADENIE BADENIE
Numero circuito 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Potenza effettiva (KW)
Poli 2 2 2 2 2 2
Fasi della linea LIN L3N L3N L3N L3N L3N
Corrente d'impiego Ib (A)
Codice articolo
In (A)/Taratura 10 16 10 10 10
Potere d’interruzione (KA) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Curva C C C C C
I.diff_(A)/T.diff (s) AC — 0,03
Ritardo Magnetico (s)
Rapp.Trasf. 230/12
Potenza (VA) 63VA
Sigla cavo FS17 FS17 FS17 FS17 FS17
Sezione fase (mm) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione neutro linea (mm) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Lunghezza linea totale (m)
Caduta di tensione (% V)
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Quadro
Generale Scuola (QEG)

Tipo Involucro :
Quadro serie LDX-400 Bticino IP43

Ingombro totale [mml :
850 x 1,000 x 217

Bticino

PORTELLO IN CRISTALLO

BARRA DI TERRA

°

9780

°

[Il diesgno & solo indicativo]
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UTENZA: QEPS
CIRCUITO E/O UTENZA GENERALE PRESE F.M. LUCE BACND, DBl SERZ\\I;ZI
Numero circuito 00 01 02 03
Potenza effettiva (KW)
Poli 2 2 2 2 2
Fasi della linea LIN LIN LIN LIN LIN
Corrente d'impiego Ib (A)
Codice articolo
In (A)/Taratura 25 16 10 6
Potere d’interruzione (KA) 4,5 4,5 4,5
Curva C C c
Ldiff (A)/T.diff (s) AC — 0,03
Ritardo Magnetico (s)
Rapp.Trasf. 230/12
Potenza (VA) 15VA
Sigla cavo NO7vV-K NO7v-K NO7V-K NO7V-K
Sezione fase (mm) 2,5 1,5 1,5 1,5
Sezione neutro linea (mm) 2,5 1,5 1,5 1,5
Lunghezza linea totale (m)
Caduta di tensione (% V)
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UTENZA: QECT
CENTRALE INTERRUTTORE | LUCE E PRESE AUSILIARI POMPA POMPA
CIRCUITO E/O UTENZA TERMICA GENERALE FM. (TELEGESTIONE) | CALDAIA PRIMARIO SECONDARIO
Numero_circuito 00 01 02 03 04 05 06 07
Potenza effettiva (KW) 1,1 0,465 0,530
Poli LIN LIN LIN LIN LIN LIN LIN
Fasi della linea 25 20 16 6 6 10 10
Corrente d'impiego Ib (A) 6 6 45 4,5 4,5 4,5 4,5
Codice articolo AC - 0,03
In (A)/Taratura c c c c c c c
Potere d’interruzione (KA)
Curva
I.diff_(A)/T.diff (s)
Ritardo Magnetico (s)
Rapp.Trasf.
Potenza (VA)
Sigla cavo FS17 FS17 FS17 FS17 FS17
Sezione fase (mm)’ 1,5/2,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione neutro linea (mm)* 1,5/2,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Lunghezza linea totale (m)
Caduta di tensione (% V)
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