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GAS METANO 20MBAR
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RESET

Pulsante di annullo chiamata di emergenza (RESET),

in scatola portafrutti da incasso

Pulsante di chiamata di emergenza a tiretto, in scatola

portafrutti da incasso, con allarme a ritenuta

Segnalazione di allarme ottico-acustica, in scatola

portafrutti da incasso

Predisposizione impiantistica costituita da cassetta di

derivazione ad incasso e tubazione flessibile

sottotraccia Ø32mm

Elettrovalvola

Valvola di intercettazione manuale (c.d. rubinetto)

Giunto filettato

Zona 2 per la presenza di gas metano ai sensi della

norma CEI EN 60079-10/1
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DETTAGLIO N.1

DETTAGLIO N.1

AREA CLASSIFICATA COME ESPLOSIVA PER LA PRESENZA DI GAS METANO:

- SE001: Punto di intercettazione automatico / manuale esterno. A = 0,09m

- SE002: Punto di intercettazione manuale interno. A = 0,08m

- SE003: Giunto filettato tubazione del gas. A = 0,05m

All'interno dell'area di rispetto non è ammessa la presenza di impianti elettrici se non in

esecuzione antidefragrante

LEGENDA SIMBOLI

NOTE:

1) Per  la classificazione delle aree a rischio di esplosione riferirsi alla relazione di calcolo allegata

all'elaborato ELE01

Stefano
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