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SNAM RETE GAS

San Donato Mitanese, 0 9 MAR 7076 Spett.le
COMUNE DI GORNATE OLONA

Piazza Parrocchetti, 1
21040 Gornate Olona (VA)

Prot. NORD/CAS/16/>59 UCC

Inviata ¥ PEC a:
camune. gorlate-olona@pec.regione.Jombardia.it

OGGETTO: Indizione Conferenza di Valutazione — prima seduta — VAS Programma
integrato LATI - via delle Industrie - localita Torba,

Con riferimento alla Vs. prot. n.1152 del 18/02/2016, la scrivente Snam Rete Gas SpA
trasmette la cartografia in formato digitale con riportato il tracciato indicativo delle nostre
condotte posate sul Vs, territorio e trasportanti gas naturale, le cui esatte posizioni Vi potranno
essere precisate in loco, ogni qualvolta si renda necessario, dal personale del Cenfro Snam
Rete Gas di Castellanza - Via Jucker, 24 - Castellanza - tel. 0331-501000.

I metanodotti Snam Rete Gas e le relative opere accessorie sono infrastrutture a rete
necessarie per svolgere I'attivita di trasporto del gas naturale, dichiarata di interesse pubblico
ai sensi dell'art. 8, comma 1, Decreto Legislativo 23.05.2000 n. 164.

Gli impianti sono progettati, costruiti ed eserciti nel rispetto del D.M. 24.11.1984 del
Ministero dellinterno “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione,
faccurmulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita non superiore a 0,8" {pubblicato sul
Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1985) e successive
modificazioni, nonché del D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante
‘Regola tecnica per la progettazione, costruzione, coifaudo, esercizio e sorveglianza delle
opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita non superiore a 0,8" (pubblicato
sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008), e in accordo
alle normative tecniche italiane ed internazionali. Sono realizzati con tubi in acciaio di qualita,
saldati di testa tra di essi e con curve ed altri pezzi speciali, Tutti | componenti delle condotte
presentano uno spessore adeguato alle condizioni di esercizio previste.

Le condotte interrate sono dotate di idoneo rivestimento avente lo scopo di proteggerle
dalle azioni aggressive del mezzo entro cui sono collocate e dalle corrosioni causate da

correnti elettriche naturali e disperse,
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L'azione protettiva del rivestimento viene integrata da sistemi di protezione catodica.

Al sensi dei citati D.M. 24.11.1984 e D.M. 17.04.2008. le condotte di trasporto vengono
classificate in funzione dei valori di pressione a cui vengono esercite.

Nel rispetto delle norme di sicurezza, lungo le condotte sonc installati dispositivi di
intercettazione del flusso del gas naturale, che sezionano le condotte stesse in tronchi di
lunghezza massima di 15 km per la 1* specie, di 10 - 6 km per la 2* specie e di 6 km per la 3
specie in caso di valvole telecontrollate. Le distanze di cui sopra si riducono rispettivamente a
10 km per la 1% specie, a 6 ~ 2 km per la 2* specie e a 2 km per la 3* specie in caso di valvole
a comando locale.

| dispositivi di intercettazione sono costituiti da aree di modeste dimensioni delimitate da
recinzioni metalliche e contenenti valvole di intercettazione ed eventuali apparecchiature di
controllo & comando a distanza,

Per la posa delle suddette condotte, la scrivente Societa ha ottenuto, oltre al nulla osta
€ concessione da parte degli Enti interessati, anche la costituzione di servitl di metanodotio sui
fondi privati interessati.

Segnaliamo  altresl che | metanodotti  sotto  elencati impongono  fasce di
rispetto/sicurezza variabili in funzione della pressione di esercizio, del diametro della condotta
e delle condizioni di posa che devono essere conformi a quanto previsto dai citati DM,
24.11.1984 e DM, 17.04.2008.

fascia di rispetto
Codice Implanto Descrizione DN m
4510470 Met. Morazzone ~ Gorla Minore 500 8,0048,00

Chiarimenti specifici in merito possono essere richiesti al sopra citato Centro Snam
Rate Gas.

Sia nei summenzionati decreti che negli atti di servitt di metanodotto, sono stabilite, tra
laltro, le fasce di rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti
con i nuclei abitati, i fabbricati isolati, le fognature, le canalizzazioni ed altre infrastrutture.

Si evidenzia altres] che | tracciati dei metanodotti riportati sul documento cartografico
allegato sono aggiornati alla data attuale, per cui, essendo essi soggetti a variazione di

tracciato o implementazioni, sara Vs. cura esclusiva richiedere I'aggiornamento.

Vogliate inoltre tenere in debita considerazione, nell'eventuale ubicazicne di nuovi
insediamenti, quanto riportato nel D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico
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recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo. esercizio e sorveglianza
delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita non superiore a 0,8, al
punti;

- 2.5.3 "Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone”,

- 1.8 “Gestione della sicurezza del sistema di trasporto”, il quale prevede che gli Enti locaii
preposti alla gestione det territorio debbano tenere in debito conto la presenza e
l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella
variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata
normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni
& nulla osta.

Considerata infine la rilevanza strategica nazionale e regionale delle nostre condotte,
necessarie per assicurare la fornitura di gas naturale alle utenze civili e industriali dell'intera
regione ed al fine di evitare una divulgazione non controllabile di informazioni inerenti
all'ubicazione delle nostre reti, riteniamo opportuno che la cartografia riportante | nostr impianti
venga utilizzata esclusivamente per i Vostri scopi istituzionali,

Nell'intento di garantire la necessaria sicurezza e continuita del trasporto di gas naturale
a mezzo condotta riteniamo doveroso pregarVi di estendere agli altri uffici Tecnici Comunali in
occasione del rilascio di nulla osta, permessi di costruire, comunicazioni comunali per opere di
qualsiasi genere (fabbricati, fognature, tubazioni, cavi di energia e telefonici, recinzioni, strade
etc.) linvito a prendere contatti con it Centro Snam Rete Gas sopra citato per l'individuazione di
aventuali interferenze e concordare conseguent] interventi.

RingraziandoVi per l'attenzione e la collaborazione dimostrataci, & gradita I'occasione
per porgere distink saluti,

All: cs.d
: SNAM RETE GAS
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Descrizione Stralcio:

“Dussmamamn,

DISEGN. | CONTR. |APPROV.

@E\JAM RETE GAS

SCALA f: 25000
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lipresente disegno e’ di proprieta’ aziendale - La societa" tutelera' i propri diritti




