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tettola
—FASCIA DI RISPETTO DI 1 m —FASCIA DI RISPETTO DI 1 m ricarica muletti
TRA LUCERNARIO E TRA LUCERNARIO E
IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO Superficie minima (A/25 di cui 10% di tipo SEa-SEb-SEc) = 238,68 mq
Superficie in progetto = 244 mq di cui:
e 220 mq SEe (chiusura permanente in pannelli bassofondenti)
PIANTA COPERTURA e 24 mq SEb (aperture dotate di sistema automatico con attivazione asservita da IRAI)
ORIZZONTALI E FINALI
Numero vie di esodo indipendenti = 7
Larghezza minima singola via di esodo orizzontale Ly =800 mm
Larghezza minima singola via di esodo orizzontale di progetto Lo, =1.200 mm
Flusso massimo via di esodo = 1.200 mm : 4,60 mm/persona = 260 persone
Affollamento massimo del compartimento = 10 persone
I I I FLUSSO TOTALE DI ESODO MASSIMO = 1.1820 persone > 10 persone = AFFOLLAMENTO MASSIMO
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