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STRUTTURE VERTICALI
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COMPONENTI FINESTRATI PONTI TERMICI
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GUARDIANIA

Studio Intraprogetti

Progettazione e consulenza
per l'impiantistica civile e industriale

Via Rigola, 25

28921 - Verbania Intra (VB)

tel./fax. (0323) 53338

e-mail: bruno@intraprogetti.it

CODICE | DESCRIZIONE STRUTTURA CODICE | DESCRIZIONE STRUTTURA CODICE | DESCRIZIONE STRUTTURA CODICE | DESCRIZIONE STRUTTURA
M1 Pannelli prefabbricati con taglio termico sp. 30 cm P1 Pavimento su vespaio aerato sp. 50 cm Wi Finestra 1324x150 Z1 P.T. Angolo sporgente (M1-M1)
M2 Parete esterna sp. 20 cm P2 Soletta interpiano sp. 50 cm W2 Finestra 635x150 72 P.T. Angolo sporgente (M1-M2)
M3 Uscita di sicurezza 120x210 cm P3 Soletta su esterno sp. 50 cm W3 Finestra 2429x150 73 P.T. Angolo sporgente (M2-M2)

M1o | Pannelli prefabbricati con taglio termico sp. P10 | Pavimento su vespaio (igloo) sp. 50 cm W4 | Finestra 529x150 74 P.T. Angolo rientrante (M1-M2)
30 cm + tamponamento interno sp. 10 cm
M11 | Parete interna blocco uffici/spogliatoi sp. 30 cm P20 Pavimento su vespaio (igloo) sp. 50 cm W5 Finestra 180x150 75 P.T. Parete-Pavimento (M1-P1)
M12 | Porta blocco uffici/spogliatoi sp. 4 cm P30 Pavimento su vespaio (igloo) sp. 50 cm W6 Portafinestra 241x270 76 P.T. Parete-Copertura (M1-S1)
M20 MMMHH_W Wm_wmccaomaﬂoo.: Mmm:o ﬁmd_ﬂoo sp. rm. Q ﬁ ﬁ NNJNJN W7 mwsmmqm 385x150 77 P.T. Serramento-Parete (M1)
ponamento Iterno sp. 1 cm W8 Finestra 437x150 78 P.T. Serramento-Parete (M2)
M21 | Parete interna blocco uffici/spogliatot sp. 30 CODICE | DESCRIZIONE STRUTTURA W9 | Finestra 162x150 710 | P.T. Angolo sporgente (M10-M11)
M22 | Porta blocco uffici/spogliatoi sp. 4 cm S1 Copertura piana sp. 50 cm W10 | Finestra 1792x150 Z11 P.T. Angolo sporgente (M11-M11)
M30 | Parete esterna isolata sp. 30 cm S2 Soletta interpiano sp. 50 cm W11 | Finestra 635x150 712 P.T. Parete-Copertura (M11-S10)
M31 | Porta esterna guardiania sp. 4 cm S10 | Soletta blocco uffici/spogliatoi sp. 33 cm W12 | Finestra 1324x150 Z13 | P.T. Parete-Pavimento (M11-P10)
S20 Soletta blocco uffici/spogliatoi sp. 33 cm W13 | Finestra 3324x150 714 P.T. Parete-Pavimento (M10-P10)
S30 | Copertura guardiania sp. 33 cm W14 | Finestra 1324x150 715 | P.T. Parete-Telaio (M10)
W15 | Finestra 3324x150 720 | P.T. Angolo sporgente (M20-M21)
W16 | Finestra 880x150 721 P.T. Angolo sporgente (M21-M21)
W17 | Finestra 110x150 722 P.T. Parete-Copertura (M21-S20)
W18 | Finestra 225x150 723 P.T. Parete-Pavimento (M21-P20)
W19 | Finestra 420x150 724 | P.T. Parete-Pavimento (M20-P20)
W20 | Finestra 200x150 725 | P.T. Parete-Telaio (M20)
W21 | Finestra 110x150 730 P.T. Angolo sporgente (M30-M30)
W22 | Finestra 650x150 731 P.T. Parete-Copertura (M30-S30)
W23 | Finestra 990x150 732 P.T. Parete-Pavimento (M30-P30)
W24 | Finestra 190x150 733 | P.T. Parete-Telaio (M30)
W25 | Finestra 120x140
W26 | Finestra 60x90
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