PIANTA ILLUMINAZIONE, PRESE E
QUADRISTICA

LEGENDA GUARDIANIA

T|D PRESA TRASMISSIONE DATI RJ 45 CATEGORIA "N” tipo
sy QUADRO GUARDIANIA N UTP se "T" = U, FTP se "T" = F, STP se 7" = S
DISPLAY RIPETIZIONE LCD PANNELLO SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICO

[]

PULSANTE MANUALE COMPLETO DI CARTELLO
INDICATORE DI POSIZIONE

APPARECCHIO ILLUMINANTE marca ERAL s.r.d. —
modello Edith FULL—LIGHT STANDARD — cod.
97855N00 — flusso luminoso 4725 Im — potenza
assorbita 45 W
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PIANTA RIVELAZIONE [INCENDI
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-®- RIVEL. OTTICO DI FUMO SOPRA CONTROSOFFITTO
-®& RIVELATORE OTTICO DI FUMO IN AMBIENTE X PUNTO LUCE A PARETE
(=) RIPETITORE OTTICO PER RIVELATORI, COLORE ROSSO X PUNTO LUCE A SOFFITTO
A PRESA TIPO UNEL/BIPASSO 2P+T In = 16 A — 250
u/B V (tipo P40) CON ALVEOLI SCHERMATI — IP30
LOCALI NON SORVEGLIATI DA RIVELATORI
SECONDO QUANTO DETTATO DALL’ART. 5.1.3
DELLA NORMA UNI 9795
rif. data: descrizione: rev.
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