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KEY-PLAN

COMUNE DI

MORNAGO
PROVINCIA DI VARESE

INTEGRATO DI INTERVENTO
PROGRAMMAPII

Il Responsabile del Procedimento

Adozione

Controdeduzioni

DELIBERAZIONE DI C.C.Approvazione

BURL.Pubblicazione DEL

n°.

n°.

DEL

DELIBERAZIONE DI C.C.n°. DEL

DELIBERAZIONE DI C.C.n°. DEL

Entrata in vigore

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. n°. DEL

ADOZIONE

AREA DI TRASFORMAZIONE  AT4: VIA STAZIONE

PII

CONTRATTO DI PARTENARIATO

TIGROS S.P.A.
MORNAGO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

MORNAGO PATRIMONIO
E SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

TIGROS S.P.A.

avv. Andrea Soncini
arch. Roberto Pozzi

avv. Alberto Rimoldi
ing. Enrico Moretti

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

ing. Salvatore Maria Migliore

-

AREA 4 - SERVIZI DI INTERESSE GENERALE:
Planimetria impianti CDZ e ACS, dispositivi elettrici

IMPIANTO CDZ - PIANTA PIANO TERRA

IMPIANTO CDZ - PIANTA PIANO COPERTURA

1:50

IMPIANTO ACS - PIANTA PIANO TERRA

IMPIANTO ACS - PIANTA PIANO COPERTURA

A4.05

LEGENDA TUBAZIONI

TUBAZIONE in rame per gas refrigeranti preisolati.

TUBAZIONE multistrato per impieghi riscaldamento con coibentazione a norma Appendice B D.P.R. 412/93. Gli spessori
indicati si riferiscono a materiale con conduttività di 0.040 W/m°C.

TUBAZIONE multistrato per impieghi sanitari con coibentazione a norma Appendice B D.P.R. 412/93. Gli spessori indicati si
riferiscono a materiale con conduttività di 0.040 W/m°C. Acqua calda sanitaria e ricircolo sanitario

Addolcitore

Bollitore tank in tank ACV modello: HR S600 duplex

unità interna Hitachi serie: Yutaki S80, modello: RWH-6.0NFE

Unità esterna Hitachi modello: RAS-5FSNME
Sistema mini VRF in pompa di calore 5HP
unità esterna Hitachi serie: Yutaki S80, modello: RAS-6WHNPE
Pompa di calore aria-acqua di tipo splittato 6HP, produzione acqua 80 °C
Unità interne Hitachi modello: RPK-1.5 FSR(H)M
Unità a parete per sistemi VRF

Collettore sanitario

Radiatore elettrico Zehnder serie:Toga elettrico, modello:TEC-150-050/AD-0008

Asciugacapelli elettrico

Asciugamano elettrico
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IMPIANTO DISPOSITIVI ELETTRICI - PIANTA PIANO TERRA

IMPIANTO DISPOSITIVI ELETTRICI - PIANTA PIANO COPERTURA
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