
3  - TRINCEA DRENANTE CON POZZI PERDENTI

CONDIZIONE DI CARRABILITA' CLASSE CHIUSINO

PEDONABILE CLASSE B125

CARRABILE LEGGERO CLASSE C250

CARRABILE NORMALE CLASSE D400

TUBO IN PEAD FESSURATO 180° 

ACQUA IN ARRIVO E IN USCITA AL SUCCESSIVO POZZO

CHIUSINO IN GHISA UNI EN124
(CLASSE VEDI TABELLA)

GEOTESSUTO IN POLIPROPILENE

350 gr/m² 

ELEMENTI CIRCOLARI
IN CLS FORATI

RIEMPIMENTO E SOTTOFONDO
IN GHIAIONE

STRATO DRENANTE

GRIGLIA ANTICADUTA

2  - CANALE GRIGLIATO DI RACCOLTA ACQUE

CANALE PREFABBRICATO

TUBO IN PVC

IN CLS

GRIGLIA L=15 cm

CONDIZIONE DI CARRABILITA' CLASSE GRIGLIA

CARRABILE LEGGERO CLASSE C250

CARRABILE NORMALE CLASSE D400

PEDONABILE CLASSE B125

UNI EN 124 (Vedi tabella)
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Caditoia 45x45 cm

Cameretta progetto acque meteoriche 80x80 cmC1

Rete acque meteoriche progetto

Rete acque meteoriche - allaccio caditoia / pluviale 160 mm

LEGENDA : 

Verso di scorrimento della fognatura

Diametro e pendenza tubazione
Ø200 - 1% 

Trincea drenante

Pozzo perdente  Ø 2m, h utile 2,5 m
PP

1

NOTE:
Prescrizioni per materiali (tutti marchiati CE):
- tubazioni a gravità esterne a norma UNI EN 1401 - SN8
- tutti i chiusini a norma UNI EN 124
  classe B125 (pedonale) D400 (carrabile)
- camerette e pozzetti a norma UNI EN 1917.

Fosso di scolo

Canale grigliato di raccolta acque larghezza 15 cm

Stazione di sollevamentoSS

Tubazione in pressione in PEAD

Mini trincea drenante
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