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Riscaldamento a pavimento

— Rivestimento del pavimento: Ceramica/Parquet

— Massetto flottante con additivo dosaggio 2,5 kg/mc
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NOTE PER LINSTALLAZIONE Attuatori elettrotermici

normalmente chiusi (220V)

Per la posa in opera dell'impianto di riscaldamento a pavimento & necessario
un solaio PERFETTAMENTE PIANO, eventuali rugositd superficiali vanno livellate
in precedenza.

| circuiti radianti posizionati nella zona dei collettori di distribuzione andranno
opportunamente coibentati con guaine in elastomero al fine di evitare il
surriscaldamento/sottoraffreddamento del pavimento.

La fornitura e la posa dell'eventuale materassino fonoassorbente andrd
definita con la DL edile.

La fornitura e la posa dell'eventuale pannello integrativo coibente andra

definita con la DL edile.

SCHEMA ELETIRICO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE
TERMOSTATI AMBIENTE PER IMPIANTO A

PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO

PIANTA PIANO INTERRATO — DISTRIBUZIONE CIRCUITI PANNELLI RADIANTI — scala 1:100 PIANTA PIANO TERRA — DISTRIBUZIONE CIRCUITI PANNELLI RADIANTI — scala 1:7100

Materiale plastico . TABELLA TIPO (specifiche del circuito)
lunghezza solante Guaina corrugata

in. 30 Guaina . negli attraversamenti
ik ol corrugata Zoccolino di tavolati o giunti

Circuito | Passo | m tubo
1A 10/15 139

Pavimentazione

ﬁ _._.czo_._mNN> CIRCUITO

isolante PASSI PRINCIPALI DEL CIRCUITO
0 perimetrale IDENTIFICATNVO APPARTAMENTO
) (L) NUMERO CIRCUITO
Allugtore elettrotermico_ || - DIMENSIONI CASSETTA/COLLETTORE Banda perimetrale~  _ARCESSEISSEEEE - | S NN
Valvola manuole _Valvola g sfera DIMENSIONI CASSETTA \'_USCITE | (L)=COLLETTORE | (8)=COLLETTORE COMPOSIZIONE DEL CALCESTRUZZO
di sfogo aria intercetiazione mm n mm pollici SPESSORE MINIMO bbia 04-08 1
sapoia U,4—0, mc
Rubinetto mod.660 DIN: 600,/660(L)xB60,/980(H)x80,/130(P) 2 300 E N_Vwﬁ_%oﬁ%o%%g po— 300k
et o [ emomero|_ToS680 DI B00/6R00BR0/SBUMED/AP) | 3 | w0 ¥ Comatto , acquo_(indiati) () 55105 T z — —
M%m_%%ho o it mod.660 DIN: 600,/660(L)x860,/980(H)x80,/130(P) 4 400 E PARTICOLARE GIUNTO DI DILATAZIONE 5090ma™o Ciunto di diatant am.ﬁ. T
: unto di ailatazione 0] ITIvo
Vavola manue__| AR B A mod.660 DIN: 600,/660(L)x860,/980(H)x80,/130(P) 5 450 1 CON GUAINA CORRUGATA Jossetto T LS o_c.zq_.o_.of;uozm o Quantite: 0,035 kg di additivo P ogni cm
di sfogo aria - 2l e |2 ~ mod.660 DIN: 600,/660(L)x860,/980(H)x80,/130(P) 6 500 1 %Mm% oﬁ n | giunti di dilatazione dovranno essere realizzati: . ) C 2 ..
, L - /,%zﬁo_Q oz sfera 5550 DI 50058000350, 330(re0 /1300 : — - addittivato —’su tutto m_ﬁ nmz___jo:ozaw locali per assorbire Profilo _di_riempimento di spessore della gettata e m® di superficie.
_ it [ o RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO
i \m d.860 DIN: 800,/860(L)x860,/980(H)x80,/130(P " Pannello_in polistirene = per locali con superfici maggiori di 40 m’, (*): nel determinare il volume d’acqua tener conto di
u.cc_:aao A mo /860(L)x860,/980(H)x80/130(P) 8 &00 ! H Tot. Pannello=60 mm Tubo polietilene — sulle soglie delle porte. ~ Tubo polietilene quella eventualmente gia’ contenuta nella sabbia
I scarico mod.860 DIN: 800,/860(L)x860,/980(H)x80,/130(P) 9 650 1 BASE Isolamento=37 mm #16x2.0 mm = per lunghezze lati maggiori di 8 mt, #16x2.0 mm
™ Termometro ~ ’ | giunti devono arrivare fino alla superficie del rivestimento. ’ mx mo C O _I> m_lmz mZ|_|>m m 1 mm
mod.860 DIN: 800,/860(L)x860,/980(H)x80/130(P) 10 700 1 L'isolamento perimetrale va tagliato DOPO la posa del rivestimento N.B.: Quando si realizzerd il massetto esequire il taglio in corrispondenza
mod. 1060 DIN: 1000,/1060(L)x860,/980(H)x80,/130(P) 1 750 T delle porte interponendo un pezzo di striscia perimetrale
— mod.1060 DIN: 1000,/1060(L)x860,/980(H)x80/130(P) | 12 800 1” Z C O/\O _ Zm m U_>7> m Z._.O m O C O _|>
m0d.1060 DIN: 1000,/1060(L)xB60/980(H)x80/130(F) | 13 850 1 Guoino PARTICOLARE PANNELLO RADIANTE PARTICOLARE GIUNTI DI DILATAZIONE PANNELLO o
corrugata
G mod.1060 DIN: 1000/1060(L)x860,/980(H)x80/130(P) | 14 900 7 ’ RADIANTE m moo Z U>m_> U_ _ O m>_uo
~
< mod.1260 DIN: 1200,/1260(L)x860,/980(H)x80/130(P) | 15 950 1”
RICORDARSI DI INDICARE SUL COLLETTORE
LEGENDA REGOLAZIONE

" IL VANO CORRISPONDENTE AD OGNI CIRCUITO = — Sezione del giunto di dilatazione

[SE] Sonda di temperatura esterna (h inst.= 3 m) da posizionare a Nord

Fuga sigillata con silicone elastico
Rivestimento del pavimento

TA] Termostato ambiente con due livelli di temperatura per la regolazione invernale

T o . e estiva dei vari ambienti da collegare al modulo di gestione elettrica inserito
Tondino in accigio 6 mm (spinotto) nella cassetta dei collettori pannelli radianti (h inst.=1.50 mt) _ZT_\PZ.—.O U_ o_|_7>>._._NN>N_Ozm U_w._.m_WCN_ozm
Giunto di dilatazione con gabbia antimanomissione

~~—----- GIUNTO DI DILATAZIONE PAVIMENTO 25/30 mm di quaing

| giunti di dilatazione indicati in progetto sono da considerare come indicativi. | : [ Tubo 16 x 2 mm
Vanno comunque sottoposti ed approvati dalla ditta esecutrice dei sottofondi e dalla D.L. NOTE PER L'INSTALLAZIONE

CIRCIUTIRADIANTI
PIANO INTERRATO-TERRA, PRESCRIZIONI E PARTICOLARI

\b T :ﬂ\b (\mmm,\bim\/\wlo b\ \U\bmmﬂ\ . [ . . .o . - . . Se il rivestimento del pavimento & in legno pud essere evitato riportare in superficie il taglio. ,
Si consiglia di sottoporlo preventivamente ai Piastrellisti con lintento di coordinare le Se il massetto & armato con fibra d’acciaio il giunto di dilatazione pud essere eseguito con un Per la posa in opera dell'impianto a pavimento & necessario un solaio

PARTICOLARE COLLETTORE D/ DISTRIBUZIONE PER PANNELL] RADIANTI CON GUAINA CORRUGATA fughe da riportare in superficie. semplice taglio di cazzuola con profondita minima 2/3 dello spessore totale. PERFETTAMENTE PIANO, eventuali rugosita superficiali vanno livellate in precedenza
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