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PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO
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@ Ingresso tubo PVC @250 SN8; @ Regolatori di livello a bulbo (min, max, allarme);

@ Uscita condotta premente - PEAD PE100 PN16 @110; 6 Armadi per quadro di avviamento, controllo e telecontrollo;
@ Elettropompa per sollevamento liquami; @ Chiusini - apertura utile 70x70 cm;

@ Valvola diritegno "a palla’; @ Elettromiscelatore per la movimentazione dei liquami;

(5) saracinesca a cuneo gommato; (3 Gradini in acciaio zancati al muro;

@ Cassetta per scarico troppo pieno e supporto @ Profilato HEA100 in acciaio $275 zincato a caldo;
griglia realizzata in acciaio inox AlSI 304; @ Massetto di pendenza;

@ Griglia a pulizia manuale in acciaio inox P.L. 20mm; 6 Rivestimento impermeabilizzante flessibile;
(8) Tubo PVC @250 SN8, rinfiancato con cls magro; (7 Misuratore di portata a principio elettromagnetico PN16;
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SEZIONE TIPO 2-2
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Descrizione elaborato grafico:

Progetto: dettagli nuova stazione di sollevamento S2
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