
Linea Pubblica Illuminazione in Progetto

Linea ENEL B.T. in Progetto - Assentite con PdC n. 6/2017

Linea ENEL B.T.+M.T. in Progetto  (Tubo corrugato doppia parete Ø160)

Perimetro P.L.

Anello ENEL 60x60 per B.T. in Progetto con chiusino in ghisa

Anello Pubb.Illum. 40x40 in Progetto con chiusino in ghisa
(Tubo corrugato doppia parete Ø110)

Pozzetto-plinto per palo Pubbl. Illuminazione70x100x100
con tasca quadra da 40x40 interna e tasca circolare Ø27
Lampade LED su sostegni conici metallici da 8 mt 

Linea ENEL Aerea Esistente

Palo illuminazione pubblica esistente

TIPO 1

Pozzetto-plinto per palo Pubbl. Illuminazione70x100x100
con tasca quadra da 40x40 interna e tasca circolare Ø27
Lampade a LED, sostegni conici metallici da 6 mt  - Assentite con PdC n. 6/2017TIPO 2

PA

Perimetro Aree Standard

Linea Pubblica Illuminazione in Progetto - Assentite con PdC n. 6/2017
(Tubo corrugato doppia parete Ø110)

Linea Telecom in Progetto (Tubo corrugato doppia parete Ø125)

Linea Telecom - Assentita con PdC n. 6/2017

Anello Telecom 60x60 in Progetto con chiusino in ghisa

Anello Telecom 60x120 in Progetto con chiusino in ghisa

Palo Telecom esistente

Linea Telecom Aerea Esistente 

Lampade a LED, sostegni conici metallici da 6 mt  - Assentite con PdC n. 6/2017
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Rete elettrica MT 2 Ø160 + BT 2 Ø160 

Rete Ill. pubblica 1Ø 110 

Rete telefonica 1Ø 125
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60x120

60x60

60x60 60x60

TIPO 2

TIPO 2

TIPO 2

Palo Telecom

esistente

Palo enel + lampada

Colonnina
TELECOM

Colonnina
ENEL

esistente

60x60

60x60

AS/1-C2

TIPO 1

60x120
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