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PREMESSA 
Il presente documento riporta le tabelle di censimento dei quadri di comando e dei centri luminosi degli 
impianti di pubblica illuminazione del Comune di Grandate come definito dalla SCHEDA 2 del D.M. del 
28.03.2018. 
Le tabelle sono divise in base all’attuale gestione degli impianti. 
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1. CENSIMENTO DEI QUADRI DI COMANDO 
 

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO 
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Numero progressivo 01 
Indirizzo Via Repubblica 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) Q01 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 9 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 400 
Numero di fasi Trifase 
Numero di circuiti in uscita 2 
Tipo di protezione generale Magnetotermico  Differenziale  

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire  
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
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rm
az
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n

i 
ag

g
iu

n
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e 
 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Armadio a terra 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Doppio vano 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 2,95  
Punti luce sottesi 8+sottoquadro Q01S 
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ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO 
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Numero progressivo 02 
Indirizzo SS35 Statale dei Giovi 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) 176645415 
Codice del quadro (COD) Q02 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo
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g
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tiv

e 
 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione In cabina 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 1.6 
Punti luce sottesi 20 

 
 



 

COMUNE DI 
COMUNE DI GRANDATE. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE – DA ATTUARSI MEDIANTE PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL'ART. 183, C. 15 DEL D.LGS. N. 

OFFERTA TECNICA

 

Codice: PD-OR-0000339758                        Enel Sole Srl 
 
Elaborato: 1.ALL.1 

Pagina 6 di 73 

  
 

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO 

C
en

si
m

en
to

 d
i L

iv
el

lo
 2

 
(c

o
m

e 
d

ef
in

it
o

 d
al

la
 S

C
H

E
D

A
 2

 d
el

 D
.M

. 2
8.

03
.2

01
8)

 

Numero progressivo 03 
Indirizzo Via Monte Rosa 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) Q03 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 
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Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Armadio su palina 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 1.6 
Punti luce sottesi 9 
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Numero progressivo 04 
Indirizzo Via Monte Rosa 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) Q04 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
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Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Armadio su palina 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 1.2 
Punti luce sottesi 7 
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Numero progressivo 05 
Indirizzo Via Mantero 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) Q05 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
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e 
 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Armadio su palina 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 1.7 
Punti luce sottesi 15 
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Numero progressivo 06 
Indirizzo Via Mantero 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) 164172236 
Codice del quadro (COD) Q06 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
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rm
az
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tiv

e 
 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Armadio su palina 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 0.92 
Punti luce sottesi 8 
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Numero progressivo 07 
Indirizzo Via Giovanni Verga 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) 177334464 
Codice del quadro (COD) Q07 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 6 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 400 
Numero di fasi Trifase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Armadio su palina 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 4.34 
Punti luce sottesi 25 
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Numero progressivo 08 
Indirizzo Via Roma 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) Q08 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 4,5 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 400 
Numero di fasi Trifase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 
 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Altro 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Armadio 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 3.75 
Punti luce sottesi 23 
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Numero progressivo 09 
Indirizzo Via Papa Giovanni Ventitreesimo 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) Q09 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 
 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Armadio a terra 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Armadio 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 0.58 
Punti luce sottesi 7 
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Numero progressivo 10 
Indirizzo Via Stazione 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) Q10 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 9 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 400 
Numero di fasi Trifase 
Numero di circuiti in uscita 3 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 
 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Armadio a terra 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Armadio 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 7.86 
Punti luce sottesi 26 
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Numero progressivo 11 
Indirizzo Via P. Giovio 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) Q11 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 400 
Numero di fasi Trifase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Armadio a terra 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Armadio 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 1.23 
Punti luce sottesi 7 
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Numero progressivo 12 
Indirizzo Via F. Pusterla 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) Q12 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 
 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Su palo 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 0.47 
Punti luce sottesi 5 
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Numero progressivo 13 
Indirizzo Via Dante Alighieri 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) Q13 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione A parete 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 0.45 
Punti luce sottesi 13 
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Numero progressivo 14 
Indirizzo SS35 Statale dei Giovi 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) Q14 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione A parete 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 0.33 
Punti luce sottesi 4 
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Numero progressivo 15 
Indirizzo Via Monviso 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) Q15 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Armadio su palina 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 1.05 
Punti luce sottesi 6 
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Numero progressivo 16 
Indirizzo Via Tornese 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE01 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione In cabina 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 1.36 
Punti luce sottesi 15 
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Numero progressivo 17 
Indirizzo Via Madonna della Noce 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE02 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione A parete 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 1.00 
Punti luce sottesi 9 
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Numero progressivo 18 
Indirizzo Via Repubblica 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE03 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 3 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Su palo 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 1.16 
Punti luce sottesi 14 
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Numero progressivo 19 
Indirizzo Via Giacomo Leopardi 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE04 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 6 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 400 
Numero di fasi Trifase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale Altro 
Tipo di installazione In cabina 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 4.56 
Punti luce sottesi 16 
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Numero progressivo 20 
Indirizzo Via Alessandro Volta 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE05 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Su palo 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 0.97 
Punti luce sottesi 10 
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Numero progressivo 21 
Indirizzo Via Giuseppe Parini 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE06 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Armadio su palina 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 1.60 
Punti luce sottesi 14 
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Numero progressivo 22 
Indirizzo Via Como 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE07 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 400 
Numero di fasi Trifase 
Numero di circuiti in uscita 2 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Su palo 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 2.63 
Punti luce sottesi 24 
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Numero progressivo 23 
Indirizzo Via Giovanni Pascoli 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE08 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 400 
Numero di fasi Trifase 
Numero di circuiti in uscita 2 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Armadio su palina 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 2.94 
Punti luce sottesi 26 
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Numero progressivo 24 
Indirizzo Via Roma 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE09 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Su palo 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 0.86 
Punti luce sottesi 6 
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Numero progressivo 25 
Indirizzo Via Primo Maggio 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE10 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Su palo 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 0.81 
Punti luce sottesi 8 
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Numero progressivo 26 
Indirizzo Via F. Pusterla 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE11 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 6 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 400 
Numero di fasi Trifase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione A parete 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 3.43 
Punti luce sottesi 29 
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Numero progressivo 27 
Indirizzo Via Giacomo Leopardi 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE12 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 6 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 400 
Numero di fasi Trifase 
Numero di circuiti in uscita 2 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione In cabina 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 4.64 
Punti luce sottesi 34 
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Numero progressivo 28 
Indirizzo Via F. Pusterla 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE13 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 400 
Numero di fasi Trifase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Su palo 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 1.16 
Punti luce sottesi 11 
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Numero progressivo 29 
Indirizzo SS35 Statale dei Giovi 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE14 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 2 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Su palo 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 0.34 
Punti luce sottesi 8 
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Numero progressivo 30 
Indirizzo Via Alessandro Volta 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE15 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione A parete 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 0.79 
Punti luce sottesi 9 
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Numero progressivo 31 
Indirizzo Via Papa Giovanni Ventitreesimo 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE16 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione A parete 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 0.50 
Punti luce sottesi 6 
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Numero progressivo 32 
Indirizzo Via Luigi Canonica 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE17 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Armadio su palina 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 2.85 
Punti luce sottesi 10 
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Numero progressivo 33 
Indirizzo Via Madonna della Noce 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) QE18 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] 3 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 230 
Numero di fasi Monofase 
Numero di circuiti in uscita 1 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
fo

rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Su palo 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Vano su palina 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 0.18 
Punti luce sottesi 2 
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Numero progressivo 34 
Indirizzo Via Leopardi 
Punto di fornitura di energia elettrica (POD) Non accessibile 
Codice del quadro (COD) Q01S 

Tipologia di contratto 
Maggior 
tutela 

Salvaguardia 
Mercato 
libero 

Altro 

Potenza contrattuale [kW] Sottoquadro del quadro Q01 

Foto del quadro elettrico 

 
Tensione di alimentazione [V] 400 
Numero di fasi Trifase 
Numero di circuiti in uscita 6 
Tipo di protezione generale Magnetotermico Differenziale 

Tipo di accensione 

Crepuscolare SI NO 
Orologio SI NO 
Orologio astronomico SI NO 
Telecontrollo o telegestione SI NO 
Manuale SI NO 

Ore annue di accensione 4.112 
Tipo e modalità di regolazioni attuate Assente 

Stato del quadro elettrico 

In buono stato 
Da sostituire 
Da mettere a norma 
Da manutenere 

Presenza carichi esogeni SI NO 

In
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rm
az

io
n

i 
ag

g
iu

n
tiv

e 

Proprietà Comunale  Altro 
Tipo di installazione Armadio a terra 
Tipo di accessibilità Esterno Interno 
Chiusura a chiave dell’involucro SI NO 
Tipo armadio Armadio 
Stato di funzionamento In esercizio 
Potenza installata [kW] 0,45 
Punti luce sottesi 22 
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1 FF ENEL 399 Via Canedette STRADA 5 Unilaterale C2 12 20 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 non 

conforme 

2 FF ENEL 398 Via Canedette STRADA 5 Unilaterale C2 12 20 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 non 

conforme 

3 QE01 ENEL 382 Via Tornese STRADA 10 Unilaterale M4 8 20 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

4 QE01 ENEL 381 Via Tornese STRADA 8 Unilaterale M4 8 30 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

5 QE01 ENEL 380 Via Tornese STRADA 8 Unilaterale M4 8 30 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

6 QE01 ENEL 142 Via Tornese STRADA 8 Unilaterale M4 10 30 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

7 QE01 ENEL 378 Via Tornese STRADA 8 Unilaterale M4 8 27 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

8 QE01 ENEL 377 Via Tornese STRADA 8 Unilaterale M4 8 27 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

9 QE01 ENEL 376 Via Tornese STRADA 8 Unilaterale M4 8 27 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

10 QE01 ENEL 375 Via Tornese STRADA 8 Unilaterale M4 8 27 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

11 QE01 ENEL 374 Via Tornese STRADA 7 Unilaterale M4 9,5 27 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

12 QE01 ENEL 373 Via Tornese STRADA 7 Unilaterale M4 9,5 27 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

13 QE01 ENEL 372 Via Tornese STRADA 7 Unilaterale M4 9,5 27 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

14 QE01 ENEL 371 Via Tornese STRADA 7 Unilaterale M4 9,5 22 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

15 QE01 ENEL 370 Via Tornese STRADA 7 Unilaterale M4 9,5 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

16 QE01 ENEL 369 Via Tornese STRADA 7 Unilaterale M4 9,5 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

17 QE01 ENEL 368 Via Tornese STRADA 7 Unilaterale M4 9,5 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 
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18 FF ENEL 367 Via Tornese STRADA 7 Unilaterale M4 10 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

19 FF ENEL 366 Via Tornese STRADA 8 Unilaterale M4 9,5 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

20 FF ENEL 365 Via Tornese STRADA 9 Unilaterale M4 9,5 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

21 FF ENEL 364 Via Tornese STRADA 9 Unilaterale M4 9,5 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

22 FF ENEL 359 Via Leopardi STRADA 0 Unilaterale M4 12 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 250 285 conforme 

23 FF ENEL 358 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 12 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 250 285 conforme 

24 FF ENEL 357 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 10 42 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 conforme 

25 FF ENEL 355 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 10 42 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 conforme 

26 FF ENEL 354 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 10 30 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 conforme 

27 FF ENEL 353 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 10 30 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 conforme 

28 FF ENEL 352 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 10 57 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 conforme 

29 Q01 Comune 0 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 10 30 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

30 Q01 Comune 0 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 10 27 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

31 Q01 Comune 0 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 10 27 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

32 Q01 Comune 0 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 10 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

33 Q01 Comune 0 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 10 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

34 Q01 Comune 0 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 10 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

35 Q01 Comune 0 Via Leopardi ROTATORIA 10 Unilaterale C3 10 42 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

36 Q01 Comune 0 Via Leopardi ROTATORIA 8 Unilaterale C3 10 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 
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37 Q01 Comune 0 Via Leopardi ROTATORIA 8 Unilaterale C3 10 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

38 Q01 Comune 0 Via Leopardi ROTATORIA 8 Unilaterale C3 10 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

39 Q01 Comune 0 Via Leopardi ROTATORIA 8 Unilaterale C3 10 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

40 Q01 Comune 0 Via Leopardi ROTATORIA 8 Unilaterale C3 10 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

41 Q01 Comune 0 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 10 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

42 Q01 Comune 0 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 10 30 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

43 Q01 Comune 0 Via Leopardi - 
sottopasso SOTTOPASSO 4 Quinconce M4 6 10 

Staffa in 
sottopasso 

/ galleria 
Nessuno Acciaio 

Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- - Proiettore per gallerie SAP 100 115 conforme 

44 Q01 Comune 0 Via Leopardi - 
sottopasso SOTTOPASSO 4 Quinconce M4 6 10 

Staffa in 
sottopasso 

/ galleria 
Nessuno Acciaio 

Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- - Proiettore per gallerie SAP 100 115 conforme 

45 Q01 Comune 0 Via Leopardi - 
sottopasso SOTTOPASSO 4 Quinconce M4 6 10 

Staffa in 
sottopasso 

/ galleria 
Nessuno Acciaio 

Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- - Proiettore per gallerie SAP 100 115 conforme 

46 Q01 Comune 0 Via Leopardi - 
sottopasso SOTTOPASSO 4 Quinconce M4 6 10 

Staffa in 
sottopasso 

/ galleria 
Nessuno Acciaio 

Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- - Proiettore per gallerie SAP 100 115 conforme 

47 Q01 Comune 0 Via Leopardi - 
sottopasso SOTTOPASSO 4 Quinconce M4 6 10 

Staffa in 
sottopasso 

/ galleria 
Nessuno Acciaio 

Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- - Proiettore per gallerie SAP 100 115 conforme 

48 Q01 Comune 0 Via Leopardi - 
sottopasso SOTTOPASSO 4 Quinconce M4 6 10 

Staffa in 
sottopasso 

/ galleria 
Nessuno Acciaio 

Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- - Proiettore per gallerie SAP 100 115 conforme 

49 Q01 Comune 0 Via Leopardi - 
sottopasso SOTTOPASSO 4 Quinconce M4 6 10 

Staffa in 
sottopasso 

/ galleria 
Nessuno Acciaio 

Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- - Proiettore per gallerie SAP 100 115 conforme 

50 Q01 Comune 0 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 10 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

51 Q01 Comune 0 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 10 30 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

52 Q01 Comune 0 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 10 30 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

53 Q01 Comune 0 Via Leopardi ROTATORIA 8 Unilaterale C3 10 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

54 Q01 Comune 0 Via Leopardi ROTATORIA 8 Unilaterale C3 10 15 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

55 Q01 Comune 0 Via Leopardi ROTATORIA 8 Unilaterale C3 10 15 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 
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56 FF ENEL 342 Via Leopardi ROTATORIA 8 Unilaterale C3 10 20 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 conforme 

57 Q01 Comune 0 Via Leopardi ROTATORIA 8 Unilaterale C3 10 15 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

58 Q01 Comune 0 Via Leopardi ROTATORIA 8 Unilaterale C3 10 15 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

59 FF ENEL 341 Via Leopardi ROTATORIA 8 Unilaterale C3 10 20 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 conforme 

60 FF ENEL 340 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4 10 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 conforme 

61 FF ENEL 339 Via Leopardi STRADA 7 Unilaterale M4 10 32 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 conforme 

62 FF ENEL 338 Via Leopardi STRADA 7 Unilaterale M4 10 28 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 conforme 

63 Q07 Comune 5126 Via Leopardi STRADA 7 Unilaterale M4 12 20 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - X Stradale SAP 150 176 conforme 

64 FF ENEL 336 Via Leopardi STRADA 7 Unilaterale M4 10 33 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 conforme 

65 FF ENEL 335 Via Leopardi STRADA 7 Unilaterale M4 10 30 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 conforme 

66 QE02 ENEL 470 Via Madonna del 
Noce STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

67 QE02 ENEL 469 Via Madonna del 
Noce STRADA 5 Unilaterale C5 6 22 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

68 QE02 ENEL 468 Via Madonna del 
Noce STRADA 5 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

69 QE02 ENEL 467 Via Madonna del 
Noce STRADA 5 Unilaterale C5 6 22 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

70 QE02 ENEL 466 Via Madonna del 
Noce STRADA 5 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

71 QE02 ENEL 465 Via Madonna del 
Noce STRADA 5 Unilaterale C5 6 15 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

72 QE02 ENEL 349 Via Madonna del 
Noce STRADA 5 Unilaterale C5 7 17 

Palo cac 
con 

braccio 
Singolo Cemento 

Cavo 
precordato 

su palo 
- - Stradale HME 80 89 non 

conforme 
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73 Q01 Comune 0 Via dei Pradei STRADA 6 Unilaterale M4- 10 30 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 250 285 conforme 

74 QE02 ENEL 471 Via Madonna del 
Noce STRADA 0 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

75 QE02 ENEL 470 Via Madonna del 
Noce STRADA 0 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

76.1 FF ENEL 0 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M4- 8 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 conforme 

76.2 FF ENEL - Via Leopardi ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE 0 N.I. - Pannello 

attraversamento 
N.I. - Pannello 

attraversamento 5 - - Nessuno - - - - 
Altro - Segnale 

attraversamento 
pedonale 

FLC 36 38 non 
conforme 

78 FF ENEL 0 Via Leopardi STRADA 3 Unilaterale M4 12 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 conforme 

79 FF ENEL 360 Via Leopardi STRADA 20 Unilaterale M4 12 43 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 250 285 conforme 

80 FF ENEL 361 Via Leopardi STRADA 20 Unilaterale M4 12 45 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 250 285 conforme 

81 FF ENEL 362 Via Leopardi STRADA 20 Unilaterale M4 12 35 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 250 285 conforme 

82 QE04 ENEL 363 Via Leopardi ROTATORIA 12 Unilaterale C2 12 23 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Stradale SAP 250 285 non 

conforme 

83 QE04 ENEL 383 Via Leopardi ROTATORIA 5 Unilaterale C2 12 35 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Stradale SAP 250 285 non 

conforme 

84 QE04 ENEL 385 Strada Provinciale 35 
dei Giovi ROTATORIA 7 Unilaterale C2 12 20 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Stradale SAP 250 285 non 

conforme 

85 QE04 ENEL 387 Strada Provinciale 35 
dei Giovi ROTATORIA 7 Unilaterale C2 12 20 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Stradale SAP 250 285 non 

conforme 

86 QE04 ENEL 397 Strada Provinciale 35 
dei Giovi ROTATORIA 7 Unilaterale C2 12 40 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Stradale SAP 250 285 non 

conforme 

87 QE04 ENEL 396 Via S. Catelli ROTATORIA 5 Unilaterale C2 12 20 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Stradale SAP 250 285 non 

conforme 

88 QE04 ENEL 395 Via S. Catelli ROTATORIA 8 Unilaterale C2 12 20 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Stradale SAP 250 285 non 

conforme 

89 QE04 ENEL 397 Via S. Catelli ROTATORIA 5 Unilaterale C2 12 42 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Stradale SAP 250 285 non 

conforme 

90 QE04 ENEL 396 Strada Provinciale 35 
dei Giovi ROTATORIA 8 Unilaterale C2 12 30 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Stradale SAP 250 285 non 

conforme 
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91 QE04 ENEL 390 Strada Provinciale 35 
dei Giovi ROTATORIA 8 Unilaterale C2 12 30 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Stradale SAP 250 285 non 

conforme 

92 QE04 ENEL 386 Strada Provinciale 35 
dei Giovi ROTATORIA 8 Unilaterale C2 10 30 

Palo 
stradale 

dritto 
Nessuno Acciaio 

Zincato 
Cavo 

interrato - X Stradale SAP 250 285 non 
conforme 

93 QE04 ENEL 5174 Strada Provinciale 35 
dei Giovi ROTATORIA 8 Unilaterale C2 12 30 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Stradale SAP 250 285 non 

conforme 

94 QE04 ENEL 389 Strada Provinciale 35 
dei Giovi ROTATORIA 5 Unilaterale C2 10 30 

Palo 
stradale 

dritto 
Nessuno Acciaio 

Zincato 
Cavo 

interrato - X Stradale SAP 250 285 non 
conforme 

95 QE04 ENEL 389 Strada Provinciale 35 
dei Giovi ROTATORIA 7 Unilaterale C2 12 20 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Stradale SAP 250 285 non 

conforme 

96 QE04 ENEL 391 Strada Provinciale 35 
dei Giovi ROTATORIA 7 Unilaterale C2 12 40 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Stradale SAP 250 285 non 

conforme 

97 QE04 ENEL 393 Strada Provinciale 35 
dei Giovi ROTATORIA 12 Unilaterale C2 12 40 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Stradale SAP 250 285 non 

conforme 

98.1 Q02 Comune 394A Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 12 Unilaterale M3 10 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Doppio Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 76 79,8 conforme 

98.2 Q02 Comune 394B Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 12 Unilaterale P3 10 30 - Doppio - - - - Stradale LED 76 79,8 conforme 

99.1 Q02 Comune 5183A Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 18 Unilaterale M3 10 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Doppio Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 76 79,8 conforme 

99.2 Q02 Comune 5183B Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 18 Unilaterale P3 10 30 - Doppio - - - - Stradale LED 76 79,8 conforme 

100.1 Q02 Comune 5182A Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 18 Unilaterale M3 10 32 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Doppio Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 76 79,8 conforme 

100.2 Q02 Comune 5182B Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 18 Unilaterale P3 10 32 - Doppio - - - - Stradale LED 76 79,8 conforme 

101 Q02 Comune 5181 Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 12 Unilaterale M3 10 32 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 76 79,8 conforme 

126 Q03 Comune 0 Via Monte Rosa - 
laterale STRADA 6 Unilaterale C5 11 30 

Palo 
stradale 

dritto 
Nessuno Acciaio 

Zincato 
Cavo 

interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

127 Q03 Comune 0 Via Monte Rosa - 
laterale STRADA 6 Unilaterale C5 11 33 

Palo 
stradale 

dritto 
Nessuno Acciaio 

Zincato 
Cavo 

interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

128 FF ENEL 10 Via Cervino STRADA 4 Unilaterale C5 8 20 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

129 FF ENEL 482 Via Cervino STRADA 4 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale SAP 70 83 conforme 
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130 FF ENEL 483 Via Cervino STRADA 4 Unilaterale C5 8 35 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale SAP 70 83 conforme 

131 FF ENEL 11 Via Bernina STRADA 4 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

132 Q03 Comune 0 Via Monte Rosa - 
laterale STRADA 6 Unilaterale C5 11 20 

Palo 
stradale 

dritto 
Nessuno Acciaio 

Zincato 
Cavo 

interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

133 Q03 Comune 0 Via Monte Rosa - 
laterale STRADA 6 Unilaterale C5 11 20 

Palo 
stradale 

dritto 
Nessuno Acciaio 

Zincato 
Cavo 

interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

134 Q04 Comune 5200 Via Monte Rosa ROTATORIA 8 Unilaterale C2 10 20 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

135 Q04 Comune 5194 Strada Provinciale 35 
dei Giovi ROTATORIA 8 Unilaterale C2 10 25 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

136 Q04 Comune 5195 Strada Provinciale 35 
dei Giovi ROTATORIA 8 Unilaterale C2 10 25 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

137 Q04 Comune 5197 Strada Provinciale 35 
dei Giovi ROTATORIA 8 Unilaterale C2 10 25 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

138 Q04 Comune 5196 Strada Provinciale 35 
dei Giovi ROTATORIA 9 Unilaterale C2 10 25 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

139 Q04 Comune 5199 Strada Provinciale 35 
dei Giovi ROTATORIA 11 Unilaterale C2 10 25 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

140 Q04 Comune 5198 Via Monte Rosa ROTATORIA 9 Unilaterale C2 10 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

141 FF ENEL 4 Via Monte Rosa STRADA 6 Unilaterale M4 8 25 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

142 FF ENEL 5 Via Monte Rosa STRADA 6 Unilaterale M4 8 27 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

143 FF ENEL 0 Via Monte Rosa STRADA 6 Unilaterale M4 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

144 Q03 Comune 0 Via Monte Rosa STRADA 7 Unilaterale M4 11 40 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

145 Q03 Comune 0 Via Monte Rosa STRADA 7 Unilaterale M4 11 38 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

146 Q03 Comune 0 Via Monte Rosa STRADA 7 Unilaterale M4 11 38 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

147 Q03 Comune 0 Via Monte Rosa STRADA 7 Unilaterale M4 11 40 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

148 Q03 Comune 0 Via Monte Rosa STRADA 7 Unilaterale M4 11 42 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 
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149 Q05 Comune 5161 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 20 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

150 Q05 Comune 5160 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

151 Q05 Comune 5159 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

152 Q05 Comune 5158 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

153 Q05 Comune 5157 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

154 Q05 Comune 5156 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

155 Q05 Comune 5155 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

156 Q05 Comune 5154 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

157 Q05 Comune 5153 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

158 Q05 Comune 5152 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

159 Q05 Comune 5151 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

160 Q05 Comune 5150 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

161 Q05 Comune 5149 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

162 Q05 Comune 5148 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

163 Q05 Comune 5148 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

164 Q06 Comune 5133 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 11 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

165 Q06 Comune 5132 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 11 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

166 Q06 Comune 5131 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 11 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

167 Q06 Comune 5130 Via R. Mantero STRADA 10 Unilaterale M5 11 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 
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168 Q06 Comune 5129 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 11 27 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

169 Q06 Comune 5128 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 11 35 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

170 Q06 Comune 5190 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 11 45 
Palo 

stradale 
curvo 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

171 Q06 Comune 5127 Via R. Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 11 30 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

172 FF ENEL 343 Via Repubblica STRADA 7 Unilaterale M5 10 20 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 conforme 

173 FF ENEL 448 Via Repubblica STRADA 7 Unilaterale M5 10 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 conforme 

174 QE03 ENEL 464 Via Repubblica STRADA 7 Quinconce M5 4 20 Palo 
arredo Nessuno Vetroresina Cavo 

interrato - X Globo SAP 70 83 non 
conforme 

175 QE03 ENEL 450 Via Repubblica STRADA 7 Quinconce M5 4 20 Palo 
arredo Nessuno Vetroresina Cavo 

interrato - X Globo SAP 70 83 non 
conforme 

176 QE03 ENEL 463 Via Repubblica STRADA 7 Quinconce M5 4 15 Palo 
arredo Nessuno Vetroresina Cavo 

interrato - X Globo SAP 70 83 non 
conforme 

177 QE03 ENEL 451 Via Repubblica STRADA 7 Quinconce M5 4 18 Palo 
arredo Nessuno Vetroresina Cavo 

interrato - X Globo SAP 70 83 non 
conforme 

178 QE03 ENEL 462 Via Repubblica STRADA 7 Quinconce M5 4 20 Palo 
arredo Nessuno Vetroresina Cavo 

interrato - X Globo SAP 70 83 non 
conforme 

179 QE03 ENEL 452 Via Repubblica STRADA 7 Quinconce M5 4 18 Palo 
arredo Nessuno Vetroresina Cavo 

interrato - X Globo SAP 70 83 non 
conforme 

180 QE03 ENEL 461 Via Repubblica STRADA 7 Quinconce M5 4 17 Palo 
arredo Nessuno Vetroresina Cavo 

interrato - X Globo SAP 70 83 non 
conforme 

181 QE03 ENEL 453 Via Repubblica STRADA 7 Quinconce M5 4 20 Palo 
arredo Nessuno Vetroresina Cavo 

interrato - X Globo SAP 70 83 non 
conforme 

182 QE03 ENEL 460 Via Repubblica STRADA 7 Quinconce M5 4 20 Palo 
arredo Nessuno Vetroresina Cavo 

interrato - X Globo SAP 70 83 non 
conforme 

183 QE03 ENEL 454 Via Repubblica STRADA 7 Quinconce M5 4 20 Palo 
arredo Nessuno Vetroresina Cavo 

interrato - X Globo SAP 70 83 non 
conforme 

184 QE03 ENEL 459 Via Repubblica STRADA 7 Quinconce M5 4 20 Palo 
arredo Nessuno Vetroresina Cavo 

interrato - X Globo SAP 70 83 non 
conforme 

185 QE03 ENEL 455 Via Repubblica STRADA 7 Quinconce M5 4 20 Palo 
arredo Nessuno Vetroresina Cavo 

interrato - X Globo SAP 70 83 non 
conforme 

186 QE03 ENEL 458 Via Repubblica STRADA 7 Quinconce M5 4 20 Palo 
arredo Nessuno Vetroresina Cavo 

interrato - X Globo SAP 70 83 non 
conforme 

187 QE03 ENEL 456 Via Repubblica STRADA 7 Quinconce M5 4 20 Palo 
arredo Nessuno Vetroresina Cavo 

interrato - X Globo SAP 70 83 non 
conforme 

188 FF ENEL 457 Via Repubblica STRADA 7 Unilaterale C5 8 18 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

189 FF ENEL 171 Via Repubblica STRADA 7 Unilaterale C5 8 40 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

190 FF ENEL 170 Via Repubblica STRADA 7 Unilaterale C5 8 33 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 
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191 QE05 ENEL 169 Via Repubblica STRADA 10 Unilaterale C5 8 35 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

192 QE05 ENEL 168 Via Repubblica STRADA 6 Unilaterale C5 8 35 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

193 QE05 ENEL 167 Via Repubblica STRADA 6 Unilaterale C5 8 35 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

194 FF ENEL 280 Via Madonna del 
Noce STRADA 6 Unilaterale C5 8 20 

Braccio 
stradale a 

parete 
Singolo Acciaio 

Verniciato 

Cavo 
precordato a 

parete 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

195 FF ENEL 281 Via Madonna del 
Noce STRADA 6 Unilaterale C5 8 55 

Palo cac 
con 

braccio 
Singolo Cemento 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

196 QE08 ENEL 474 Via Madonna del 
Noce STRADA 6 Unilaterale C5 6 10 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

197 QE08 ENEL 475 Via Madonna del 
Noce STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

198 QE08 ENEL 476 Via Madonna del 
Noce STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

199 FF ENEL 282 Via Madonna del 
Noce STRADA - pl eliminato pl eliminato 8 - 

Palo cac 
con 

braccio 
Singolo Cemento 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

200 QE18 ENEL 283 Via Madonna del 
Noce STRADA 6 Unilaterale C5 8 23 

Palo cac 
con 

braccio 
Singolo Cemento 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

201 QE18 ENEL 284 Via Madonna del 
Noce STRADA 6 Unilaterale C5 8 35 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

202 Q07 Comune 5119 Via Madonna del 
Noce STRADA 6 Unilaterale C5 8 30 

Palo 
stradale 

dritto 
Nessuno Acciaio 

Zincato 
Cavo 

interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

203 Q07 Comune 5118 Via Madonna del 
Noce STRADA 6 Unilaterale C5 8 25 

Palo 
stradale 

dritto 
Nessuno Acciaio 

Zincato 
Cavo 

interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

204 Q07 Comune 5117 Via Madonna del 
Noce STRADA 6 Unilaterale C5 8 25 

Palo 
stradale 

dritto 
Nessuno Acciaio 

Zincato 
Cavo 

interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

205 Q07 Comune 5115 Via Madonna del 
Noce STRADA 6 Unilaterale C5 8 50 

Palo 
stradale 

dritto 
Nessuno Acciaio 

Zincato 
Cavo 

interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

206 Q07 Comune 5114 Via Madonna del 
Noce STRADA 6 Unilaterale C5 8 25 

Palo 
stradale 

dritto 
Nessuno Acciaio 

Zincato 
Cavo 

interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

207 Q07 Comune 5116 Via Madonna del 
Noce STRADA 0 Unilaterale C5 8 20 

Palo 
stradale 

dritto 
Nessuno Acciaio 

Zincato 
Cavo 

interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 
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208 Q07 Comune 5120 Via Carducci STRADA 4 Unilaterale C5 10 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Proiettore per grandi 

aree SAP 150 176 conforme 

209 Q07 Comune 5121 Via Carducci STRADA 4 Unilaterale C5 10 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Proiettore per grandi 

aree SAP 150 176 conforme 

210 Q07 Comune 5122 Via Carducci STRADA 4 Unilaterale C5 10 30 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Proiettore per grandi 

aree SAP 150 176 conforme 

211 Q07 Comune 5123 Via Carducci STRADA 4 Unilaterale C5 10 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Proiettore per grandi 

aree SAP 150 176 conforme 

212 Q07 Comune 5124 Via Carducci STRADA 4 Unilaterale C5 10 27 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Proiettore per grandi 

aree SAP 150 176 conforme 

213 QE08 ENEL 439 Via Carducci STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

214 QE08 ENEL 441 Via Carducci STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

215 QE08 ENEL 442 Via Carducci STRADA 6 Unilaterale C5 6 23 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

216 QE08 ENEL 443 Via Carducci STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

217 Q07 Comune 5101 Via Carducci STRADA 6 Unilaterale C5 6 32 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

218 Q07 Comune 5102 Via Carducci STRADA 6 Unilaterale C5 8 23 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

219 Q07 Comune 5103 Via Carducci STRADA 6 Unilaterale C5 8 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

220 Q07 Comune 5104 Via Carducci STRADA 6 Unilaterale C5 8 30 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

221 Q07 Comune 5105 Via Carducci STRADA 6 Unilaterale C5 8 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

222 Q07 Comune 5106 Via Carducci STRADA 6 Unilaterale C5 8 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

223 Q07 Comune 5107 Via Carducci STRADA 4 Unilaterale C5 10 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Proiettore per grandi 

aree SAP 150 176 conforme 

224 Q07 Comune 5108 Via Carducci STRADA 4 Unilaterale C5 10 17 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Proiettore per grandi 

aree SAP 150 176 conforme 

225 Q07 Comune 5109 Via Carducci STRADA 4 Unilaterale C5 10 27 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Proiettore per grandi 

aree SAP 150 176 conforme 
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226 Q07 Comune 5110 Via Carducci STRADA 4 Unilaterale C5 10 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Proiettore per grandi 

aree SAP 150 176 conforme 

227 Q07 Comune 5111 Via Carducci STRADA 4 Unilaterale C5 10 28 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Proiettore per grandi 

aree SAP 150 176 conforme 

228 Q07 Comune 5112 Via Carducci STRADA 4 Unilaterale C5 10 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Proiettore per grandi 

aree SAP 150 176 conforme 

229 Q07 Comune 5113 Via Carducci STRADA 4 Unilaterale C5 10 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Proiettore per grandi 

aree SAP 150 176 conforme 

230 FF ENEL 296 Via Maurizio Monti STRADA 4 Unilaterale C5 8 20 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

231 FF ENEL 297 Via Maurizio Monti STRADA 4 Unilaterale C5 8 45 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

232 QE08 ENEL 293 Via Eugenio Montale STRADA 6 Unilaterale C5 8 20 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

233 QE08 ENEL 294 Via Eugenio Montale STRADA 6 Unilaterale C5 8 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

234 FF ENEL 295 Via Eugenio Montale STRADA - pl eliminato pl eliminato 10 - 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 conforme 

235 FF ENEL 301 Via Verga STRADA 6 Unilaterale C5 8 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

236 FF ENEL 302 Via Verga STRADA 6 Unilaterale C5 8 37 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

237 FF ENEL 303 Via Verga STRADA 6 Unilaterale C5 8 30 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

238 FF ENEL 298 Via Galileo Galilei STRADA 4 Unilaterale C5 7 20 
Braccio 

stradale a 
parete 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

239 FF ENEL 299 Via Galileo Galilei STRADA 4 Unilaterale C5 8 32 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

240 FF ENEL 300 Via Galileo Galilei STRADA 4 Unilaterale C5 8 23 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

241 FF ENEL 492 Via Madonna STRADA 3 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Nessuno Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

242 FF ENEL 493 Via Madonna STRADA 3 Unilaterale C5 8 27 
Palo cac 

con 
braccio 

Nessuno Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

243 FF ENEL 319 Via Ugo Foscolo STRADA - pl eliminato pl eliminato 8 - 
Palo 

stradale 
dritto 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

244 FF ENEL 320 Via Ugo Foscolo STRADA 5 Unilaterale C5 8 27 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 
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245 FF ENEL 321 Via Ugo Foscolo STRADA 5 Unilaterale C5 8 37 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

246 FF ENEL 322 Via Ugo Foscolo STRADA 5 Unilaterale C5 8 32 
Palo 

stradale 
dritto 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

247 FF ENEL 323 Via Pascoli - laterale STRADA 3 Unilaterale C5 8 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

248 FF ENEL 324 Via Pascoli - laterale STRADA 5 Unilaterale C5 8 33 
Palo 

stradale 
dritto 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

249 FF ENEL 325 Via Pascoli - laterale STRADA 5 Unilaterale C5 8 33 
Palo 

stradale 
dritto 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

250 QE08 ENEL 477 Via Pascoli STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

251 QE08 ENEL 478 Via Pascoli STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

252 QE08 ENEL 432 Via Pascoli STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

253 QE08 ENEL 431 Via Pascoli STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

254 QE08 ENEL 430 Via Pascoli STRADA 6 Unilaterale C5 6 23 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

255 QE08 ENEL 429 Via Pascoli STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

256 QE08 ENEL 428 Via Pascoli STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

257 QE08 ENEL 427 Via Pascoli STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

258 QE08 ENEL 426 Via Pascoli STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

259 QE08 ENEL 425 Via Pascoli STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

260 QE08 ENEL 424 Via Pascoli STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 Palo 
artistico Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Artistico/Decorativo 
tipo lampara SAP 100 115 non 

conforme 
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con 
braccio 

261 QE08 ENEL 438 Via Carducci STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

262 QE08 ENEL 437 Via Carducci STRADA 6 Unilaterale C5 6 25 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

263 QE08 ENEL 436 Via Carducci STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

264 QE08 ENEL 435 Via Carducci STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

265 QE08 ENEL 434 Via Carducci STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

266 QE08 ENEL 433 Via Carducci STRADA 6 Unilaterale C5 6 22 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

267 QE05 ENEL 447 Via Verdi STRADA 4 Unilaterale C5 4 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Arredo urbano 

tecnico fungo SAP 70 83 non 
conforme 

268 FF ENEL 175 Via Verdi STRADA 6 Unilaterale C5 8 27 
Braccio 

stradale a 
parete 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

269 FF ENEL 174 Via Verdi STRADA 4 Unilaterale C5 8 30 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

270 FF ENEL 173 Via Verdi STRADA 4 Unilaterale C5 8 22 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

271 FF ENEL 178 Via Contrada Casarico STRADA 3 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

272 FF ENEL 177 Via Contrada Casarico STRADA 10 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 conforme 

273 QE12 ENEL 253 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 7 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

274 QE12 ENEL 252 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 7 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

275 QE12 ENEL 494 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 7 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

276 QE12 ENEL 251 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 20 Palo 

artistico Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 
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con 
braccio 

277 QE12 ENEL 250 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

278 QE12 ENEL 249 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

279 QE12 ENEL 248 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

280 QE12 ENEL 247 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

281 QE12 ENEL 246 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

282 QE12 ENEL 245 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

283 QE12 ENEL 244 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

284 QE12 ENEL 243 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

285 QE12 ENEL 242 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

286 QE12 ENEL 241 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

287 QE12 ENEL 239 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

288 QE12 ENEL 238 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 9 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

289 QE12 ENEL 227 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 8 Unilaterale C4 - 20 mancante - - Cavo 

interrato - - Artistico/Decorativo 
tipo lampara SAP 100 115 non 

conforme 

290 QE12 ENEL 226 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

291 QE12 ENEL 225 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 22 Palo 

artistico Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 
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con 
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292 QE12 ENEL 224 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 22 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

293 QE12 ENEL 223 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

294 QE12 ENEL 222 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

295 QE12 ENEL 221 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 27 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

296 QE12 ENEL 220 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

297 QE15 ENEL 219 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 8 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

298.1 QE15 ENEL 218A Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 8 23 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

298.2 QE15 ENEL 218B Via Alessandro 
Manzoni STRADA - pl eliminato pl eliminato 8 23 - Singolo Acciaio 

Verniciato - - - Stradale HME 80 89 non 
conforme 

299 QE15 ENEL 217 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 8 20 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

300 QE15 ENEL 216 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 8 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

301 QE15 ENEL 165 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 8 20 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

302 QE15 ENEL 164 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 8 25 

Palo cac 
con 

braccio 
Singolo Cemento 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

303 QE15 ENEL 163 Via Alessandro 
Manzoni STRADA 6 Unilaterale C4 8 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale SAP 70 83 conforme 

304 QE15 ENEL 162 Via Alessandro Volta STRADA 6 Unilaterale C4 8 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

305 QE05 ENEL 160 Via Alessandro Volta STRADA 6 Unilaterale C4 8 48 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 80 89 non 
conforme 
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306 QE05 ENEL 446 Via Alessandro Volta STRADA 8 Unilaterale C4 8 17 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

307 QE05 ENEL 158 Via Alessandro Volta STRADA 6 Unilaterale C4 8 35 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

308 QE05 ENEL 157 Via Alessandro Volta STRADA 6 Unilaterale C4 8 27 
Braccio 

stradale a 
parete 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

309 QE05 ENEL 156 Via Alessandro Volta STRADA 6 Unilaterale C4 8 27 
Braccio 

stradale a 
parete 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

310 QE05 ENEL 155 Via Alessandro Volta STRADA 6 Unilaterale C4 8 30 
Braccio 

stradale a 
parete 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

311 QE06 ENEL 5003 Via Alessandro Volta STRADA 6 Quinconce C4 6 17 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

312 QE06 ENEL 486 Via Alessandro Volta STRADA 6 Quinconce C4 6 15 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

313 QE06 ENEL 5002 Via Alessandro Volta STRADA 6 Quinconce C4 6 10 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

314 QE06 ENEL 485 Via Como STRADA 6 Quinconce C4 6 10 
Braccio 

artistico a 
parete 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

315 QE06 ENEL 5000 Via Como STRADA 6 Quinconce C4 6 15 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

316 QE06 ENEL 484 Via Como STRADA 6 Quinconce C4 6 15 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

317 QE07 ENEL 203 Via Como STRADA 6 Quinconce C4 6 15 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

318 QE07 ENEL 202 Via Como STRADA 6 Quinconce C4 6 15 
Braccio 

artistico a 
parete 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

319 QE07 ENEL 201 Via Como STRADA 6 Quinconce C4 6 15 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

320 QE07 ENEL 200 Via Como STRADA 6 Quinconce C4 6 15 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

321 QE07 ENEL 199 Via Como STRADA 6 Quinconce C4 6 15 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 
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322 QE07 ENEL 197 Via Como STRADA 6 Quinconce C3 6 10 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

323 QE07 ENEL 194 Via Como STRADA 6 Quinconce C3 6 25 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

324 QE07 ENEL 195 Via Como STRADA 6 Quinconce C3 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

325 QE07 ENEL 193 Via Como STRADA 6 Quinconce C3 6 15 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

326 QE07 ENEL 192 Via Como STRADA 6 Quinconce C4 6 15 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

327 QE07 ENEL 191 Via Como STRADA 6 Quinconce C4 6 15 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

328 QE07 ENEL 190 Via Como STRADA 6 Unilaterale M4 8 18 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

329 QE07 ENEL 189 Via Como STRADA 6 Unilaterale M4 8 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale LED 76 79,8 conforme 

330 QE07 ENEL 188 Via Como STRADA 6 Unilaterale M4 8 25 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale SAP 100 115 conforme 

331 QE07 ENEL 187 Via Como STRADA 6 Unilaterale M4 8 25 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

332 QE07 ENEL 186 Via Como STRADA 6 Unilaterale M4 8 25 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale SAP 150 176 conforme 

333 QE07 ENEL 185 Via Como STRADA 6 Unilaterale M4 8 25 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

334 QE07 ENEL 184 Via Como STRADA 6 Unilaterale M4 8 25 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

335 QE07 ENEL 183 Via Como STRADA 6 Unilaterale M4 8 27 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

336 QE07 ENEL 182 Via Como STRADA 6 Unilaterale M4 8 25 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

337 QE07 ENEL 181 Via Como STRADA 6 Unilaterale M4 8 25 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale SAP 100 115 conforme 

338 QE07 ENEL 204 Via Como STRADA 0 Unilaterale P3 6 20 Palo 
artistico Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Artistico/Decorativo 
tipo lampara SAP 100 115 non 

conforme 
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braccio 

339 QE07 ENEL 196 Via Como STRADA 0 Unilaterale P3 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

340 QE07 ENEL 198 Via Como STRADA 6 Unilaterale P3 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

341 QE06 ENEL 487 Via Giuseppe Parini STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

342 QE06 ENEL 488 Via Giuseppe Parini STRADA 6 Unilaterale C5 6 13 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

343 QE06 ENEL 423 Via Giuseppe Parini STRADA 6 Unilaterale C5 4 17 
Braccio 

artistico a 
parete 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

344 QE06 ENEL 422 Via Giuseppe Parini STRADA 6 Unilaterale C5 5 15 
Braccio 

artistico a 
parete 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

345 QE06 ENEL 421 Via Giuseppe Parini STRADA 6 Unilaterale C5 5 15 
Braccio 

artistico a 
parete 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

346 QE06 ENEL 420 Via Giuseppe Parini STRADA 6 Unilaterale C5 5 15 
Braccio 

artistico a 
parete 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

347 QE06 ENEL 419 Via Giuseppe Parini STRADA 6 Unilaterale C5 5 15 
Braccio 

artistico a 
parete 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

348 QE06 ENEL 5001 Via Unione STRADA 6 Quinconce C4 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

349 FF ENEL 139 Via Unione STRADA 6 Unilaterale C4 8 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale SAP 70 83 conforme 

350 FF ENEL 138 Via Unione STRADA 6 Unilaterale C4 8 33 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale SAP 70 83 conforme 

351 FF ENEL 137 Via Unione STRADA 6 Unilaterale C4 8 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale SAP 70 83 conforme 

352 FF ENEL 136 Via Unione STRADA 6 Unilaterale C4 8 30 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

353 FF ENEL 135 Via Unione STRADA 6 Unilaterale C4 8 27 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

354 FF ENEL 134 Via Unione STRADA 6 Unilaterale C4 8 27 Palo 
stradale Singolo Acciaio 

Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 
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con 
braccio 

355 FF ENEL 133 Via Unione STRADA 6 Unilaterale C4 8 25 
Braccio 

stradale a 
parete 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato con 

risalita 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

356 FF ENEL 132 Via Unione STRADA 6 Unilaterale C4 8 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

357 FF ENEL 131 Via Unione STRADA 6 Unilaterale C4 8 27 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale SAP 70 83 conforme 

358 FF ENEL 125 Via Sant'Elia STRADA 5 Unilaterale C4 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale SAP 70 83 conforme 

359 FF ENEL 5072 Via Sant'Elia STRADA 5 Unilaterale C4 10 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

360.1 FF ENEL 124A Via Sant'Elia STRADA 8 Unilaterale C4 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Doppio Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

360.2 FF ENEL 124B Via Sant'Elia STRADA 8 Unilaterale C4 8 20 - Doppio - - - - Stradale HME 80 89 non 
conforme 

361 Q08 Comune 5086 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

362 Q08 Comune 5088 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

363 Q08 Comune 5093 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

364 Q08 Comune 5094 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

365 Q08 Comune 5095 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

366 Q08 Comune 5096 Via Roma - parco PARCO 6 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

367 Q08 Comune 5091 Via Roma - parco PARCO 6 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

368 Q08 Comune 5092 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

369 Q08 Comune 408 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

370 Q08 Comune 5089 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

371 Q08 Comune 5090 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

372 Q08 Comune 403 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

373 Q08 Comune 5087 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

374 Q08 Comune 5085 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

375 Q08 Comune 5083 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

376 Q08 Comune 5009 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

377 Q08 Comune 5080 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 
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378 Q08 Comune 5079 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

379 Q08 Comune 5078 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

380 Q08 Comune 5082 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HME 80 89 non 

conforme 

381 Q08 Comune 5081 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HME 80 89 non 

conforme 

382 Q08 Comune 415 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

383 Q08 Comune 414 Via Roma - parco PARCO 0 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo HIT 150 170 non 

conforme 

384 QE09 ENEL 105 Via Roma STRADA 7 Unilaterale C4 8 20 
Braccio 

stradale a 
parete 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

385 QE09 ENEL 104 Via Roma STRADA 7 Unilaterale C4 8 35 
Braccio 

stradale a 
parete 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato con 

risalita 
- X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

386 QE09 ENEL 103 Via Roma STRADA 7 Unilaterale C4 8 28 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 125 137 non 
conforme 

387 QE09 ENEL 102 Via Roma STRADA 7 Unilaterale C4 8 25 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 125 137 non 
conforme 

388 FF ENEL 111 Via Roma STRADA 4 Quinconce C5 5 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Zincato 
Cavo 

interrato - X Globo SAP 70 83 non 
conforme 

389 FF ENEL 112 Via Roma STRADA 4 Quinconce C5 11 30 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

390 FF ENEL 113 Via Roma STRADA 4 Quinconce C5 11 30 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

391 FF ENEL 114 Via Roma STRADA 4 Quinconce C5 11 27 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

392 QE10 ENEL 115 Via Roma STRADA 4 Quinconce C5 8 25 
Braccio 

stradale a 
parete 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato con 

risalita 
- X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

393 QE13 ENEL 116 Via Pusterla STRADA 7 Unilaterale C5 11 30 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

394 QE10 ENEL 212 Via I Maggio STRADA 8 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

395 QE10 ENEL 213 Via I Maggio STRADA 6 Unilaterale C5 8 17 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

396 QE10 ENEL 214 Via I Maggio STRADA 4 Unilaterale C5 8 28 
Palo cac 

con 
braccio 

Nessuno Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale SAP 100 115 conforme 

397 QE10 ENEL 215 Via I Maggio STRADA 4 Unilaterale C5 8 30 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

398 QE10 ENEL 216 Via I Maggio STRADA 4 Unilaterale C5 8 38 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale SAP 100 115 conforme 
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399 FF ENEL 326 Via Plinio STRADA 7 Unilaterale M5 8 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

400 FF ENEL 327 Via Plinio STRADA 6 Unilaterale M5 8 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

401 FF ENEL 328 Via Plinio STRADA 6 Unilaterale M5 8 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

402 FF ENEL 329 Via Plinio STRADA 6 Unilaterale M5 8 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

403 FF ENEL 330 Via Plinio STRADA 6 Unilaterale M5 8 27 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

404 FF ENEL 331 Via Plinio STRADA 7 Unilaterale M5 8 27 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

405.1 FF ENEL 0 Via Leopardi STRADA 7 Unilaterale M4 8 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 150 176 conforme 

405.2 FF ENEL - Via Leopardi ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE 7 N.I. - Pannello 

attraversamento 
N.I. - Pannello 

attraversamento- 5 20 - - - - - - 
Altro - Segnale 

attraversamento 
pedonale 

FLC 36 38 non 
conforme 

406 Q11 Comune 5035 Via Giovio STRADA 7 Unilaterale M5 10 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

407 FF ENEL 333 Via Giovio STRADA 7 Unilaterale M5 8 28 
Braccio 

stradale a 
parete 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
precordatosu 

palo 
X X Stradale SAP 150 176 conforme 

408 FF ENEL 334 Via Giovio STRADA 6 Unilaterale M5 8 25 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale SAP 150 176 conforme 

409 Q11 Comune 5037 Via Leopardi STRADA 7 Unilaterale M4 10 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

410 Q11 Comune 5038 Via Leopardi ROTATORIA 8 Unilaterale C3- 10 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

411 Q11 Comune 5033 Via Leopardi ROTATORIA 7 Unilaterale C3 10 30 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

412 Q11 Comune 5034 Via Leopardi ROTATORIA 7 Unilaterale C3 10 30 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

413 Q11 Comune 5036 Via Leopardi ROTATORIA 7 Unilaterale C3 10 30 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

414 Q11 Comune 5032 Via Leopardi STRADA 7 Unilaterale M4 10 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

415.1 QE12 ENEL 259A Via Leopardi STRADA 24 Unilaterale M4 12 33 
Palo 

stradale 
dritto 

Triplo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 non 

conforme 

415.2 QE12 ENEL 259B Via Leopardi STRADA 24 Unilaterale M4 12 33 - Triplo - - - - Stradale SAP 150 176 non 
conforme 
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415.3 QE12 ENEL 259C Via Leopardi STRADA 24 Unilaterale M4 12 33 - Triplo - - - - Stradale SAP 150 176 non 
conforme 

416 QE12 ENEL 258 Via Leopardi STRADA 7 Unilaterale M4 8 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 125 137 conforme 

417 QE12 ENEL 257 Via Leopardi STRADA 7 Unilaterale M4 8 27 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 125 137 conforme 

418 QE12 ENEL 256 Via Leopardi STRADA 7 Unilaterale M4 12 35 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 125 137 non 

conforme 

419 Q10 Comune 5014 Via Leopardi STRADA 7 Unilaterale M4 10 37 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

420.1 Q10 Comune 0A Via Leopardi ROTATORIA 48 Centrale C2 20 120 Torre faro Sestuplo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Proiettore per grandi 

aree SAP 400 450 conforme 

420.2 Q10 Comune 0B Via Leopardi ROTATORIA 48 Centrale C2 20 120 - Sestuplo - - - - Proiettore per grandi 
aree SAP 400 450 conforme 

420.3 Q10 Comune 0C Via Leopardi ROTATORIA 48 Centrale C2 20 120 - Sestuplo - - - - Proiettore per grandi 
aree SAP 400 450 conforme 

420.4 Q10 Comune 0D Via Leopardi ROTATORIA 48 Centrale C2 20 120 - Sestuplo - - - - Proiettore per grandi 
aree SAP 400 450 conforme 

420.5 Q10 Comune 0E Via Leopardi ROTATORIA 48 Centrale C2 20 120 - Sestuplo - - - - Proiettore per grandi 
aree SAP 400 450 conforme 

420.6 Q10 Comune 0F Via Leopardi ROTATORIA 48 Centrale C2 20 120 - Sestuplo - - - - Proiettore per grandi 
aree SAP 400 450 conforme 

421 QE12 ENEL 234 Via della Stazione STRADA 7 Unilaterale M4 12 20 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

422 QE12 ENEL 235 Via della Stazione STRADA 7 Unilaterale M4 10 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

423 QE12 ENEL 236 Via della Stazione STRADA 7 Unilaterale M4 10 28 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 125 137 non 

conforme 

424 QE12 ENEL 237 Via della Stazione STRADA - pl eliminato pl eliminato 10 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 400 450 conforme 

425 Q10 Comune 5019 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M3 10 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

426 Q10 Comune 5020 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M3 10 42 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

427 Q10 Comune 5021 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M3 10 37 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

428 Q10 Comune 5022 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M3 10 37 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

429 Q10 Comune 5023 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M3 10 37 Palo 
stradale Singolo Acciaio 

Zincato 
Cavo 

interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 
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con 
braccio 

430 Q10 Comune 5024 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M3 10 37 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

431 Q10 Comune 5025 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M3 10 37 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

432 Q10 Comune 5026 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M3 10 37 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

433 Q10 Comune 5027 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M3 10 37 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

434 Q10 Comune 5028 Via Leopardi STRADA 8 Unilaterale M3 10 37 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

435.1 Q10 Comune 5029A Via Giuditta Pasta ROTATORIA 48 Centrale C2 20 120 Torre faro Sestuplo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Proiettore per grandi 

aree SAP 400 450 conforme 

435.2 Q10 Comune 5029B Via Giuditta Pasta ROTATORIA 48 Centrale C2 20 120 - Sestuplo - - - - Proiettore per grandi 
aree SAP 400 450 conforme 

435.3 Q10 Comune 5029C Via Giuditta Pasta ROTATORIA 48 Centrale C2 20 120 - Sestuplo - - - - Proiettore per grandi 
aree SAP 400 450 conforme 

435.4 Q10 Comune 5029D Via Giuditta Pasta ROTATORIA 48 Centrale C2 20 120 - Sestuplo - - - - Proiettore per grandi 
aree SAP 400 450 conforme 

435.5 Q10 Comune 5029E Via Giuditta Pasta ROTATORIA 48 Centrale C2 20 120 - Sestuplo - - - - Proiettore per grandi 
aree SAP 400 450 conforme 

435.6 Q10 Comune 5029F Via Giuditta Pasta ROTATORIA 48 Centrale C2 20 120 - Sestuplo - - - - Proiettore per grandi 
aree SAP 400 450 conforme 

436 Q10 Comune 5017 Via Giovanni Paolo II STRADA 8 Unilaterale M5 10 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

437 Q10 Comune 5016 Via Giovanni Paolo II STRADA 8 Unilaterale M5 10 28 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

438 Q10 Comune 5015 Via Giovanni Paolo II STRADA 8 Unilaterale M5 10 23 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

439 QE13 ENEL 230 Via Giovanni Paolo II STRADA 7 Unilaterale M5 9 25 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

440 QE13 ENEL 229 Via Giovanni Paolo II STRADA 7 Unilaterale M5 9 28 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

441 QE13 ENEL 228 Via Giovanni Paolo II STRADA 7 Unilaterale M5 9 28 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

442 QE13 ENEL 123 Via Giovanni Paolo II STRADA 7 Unilaterale M5 8 30 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 
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443 QE13 ENEL 122 Via Giovanni Paolo II STRADA 7 Unilaterale M5 8 30 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 115 conforme 

444 QE13 ENEL 121 Via Giovanni Paolo II STRADA 7 Unilaterale M5 10 30 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

445 QE13 ENEL 120 Via Giovanni Paolo II STRADA 7 Unilaterale M5 10 33 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

446 QE13 ENEL 119 Via Giovanni Paolo II STRADA 7 Unilaterale M5 10 30 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

447 QE13 ENEL 118 Via Pusterla STRADA 6 Unilaterale M5 10 33 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

448 QE13 ENEL 117 Via Pusterla STRADA 4 Unilaterale M5 10 35 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

449 FF ENEL 94 Via Pusterla STRADA 3 Unilaterale M5 8 27 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- - Stradale LED 76 79,8 conforme 

450 FF ENEL 95 Via Pusterla STRADA 3 Unilaterale M5 8 27 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

451 FF ENEL 96 Via Pusterla STRADA 3 Unilaterale M5 8 27 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

452 FF ENEL 97 Via Pusterla STRADA 3 Unilaterale M5 8 27 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

453 FF ENEL 98 Via Pusterla STRADA 3 Unilaterale M5 8 27 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

454 FF ENEL 99 Via Pusterla STRADA 3 Unilaterale M5 8 27 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

455 FF ENEL 100 Via Pusterla STRADA 3 Unilaterale M5 8 27 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

456 FF ENEL 101 Via Pusterla STRADA 12 Unilaterale M5 8 27 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale SAP 150 176 conforme 

457 Q12 Comune 69 Via Pusterla STRADA 4,5 Unilaterale M5 8 27 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale SAP 100 115 conforme 

458 Q12 Comune 70 Via Pusterla STRADA 4,5 Unilaterale M5 8 25 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

459 FF ENEL 71 Via Pusterla STRADA 5 Unilaterale M5 8 27 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

460 Q13 Comune 0 Via Dante Alighieri - 
parco Giulini PARCO 0 Unilaterale P3 2 10 Palo 

arredo Nessuno Vetroresina Cavo 
interrato - - Altro - arredo urbano 

(tipo globo) FLC 36 38 non 
conforme 

461 Q13 Comune 0 Via Dante Alighieri - 
parco Giulini PARCO 0 Unilaterale P3 2 10 Palo 

arredo Nessuno Vetroresina Cavo 
interrato - - Altro - arredo urbano 

(tipo globo) FLC 36 38 non 
conforme 

462 Q13 Comune 0 Via Dante Alighieri - 
parco Giulini PARCO 0 Unilaterale P3 2 10 Palo 

arredo Nessuno Vetroresina Cavo 
interrato - - Altro - arredo urbano 

(tipo globo) FLC 36 38 non 
conforme 
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463 Q13 Comune 0 Via Dante Alighieri - 
parco Giulini PARCO 0 Unilaterale P3 2 10 Palo 

arredo Nessuno Vetroresina Cavo 
interrato - - Altro - arredo urbano 

(tipo globo) FLC 36 38 non 
conforme 

464 Q13 Comune 0 Via Dante Alighieri - 
parco Giulini PARCO 0 Unilaterale P3 2 10 Palo 

arredo Nessuno Vetroresina Cavo 
interrato - - Altro - arredo urbano 

(tipo globo) LED 26 27,3 non 
conforme 

465 Q13 Comune 0 Via Dante Alighieri - 
parco Giulini PARCO 0 Unilaterale P3 2 10 Palo 

arredo Nessuno Vetroresina Cavo 
interrato - - Altro - arredo urbano 

(tipo globo) LED 26 27,3 non 
conforme 

466 Q13 Comune 0 Via Dante Alighieri - 
parco Giulini PARCO 0 Unilaterale P3 2 10 Palo 

arredo Nessuno Vetroresina Cavo 
interrato - - Altro - arredo urbano 

(tipo globo) FLC 36 38 non 
conforme 

467 Q13 Comune 0 Via Dante Alighieri - 
parco Giulini PARCO 0 Unilaterale P3 2 10 Palo 

arredo Nessuno Vetroresina Cavo 
interrato - - Altro - arredo urbano 

(tipo globo) LED 26 27,3 non 
conforme 

468 Q13 Comune 0 Via Dante Alighieri - 
parco Giulini PARCO 0 Unilaterale P3 2 10 Palo 

arredo Nessuno Vetroresina Cavo 
interrato - - Altro - arredo urbano 

(tipo globo) FLC 36 38 non 
conforme 

469 Q13 Comune 0 Via Dante Alighieri - 
parco Giulini PARCO 0 Unilaterale P3 2 10 Palo 

arredo Nessuno Vetroresina Cavo 
interrato - - Altro - arredo urbano 

(tipo globo) FLC 36 38 non 
conforme 

470 Q13 Comune 0 Via Dante Alighieri - 
parco Giulini PARCO 0 Unilaterale P3 2 10 Palo 

arredo Nessuno Vetroresina Cavo 
interrato - - Altro - arredo urbano 

(tipo globo) FLC 36 38 non 
conforme 

471 Q13 Comune 0 Via Dante Alighieri - 
parco Giulini PARCO 0 Unilaterale P3 2 10 Palo 

arredo Nessuno Vetroresina Cavo 
interrato - - Altro - arredo urbano 

(tipo globo) FLC 36 38 non 
conforme 

472 Q13 Comune 0 Via Dante Alighieri - 
parco Giulini PARCO 0 Unilaterale P3 2 10 Palo 

arredo Nessuno Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Altro - arredo urbano 

(tipo globo) LED 26 27,3 non 
conforme 

473 QE09 ENEL 93 Via Dante Alighieri STRADA 8 Unilaterale C4 11 30 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- - Stradale SAP 150 176 conforme 

474 QE09 ENEL 92 Via Dante Alighieri STRADA 3 Unilaterale C4 8 25 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- - Stradale HME 125 137 non 
conforme 

475 FF ENEL 91 Via Dante Alighieri STRADA 3 Unilaterale C4 8 30 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

476 FF ENEL 90 Via Dante Alighieri STRADA 3 Unilaterale C4 8 22 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

477 FF ENEL 89 Via Dante Alighieri STRADA 7 Unilaterale C4 8 17 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

478 FF ENEL 88 Via Dante Alighieri STRADA 6 Unilaterale C5 8 22 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

479 FF ENEL 87 Via Dante Alighieri STRADA 6 Unilaterale C5 8 22 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

480 Q12 Comune 63 Via Pusterla STRADA 6 Unilaterale M5 8 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- - Stradale HME 80 89 conforme 

481 Q12 Comune 62 Via Pusterla STRADA 6 Unilaterale M5 8 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

482 Q12 Comune 61 Via Pusterla STRADA 6 Unilaterale M5 8 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

483 FF ENEL 60 Via Pusterla STRADA 6 Unilaterale M5 8 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 
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484 FF ENEL 59 Via Pusterla STRADA 7 Unilaterale M5 8 27 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

485 FF ENEL 58 Via Pusterla STRADA 6 Unilaterale M5 8 22 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

486 FF ENEL 57 Via Pusterla STRADA 6 Unilaterale M5 8 28 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

487 FF ENEL 56 Via Pusterla STRADA 6 Unilaterale M5 8 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

488 QE11 ENEL 55 Via Pusterla STRADA 6 Unilaterale M5 8 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

489 QE11 ENEL 54 Via Pusterla STRADA 6 Unilaterale M5 8 25 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- - Stradale HME 80 89 non 
conforme 

490 QE11 ENEL 53 Via Pusterla STRADA 6 Unilaterale M5 8 30 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- - Stradale HME 80 89 non 
conforme 

491 QE11 ENEL 52 Via Pusterla STRADA 6 Unilaterale M5 8 25 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- - Stradale HME 80 89 non 
conforme 

492 QE11 ENEL 51 Via Pusterla STRADA 6 Unilaterale M5 8 30 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

493 QE11 ENEL 50 Via Pusterla STRADA 6 Unilaterale M5 8 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

494 QE11 ENEL 49 Via Pusterla STRADA 6 Unilaterale M5 8 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

495 QE11 ENEL 48 Via Pusterla STRADA 6 Unilaterale M5 8 28 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

496 QE11 ENEL 47 Via Pusterla STRADA 6 Unilaterale M5 8 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

497 QE11 ENEL 46 Via Pusterla STRADA 7 Unilaterale M5 8 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

498 Q14 Comune 5050 Strada Statale dei 
Giovi - laterale STRADA 0 Unilaterale P3 4 10 Palo 

arredo Nessuno Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Globo SAP 70 83 non 

conforme 

499 Q14 Comune 5049 Strada Statale dei 
Giovi - laterale STRADA 0 Unilaterale P3 4 10 Palo 

arredo Nessuno Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Globo SAP 70 83 non 

conforme 

500 Q14 Comune 5048 Strada Statale dei 
Giovi - laterale STRADA 0 Unilaterale P3 4 10 Palo 

arredo Nessuno Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Globo SAP 70 83 non 

conforme 
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501 Q14 Comune 5047 Strada Statale dei 
Giovi - laterale STRADA 0 Unilaterale P3 4 10 Palo 

arredo Nessuno Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Globo SAP 70 83 non 

conforme 

502.1 QE14 ENEL 5203 Strada Statale dei 
Giovi 

ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE 5 N.I. - Pannello 

attraversamento 
N.I. - Pannello 

attraversamento 6 - Altro Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - 

Altro - Segnale 
attraversamento 

pedonale 
LED 14 14,7 conforme 

502.2 QE14 ENEL - Strada Statale dei 
Giovi 

ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE 5 N.I. - proiettore 

attraversamento 
N.I. - proiettore 
attraversamento 6 - - - - - - - 

Proiettore 
attraversamento 

pedonale 
LED 12 12,6 conforme 

502.3 QE14 ENEL - Strada Statale dei 
Giovi 

ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE 0 N.I. - proiettore 

attraversamento 
N.I. - proiettore 
attraversamento 6 - - - - - - - 

Proiettore 
attraversamento 

pedonale 
LED 12 12,6 conforme 

503.1 QE14 ENEL 5202 Strada Statale dei 
Giovi 

ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE 5 N.I. - Pannello 

attraversamento 
N.I. - Pannello 

attraversamento 6 - Altro Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - 

Altro - Segnale 
attraversamento 

pedonale 
LED 14 14,7 conforme 

503.2 QE14 ENEL - Strada Statale dei 
Giovi 

ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE 5 N.I. - proiettore 

attraversamento 
N.I. - proiettore 
attraversamento 6 - - - - - - - 

Proiettore 
attraversamento 

pedonale 
LED 12 12,6 conforme 

503.3 QE14 ENEL - Strada Statale dei 
Giovi 

ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE 0 N.I. - proiettore 

attraversamento 
N.I. - proiettore 
attraversamento 6 - - - - - - - 

Proiettore 
attraversamento 

pedonale 
LED 12 12,6 conforme 

504 QE14 ENEL 5192 Strada Statale dei 
Giovi STRADA 10 Unilaterale M3 10 20 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 76 79,8 conforme 

505 QE14 ENEL 5193 Strada Statale dei 
Giovi STRADA 0 Unilaterale M3 10 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

506 QE11 ENEL 45 Strada Statale dei 
Giovi STRADA 10 Unilaterale M3 9 28 

Palo cac 
con 

braccio 
Singolo Cemento 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

507 QE11 ENEL 44 Strada Statale dei 
Giovi STRADA 10 Unilaterale M3 9 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

508.1 QE11 ENEL 43A Strada Statale dei 
Giovi STRADA 14 Unilaterale M3 9 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Doppio Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

508.2 QE11 ENEL 43B Via Enrico Fermi STRADA 14 Unilaterale C5 8 30 - Doppio - - - - Stradale SAP 100 115 conforme 

509 QE11 ENEL 42 Strada Statale dei 
Giovi STRADA 10 Unilaterale M3 9 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

510 QE11 ENEL 41 Strada Statale dei 
Giovi STRADA 10 Unilaterale M3 9 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale SAP 150 176 conforme 
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511 QE11 ENEL 40 Strada Statale dei 
Giovi STRADA 10 Unilaterale M3 9 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale SAP 150 176 conforme 

512 QE11 ENEL 39 Strada Statale dei 
Giovi STRADA 12 Unilaterale M3 9 27 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

513 QE11 ENEL 38 Strada Statale dei 
Giovi STRADA 12 Unilaterale M3 9 27 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

514 QE11 ENEL 37 Strada Statale dei 
Giovi STRADA 12 Unilaterale M3 9 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale SBP 135 175 non 

conforme 

515 QE11 ENEL 36 Strada Statale dei 
Giovi STRADA 12 Unilaterale M3 9 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale SBP 135 175 non 

conforme 

516 QE11 ENEL 35 Strada Statale dei 
Giovi STRADA 12 Unilaterale M3 9 27 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

517 QE11 ENEL 34 Strada Statale dei 
Giovi STRADA 12 Unilaterale M3 9 27 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

518 QE11 ENEL 33 Strada Statale dei 
Giovi STRADA 12 Unilaterale M3 9 27 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

519 QE11 ENEL 32 Strada Statale dei 
Giovi STRADA 12 Unilaterale M3 9 27 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- X Stradale HME 125 137 non 

conforme 

520 FF ENEL 14 Via Monte Bianco STRADA 5 Unilaterale C5 9 20 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale SAP 100 115 conforme 

521 FF ENEL 15 Via Monte Bianco STRADA 5 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

522 FF ENEL 16 Via Monte Bianco STRADA 5 Unilaterale C5 8 30 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

523 FF ENEL 17 Via Monte Bianco STRADA 4 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

524 FF ENEL 18 Via Monte Bianco STRADA 7 Unilaterale C5 8 30 
Palo cac 

con 
braccio 

Nessuno Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale LED 50 52,5 conforme 

525 FF ENEL 19 Via Monte Bianco STRADA 4 Unilaterale C5 8 40 
Palo cac 

con 
braccio 

Nessuno Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale LED 50 52,5 conforme 

526 FF ENEL 20 Via Monte Bianco STRADA 4 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Nessuno Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale LED 50 52,5 conforme 
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527 FF ENEL 21 Via Monviso STRADA 6 Unilaterale C5 8 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

528 FF ENEL 22 Via Monviso STRADA 6 Unilaterale C5 8 25 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

529 FF ENEL 23 Via Monviso STRADA 6 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

530 FF ENEL 24 Via Monviso STRADA 5 Unilaterale C5 8 22 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

531 Q15 Comune 5041 Via Monviso STRADA 6 Unilaterale C5 8 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

532 Q15 Comune 5042 Via Monviso STRADA 6 Unilaterale C5 8 30 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

533 Q15 Comune 5043 Via Monviso STRADA 6 Unilaterale C5 8 27 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

534 Q15 Comune 5040 Via Monviso STRADA 6 Unilaterale C5 8 35 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

535 Q15 Comune 5045 Via Monviso STRADA 6 Unilaterale C5 8 23 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

536 Q15 Comune 5044 Via Monviso STRADA 0 Unilaterale C5 8 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 176 conforme 

537 FF ENEL 25 Via Monviso STRADA 6 Unilaterale C5 8 25 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

538 FF ENEL 13 Via Monte Generoso STRADA 4 Unilaterale C5 8 20 
Braccio 

stradale a 
parete 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato con 

risalita 
- - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

539 FF ENEL 490 Via Monte Generoso STRADA 4 Unilaterale C5 6 30 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale SAP 70 83 conforme 

540 FF ENEL 12 Via Baradello STRADA 7 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

541 FF ENEL 77 Via alla Vigna STRADA 0 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

542 QE11 ENEL 76 Via Miramonti STRADA 5 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

543 QE11 ENEL 75 Via Miramonti STRADA 5 Unilaterale C5 8 25 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

544 QE11 ENEL 74 Via Miramonti STRADA 5 Unilaterale C5 8 25 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- X Stradale HME 80 89 non 
conforme 
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545 QE11 ENEL 73 Via Miramonti STRADA 5 Unilaterale C5 8 35 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

- - Stradale HME 80 89 non 
conforme 

546 FF ENEL 78 Via Isola STRADA 6 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

547 FF ENEL 79 Via Isola STRADA 6 Unilaterale C5 8 38 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

548 FF ENEL 80 Via Isola STRADA 6 Unilaterale C5 8 27 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

549 FF ENEL 81 Via Isola STRADA 6 Unilaterale C5 8 27 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

550 FF ENEL 82 Via Isola STRADA 5 Unilaterale C5 7 20 
Braccio 

stradale a 
parete 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
precordato a 

parete 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

551 FF ENEL 83 Via alla Vigna STRADA 6 Unilaterale C5 8 20 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

552 FF ENEL 84 Via alla Vigna STRADA 5 Unilaterale C5 8 30 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

553 FF ENEL 85 Via alla Vigna STRADA 6 Unilaterale C5 8 43 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

554 FF ENEL 86 Via alla Vigna STRADA 5 Unilaterale C5 8 30 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

555 QE16 ENEL 263 
Via Papa Giovanni 

XXIII - gradinate 
chiesa 

PEDONALE 0 Unilaterale P3 2,5 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Globo SAP 70 83 non 
conforme 

556 QE16 ENEL 262 
Via Papa Giovanni 

XXIII - gradinate 
chiesa 

PEDONALE 0 Unilaterale P3 2,5 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Globo SAP 70 83 non 
conforme 

557 QE16 ENEL 264 
Via Papa Giovanni 

XXIII - gradinate 
chiesa 

PEDONALE 0 Unilaterale P3 2,5 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Globo SAP 70 83 non 
conforme 

558 QE16 ENEL 265 
Via Papa Giovanni 

XXIII - gradinate 
chiesa 

PEDONALE 0 Unilaterale P3 2,5 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Globo SAP 70 83 non 
conforme 

559 QE16 ENEL 261 
Via Papa Giovanni 

XXIII - gradinate 
chiesa 

PEDONALE 0 Unilaterale P3 2,5 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Globo SAP 70 83 non 
conforme 

560 QE16 ENEL 260 
Via Papa Giovanni 

XXIII - gradinate 
chiesa 

PEDONALE 0 Unilaterale P3 2,5 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Globo SAP 70 83 non 
conforme 

561 Q09 Comune 5066 Via Papa Giovanni 
XXIII STRADA 5 Unilaterale C4 4 20 

Palo 
arredo con 

braccio 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - 
Arredo urbano 

tecnico (AEC Armonia 
2) 

SAP 70 83 conforme 

562 Q09 Comune 5067 Via Papa Giovanni 
XXIII STRADA 3 Unilaterale C4 4 25 

Palo 
arredo con 

braccio 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - 
Arredo urbano 

tecnico (AEC Armonia 
2) 

SAP 70 83 conforme 
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563 Q09 Comune 5068 Via Papa Giovanni 
XXIII STRADA 3 Unilaterale C4 4 23 

Palo 
arredo con 

braccio 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - 
Arredo urbano 

tecnico (AEC Armonia 
2) 

SAP 70 83 conforme 

564 Q09 Comune 5069 Via Papa Giovanni 
XXIII STRADA 3 Unilaterale C4 4 23 

Palo 
arredo con 

braccio 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - 
Arredo urbano 

tecnico (AEC Armonia 
2) 

SAP 70 83 conforme 

565.1 Q09 Comune 5070A Via Papa Giovanni 
XXIII STRADA 3 Unilaterale C4 4 23 

Palo 
arredo con 

braccio 
Doppio Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - 
Arredo urbano 

tecnico (AEC Armonia 
2) 

SAP 70 83 conforme 

565.2 Q09 Comune 5070B Via Papa Giovanni 
XXIII PARCHEGGIO 3 Unilaterale C4 4 23 - Doppio - - - - 

Arredo urbano 
tecnico (AEC Armonia 

2) 
SAP 70 83 conforme 

566 FF ENEL 127 Via Papa Giovanni 
XXIII STRADA 6 Unilaterale C4 8 27 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale SAP 100 115 conforme 

567 Q09 Comune 5071 Via Papa Giovanni 
XXIII - parcheggio PARCHEGGIO 0 Unilaterale C4 4 20 

Palo 
arredo con 

braccio 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - 
Arredo urbano 

tecnico (AEC Armonia 
2) 

SAP 70 83 conforme 

568 FF ENEL 205 Via Raffaello Sanzio STRADA 3 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Nessuno Cemento Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

569 FF ENEL 206 Via Raffaello Sanzio STRADA 3 Unilaterale C5 8 45 
Palo cac 

con 
braccio 

Nessuno Cemento Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

570 FF ENEL 207 Via Guglielmo 
Marconi STRADA 6 Unilaterale C5 8 20 

Palo cac 
con 

braccio 
Singolo Cemento 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

571 FF ENEL 208 Via Guglielmo 
Marconi STRADA 4 Unilaterale C5 7 30 

Braccio 
stradale a 

parete 
Singolo Acciaio 

Verniciato 

Cavo 
precordato a 

parete 
X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

572 QE10 ENEL 210 Via Guglielmo 
Marconi STRADA 4 Unilaterale C5 8 28 

Braccio 
stradale a 

parete 
Singolo Acciaio 

Verniciato 

Cavo 
precordato a 

parete 
- X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

573 QE10 ENEL 211 Via Guglielmo 
Marconi STRADA 3 Unilaterale C5 8 30 

Palo cac 
con 

braccio 
Singolo Acciaio 

Verniciato 

Cavo 
precordato 

su palo 
- - Stradale HME 80 89 non 

conforme 

575 FF ENEL 480 Via Giotto STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

576 FF ENEL 481 Via Tiziano STRADA 6 Unilaterale C5 6 20 

Palo 
artistico 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - X Artistico/Decorativo 

tipo lampara SAP 100 115 non 
conforme 

577 FF ENEL 68 Via S. Pos STRADA 7 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

578 FF ENEL 67 Via S. Pos STRADA 7 Unilaterale C5 8 50 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

579 FF ENEL 66 Via S. Pos STRADA 8 Unilaterale C5 8 65 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

580 FF ENEL 65 Via S. Pos STRADA 8 Unilaterale C5 8 80 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 
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581.1 FF ENEL 64A Via S. Pos STRADA 8 Unilaterale C5 8 70 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento Cavo 
interrato X X Stradale SAP 70 83 conforme 

581.2 FF ENEL 64B Via S. Pos STRADA 8 Unilaterale C5 8 70 - Nessuno - - - - Proiettore per grandi 
aree SAP 100 115 conforme 

582 FF ENEL 141 Via Belvedere STRADA 6 Unilaterale C5 8 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 conforme 

583 FF ENEL 142 Via Belvedere STRADA 6 Unilaterale C5 8 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 conforme 

584 FF ENEL 143 Via Belvedere STRADA 6 Unilaterale C5 8 25 
Palo 

stradale 
dritto 

Nessuno Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 conforme 

585 FF ENEL 144 Via Belvedere STRADA 6 Unilaterale C5 8 28 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 conforme 

586 FF ENEL 145 Via Belvedere STRADA 6 Unilaterale C5 8 23 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 conforme 

587 FF ENEL 146 Via Belvedere STRADA 5 Unilaterale C5 8 50 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

588 FF ENEL 147 Via Belvedere STRADA 5 Unilaterale C5 8 50 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

589 FF ENEL 148 Via Appennini STRADA 5 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

590 FF ENEL 149 Via Appennini STRADA 4 Unilaterale C5 8 35 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

591 FF ENEL 150 Via Appennini STRADA 6 Unilaterale C5 8 30 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento Cavo 
interrato X X Stradale HME 80 89 non 

conforme 

592 FF ENEL 151 Via Prealpi STRADA 5 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

593 FF ENEL 152 Via Prealpi STRADA 5 Unilaterale C5 8 52 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale HME 80 89 non 
conforme 

594 FF ENEL 153 Via Prealpi STRADA 5 Unilaterale C5 8 27 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Zincato 

Cavo 
precordato 

su palo 
X X Stradale SAP 70 83 conforme 

595.1 FF ENEL 5140A Via Prealpi STRADA 7 Unilaterale C5 8 20 
Palo 

stradale 
dritto 

Doppio Acciaio 
Zincato 

Cavo 
interrato X X Stradale LED 50 52,5 conforme 

595.2 FF ENEL 5140B Via Prealpi STRADA 7 Unilaterale C5 8 20 - Doppio - - - - Stradale LED 50 52,5 conforme 

596 QE17 ENEL 5167 Via Canonica Luigi - 
sottopasso A9 SOTTOPASSO 5 Unilaterale M3 4,5 10 

Staffa in 
sottopasso 

/ galleria 
Nessuno Acciaio 

Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- - Proiettore per gallerie SAP 250 285 conforme 

597 QE17 ENEL 5166 Via Canonica Luigi - 
sottopasso A9 SOTTOPASSO 5 Unilaterale M3 4,5 10 

Staffa in 
sottopasso 

/ galleria 
Nessuno Acciaio 

Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- - Proiettore per gallerie SAP 250 285 conforme 

598 QE17 ENEL 5165 Via Canonica Luigi - 
sottopasso A9 SOTTOPASSO 5 Unilaterale M3 4,5 10 

Staffa in 
sottopasso 

/ galleria 
Nessuno Acciaio 

Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- - Proiettore per gallerie SAP 250 285 conforme 
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599 QE17 ENEL 5164 Via Canonica Luigi - 
sottopasso A9 SOTTOPASSO 5 Unilaterale M3 4,5 10 

Staffa in 
sottopasso 

/ galleria 
Nessuno Acciaio 

Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- - Proiettore per gallerie SAP 250 285 conforme 

600 QE17 ENEL 5163 Via Canonica Luigi - 
sottopasso A9 SOTTOPASSO 5 Unilaterale M3 4,5 10 

Staffa in 
sottopasso 

/ galleria 
Nessuno Acciaio 

Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- - Proiettore per gallerie SAP 250 285 conforme 

601 QE17 ENEL 5172 Via Canonica Luigi - 
sottopasso A9 SOTTOPASSO 7 Unilaterale M3 4,5 10 

Staffa in 
sottopasso 

/ galleria 
Nessuno Acciaio 

Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- - Proiettore per gallerie SAP 250 285 conforme 

602 QE17 ENEL 5171 Via Canonica Luigi - 
sottopasso A9 SOTTOPASSO 7 Unilaterale M3 4,5 10 

Staffa in 
sottopasso 

/ galleria 
Nessuno Acciaio 

Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- - Proiettore per gallerie SAP 250 285 conforme 

603 QE17 ENEL 5170 Via Canonica Luigi - 
sottopasso A9 SOTTOPASSO 7 Unilaterale M3 4,5 10 

Staffa in 
sottopasso 

/ galleria 
Nessuno Acciaio 

Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- - Proiettore per gallerie SAP 250 285 conforme 

604 QE17 ENEL 5169 Via Canonica Luigi - 
sottopasso A9 SOTTOPASSO 7 Unilaterale M3 4,5 10 

Staffa in 
sottopasso 

/ galleria 
Nessuno Acciaio 

Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- - Proiettore per gallerie SAP 250 285 conforme 

605 QE17 ENEL 5168 Via Canonica Luigi - 
sottopasso A9 SOTTOPASSO 7 Unilaterale M3 4,5 10 

Staffa in 
sottopasso 

/ galleria 
Nessuno Acciaio 

Zincato 

Cavo 
graffettato a 

parete 
- - Proiettore per gallerie SAP 250 285 conforme 

606 FF ENEL 0 Via S. Elia - lavatoio STRADA 6 Unilaterale C5 8 20 
Palo cac 

con 
braccio 

Singolo Cemento 
Cavo 

precordato 
su palo 

X X Stradale SAP 100 115 conforme 

607 QEXX ENEL 49 Via Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 60 63 conforme 

608 QEXX ENEL 50 Via Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 60 63 conforme 

609 QEXX ENEL 51 Via Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 60 63 conforme 

610 QEXX ENEL 52 Via Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 60 63 conforme 

611 QEXX ENEL 53 Via Mantero STRADA 7 Unilaterale M5 8 30 

Palo 
stradale 

con 
braccio 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 60 63 conforme 

700 FF ENEL 209 Via I Maggio STRADA 4 Unilaterale C5 8 26 
Braccio 

stradale a 
parete 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
precordato a 

parete 
X - Stradale SAP 100 115 non 

conforme 

701 Q10 Comune 5030 VIA GIACOMO 
LEOPARDI STRADA 9 Unilaterale M3 10 35 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 100 118 Conforme 

702 Q08 Comune 5084 Via Roma - parco PARCO 3 Unilaterale P3 4 20 Palo 
arredo Nessuno Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Arredo urbano 
tecnico fungo SAP 100 118 non 

conforme 

703 QE17 Comune 5136 VIA LUIGI CANONICA STRADA 10 Unilaterale M3 10 32 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 173 Conforme 

704 QE17 Comune 5137 VIA LUIGI CANONICA STRADA 10 Unilaterale M3 10 32 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 173 Conforme 
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705 QE17 Comune 5138 VIA LUIGI CANONICA STRADA 10 Unilaterale M3 10 32 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 173 Conforme 

706 QE17 Comune 5139 VIA LUIGI CANONICA STRADA 10 Unilaterale M3 10 32 
Palo 

stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale SAP 150 173 Conforme 

707 * -  - Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 8,2 - 

Palo 
stradale 

dritto 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 48 48 Conforme 

708 * - - Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 8,2 - 

Palo 
stradale 

dritto 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 48 48 Conforme 

709 * - - Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 8,2 - 

Palo 
stradale 

dritto 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 48 48 Conforme 

710 * - - Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 8,2 - 

Palo 
stradale 

dritto 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 48 48 Conforme 

711 * - - Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 8,2 - 

Palo 
stradale 

dritto 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 48 48 Conforme 

712 * - - Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 8,2 - 

Palo 
stradale 

dritto 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 48 48 Conforme 

713 Q02 Comune 5176 Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 10 32 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 76 76 Conforme 

714.1 Q02 Comune 5177 Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 10 32 

Palo 
stradale 
curvo 

doppio Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 76 76 Conforme 

714.2 Q02 Comune 5177 Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 10 32 - doppio Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 76 76 Conforme 

715.1 Q02 Comune 5178 Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 10 32 

Palo 
stradale 
curvo 

doppio Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 76 76 Conforme 

715.2 Q02 Comune 5178 Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 10 32 - doppio Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 76 76 Conforme 

716.1 Q02 Comune 5179 Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 10 32 

Palo 
stradale 
curvo 

doppio Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 76 76 Conforme 

716.2 Q02 Comune 5179 Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 10 32 - doppio Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 76 76 Conforme 

717.1 Q02 Comune 5180 Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 10 32 

Palo 
stradale 
curvo 

doppio Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 76 76 Conforme 

717.2 Q02 Comune 5180 Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 10 32 - doppio Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 76 76 Conforme 

718.1 Q02 Comune 5186 Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 10 32 

Palo 
stradale 
curvo 

doppio Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 76 76 Conforme 

718.2 Q02 Comune 5186 Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 10 32 - doppio Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 76 76 Conforme 

719 Q02 Comune 5187 Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 10 32 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 76 76 Conforme 

720 Q02 Comune 5188 Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 10 32 

Palo 
stradale 
curvo 

Singolo Acciaio 
Verniciato 

Cavo 
interrato - - Stradale LED 76 76 Conforme 
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721 * - - Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 7 - 

Palo 
stradale 

dritto 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 76 76 Conforme 

722 * - - Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 7 - 

Palo 
stradale 

dritto 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 48 48 Conforme 

723 * - - Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 7 - 

Palo 
stradale 

dritto 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 48 48 Conforme 

724 * - - Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 7 - 

Palo 
stradale 

dritto 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 48 48 Conforme 

725 * - - Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 7 - 

Palo 
stradale 

dritto 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 48 48 Conforme 

726 * - - Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 7 - 

Palo 
stradale 

dritto 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 48 48 Conforme 

727 * - - Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 7 - 

Palo 
stradale 

dritto 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 48 48 Conforme 

728 * - - Strada Provinciale 35 
dei Giovi STRADA 9 Unilaterale P3 7 - 

Palo 
stradale 

dritto 
Singolo Acciaio 

Verniciato 
Cavo 

interrato - - Stradale LED 48 48 Conforme 

 
 
 

Note: 
- Gli ulteriori punti luce censiti rispetto a quanto riportato nel progetto id fattibilità a base di gara sono identificati con ‘ID PL’ superiore a 700. 
- I punti luce  attualmente non allacciati (indicati con QE= * ) saranno presi in gestione durante l’appalto. 
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