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Peso totale 61 K Materiale GHISA EN-GJL-250 Girante VORTEX
Total weight 9 Construction CAST IRON EN-GJL-250 Impeller VORTEX
Idraulica - Hydraulic Motore- Motor M209T-3,6-400/50YY-IE3 Impiego - Application
MANDATA ALIMENTAZIONE TEMP. MAX DEL LIQUID N
DISCHARGE DN 80 mm POWER SUPPLY 3ph 400V-50Hz PUMPED LIQUID MAX TEMP. <40 °C
ASPIRAZIONE CLASSE DI ISOLAMENTO PROTEZIONE MECCANICA
SUCTION DN 80 mm INSULATION CLASS H MECHANICAL PROT. DEGREE IP 68
PASSAGGIO LIBERO VELOCITA NOMINALE CAVO
7G2,5 HO7RNF
FREE PASSAGE 50 . NOMINAL SPEED 2822 rPm CABLE ’
DIAMETRO GIRANTE POTENZA NOMINALE MOTORE CODICE DISEGNO
IMPELLER DIAMETER 155 mm RATED MOTOR POWER 3,6 kW DRAWING CODE 710_80_09_8
— CORRENTE DI SPUNTO CURVA ~
Rend. max - Best efficiency | |srarrin current 38,9 A CURVE V710-215
RENDIMENTO TOTALE 26.9 % CORRENTE NOMINALE 6.6 A — .
TOTAL EFFICIENCY y °| |rareD currenT d Protezioni - Protections
RENDIMENTO IDRAULICO o MOMENTO DI INERZIA TOTALE PROTEZIONE TERMICA -
HYDRAULIC EFFICIENCY 30,1 % TOTAL MOMENT OF INERTIA 0,0155 kgm2 THERMAL PROTECTION
POT. ASS. DALLARETE 33 kW [ CARICO-LOADING CONTROLLO INFILTRAZIONE YES
ABS. POWER FROM MAINS ’ | 44 3/4 172 HUMIDITY PROBE
FREVALENZA FATTORE DI POTENZA
HEAD 9.8 M| | owerracror 088 084 0,71 Sl R M
PORTATA RENDIMENTO MOTORE ‘ MANTELLO DI RAFFREDDAMENTO
3 0, [y 0,
CAPACITY 32,9m°/h MOTOR EFFICIENCY 89 % 87 % 86 % COOLING JACKET I NO |
_ 40
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CREMIA

SOLLEVAMENTO S5 - 1D1

SOLLEVAMENTO S4 - 1D3

SOLLEVAMENTO S3bis - 1D2

Res Fiut Res Fiut Res Fiut
Musso 1000 Musso 1000 Musso 1000 50)
Pianello 1000 Pianello 1000 Pianello 1000 500)
Cremia 600) Cremia 500)
2600 2150 4750 2500 1930 4430 2000 1450 3450
a750fab ] 2a30fab ] 3450[ab ]
09 09 09
280[lg 280[lg 280[lg
1 1, 1
18] 18| 18|
T 24fore T 24fore T 24[ore
Q pioggia 1000[ig Q pioggia 1000[ig Q pioggia 1000[ig
Portata media Portata media Portata media
Qm [ 1385[is Qm [12.92ls Qm [ 10.06[us
49.9[m3M 46,5[m3m 36,2[m3m
Portala giormo max consumo Portala giomo max consumo Portala giormo max consumo
Qo 501l Qo s Qo 7S
[ e5[m3h [ 6olm3h [ 47]m3h
Portata di punta Portata di punta Portata di punta
Qi s Qi 0231 Qi 7S
[ 117]m3h [ 109]m3h [ s&s[m3h
Portala tempo di pioggia Portala tempo di pioggia Portala tempo di pioggia
Q punta s Q punta 5127]is Q punta 39,031
[ 198]m3h [ 18s|m3h [ 1ad]m3h
PIANELLO LARIO |
SOLLEVAMENTO S3- 1D4 | SOLLEVAMENTO S2bis - 1D3 | [ SOLLEVAMENTO 52 102 | SOLLEVAMENTO S1-1D1 |
Res Fiut Res Fiut Res Fiut Res Fiut
Musso 1000 50) Musso 1000 50, Musso 1000 50) Musso 1000 50,
Pianello 1000 500 Pianello 800) 300 Pianello 700) 200) Pianello 300) 100
2000 1450 3450 1800 1250 3050 1700 1150 2850 1300 1050 2350
3450[ab ] 3050[ab ] 2850[ab ] 2350[ab ]
09 09 09 09
280[lg 280[lg 280[lg 280[lg
1 1, I I
1.8 18] 1.8 18]
T 24fore T 24fore T 24fore T 24[ore
Q pioggia 1000[ig Q pioggia 1000[ig Q pioggia 1000[ig Q pioggia 1000[ig
Portata media Portata media Portata media Portata media
Qm iis Qm iis Qm 8.31]Us Qm s
[ 362[m3h [ 320[m3h [ 29.9]m3h [ 247]m3h
Portata giormo max consumo Portala giormo max consumo Portala giomo max consumo Portata giomo max consumo
Q max s Q max s Q max 10,81[s Q max 8.91[is
[ 47]m3h [ 22[m3h [ 39lm3h [ 32[m3h
Portata di punta Portata di punta Portata di punta Portata di punta
Qi s Qi 20821 Qi s Qi 7S
[ s&s[m3h [ 75[m3h [ 7olm3h [ sslm3h
Portala tempo di pioggia Portala tempo di pioggia Portala tempo di pioggia Portala tempo di pioggia
Q puna 39,031 Q punta is Q punta 32,00]Us Q puna s
[ iad]m3h [ 157]m3h [ 1io]m3h [ o8lm3h
MUSSO |
SOLLEVAMENTO S0- 101 |
Res Fiut
Musso 1000 50)
1000 950 1950

1950[ab ]

09)
280]llg
1.
|
2

T 4|ore
Q pioggia 1000[Vg
Portata media
Qm Us
m3/h

Portata giorno max consumo
Q max s

maih
Portata di punta
Q punta 13,31[lis
maih
Portata tempo di pioggia
Q punta 22,57|Uis

m3h




Pompaggio SO

Lunghezza condotta L 910[m
Altezza geodetica Dz 2|m
Diametro ESTERNO Condotta De 140{mm 0,14 m
Spessore condotta 8,3|mm 0,0083 m
Diametro INTERNO Condotta Di 123,4|mm 0,1234 m
Coeff perdite localizzate y
Q 26,62 m3/h 0,00739 m3/s 7,39 I/s
\% 0,62 m/s
r 998,4 kg/m3
n 0,0013 kg/ms
e 0,00001 m
Re 58619,37
| tubi lisci 0,02030845
| “iterato" 0,0204840
J 0,00323691
J*L 2,95
J*L*y 3,83
H tot 5,83




Pompaggio S1

Lunghezza condotta L 720|m
Altezza geodetica Dz 2[m
Diametro ESTERNO Condotta De 140|mm 0,14 m
Spessore condotta 8,3|mm 0,0083 m
Diametro INTERNO Condotta Di 123,4|mm 0,1234 m
Coeff perdite localizzate y 1,3
Q 32,08 m3/h 0,00891 m3/s 8,91 I/s
\Y; 0,75 m/s
r 998,4 kg/m3
n 0,0013 kg/ms
e 0,00001 m
Re 70643,86
| tubi lisci 0,01938289
| "iterato" 0,0197161
J 0,00452483
J*L 3,26
JrLry 4,24
H tot 6,24




Pompaggio S2

Lunghezza condotta L 342|m
Altezza geodetica Dz 2[m
Diametro ESTERNO Condotta De 140{mm 0,14 m
Spessore condotta 8,3[mm 0,0083 m
Diametro INTERNO Condotta Di 123,4|mm 0,1234 m
Coeff perdite localizzate y
Q 38,90 m3/n 0,01081 m3/s 10,81 I/s
% 0,90 m/s
r 998,4 kg/m3
n 0,0013 kg/ms
e 0,00001 m
Re 85674,47
| tubi lisci 0,01847031
| "iterato" 0,0189741
J 0,00640468
J*L 2,19
J*L*y 2,85

H tot 4,85




Pompaggio S2Bis

Lunghezza condotta L 375|m
Altezza geodetica Dz 2lm
Diametro ESTERNO Condotta De 140|mm 0,14 m
Spessore condotta 8,3|mm 0,0083 m
Diametro INTERNO Condotta Di 123,4|mm 0,1234 m
Coeff perdite localizzate y
Q 41,63 m3/h 0,01156 m3/s 11,56 /s
Y 0,97 m/s
r 998,4 kg/m3
nm 0,0013 kg/ms
e 0,00001 m
Re 91686,71
| tubi lisci 0,01815978
| "iterato" 0,0187252
J 0,0072389
J*L 2,71
JiL*y 3,53
H tot 5,53




Pompaggio S3

Lunghezza condotta L 330(m
Altezza geodetica Dz 2[m
Diametro ESTERNO Condotta De 140({mm 0,14 m
Spessore condotta 8,3|mm 0,0083 m
Diametro INTERNO Condotta Di 123,4|mm 0,1234 m
Coeff perdite localizzate y
Q 38,90 m3/h 0,01081 m3/s 10,81 I/s
% 0,90 m/s
r 998,4 kg/m3
n 0,0013 kg/ms
e 0,00001 m
Re 85674,47
| tubi lisci 0,01847031
| "iterato" 0,0189741
J 0,00640468
J*L 2,11
J*L*y 2,75
H tot 4,75




Pompaggio S3Bis

Lunghezza condotta L 480(m
Altezza geodetica Dz 2[m
Diametro ESTERNO Condotta De 200|mm 0,2 m
Spessore condotta 11,9({mm 0,0119 m
Diametro INTERNO Condotta Di 176,2|mm 0,1762 m
Coeff perdite localizzate y
Q 47,09 m3/h 0,01308 m3/s 13,08 I/s
% 0,54 m/s
r 998,4 kg/m3
n 0,0013 kg/ms
e 0,00001 m
Re 72633,15
| tubi lisci 0,01924879
| "iterato" 0,0195011
J 0,00162513
J*L 0,78
J*L*y 1,01
H tot 3,01




Pompaggio S4

Lunghezza condotta L 755[m
Altezza geodetica Dz 20(m
Diametro ESTERNO Condotta De 200|mm 0,2 m
Spessore condotta 11,9({mm 0,0119 m
Diametro INTERNO Condotta Di 176,2|mm 0,1762 m
Coeff perdite localizzate y
Q 60,47 m3/h 0,01680 m3/s 16,80 I/s
% 0,69 m/s
r 998,4 kg/m3
n 0,0013 kg/ms
e 0,00001 m
Re 93265,18
| tubi lisci 0,01808245
| "iterato" 0,0185431
J 0,0025479
J*L 1,92
J*L*y 2,50
H tot 22,50




Pompaggio S5

Lunghezza condotta L 585(m
Altezza geodetica Dz 6[m
Diametro ESTERNO Condotta De 250|mm 0,25 m
Spessore condotta 14,8[mm 0,0148 m
Diametro INTERNO Condotta Di 220,4|mm 0,2204 m
Coeff perdite localizzate y
Q 64,84 m3/h 0,01801 m3/s 18,01 I/s
% 0,47 m/s
r 998,4 kg/m3
n 0,0013 kg/ms
e 0,00001 m
Re 79947,29
| tubi lisci 0,01879257
| "iterato" 0,0190713
J 0,00098386
J*L 0,58
J*L*y 0,75
H tot 6,75




Nuova stazione

Lunghezza condotta L 20(m
Altezza geodetica Dz 10|m
Diametro ESTERNO Condotta De 125(mm 0,125 m
Spessore condotta 7,4mm 0,0074 m
Diametro INTERNO Condotta Di 110,2|mm 0,1102 m
Coeff perdite localizzate y
Q 27,00 m3/h 0,00750 m3/s 7,50 I/s
% 0,79 m/s
r 998,4 kg/m3
n 0,0013 kg/ms
e 0,00001 m
Re 66584,21
| tubi lisci 0,01967181
| "iterato" 0,0199939
J 0,00572366
J*L 0,11
J*L*y 0,15
H tot 10,15







portate di punta

CREMIA

SOLLEVAMENTO S5 - 1D1

SOLLEVAMENTO S4 - 1D3

SOLLEVAMENTO S3bis - 1D2

Res Fiut Res Fiut Res Fiut
Musso 1000 Musso 1000 Musso 1000 50,
Pianello 1000 Pianello 1000 Pianello 1000 500)
Cremia 600) Cremia 500)
2600 2150 4750 2500 1930 4430 2000 1450 3450
a750fab ] 2a30fab ] 3450[ab ]
09 09 09
280[lg 280[lg 280[lg
1 1, 1
18] 18| 18|
T 24fore T 24fore T 24[ore
Q pioggia 1000[ig Q pioggia 1000[ig Q pioggia 1000[ig
Portata media Portata media Portata media
Qm [ 1385[is Qm [12.92ls Qm [ 10.06[us
49.9[m3M 46,5[m3m 36,2[m3m
Portala giormo max consumo Portala giormo max consumo Portala giormo max consumo
Qo 501l Qo s Qo 7S
[ e5[m3h [ 6olm3h [ 47]m3h
Portata di punta Portata di punta Portata di punta
Qi s Qi 0231 Qi 7S
[ 117]m3h [ 109]m3h [ s&s[m3h
Portala tempo di pioggia Portala tempo di pioggia Portala tempo di pioggia
Q punta s Q punta 5127]is Q punta 39,031
[ 198]m3h [ 18s|m3h [ 1ad]m3h
PIANELLO LARIO |
SOLLEVAMENTO S3- 1D4 | SOLLEVAMENTO S2bis - 1D3 | [ SOLLEVAMENTO S2- 102 | SOLLEVAMENTO S1-1D1 |
Res Fiut Res Fiut Res Fiut Res Fiut
Musso 1000 50) Musso 1000 50, Musso 1000 50) Musso 1000 50,
Pianello 1000 500 Pianello 800) 300 Pianello 700) 200) Pianello 300) 100
2000 1450 3450 1800 1250 3050 1700 1150 2850 1300 1050 2350
3450[ab ] 3050[ab ] 2850[ab ] 2350[ab ]
09 09 09 09
280[lg 280[lg 280[lg 280[lg
1 1, I I
1.8 18] 1.8 18]
T 24fore T 24fore T 24fore T 24[ore
Q pioggia 1000[ig Q pioggia 1000[ig Q pioggia 1000[ig Q pioggia 1000[ig
Portata media Portata media Portata media Portata media
Qm iis Qm iis Qm 8.31]Us Qm s
[ 362[m3h [ 320[m3h [ 29.9]m3h [ 247]m3h
Portata giomo max consumo Portala giormo max consumo Portala giormo max consumo Portata giormo max consumo
Q max s Q max s Q max 10,81[s Q max 8.91[is
[ 47]m3h [ 22[m3h [ 39lm3h [ 32[m3h
Portata di punta Portata di punta Portata di punta Portata di punta
Qi s Qi 20821 Qi s Qi 7S
[ s&s[m3h [ 75[m3h [ 7olm3h [ sslm3h
Portata tempo di pioggia Portala tempo di pioggia Portala tempo di pioggia Portala tempo di pioggia
Q puna 39,031 Q punta is Q punta 32,00]Us Q puna s
[ iad]m3h [ 157]m3h [ 1io]m3h [ o8lm3h
MUSSO |
SOLLEVAMENTO S0- 101 |
Res Fiut
Musso 1000 50)
1000 950 1950

1950[ab ]

09)
280]llg
1.
|
2

T 4|ore
Q pioggia 1000[Vg
Portata media
Qm Us
m3/h

Portata giorno max consumo
Q max s

maih
Portata di punta
Q punta 13,31[lis
maih
Portata tempo di pioggia
Q punta 22,57|Uis

m3h




Pompaggio SO

Lunghezza condotta L 910[m
Altezza geodetica Dz 2|m
Diametro ESTERNO Condotta De 140|mm 0,14 m
Spessore condotta 8,3|mm 0,0083 m
Diametro INTERNO Condotta Di 123,4|mm 0,1234 m
Coeff perdite localizzate y
Q 47,91 m3/h 0,01331 m3/s 13,31 I/s
\% 1,11 m/s
r 998,4 kg/m3
n 0,0013 kg/ms
e 0,00001 m
Re 105514,87
| tubi lisci 0,0175331
| “iterato" 0,0182287
J 0,0093329
J*L 8,49
J*L*y 11,04
H tot 13,04




Pompaggio S1

Lunghezza condotta L 720|m
Altezza geodetica Dz 2[m
Diametro ESTERNO Condotta De 140|mm 0,14 m
Spessore condotta 8,3|mm 0,0083 m
Diametro INTERNO Condotta Di 123,4|mm 0,1234 m
Coeff perdite localizzate y 1,3
Q 57,74 m3/h 0,01604 m3/s 16,04 I/s
\Y; 1,34 m/s
r 998,4 kg/m3
n 0,0013 kg/ms
e 0,00001 m
Re 127158,95
| tubi lisci 0,01673402
| “iterato" 0,0176074
J 0,01309252
J*L 9,43
JrLry 12,25
H tot 14,25




Pompaggio S2

Lunghezza condotta L 342|m
Altezza geodetica Dz 2[m
Diametro ESTERNO Condotta De 140{mm 0,14 m
Spessore condotta 8,3[mm 0,0083 m
Diametro INTERNO Condotta Di 123,4|mm 0,1234 m
Coeff perdite localizzate y
Q 70,02 m3/h 0,01945 m3/s 19,45 /s
% 1,63 m/s
r 998,4 kg/m3
n 0,0013 kg/ms
e 0,00001 m
Re 154214,04
| tubi lisci 0,01594616
| "iterato" 0,0170088
J 0,01860183
J*L 6,36
J*L*y 8,27

H tot 10,27




Pompaggio S2Bis

Lunghezza condotta L 375|m
Altezza geodetica Dz 2lm
Diametro ESTERNO Condotta De 140|mm 0,14 m
Spessore condotta 8,3|mm 0,0083 m
Diametro INTERNO Condotta Di 123,4|mm 0,1234 m
Coeff perdite localizzate y
Q 74,94 m3/h 0,02082 m3/s 20,82 I/s
Y 1,74 m/s
r 998,4 kg/m3
nm 0,0013 kg/ms
e 0,00001 m
Re 165036,08
| tubi lisci 0,01567806
| "iterato" 0,0168085
J 0,02105333
J*L 7,89
JLry 10,26
H tot 12,26




Pompaggio S3

Lunghezza condotta L 330(m
Altezza geodetica Dz 2[m
Diametro ESTERNO Condotta De 140({mm 0,14 m
Spessore condotta 8,3|mm 0,0083 m
Diametro INTERNO Condotta Di 123,4|mm 0,1234 m
Coeff perdite localizzate y
Q 84,77 m3/nh 0,02355 m3/s 23,55 /s
% 1,97 m/s
r 998,4 kg/m3
n 0,0013 kg/ms
e 0,00001 m
Re 186680,16
| tubi lisci 0,01520241
| "iterato" 0,0164577
J 0,02637535
J*L 8,70
J*L*y 11,32
H tot 13,32




Pompaggio S3Bis

Lunghezza condotta L 480(m
Altezza geodetica Dz 2[m
Diametro ESTERNO Condotta De 200|mm 0,2 m
Spessore condotta 11,9({mm 0,0119 m
Diametro INTERNO Condotta Di 176,2|mm 0,1762 m
Coeff perdite localizzate y
Q 84,77 m3/nh 0,02355 m3/s 23,55 /s
% 0,97 m/s
r 998,4 kg/m3
n 0,0013 kg/ms
e 0,00001 m
Re 130739,68
| tubi lisci 0,01661825
| "iterato" 0,0173737
J 0,00469102
J*L 2,25
J*L*y 2,93
H tot 4,93




Pompaggio S4

Lunghezza condotta L 755[m
Altezza geodetica Dz 20(m
Diametro ESTERNO Condotta De 200|mm 0,2 m
Spessore condotta 11,9({mm 0,0119 m
Diametro INTERNO Condotta Di 176,2|mm 0,1762 m
Coeff perdite localizzate y
Q 108,85 m3/h 0,03023 m3/s 30,23 I/s
% 1,24 m/s
r 998,4 kg/m3
n 0,0013 kg/ms
e 0,00001 m
Re 167877,33
| tubi lisci 0,0156113
| "iterato" 0,0165929
J 0,007387
J*L 5,58
J*Lry 7,25

H tot 27,25




Pompaggio S5

Lunghezza condotta L 585(m
Altezza geodetica Dz 6[m
Diametro ESTERNO Condotta De 250|mm 0,25 m
Spessore condotta 14,8[mm 0,0148 m
Diametro INTERNO Condotta Di 220,4|mm 0,2204 m
Coeff perdite localizzate y
Q 116,71 m3/h 0,03242 m3/s 32,42 /s
% 0,85 m/s
r 998,4 kg/m3
n 0,0013 kg/ms
e 0,00001 m
Re 143905,12
| tubi lisci 0,01622438
| "iterato" 0,0169931
J 0,00284033
J*L 1,66
J*L*y 2,16
H tot 8,16







xylem

Let’s Solve Water

NP 3127 HT 3~ 486

Curva caratteristica

FOEE

Pompa Motor

BN mandata 100 mm Motore # N3127.181 21-12-4AL-W 5,9KW Fattore di potenza

inlet diameter 100 mm Stator variant 1/1 Load 0,84

impeller diameter 2856 mm Frequenza 50 Hz a4 toad 0,79

Number of biades 2 Rated voltage 400 V /2 Load 070
Numero di poli 4 ’
Fad 3~ Rendimento
Potenza nominale 5,8 KW 141 Load 83.0 %
Comente nominais 12A 314 Load B83.5%
Comente di spunte 78 A o
Velocitd nominale 1450 1/min 1/2 Load 81.5%

[m}Prevalenza

143 Z
] i
123
10
8. i
!

7

- P
486 255mm

SRandmers
TRendimentol iotaie

486 255mm- -
486 255mim

[k‘f\ﬂf Potenza all'asse P2

IPotenza assomita Pt L

o

©
) ?Ufff;i:,

{ i

T i
52 [e]
Curve according o 150 9906




xylem

Let’s Solve Water

NP 3102 SH 3~ 255

Curva caratteristica

Pompa

DN mandata 80 mm
Inlet diameter 100 mm
impeller diameter 152 mm
Number of blades 2

Motor

Motore #

Stator variant
Frequenza

Rated voltage
Numero di poli
Fasg

Potenza nominale
Cormente naminale
Comente di spunto
Velocitd nominale

N3102.185 18-10-ZAL-W 4, 2KW

50 Hz
400V

2

3-—

4,2 KW
8tA

65 A

2880 1/min

Fattore di potenza
11 Load 0,91

3/4 Load 0,86
1/2 Load 0.82

Rendimento

/1 Load 81,5 %
3/4 Load 81,5 %
112 Load 79,5 %

[m}dPrevaienza

255152mm

E Rendimento _
Rendimento iolale

355 163mMm.

IPolenza ail'asse P2 .

2

]
alesasbsiaalyy

-

162rmm- (P}

T —sss iszmm 2)

o
] valon NPSH

0 2 4 6 8

™ T

L it St e A B B

;:_1 "f o
2,

£t 2 A B B S S I M Mt i B B Bl B

18 20 22 24 26

YASk i S s i e et S s e 2
28 30 32 [I/9)
Curve according fo: 1ISC 9906
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Let’s Solve Water

NP 3127 MT 3~ 438

Technical specification

FLYGT

[mjFrevalenza ... ...

15,53 :
15,03

Note: Picture might not correspond fo the current configuration.

General

Efettropompe sommergibii di tipo centrifuge con girante inintasabile
seqi aperla bicanaie su dif fusore scanalato. Ideale per it pompaggio in
applicazioni di acque di scarico con portate medio piccole.

L A A R R R R NN RN N R R R RN N A NN RN AR R

0 5 10! 15 20 25 30 35 40 46 50 55 60 85 [ifs]
R, &

%
Installation: P -Semi permanent, Wet

Luve accartkng fo” {S0 9566

Impefer material
2N mandata

Inlet diameter
lmpeller diameter
Number of blades

Grey cast iron
150 mm

150 mm

202 mm

2

Motore
5 @ rgtottore # . N3i27.181 21-10-4AL-W 4 TKW
ozl o 1o ator v arian
m s:as Frequenza 50 Hz
l Tensione nominale 400 V
I Numero di pok 4
7 e T Fasi 3~

Potenza nominale 4,7 kW

=dlld Carrente nominale 10 A
Comrente di spunto 73 A
Velocita nominale 1460 t/min

Fattore di potenza
1/1 Load 0,78
3/4 Load 0,7t
1/2 Load 0,59
Rendimento
1/1 Load B3,0 %
fiviees = 3/4 Load 82,5 %
1/2 Load 79.5 %
Confiquration
§
3
i gt
* HUTHGION TU EWDE CF TUDE BARS
Dl ey
R REWT
Cre:é_t_édbni.'-- X

E _C__réaied_:by e

S 20120808 L

< 1iLast update’




xylem

Le¥'s Solve Water

CP 3085 MT 1~ 434

Curva caratteristica

Pompa Motor

DN mandata 80 mm Motore # C3085.183 15-10-4ALW 1 5KW Fattore di potenza
inlet diameter 100 mm Stator vadant /1 Load 6,90
Impelier diameter 160 mm Frequenza 50 Hz 3/4 Load 0,87
Nuraber of blades 1 Rated voltage 230V 1/2 Load 0.8

Throughiet diameter 76 mm Numera di poii 4
Fag 1~ Randimento

Potenza neminale 1,0 Kw 1/1 Load 765 %
Comente nominale 94 A 3/4 Load 76,5 %
Comente di spunto 43 A 5

Velocitd nominale 1425 1/min 1/2 Load 71.0%

[m}iPrevalenza | R E - ' R

i S R B : : SR R 434 160mm
: : Lo : i : :
: : o : . ; H 4

(%]}3Rendimento .
Rendimente lotale

T34 160mm.

v {Fotenza allasse P2 .
1Potenza assorbita P1

I Valod NPSH
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Lets Solve Water

NP 3102 MT 3~ 461

Technical specification

JPrevalenza

Naote: Picture might not correspond lo the current configuration.

General

Elettropormpe sommergibili di tipo centrifuge con girante inintasabile
semi aperia bicanale su diffusore scanalato. ldeaie per il pompaggio In
applicazioni di acque di scarico con portate medio piceola.

0,57:. i . § . H . : -
0.03 ! : ] : Girante
B O I B B o o o e e e e impeBer materiat Grey cast iron
o 5 40 |15 20 25 30 35 40 45 50 [Us]  Oapower e 7
Intet diameter T mm
Q Curve accoming fo: IS0 9506 Impeller diameter 192 mm
24 Number of blades 2
Installation: P - Semi permanent, Wet
Motore i}
& o Motore # ~HAL-W 3, IO
Stator v arant R
Freguenza 50 Hz
Tensione nominale 400 vV
Numero di poli 4
Fasi 3~
Polenza nominate 3.1 kW
Corenie nominate 6,7 A
Corrente di spunto 38 A
Velocita nominale 1445 1/min
Fattore di polenza
1/1 Load 4,80
3/4 Load 9,73
1/2 Load .61
Rendimento
11 Load 84,0 %
o OIRTAES PR 34 Load 24,5 %
Rerim @ 142 Load 83.0 %
Configuration
vew g}~
ot CRGAY
Pl
e
*EBAT NI 1D SRS OF GUOT SARE
Crreng g
PR
Project .« -~ | projest 1D oo Greatedpy oo ni ] Grested on | Last update
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Let’s Solve Watsr

NP 3153 SH 3~ 272

Technical specification

[} Frevalenza

4

ha

-]

1
i
H

2%2 197tmm

LIS S I e S 0 R B O B B B B

LN B 1 et o D0 B B I B L AN L ] LML

Q 4 8 12 18] 20 24 28

o ¥

2
installation: P -Semi perm;;nent, Wet

|

32 3 40 44 {s)

Curve according k: SO 9906

" ERERE TIENS OF
L0 BRES

cLadicn
@

Dimrwad vy
1 PP YN

Projact =

?

.| Project 1o -

Note: Picture might not correspond to the current configuration.

General

Elettropompe sommergibill ¢l tipe centrifuge con girante ininfasabile
semti aperta bicanale su dif fusore scanalato, ldeale per i pompaggio in
applicazoni di acque di scarce con poriate medio piccole,

Girante

Impeler material
ON mandata
Indet diameter
Impeler diameter
Number of blades

Grey cast iron
80 mm

150 mm

;97 mm

Motore
Motore # N3153,181 21-18-2BB-W 15KW
Stator variant
Freguenza 50 Hz
Tensione nominate 400 V
Muraero di poli 2
Fasl 3=
Polenza nominale 15 kW
Corrente nominate 2T A
Comente di spunto 215 A
Velecita nominale 2915 t/min
Fattore di potenza
1/1 Load 0.88
3/4 Load 0.84
1/2 Load 0,74
Rendimento
+1 Load 90,0 %
3/4 tLoad 91,0 %
12 Load 91.0 %
Configuration
Created on -

1] Created by

o] Last update

2012-06-06



t's Sohve Water

NP 3127 LT 3~ 420

Technical specification

m]
1[75}' E Prevalenza

8
8,
7.
7.
8,
6,
5,
5,
4, ’ .
4 Note: Picture might not correspond to the current configuration.
3,
3 General
Elettropompe sommergibili di tipe centrifugo con girante inintasabile
2 . semi aperta hicznale su dif fusare scanatato. {deale per § pompaggic in
2 : applicazioni di acgue di scarice con portate medio piccole.
H :
" LI B B T l|||ﬁ||t|l|]|rlillll|||l§||il1‘l‘§lfil‘lll||II$I ime!tefmatﬁal Gre Castiroﬂ
o 10 l20 3} 4 s s 70 80 %0 [ DN et e
: Intet diameter 150 mm
o Curve accoding fo: 150 9906 Empeler diameter 220 mm
2(? ‘{P Number of blades 2

Instaliation: P - Semi permanent, Wet

Motore
Motare # N3127.181 21-12-4AL-W 5 9KW
Stator v ariant
Frequenza 50 Hz
Tensione nominale 400 V
Numero di poli 4
Fasi 3~
Potenza nominale 5,9 kW
Corrente nominale 12 A
Caomrente di spunto 78 A
Velocitd nominale 1450 1/min
Fatiore di potenza
1/1 Load 0.84
3/4 Load 0.79
1/2 Load 0,70
Rendimento
141 Load 83,0 %
" 3/4 Load 83.5 %
. 112 Load 8.5 %
Configuration
e
gty
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PROVINCIA DI COMO

ECOLOGIA ED AMBIENTE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico nel Lago di Como delle acque reflue urbane
provenienti dalimpianto di depurazione sito in Comune di Musso,
Localita spiaggia San Biagio.

( VEDERE RELAZIONE INTERNA )

1 2051101A



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESO che la Provincia, ai sensi del D.L.vo 3 aprile 2006 n° 152,
risulta titolare delle funzioni autorizzative in materia di scarichi di
acque reflue in corpo d’acqua superficiale;

VISTA la domanda presentata in data 18 maggio 2010 dal Sig. Ugo Bertera,
nato a Musso il 29 aprile 1966 e residente per la carica a Musso,
Piazzale della Vittoria, in qualitad di Sindaco pro tempore del Comune di
Musso, con la quale si richiede il rinnovo dell’autorizzazione allo
scarico nel TLago di Como dei reflui provenienti dall’impianto di
depurazione sito in Comune di Musso, Localita spiaggia di San Biagio;

ESAMINATA la documentaziore allegata alla predetta domanda;

ESBMINATO inoltre lo schema a blocchi dell’impianto e la tavola P-D222B
“Impiantc di depurazione liguami”, trasmessi contestualmente all’istanza
ed allegati al presente provvedimento autorizzativo quali parti
integranti e sostanziali (Allegato 2);

VISTA 1lfistruttoria tecnica contenente le valutazioni in ordine
all’'ottemperanza della precedents autorizzazione, nonché le prescrizioni
da imporre nel nuove provvedimento autorizzativo dello scarico,
rilasciata dall’Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente di
Como, con nota protocollo n° 126664.3.5.9 del 21 settembre 2010;

VISTI:
- 17art. 124 del D.L.vo 152/C6;

- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26, recante: “Disciplina dei servizi locali
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e
le successive modifiche e integrazioni (di seguito: “LR 26/037);

- 11 Regolamento regionale n° 3 del 24 marzo 2006, recante: “Disciplina e
regime autorizzatorio degli scarichi di accue reflue domestiche e di
reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della

a

legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26” (di seguito: “RR 3/06”);:

CONSIDERATO che il Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato con
D.G.R. n°® 8/2244 del 29 marzo 2006 e di seguitc indicato come “PTUA”,
prevede il raggiungimento di specifici obiettivi di gualita sulle acque
superficiali;

CONSIDERATO che con la pubblicazione della Deliberazione della Giunta
Regionale n® 9/1393 del 2 marzo 2011: “Direttiva per il controlle degli
scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi
dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e
s.m.i.” (di seguito “DGR 12983/11”), la Regione ha precisato le modalita
di controllo degli scarichi di acgue reflue urbane;

VISTO in particolare il punto 6 della predetta DGR 1393/11, dove sono
indicate le modalita di controllc ai fini della verifica del rispetto dei
limiti allo scarico per le acgue reflue urbane;

TENUTO CONTO della Deliberazione di Giunta della Provincia di Como n® 384
del 29 dicembre 2008;

RICHIAMATO il comma terzo, lettera f), dell’art. 107 del D.L.vo 267/2000
“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,

ALUTOQRIZZA
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il Sig. Ugo Bertera, nato a Musso il 29 aprile 1966 e residente per la
carica a Musso, Piazzale della Vittoria, in gqualitd di Sindaco pro
tempore del Comune di Musso, (di seguito: “Titolare dell’autorizzazione”)
allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore ubicato
nel Comune di Musso, Localita spiaggia San Biagio:

¢ nel lago di Como,

® Per un quantitativo medio su base annua di 360 metri cubi al giorno in
tempo secco;

¢ per quattro anni dalla notifica del presente provvedimento;

L’autorizzazione & subordinata all’ osservanza dei limiti e delle
prescrizioni in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento.

Se non diversamente specificato, le scadenze relative alle prescrizioni
si intendono decorrenti dalla data di notifica del presente

provvedimento.

DA ATTO che:

°* ai sensi della vigente normativa, i provvedimenti di autorizzazione
allo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie afferenti
l'impianto e gli ewventuali provvedimenti conseguenti, devono essere
rilasciati esclusivamente dall’Avtoritia indicata nella I.R. 26/03;

® l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento
0 nel relativo Allegato 1 comporiera l"irrogazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 1'500 a FEuro 15'000, ai sensi
dell’art. 123 comma 3 del D.L.ve 152/06 e di quanto disposto dalla
D.G.P. n. 384 del 29 dicembre 2008 e potra comportare la revoca
dell’autorizzazione;

® il mancato rispetto allo scarico dei limiti imposti dal presente
provvedimento o© nel relativo Allegato 1 comportera 1’applicazione
delle sanzicni previste dail’ar:. 133, comma 1, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 137, 6° comma del Decreto legislativo medesimo.

DISPONE la notifica della copia della presente autorizzazione al Titolare
dell’Autorizzazione, ali’Ufficio Q’Ambito e all’ARPA di Como per gli
adempimenti di competenza.

DA ATTO infine, a norma dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il
presente provvedimente pud essere presentato ricorso giurisdizionale al
Triburiale superiore delle Acque pubbliche competente entro 60 giorni o
ricorso al Presidente della Repubblica entro 120. giorni dalla notifica

dello stesso.

IL RESPONSABILE DEIL SERVIZIO
dott.*** Pacla Bassoli

B2
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PROVINCIA DI COMO

LIMITI ALLO SCARICO

Rispetto del limiti di concentrazione previsti dall‘allegato 5 alla parte
terza del D.L.vo 152/06 e dal RR 3/06 e specificamente:
e per lo scarico n°® 1 (scarico finale dell’impianto):

- rigpetto dei limitli allo scarico indicati nell’allegato B, Tabella
2, terza colonna, del RR 3/06 e specificamente:

BOD; £ 40 mg/l, COD < 160 mg/l, Solidi sospesi totali < 60 mg/l,
Grassi e oli animali e vegetali £ 20 mg/l, Azoto ammoniacale (come
NH,*) < 25 mg/1;

- rigpetto dei 1limiti allo scarico indicati nella Tabella 3 - 1°

colonna dell’allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06: tutti i
parametri esclusi quelli sopra riportati.
Fatta salva l‘autonomia decisionale dell’Autoritd di controllo, 1la
verifica del rispetto di questi limiti potrd essere omessa in caso
di presentazione, da parte del Titolare dell'’Autorizzazione, della
documentazione che attesti che le acque reflue industriali afferenti
1’impianto siano caratterizzate da un COD o da un volume complessivo
uguale o inferiore al 20% di gquelli relativi all’affluente
1’'impianto stesso (percentuali calcolate su valori medi di un giorno
lavorativo medio). In questo caso sono comunque applicati i limiti
per i parametri relativi a sostanze dosate nell’impianto ai fini
della gestione (cloro attivo’libero e ferro). Incltre scno comungue
applicati i limiti relativi ai parametri richiamati nella tabella 5
del medesimo allegato e specificamente: Arsenico; Cadmio; Cromo
totale; Cromo esavalente; Mercurio; Nichel; Piombo; Rame; Selenio;
Zinco; Fenoli; Idrocarburi totali; Solventi organici aromatici;
Solventi organici azotati; Pesticidi fosforati; Pesticidi totali;
altre sostanze, comprese nella predetta Tabella 3, di cui & provato
il potere cancerogeno, secondo le indicazioni dell’agenzia
internazionale di ricerca sul cancro;

- 1rispetto del limite di 5'000 u.f.c./100 ml per il parametro E.coli;

Ordinariamente le modalitd di prelievo sSono costituite da
campionamenti medi mnell’arco. di 3 ore. E comunque fatta salva
l’autonomia dell’Autoritd- di controllo in ordine alla scelta di tali
modalitd, in particolare nei casi in cui:

a) siano presenti scarichi palesemente anomali o situazioni dl'urgenze
ed emergenze 3

b) 11 campionamento sia finalizzato alla ricerca di paxametri
rapldamente deperibili o che in relazione alla volatilitd richiedano
modallta di campionamento non compatibili con l'utilizzo dei mormali

camplonatorl automatici.

e per lo scarico n° 2 (scarico dello sfioratore in testa all’impianto)
devono essere rispettati i 1limiti di concentrazione indicati dalla
Tabella 3 prima colonna dell’Allegato 5 del D.L.vo 152/06 per gquanto
riguarda i parametri richiamati nella tabella 5 del medesimo allegato
e specificamente: Arsenico; Cadmio; Cromo totale; Cromo esavalente;
Mercurio; Nichel; Piombo; Rame; Selenio; Zinco; Fenoli; Idrocarburi
totali; Solventi organici aromatici; Solventi organici azotati;
Pesticidi fosforati; Pesticidi totali; altre sostanze, comprese nella
predetta Tabella 3, di cui & provato il potere cancerogeno, secondo le
indicazicni dell’agenzia internazionale di ricerca sul cancro;

La struttura dello sfioratore che origina lo scarico deve essere
conforme a quanto previsto dall’art. 15 del RR 3/06 in merito ai
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Allegato 1

Limiti e prescrizioni allegati al ?rowedimento di autorizzazione

allo scarico n° _ARY del 73(4

Depuratore in Comune di Musso, Localitd Spiaggia San Bilagio

CARATTERISTICHE IMPIANTO DI DEPURAZIONE 7

Fasl della llnea Acgue:

Linea Fanghi:

sfioratore in testa all’impianto (scarice n° 2);
grigliatura automatica fine con by pass griglia e griglia a pulizia
manuale; .

dissabbiatore con estrazione air 1lift;

denitrificazione;

ossidazione biologica con registrazione di pH in ceontinuo;

dosaggio di idrossido di sodio collegato a pHmetro;

defosfatazione per coprecipitazione con cloruro ferrico;

sedimentatore secondario statico; estrazione fanghi con pompa air 1lift;
disinfezione con ipoclorito di sodio asservita al misuratore di portata;
vasca agitata per insufflazione d’aria;

misuratore di portata ad ultrasuoni con contatore e totalizzatore;

scarico finale (scarice m® 1) - Cod. RIAL AR0131609U00001;

silos ispessitore; L‘’estrazione fanghi avviene con modalit3d manuale. La

vasca €& servita da un condotto per 1'insufflazione d‘aria utilizzato

pericdicamente;

— potenzialita di progetto: 1800 AE e 360 mc/d;

carico di esercizio attuale: 1950 AE e 360 mc/d;

in relazione alla istruttoria di ARPA, si considera la potenzialitd
dell’impianto pari a 1950 AE.
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giorno di prelievo e dei quattro giorni precedenti e, distinto per
ciascuno scarico, dal dato giornaliero delle portate effluenti (in
caso di assenza del misuratore su uno o pid punti di scarico,
indicazione dell’attivazione dei relativi terminalil);

indicazione sommaria dell’attivazione dello scarico n° 2 (sfioratore
di piena) ottenuta attraverso l‘analisi dei grafici della portata in
tempo di pioggia (lo sfioro risulta verosimilmente attivo a partire
dalla stabilizzazione della portata oraria sul valore massimo
gollevabile;

elenco delle eventuali utenze industriali allacciate alle reti
afferenti 1’impianto, con specificazione, per ciascuna di esse, di
tipologia d’attivitd, codice ISTAT, portate giornaliere autorizzate e
portate giornaliere mediamente scaricate (media da calcolarsi sulle
giornate lavorative effettive). Le utenze con scarichi di nuova
attivazione dovranno essere messe in evidenza.

grafico di portata e dei carichi medi di un giorno tipo in tempo
asciutto delle portate orarie in ingresso e in uscita dall’impianto,
con specificazione della data di rilevazione;

grafico di portata di un giorno tipo in tempo di pioggia delle portate
orarie in ingresso e scaricate dall’/impianto, con indicazione della
portata oraria ammessa al settore biologico;

eventuali variazioni degli abitanti, residenti e fluttuanti, gravanti
sull’impianto, anche in seguito a interventi di ampliamento ed
espansione oppure a interventi di adeguamento attuati sulla rete
fognaria;

impatto di tali eventuali variazioni sul rendimento depurativo
dell’ impianto;

volume annuo di fanghi smaltiti e relativa destinazione;

relazione in merito alla stato di attuazione del programma per
l’eliminazione delle acque estranee dalle reti fognarie;

eventuali altre informazioni ritenute wutili in relazione alla
particolare situazione relativa all’impianto;

LE INFORMAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI, con la medesima cadenza
delle relazioni periodiche DOVRANNO ESSERE INOLTRATE ANCHE SU SUPPORTO
INFORMATICO (fogli MSExcel o compatibili per i dati numerici; PDF,
MSWord o compatibili per le parti testuali) agli indirizzi e-mail:

- infoacque@provincia.como.lt;

- scarichi.como@arpalombardia.it.

Solo in caso di trasmissione da un indirizzo di posta elettronica
certificata, per la corrispondenza con la Provincia dovra essere
utilizzato il seguente riferimento: v

- ecologia.acqua@pec.provincia.como.it;

Dovrd comunque essere inoltrata la comunicazione 'per conoscenza

all’indirizzo infoacque@provincia.como.it.

b) ANALISI GESTIONALI e PIANO DI MONITORAGGIO

Entro 1 mese dalla notifica del presente provvedimento devono essere
presentati, sia a questa Provincia sia all’ARPA di Como:

1. un [PIANO DI MANUTENZIONE, nel quale siano indicate le manutenzioni
previste, sia ordinarie sia straordinarie (quando prevedibili) e la
relativa calendarizzazione. Dovranno essere indicati, imnoltre, gli
orari di lavoro previsti sull’impianto, il numero di addetti e
relative funzioni, il numero di ispezioni settimanali programmate e
l’elenco delle attivitd previste in tali ispezioni.
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criteri di dimensionamento e funzionamento. In particolare & ammessa
l’attivazione dello sfioratore solo in tempo di pioggia e per una
portata in ingresso Qt superiore a due volte la portata nera di punta.

In generale, i wvalori di concentrazione misurati si intendono espresgel
con il numero di cifre significative dato dal metodo analitico utilizzato
per ciascun parametro. Tali valori sono direttamente confrontati con
quelli limite riportati nelle tabelle di legge, attribuendo a guesti
ultimi lo stesso numero di cifre decimali significative, anche se non

riportate in tali tabelle.

IPRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE GENERALI

a) RELAZIONE PERIODICA

Il titolare dell’autorizzazione, come generalizzato nel dispositivo del
provvedimento di autorizzazione (di seguito “provvedimento”), deve
trasmettere una relazione annuale entro la fine di febbraio di ogni anno
con i dati relativi all’anno solare precedente, sia a questa Provincia
sia all’A.R.P.A. di Como, con i seguenti elementi:

* compilazione della seguente tabella e specificazione delle modalita di
calcolo dei dati riportati:

Portata, Portata Portata in
eéﬂiﬂgfgﬁii Abitanti effiftiva 3?fFEttivﬁ i:; m3{gi;rno
Tipologi equivalenti n m°/giorno (media media
Phsieaan di progetto tqral:tateiri* m*/giorno | dei soli giorni di annuale
i (media carico di punta in in tempo
annuale) tempo secco)* BECCOo) *
Industriali
laminate
Industriali non
laminate
Domestici
residenziali
Domestici
fluttuanti
Acque estranee + meteoriche eventualmente
quantificate
Totale portate (OBBLIGATORIO)
Totale scaricate da scarico n° 2
(m*/anno)

* La portata media annuale in tempo secco deve essere calcolata escludendo
anche le 96 ore successive ad ogni precipitazione. Nel caso di impianti che
trattano scarichi industriali Il periocodo di punta deve essere riferito a
glozni lavorativi in tempo secco, escludendo tutti i periodi di chiusura delle
aziende (es. mese di agosto e prima metd di settembre; periocdo natalizio,
pasquale e periodi di festivitd infrasettimanali e relativi ponti). Nel caso di
impianti in localitd a fluttuazione stagionale: Dovranno esgere scelti almeno 5
giorni consecutivi di tempo asciutto nel periodo di punta (tra luglio e agosto)
** La colonna degli abitanti equivalenti trattati & da riferirsi alle reali
condizioni operative dell’impianto in termini di carichi in ingresso e deve
essere calcolata per ciascuno dei seguenti parametri di carico: BOD:, COD,
Azoto complessivo, Fosforo totale, Portata. T dati da utilizzare sono quelli
relativi ai prelievi sulle acque in ingresso condotti ai sensi della successiva
prescrizione c¢). Questi stessi dati e i relativi calcoli dovranno essere
riportati in un’apposita sezione della relazione annuale. I coefficienti da
utilizzare per il calcolo sono quelli dell’allegato 15 del PTUA.

° tabella mensile riportante i dati gestiomali di cui al punto b),
corredati dalle informazioni sulle condizioni atmosferiche di ogni
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