Tubazione con linea in cavo
FG160M16 3x1,5 mmq

IP55
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DISEGNI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI MARIO BONICELLI ARCHITETTO. E' VIETATA OGNI RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA.

Dorsale linea emergenze
FG17 3x1,5 mm?

LEGTENDA

Complesso autonomo di illuminazione di sicurezza
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Complesso autonomo di illuminazione di sicurezza da esterno
(minimo IP55)
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Complesso autonomo di illuminazione di sicurezza con
pittogramma

©

Cassetta di derivazione energia

Dorsale linea emergenze FG17 3x1,5 mm?

Tubazione con linea in cavo FG160M16 2x1,5 mm?
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