PIANTA PIANO TERRA

SCALA 1:50

CIRCUITO 2.6
Passo 10 cm

CIRCUITO 2.5
Passo 10 cm

CIRCUITO 2.4
Passo 10 cm
Lungh. 98 m

CIRCUITO 2.7
Passo 10 cm

CIRCUITO 2.8
Passo 10 cm

CIRCUITO 2.9
Passo 10 cm
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| CIRCUITO 2.13
Passo 10 cm
Lungh. 78 m
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6—Locale tecnico

CIRCUITO 4.1
Passo 10 cm
Lungh. 80 m

CIRCUITO 3.2
Passo 10 cm
Lungh. 92 m

CIRCUITO 3.3
Passo 10 cm
Lungh. 90 m

CIRCUITO 2.14
Passo 10 cm
Lungh. 102 m
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TICOLARE SEZIONE PAVIMENTO

STRISCE ISOLANTI DI BORDO
IN PE ESPANSO

B FOGLIO IN PE

PAVIMENTO
Ll EVENTUALE SOTTOFONDO PAVIMENTO

CALDANA ADDITIVATA SP. MIN. 6 cm

TUBO IN PEX-A 17x2 mm

CLIPS DI FISSAGGIO
RETE METALLICA — FERMARLA A MIN. 5 cm

PARTICOLARE GIUNTO DI DILATAZIONE

DAL MURO PERIMETRALE
FOGLIO POLIETILENE SP. 0.1 mm

POLISTIRENE—DENSITA’ 35 kg/mc
SP. 3 cm

w . o CALDANA PER RASATURA
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STRUTTURA PORTANTE

ILUPPO CIRCUITO A PASSO COSTANTE

GIUNTO DI DILATAZIONE (proteggere la tubazione con guaina)
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DISTANZA MINIMA 5 cm,
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DISTANZA TRA CLIPS CA. 1 m
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® DISTANZA TRA CLIPS CA. 10 cm
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RAGGI CA. 30 cm
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JABELLA ISOLAMENTO TERMICO IMPIANTO

DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

Lo spessore minimo per I'isolamento delle reti per la
distribuzione dei fluidi caldi deve essere conforme a quanto
previsto dall'allegato B del D.P.R.412/93 e successive
modificazioni ed integrazioni.

A titolo esemplificativo per materiale coibente avente un
conducibilitd A pari a 0,034 W/mK lo spessore minimo della
coibentazione sard il seguente:

Spessore coibentazione:

tubazione # esterno minore 20 mm - s 15 mm

tubazione # esterno tra 20 e 39 mm — s = 23 mm

tubazione @ esterno tra 40 e 59 mm — s = 31 mm.

tubazione # esterno tra 60 e 79 mm - s 39 mm.
N.B.: Per tubazioni correnti entro l'isolamento dell'involucro

edilizio, moltiplicare i valori sopra riportati per 0.5.

PER IL CASO SPECIFICO SI HA:
TUBAZIONI POSATE A VISTA
— DIAMETRI DA 1.1/4” A 2"
Guaina di polietilene espanso reticolato con struttura a cellule
chiuse sp. 40 mm, protetto da film alluminizzato e goffrato
classe 1 di reazione al fuoco;
TUBAZIONI POSATE IN TRACCIA
— DIAMETRI DA 3/4" A 1.1/2"
Guaina di polietilene espanso reticolato con struttura a cellule
chiuse sp. 19 mm, protetto da film alluminizzato e goffrato
classe 1 di reazione al fuoco.
RIVESTIMENTO COIBENTAZIONI
— Tubazioni posate a vista all’esterno: Lamina di alluminio;
— Tubazioni posate a vista all'interno: Foglio in PVC
tipo Isogenopak;
— Tubazioni posate in traccia: Nessuno.

LEGENDA IMPIANTO TERMICO

Circuito impianto di riscaldamento
a pavimento

Tubazione impianto termico

Giunto di dilatazione

GIUNTO DI DILATAZIONE— INTERROMPERE LA

PAVIMENTO

RETE METALLICA PER CIRCA 5 cm PER LATO

EVENTUALE SOTTOFONDO PAVIMENTO

CALDANA ADDITIVATA SP. MIN. 6 cm

GUAINA PROTEGGI TUBO

TUBO IN PEX-A 17x2 mm

RETE METALLICA
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= 5 g FOGLIO POLIETILENE SP. 0.1 mm
POLISTIRENE — DENSITA": 35 kg/mc
SP. 3 cm
h 7 a : < " . < < ° 4
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SVILUPPO CIRCUITO A PASSO VARIATO
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