
FORNITURA BT SEM 100kW
400V - 50Hz
Tripolare + neutro
Sistema TT
Potenza 100kW

QUADRO GENERALE - DISTRIBUZIONE

QUADRO GRUPPO ELETTROPOMPA+MOTOPOMPA

QUADRO PLC

LOCALE TECNICO ELETTRICO

GRUPPO ELETTROGENO 60KVA

ALARM

BYPASS

BATTERY

INVERTER

ILLUMINAZIONE PERMANENTE 3 - UPS

ILLUMINAZIONE PERMANENTE 4 - UPS

ILLUMINAZIONE PICCHETTI LUMINOSI NORD

ILLUMINAZIONE PICCHETTI LUMINOSI SUD

ILLUMINAZIONE RINFORZO 1

ILLUMINAZIONE RINFORZO 2

GRUPPO DI CONTINUITA 20KVA

LOCALE TECNICO GRUPPO ELETTROGENO

LOCALE TECNICO POMPE

GALLERIA

LOCALE TECNICO MISURE
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Cabina Media tensione
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POMPA JOKEY

MOTOPOMPA

POMPA DI SENTINA

TORRINO

SEGNALETICA LATO DESTRO

SEGNALETICA LATO SINISTRO

ARMADI SOS LATO DESTRO

ARMADI SOS LATO SINISTRO

SEMAFORO IMBOCCO NORD

SEMAFORO IMBOCCO SUD

REGOLATORE DI FLUSSO NORD

REGOLATORE DI FLUSSO SUD

CAVO SCALDANTE ANTINCENDIO NORD

CAVO SCALDANTE ANTINCENDIO SUD

QUADRI PRESE DI SERVIZIO 1

QUADRI PRESE DI SERVIZIO 2

QUADRI PRESE DI SERVIZIO 3

GRUPPO UPS 20KVA

IMPIANTO CDZ LOCALE ELETTRICO

ILLUMINAZIONE LOCALE ELETTRICO

PRESE DI SERVIZIO LOCALE  ELETTRICO

QUADRI PRESE DI SERVIZIO 

ILLUMINAZIONE PERMANENTE 1

ILLUMINAZIONE PERMANENTE 2

ILLUMINAZIONE RINFORZO 3

ILLUMINAZIONE LOCALE  GE+MIS

PRESE DI SERVIZIO LOCALE  GE+MIS

QUADRI PRESE DI SERVIZIO 

IMPIANTO PLC

SISTEMA DI TELECONTROLLO

IMPIANTO ANTINCENDIO

IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

ILLUMINAZIONE LOCALE TECNICO POMPE

PRESE DI SERVIZIO LOCALE TECNICO POMPE

QUADRI PRESE DI SERVIZIO 
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BEMA

MORBEGNO

RISERVA

RISERVA

RISERVA

5

SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI SERVIZI DI GEOLOGIA
INERENTI LAVORI DI «COMPLETAMENTO DEI LAVORI CONCERNENTI LA FRANA DI
BEMA SUL TORRENTE BITTO - REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL

COLLEGAMENTO VIARIO COL FONDOVALLE»

STRALCIO FUNZIONALE DALLA PK 0+000 ALLA PK 0+958.79
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Marco Sutti

A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO NÉ DIVULGATO A TERZI SENZA IL NOSTRO CONSENSO -  TRIBUNALE COMPETENTE MILANO

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Luigi Albert

SOIL ENGINEERING SRL:
Dott. Ing. Luigi Albert
Dott. Geol. Fabio Staffini
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Dott. Ing. Andrea Orio
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