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RETI TECNOLOGICHE: RETE ACQUDOTTO, RETE TELECOM e RETE GAS 1:500
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CAMERETTA D'ISPEZIONE 100*100 IN CLS PREFABBRICATO
CON CHIUSINO CIRCOLARE ø 60 D 400 SARACINESCA
CHIUSURA/APERTURA ACQUA IN PROGETTO 

POZZETTO DI CONSEGNA  IN CLS PREFABBRICATO
SENZA FONDO CON ALLOGGIATO CONTATORE E
SARACINESCE DI CHIUSURA/APERTURA  ACQUA 

IDRANTE A COLONNA IN PROGETTO  CON SARACINESCHE DI 

RETE ACQUEDOTTO ESISTENTE 

LEGENDA RETE ACQUEDOTTO                                  

LINEA TELECOM ESISTENTE

POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO 60x60 SENZA FONDO

LINEA TELECOM IN PROGETTO  CORRUGATO DOPPIA PARETE Ø 160

POZZETTO DI CONSEGNA  IN CLS PREFABBRICATO 60x60 SENZA FONDO

LEGENDA RETE TELECOM                                           

LINEA GAS ESISTENTE 

LEGENDA RETE GAS                                                    

CONSEGNA GAS  A UTENZA

LINEA GAS  IN PROGETTO PE 100

RETE ACQUEDOTTO IN PROGETTO IN POLIETILENE PE 100 DN 100
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RETI TECNOLOGICHE: ENEL ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1:500

ESIST
ENTE

IN PROGETTO

IN PROGETTO

ESIST
ENTE

LUCE

POSIZIONAMENTO CABINA 
ELETTRICA SE RICHIESTA *

RETE ENEL ESISTENTE

LEGENDA RETE ENEL                                                   

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE

LEGENDA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                       

ILLUMINAZIONE PARCHEGGI - ILLUMINAZIONE SU PALO H 6.00 MT CON 
POZZETTO ALLA BASE 60*60 SENZA FONDO IN CLS PREFABBRICATO CON
ALIMENTAZIONE E MESSA A TERRA LAMPIONE

E

RETE ENEL IN PROGETTO IN CORRUGATON° 2  Ø 125

LUCE

QUADRO LUCIQ

CONSEGNA ENEL A UTENTE POZZETTO IN CLS PREFABBRICATO 
SENZA FONDO 60*60

POZZETTO DI ISPEZIONE 60*60 IN CLS PREFABBRICATO

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO IN PROGETTO CORRUGATO 
POLIETILENE Ø 125

POZZETTO DI ISPEZIONE 60*60 IN CLS PREFABBRICATO

RETE ENEL ESISTENTE

LEGENDA RETE ENEL                                                   

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE

LEGENDA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                       

ILLUMINAZIONE PARCHEGGI - ILLUMINAZIONE SU PALO H 6.00 MT CON 
POZZETTO ALLA BASE 60*60 SENZA FONDO IN CLS PREFABBRICATO CON
ALIMENTAZIONE E MESSA A TERRA LAMPIONE

E

RETE ENEL IN PROGETTO IN CORRUGATON° 2  Ø 125

LUCE

QUADRO LUCIQ

CONSEGNA ENEL A UTENTE POZZETTO IN CLS PREFABBRICATO 
SENZA FONDO 60*60

POZZETTO DI ISPEZIONE 60*60 IN CLS PREFABBRICATO

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO IN PROGETTO CORRUGATO 
POLIETILENE Ø 125

POZZETTO DI ISPEZIONE 60*60 IN CLS PREFABBRICATO
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RENOLDI ASSOCIATI

Progettista

Commessa/Progetto

saronno  via niccolò tommaseo 8  tel 0296705305  fax 0296249514  e-mail info@renoldi.it

Comune

Oggetto

Disegno Pratica Scala Collaboratore

a termine di legge e' proibito riprodurre o trasferire a terzi il presente disegno
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UT 4 02.04.2021
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UT4 16.09.2020

UT4 122.02.2021

Proprietà Direttore Lavori Esecutore

4B TER 1:500

SCHEMA RETI TECNOLOGICHE:  ACQUEDOTTO, TELECOM E GAS
SCHEMA RETI TECNOLOGICHE:  ENEL E ILLUMINAZIONE  PUBBLICA

UT 4 13.01.2022

UT 4 21.10.2022
UT 4 19.01.2023

Posizione progetto :

H/L = 887 / 1272 (1.13m²) Allplan 2020


