PIANTA PIANO TERRA CAPANNONE

LEGENDA
- — Tubazione alimentazione circuiti riscaldamento/raffrescamento in acciaio, passaggio a soffitto
Tubazione di scarico condensa
Marca: VALSIR modello "PP3"
Serbatoio accumulo inerziale
Marca: FORTERM modello: PUFFER PS 1000
O Per acqua di riscaldamento, interno non trattato, esterno verniciato conisolamento in pexl 30 mm per il freddo + isolamento in
poliuretano morbido 70 mme sky.
Dim. (Dest x H): 790x2115mm
Sistema di termoventilazione
Marca HOVAL modello "TopVent DKV-6/C"
RISCALDAMENTO
@ @ QN Potenza termica: 23,6 kW
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_ _ Perdita di carico lato acqua: 11,0 kPa
_ \ Temperatura ambiente: 18°C
_ _ _ \ Temperatura ingresso aria sulla batteria: 19°C
_ RAFFRESCAMENTO
_ _ \ Potenza raffrescamento sensibile: 21,5 kW
_ _ _ \ Potenza raffrescamento totale: 23,3 kW
s Temp acqua calda A/R: 7/114°C
_ _ K- - -t —/ Portata acqua: 2.855 I/h
_ _ N o\o OON F _ o\o @@@ F / Perdita di carico lato acqua: 15,0 kPa
. . . . . Quantita condensato: 2,6 kg/h
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— ~ — ~ Marca HOVAL modello "C-ZC"
- ~ ~ - - ~ ~ — L - Apparecchio di comando per zona di regolazione integrato nel quadro elettricoad armadio di zona:
~ -~ ~ o CZ - tratta gli ingressi della temperatura esterna e della temperatura ambiente e le funzioni speciali (opzionale)
N -~ N 0/Z Y OA..m - commuta i modi di funzionamento in corrispondenza della programmazione del timer
AN 7 N S 0.55. - imposta le uscite di segnalazione richiesta riscaldamento, del fabbisogno di raffreddamento (se previsto) e I'allarme cumulativo-
N - AN 007 Y<= Controlla un massimo di 10 macchine DHV/DKV
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