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LEGENDA
||||| — Tubazione alimentazione circuiti riscaldamento/raffrescamento in acciaio, passaggio a soffitto
Tubazione di scarico condensa
Marca: VALSIR modello "PP3"
Serbatoio accumulo inerziale
Marca: FORTERM modello: PUFFER PS 1000
O Per acqua di riscaldamento, interno non trattato, esterno verniciato conisolamento in pexl 30 mm per il freddo + isolamento in
poliuretano morbido 70 mme sky.
Dim. (Dest x H): 790x2115mm
Sistema di termoventilazione
Marca HOVAL modello "TopVent DKV-6/C"
RISCALDAMENTO
Potenza termica: 23,6 kW
Temp acqua calda A/R: 40/32°C
Portata acqua: 2.536 I/h
967 Perdita di carico lato acqua: 11,0 kPa
r— Y - — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— —— — — —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— — — —— —— —— — — | Temperatura ambiente: 18°C
T I_l |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Temperatura ingresso aria sulla batteria: 19°C
RAFFRESCAMENTO
Potenza raffrescamento sensibile: 21,5 kW
Potenza raffrescamento totale: 23,3 kW
Temp acqua calda A/R: 7/114°C
Portata acqua: 2.8551/h
Perdita di carico lato acqua: 15,0 kPa
m |+ Quantita condensato: 2,6 kg/h
e - T T T T T T T Temperatura ambiente: 26°C 50%
N o\o Oo N —\ nxu @@ @ F o\o OO UR Temp.ingresso aria sulla batteria: 27°C
. . . . Portata d’aria nominale: 6.000 m*h
ve9 1d VAR ANI:| 69°¢CL 1d 0S°/¢ 1d 9GO0l 1d Potenza assorbita per motore: 0,50 kW
ve 0 2| VAR A A< 69°¢Cl VY 09°/¢ Vd 9G¢ 0l VY Tensione di alimentazione: AC3x400V +N
A QO 6+ A AQG 8+ A AQG 6+ A AQL 9+ A A QO 6+ A Frequenza: 50 Hz
m./_J o m./_J o % o mv_ o Dim. (LxHxP): 900x1337x900
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