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Scatola portafrutto da incasso completa di interruttore /
deviatore / invertitore / pulsante per accensione luci
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Scatola portafrutto da esterno completa di interruttore /
pulsante relé per accensione luci
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Rilevatore di presenza per accensione luci installazione a parete
e/o da incasso nel controsoffitto
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Corpo illuminante tipologia incasso nel controsoffitto marca 3F Filippi
modello 21640L320 32W LED LGS dim. 596x596mm
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Corpo illuminante tipo plafoniera tonda armatura stagna marca
DISANO modello OBLO' potenza 21W LED 4000K
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Lampade autonome di emergenza marca Linergy
modello PRODIGY 11W 1TH30 SE IP42 SPY SYSTEM HF

modello PRODIGY 11W TH SE IP65 SPY SYSTEM
modello LYRA EVO TH SA IP40 32M SPY SYSTEM
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Scatola portafrutto da incasso completa di
presa 2P+T 10/16 A tipo bipasso
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Scatola portafrutto da incasso completa di
presa 2P+T 10/16A tipo UNEL
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Scatola portafrutto esterna stagna completa di presa
2P+T 10/16A tipo UNEL
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N sy Scatola portafrutto da incasso completa di H@
o1 presa 2P+T 10/16A tipo UNEL con interruttore bipolare 0/1 il
St Scatola portafrutto da incasso completa di presa TV/SAT
@ Allacciamento elettrico utenza
/\/W Aspiratore temporizzato servizio igienico
Prese Posto lavoro a parete complete di:
posto lavero

parete
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- n.1 presa 2P+T 10/16A tipo UNEL
- n.2 prese 2P+T 10/16A tipo bipasso
- n.3 prese trasmissione dati/telefono RJ45
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Torretta a scomparsa 8 posti nel pavimento galleggiante completa di:
- n.1 presa 2P+T 10/16A tipo UNEL

- n.2 prese 2P+T 10/16A tipo bipasso

- n.3 prese trasmissione dati/telefono RJ45

Scatola portafrutto da incasso completa di
presa trasmissione dati/telefono RJ45

Postazione interna videocitofonica
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Pulsante di chiamata / pulsante di tacitazione / tirante d'allarme /
targa di segnalazione ottico-acustico per allarme bagno disabili

Quadro elettrico di distribuzione (simbolo generale)
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Gruppo di continuita

ARMADIO
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Armadio dati impianto cablaggio strutturato

Canalina in fili di acciaio saldato tipo "Cablofil - Legrand" dim.(200x75)
per posa nel pavimento sopraelevato - ELETT + SPECIALI

Canalina in fili di acciaio saldato tipo "Cablofil - Legrand" dim.(200x75)
per posa nel controsoffitto - ELETT + SPECIALI
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Pulsante manuale di attivazione impianto rilevazione incendi
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Pannello ottico-acustico segnalazione "ALLARME INCENDIO"

Contatto impianto antintrusione per porte e finestre

Rivelatore volumetrico impianto antintrusione

Tastiera inserimento/disattivazione impianto antintrusione
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Sistema controllo accessi

Diffusore a parete potenza 30/45W. 70/100V.(4pot.) marca
Toa modello F-1300BT

Diffusore da incasso 9/6W 70/100V marca Toa modello PC648R
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PIANO PRIMO : uffici_ — CANALINA DI DISTRIBUZIONE
Posa nel controsoffitto:
Montanti fino al piano terzo L SPECIALI — Canalina (200x75)mm
ELETTRICO — Candalina n.2 (500x75)mm beed ELET — Canalina (200x75)mm
\ N SPECIALI — Canalina (500x75)mm Posa nel pavimento gallegiante:
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IL RICHIEDENTE

IL PROGETTISTA

via Roma, 56 23891
Barzano' (Lecco)
telefono 039.958728
telefax 039.958729
posta @ polistudio.biZ
www . polistudio . biz
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progetto file n.tavola
PROGETTO PRELIMINARE IMPIANTO ELETTRICO PER AMPLIAMENTO EDIFICIO 17-132-00099.dwg
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INDUSTRIALE ESISTENTE SITO IN VIA DEI LIVELLI, 7 A BOSISIO PARINI (LC)
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PIANTA PIANO PRIMO : uffici
(valido anche per uffici piano secondo e terzo)




