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Oggetto: Prot. N. 9111 del 31.10.2018 — Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, Legge
nr.241/1990 - forma simultanea in modalita sincrona — indizione
Pratica: 25/18
Intervento:  Realizzazione nuovo edificio industriale in variante al PGT.
Richiedente: VIBICI COSTRUZIONI S.R.L.
Ubicazione: Via Dei Livelli, 7.

Con riferimento alla Vostra convocazione conferenza di servizi del 31.10.2018 ( prot. Terna
GRUPPO TERNA/A20180027557 del 02.11.2018), relativamente alla realizzazione di cui
all'oggetto ,Vi comunichiamo che non parteciperemo alla stessa.

Esaminato la documentazione resa disponibile sul sito istituzionale del comune di Bosisio Parini
www.comune.bosisioparini.lc.it rileviamo la prossimita col nostro elettrodotto in semplice terna a
132 kV T.076 “cp BOSISO - cl Rodasider Bosisio” campata 3-999 (Rodasider).

Confermiamo quanto espresso nella ns precedente comunicazione del 12.06.2018 (Vostro prot. in
arrivo n.4950 del 13.06.2018)

Considerato che la fascia di prima approssimazione (DpA come definito dalla legislazione) & nella
campata interessata dall'intervento minore di 20 m non sussistono problematiche legate alla
compatibilita elettromagnetica (CEM) delle nuove strutture.

Vi segnaliamo infine che le linee elettriche in questione sono costantemente in tensione e che
anche il solo avvicinamento ai conduttori pud determinare gravissimi pericoli di danno a persone o
cose. In conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi
conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di
prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 83 - comma 1 del D. Lgs. 9.4.08
n° 81 che qui di seguito si riporta: "Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee
elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si
debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla
tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali
idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi”.

Vi precisiamo in ogni caso che, data la preesistenza degli elettrodotti, la scrivente Societa si ritiene
fin d’ora sollevata ed indenne da qualunque onere e responsabilita che potessero derivare dalla
realizzazione delle opere in esame e che qualsiasi intervento per la messa a norma non potra in
alcun modo essere a carico del proprietario o esercente degli elettrodotti stessi.

La nostra Unita Impianti di Chiuro -Via Omobono Cenini, 5 - 23030 Chiuro (SO) - rimane a Vostra
disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti
Il Responsabile Unita Impianti Chiuro

“Ing. Davide O mettl
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