
ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

ALLEGATO ALLA SP-8

STIMA CONSUMI ENERGETICI

COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

VIA BATTISTI

SOLUZIONE DI PROGETTO

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE POTENZA [W] NUMERO POTENZA INSTALLATA [W] RIDUTTORE DI POTENZA ENERGIA CONSUMATA/ANNO [kWh] 

THORN AREA2 A/A 150W 230V HIT CL2 MTP MA60 189 8 1512 NO 6623

THORN ISARO 70/50W HID 230V CL2 EFL MA60 70W 

HST-MF 95,9 1 95,9 50% PER 8 ORE 280

THORN ISARO 100W HID 230V CL2 EFL MA60 100W 

HST-MF 131,6 34 4474,4 50% PER 8 ORE 13065

THORN ISARO 150W HID 230V CL2 EFL MA60 150W 

HST-MF 189,7 1 189,7 50% PER 8 ORE 554

FAEL MIRA VTP CL.2 SODIOA.P. 150W 150 1 150 NO 657

TOTALE 6422 21179

Costo: 3812,00 €

STATO DI FATTO

4872 NO 21339

Costo: 3841,00 €

Risparmio: 29,00 €
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