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Num.Ord.
unità

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

11 - Scuola Elementare  (SpCat 11)
OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

1 / 1027 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica marca ISOIL costituito da: un misuratore di portata modello MS2500-
NPM.70 T50 completo di sonde PT500-100mm da 5 m, un convertitore modello ML210, coppia di pozzetti per le sonde, un

calcolatore di energia modello ISONRG ML 311, installato in centrale termica, con attacco a bocchettone flangiato 2"
2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

2 / 1028 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45 mm
A02335308a 11,00
023308a

SOMMANO... cad 11,00

Impianto elettrico  (SbCat 8)

3 / 1011 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
F02501019b alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:
025019b tripolare FG7OR: sezione 2,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00

4 / 1012 Tubo protettivo rigido in pvc autoestinguente serie media: Ø 25 mm
F01301009c 80,00
013009c

SOMMANO... m 80,00

5 / 1013 Tubo protettivo flessibile in pvc autoestinguente serie media: Ø 25 mm
F01301008c 80,00
013008c

SOMMANO... m 80,00

6 / 1014 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente
F01502017d fino a 20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di
015017d distribuzione in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in

tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di
collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: 2 x 16 A +
T, singola , in custodia IP 55

1,00

SOMMANO... cad 1,00

7 / 1015 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 55
F01505051e 2,00
015051e

SOMMANO... cad 2,00

8 / 1016 Collegamento e cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata in tubazione in PVC rigido e/o flessibile di diametro
NPE.05 25mm; sono altresi comprese cassette di derivazione ed ogni accessorio necessario alla corretta posa in opera di impianto

a vista. Le attestazioni dei cavi dovranno essere etichettate da entrambi i lati con la codifica fornita con l'elaborato grafico
allegato. Cavo elettrico quotato a parte.

27,00

SOMMANO... cadauno 27,00

9 / 1017 Cablaggio elettrico di apparecchiatura di nuova installazione con impianto di tipo a vista, tubazione in PVC rigido e/o
NPE.06 flessibile di diametro 25mm; sono altresi comprese cassette di derivazione ed ogni accessorio necessario alla corretta

posa in opera di impianto a vista. I cavi elettrici sono quotati a parte.

COMMITTENTE: Comune di Merate
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1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

10 / 1018 Cavo flessibile isolato in pvc, schermatura con treccia di rame rosso, guaina esterna in pvc, conduttori a corda di rame,
F02301019c per trasmissione energia e segnali, FROH2R, tensione d'esercizio 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI
023019c 20-22 II: bipolare: sezione 1 mm²

450,00

SOMMANO... m 450,00

11 / 1019 Cavo flessibile FROR conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500 V, isolato in pvc con sottoguaina
F02301016b di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1 mm²: numero conduttori 10
023016b 50,00

SOMMANO... m 50,00

12 / 1020 Cavo flessibile FROR conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500 V, isolato in pvc con sottoguaina
F02301016a di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1 mm²: numero conduttori 7
023016a 160,00

SOMMANO... m 160,00

13 / 1021 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
A00101024b 8,00
M01024b

SOMMANO... ora 8,00

14 / 1022 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale
F01510095a 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A
015095a 1,00

SOMMANO... cad 1,00

15 / 1023 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA:
F01510093b unipolare 10 ÷ 25 A
015093b 1,00

SOMMANO... cad 1,00

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

16 / 676 Fornitura e posa di sonda ambiente TREND TB/TS
NPE.14 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

17 / 677 Fornitura e posa di sonda ad immersione TREND TB/TI S 180mm; pozzetto per sonda escluso.
NPE.13 11,00

SOMMANO... cadauno 11,00

18 / 678 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in carpenteria metallica, modello ABB SR2 800x600x250mm,
NPE.03 completo di porta trasparente e controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature elettriche atte a garantire il

corretto funzionamento, quali sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come indicato sullo schema
elettrico allegato; sono esclusi display e PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

19 / 679 Fornitura e posa del PLC TREND all'interno del quadro QTG (quotato a parte): sono compresi la componentistica
NPT.11 hardware indicata nella tavola T02 allegata, il modem HSPA completo di tutti gli accessori necessari alla trasmissione

COMMITTENTE: Comune di Merate
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del segnale, il display sul fronte quadro e gli oneri di ingegnerizzazione. Sono esclusi PC e sistema di supervisione.
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

ONERI DI INGEGNERIA E DIREZIONE LAVORI  (Cat 3)
Oneri di ingegneria  (SbCat 10)

20 / 1029 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/
NP.11.1 2006 con le modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del

D.G.R. n.5596 del 11/06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da eseguire prima e dopo gli
interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

21 / 1030 Eventuale adeguamento impianti e quanto necessario per il rilascio DICO e DIRI, eventuali adeguaementi pratiche
NP.11.2 INAIL e VVF

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

Direzione lavori  (SbCat 11)

22 / 1031 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore
NP.11.3 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

     Data, 31/07/2014

Il Tecnico
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