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ANAGRAFICA
Committente

Contatti

Riferimenti contrattuali

Oggetto validazione

Oggetto ispezione 01 – PALAZZINA (EX MUNICIPIO)
Progettista SINEA Energia s.r.l. a firma del Dott. Ing. Riccardo Parisi

ISPETTORI INCARICATI E SPECIFICHE COMPETENZE RICHIESTE

Dott. Ing. Matteo Calvi Supervisione e impianto meccanici, elettrici e antincendio
Parte impianti elettrici ed elettronici

Dott. Ing. Lara De Capitani Parte impianti meccanici e antincendio

PREMESSA

ELENCO DOCUMENTI PREVISTI dal DPR 5 ottobre 2010 n°207 , Sezione III Progetto Definito Art. 24

Documento Pertinenza Presente Stato / Osservazione

a Relazione generale (art.25)

P X

P X

C – cave e discariche P X
D – soluzioni per superamento barriere architettoniche NP X
E – idoneità reti esterne di servizi NP X
F – interferenze reti aeree e sotterranee P X
G – motivazioni per le variazioni NP X
H – opere di abbellimento preliminare NP X

P X

b Relazioni tecniche e relazioni specialistiche (art.26)
A – relazione geologica NP X

NP X

NP X

D – relazione geotecnica NP X
E – relazione archeologica P X
F – relazione tecnica delle opere architettoniche P X

P X

H – relazione sul sistema di sicurezza P X

I – relazione sulla gestione delle materie P X
L – relazione sulle interferenze P X

c NP X

d Elaborati grafici (art.28)
A – stralcio strumento urbanistico generale P X
B – planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500 P X

NP

NP

E – piante in scala non inferiore a 1:100 con destinazioni d'uso P X
F – sezioni in scala non inferiore a 1:100 P X
G – prospetti in scala non inferiore a 1:100 P X Deve essere redatto l'elaborato.
H – elaborati grafici progetto strutturale NP X

P X

Comune di Merate - Piazza degli Eroi 3
Tel.039 59151 – Fax.039 9900683 - protocollo@comune.merate.lc.it - comune.merate@halleypec.it

Servizio di verifica finalizzata alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi inseriti nel "servizio energia comprendente la 
fornitura, l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici di 

pertinenza del Comune di Merate"  - CIG: Z151093A38
"Servizio energia comprendente la fornitura, l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di 

condizionamento degli edifici di pertinenza del Comune di Merate" –  CIG: 5478755BA4

Studio Calvi s.r.l. - Via Besonda Inferiore 3, 23900 Lecco – Tel. 0341 360886 – Fax. 0341 367162 - studioingcalvi@tiscali.it   - matteo.calvi2@ingpec.eu

Roberto Longhi
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redatto per conto di Carbotermo S.p.a. da SINEA ingegneria S.r.l. - L'analisi è stata effettuata basandosi prevalentemente sugli elaborati cartacei e digitali 

pervenutici il 17-09-2014 con Lettera Prot. 28328

Comma 
art.24 / 
Elenco

Non 
presente

A – Criteri, aspetti inserimento intervento nel territorio, 
caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali, 
sicurezza, funzionalità ed economia di gestione

B – Interferenze, espropri, paesaggio, ambiente, immobili di 
interesse storico, artistico etc.

Il comma è analizzato nella relazione 
specialistica. Deve essere riportato anche 
nella relazione generale.

I – indicazione criteri ed elaborati che dovranno comporre il 
progetto esecutivo e tempistiche per la redazione dello stesso e 
realizzazione

B – relazione idrologica e idraulica (studio acque meteroiche)
C – relazione sulle strutture (tipologie strutturali, schemi e 
modelli di calcoli)

G – relazione tecnica impianti (descrizione, motivazioni e 
interferenza con le opere civili)

Deve essere esplicitato il criterio per cui non 
è prevista l'installazione.

Rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento 
urbanistico

C – planimetria in scala non inferiore a 1:500 con ubicazione 
indagini geologiche
D – planimetria in scala non inferiore a 1:200 con ubicazione 
indagini geologiche con sezioni

I – schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli 
impianti
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ELENCO DOCUMENTI PREVISTI dal DPR 5 ottobre 2010 n°207 , Sezione III Progetto Definito Art. 24

Documento Pertinenza Presente Stato / Osservazione
Comma 
art.24 / 
Elenco

Non 
presente

P X Deve essere redatto l'elaborato.

P X

e Studio di impatto ambientale e fattibilità ambientale NP X
f Calcoli delle strutture e degli impianti (art.29) P X

g P X

h Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze NP X
i NP X

l Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi (art.32) P X

m Computo metrico estimativo (art.32) P X

n P X

o NP X

L – planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100 con 
tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e 
localizzazione delle centrali
M – eventuale indicazione delle parti da conservare e da 
demolire per interventi su opere esistenti

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi 
tecnici (art.30)

Piano particellare di esproprio (art.31)
Tale elaborato è presente complessivamente 
per tutti gli interventi di adeguamento.
Il computo metrico estimativo è presente 
complessivamente per tutti gli interventi di 
adeguamento.

Aggiornamento del documento contenente le prime 
indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 
sicurezza

Tale elaborato è presente complessivamente 
per tutti gli interventi di adeguamento.

Quadro economico con l'indicazione dei costi della 
sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla 
lettera n) (art.32)

Non è necessario redigere il quadro 
economico così come definito dall'art.16 del 
DPR 5 ottobre 2010 n°207, dato che trattasi 
di fornitura di servizi di cui alla categoria 27 
dell'allegato II B di cui al Decreto Legislativo 
n°163/06 con canone fisso di pagamento. 
L'elaborato presente è conforme a quanto 
richiesto dal disciplinare di gara all'art.4 par. 
4.2 comma 5 e par. 4.3.
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DOCUMENTI ISPEZIONATI

N° Nome documento Stato Settore di analisi Osservazioni

1 17/09/14 C/O

Nessuna osservazione. 

Nessuna osservazione. 

2 17/09/14 C/O

Nessuna osservazione. 

Nessuna osservazione. 

3 17/09/14 C Nessuna osservazione. 

4 17/09/14 C/O

Nessuna osservazione. 

Nessuna osservazione. 

Nessuna osservazione. 

Nessuna osservazione. 

5 17/09/14 C/O

Nessuna osservazione. 

Nessuna osservazione. 

Non è indicato il regolatore dell'impianto termico.

Data 
consegna

Riferimento 
Normativo

01 Relazione generale – 
Palazzina (Ex municipio)

Considerazioni 
generali

Sono da esplicitarsi gli elaborati grafici per l'emissione ai singoli 
Enti di controllo. In particolare: Prevenzione Incendi, INAIL come 
previsto dalle norme specifiche e con le corrette rappresentazioni 
grafiche. Si ricorda che per le pratiche di Prevenzione Incendi 
sono da contemplarsi sia l'Esame Progetto che la SCIA in funzione 
della categoria secondo D.P.R.151/11.

DPR 5 ottobre 
2010 n°207 , 
Sezione III 
Progetto 
Definitivo Art. 25 
punto 2 lettera i e 
Art.15 punto 3.

Considerazioni 
relative alle opere 
meccaniche (impianto 
gas metano, idraulico, 
INAIL)

I riferimenti normativi adottati sono da aggiornarsi in quanto alcuni 
non sono in vigore. Ad esempio il DPR n.236 del 24/05/88 (pag.3) 
è sostituito dal D.Lgs.02/02/01 n°31 art.20. Si chiede la revisione 
dei riferimenti normativi con l'eliminazione di quelli non necessari.

DPR 5 ottobre 
2010 n°207 , 
Sezione III 
Progetto 
Definitivo Art. 25 
punto 2 lettera i e 
Art.15 punto 3.

Considerazioni 
relative l'aspetto di 
prevenzioni incendi
Considerazioni 
relative le opere 
elettriche

01 Relazione 
specialistica –  
Palazzina (Ex municipio)

Considerazioni 
generali

Considerazioni 
relative alle opere 
meccaniche (impianto 
gas metano, idraulico, 
INAIL)

Deve essere specificato il principio di regolazione della centrale 
termica raccordandosi con gli elementi già presenti nella 
Relazione Generale e le motivazioni progettuali, nonché la scelta 
di sostituire le pompe di circolazione. La temperatura esterna di 
progetto è di -7°C in luogo dei -6°C riportati.

DPR 5 ottobre 
2010 n°207 , 
Sezione III 
Progetto 
Definitivo Art. 26 
punto 1 lettera g).

Considerazioni 
relative l'aspetto di 
prevenzioni incendi

Considerazioni 
relative le opere 
elettriche

Non è citato nulla per quanto riguarda le protezione contro le 
scariche atmosferiche.

D.M.  n°37 del 22 
gennaio 2008; 
Art. 1 punto 2 
lettera a.

Non è citato nulla per quanto riguarda impianti radiotelevisivi, le 
antenne e gli impianti elettronici in genere.

D.M.  n°37 del 22 
gennaio 2008; 
Art. 1 punto 2 
lettera b.

Non sono presenti i dati di progetto riguardanti la potenza per 
l'alimentazione delle apparecchiature in centrale termica.

D.M.  n°37 del 22 
gennaio 2008; 
Art. 2 punto 1 
lettera b.

Deve essere effettuata la classificazione elettrica degli ambienti 
dato che la centrale termica è un luogo a maggior rischio di 
incendio e con potenziale rischio di atmosfera esplosiva per la 
presenza di gas.

D.M.  n°37 del 22 
gennaio 2008; 
Art. 5 punto 4.

ELG.G.01 Elaborato 
grafico – Interventi 
obbligatori – 
Inquadramento 
urbanistico

Considerazioni 
generali

ELG.I.01_01 Elaborato 
grafico – Interventi 
obbligatori – Stato di 
fatto

Considerazioni 
generali

Considerazioni 
relative alle opere 
meccaniche (impianto 
gas metano, idraulico, 
INAIL)

Considerazioni 
relative l'aspetto di 
prevenzioni incendi
Considerazioni 
relative le opere 
elettriche

ELG.I.01_02 Elaborato 
grafico – Interventi 
obbligatori – Stato a 
progetto

Considerazioni 
generali

Considerazioni 
relative alle opere 
meccaniche (impianto 
gas metano, idraulico, 
INAIL)

E' opportuno indicare le dimensioni dei principali elementi presenti 
(ad es. valvole, tubazioni etc.). Non è rappresentato il sistema di 
regolazione della centrale termica.

DPR 5 ottobre 
2010 n°207 , 
Sezione III 
Progetto 
Definitivo Art. 28 
punto 2 lettera j e 
l).

Considerazioni 
relative l'aspetto di 
prevenzioni incendi
Considerazioni 
relative le opere 
elettriche
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N° Nome documento Stato Settore di analisi OsservazioniData 
consegna

Riferimento 
Normativo

6 17/09/14 C/O

Nessuna osservazione. 

Vedi quanto specificato per l'elaborato ELG.G.01_02

Nessuna osservazione. 

Vedi quanto specificato per l'elaborato ELG.I.01_02

7 17/09/14 C/O

Nessuna osservazione. 

Vedi quanto specificato per l'elaborato ELG.G.01_02

Nessuna osservazione. 

Vedi quanto specificato per l'elaborato ELG.I.01_02

8 17/09/14 C Nessuna osservazione. 

9 17/09/14 C/O

10 17/09/14 C

Nessuna osservazione. 

NP

NP

NP

11 17/09/14 C/O

Nessuna osservazione. 

Nessuna osservazione. 

D.M.12/04/96

Nessuna osservazione. 

ELG.I.01_03 Elaborato 
grafico – Interventi 
obbligatori – Tavola di 
raffronto

Considerazioni 
generali

Considerazioni 
relative alle opere 
meccaniche (impianto 
gas metano, idraulico, 
INAIL)

Considerazioni 
relative l'aspetto di 
prevenzioni incendi
Considerazioni 
relative le opere 
elettriche

ELG.I.01_04 Elaborato 
grafico – Interventi 
obbligatori – Tavola di 
raffronto

Considerazioni 
generali

Considerazioni 
relative alle opere 
meccaniche (impianto 
gas metano, idraulico, 
INAIL)

Considerazioni 
relative l'aspetto di 
prevenzioni incendi
Considerazioni 
relative le opere 
elettriche

ELG.E.01 Elaborato 
grafico – Quadro 
elettrico di centrale 
termica

Considerazioni 
generali

ELG.T.01 Elaborato 
grafico – Quadro 
elettrico di telegestione

Considerazioni 
generali

Non è presente lo schema funzionale dell'intero progetto, ovvero 
non compare in nessun elaborato uno schema a blocchi o 
equivalente che illustri l'impianto di centrale nel contesto 
dell'esistente a partire dal punto di consegna. Il presente elaborato 
è composto solo dal sezionatore generale e dalla protezione per il 
trasformatore.

DPR 5 ottobre 
2010 n°207 , 
Sezione III 
Progetto 
Definitivo Art. 28 
lettera i).

01 Studio impatto 
ambientale e studio di 
fattibilità ambientale  – 
Palazzina (Ex municipio)

Considerazioni 
generali

Considerazioni 
relative alle opere 
meccaniche (impianto 
gas metano, idraulico, 
INAIL)

Considerazioni 
relative l'aspetto di 
prevenzioni incendi
Considerazioni 
relative le opere 
elettriche

01 Relazione di calcolo 
degli impianti e delle 
strutture – Palazzina (Ex 
municipio)

Considerazioni 
generali

Considerazioni 
relative alle opere 
meccaniche (impianto 
gas metano, idraulico, 
INAIL)

Considerazioni 
relative l'aspetto di 
prevenzioni incendi

Si ricorda che ai sensi del D.M.12/04/96 il minimo di aerazione 
necessaria è di 3000 mq e non 2500 come da calcolo riportato.

Considerazioni 
relative le opere 
elettriche
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N° Nome documento Stato Settore di analisi OsservazioniData 
consegna

Riferimento 
Normativo

12 17/09/14 C

Nessuna osservazione. 

Nessuna osservazione. 

NP

Nessuna osservazione. 

13 17/09/14 C/O
Nessuna osservazione. 

Nessuna osservazione. 

Nessuna osservazione. 

14 17/09/14 C/O

Si vedano le osservazioni di cui all'elaborato 5_1 CME.

Si vedano le osservazioni di cui all'elaborato 5_1 CME.

Nessuna osservazione. 

Nessuna osservazione. 

15 5_3 Analisi dei prezzi 17/09/14 C/O Tutte le voci definite a corpo dovranno essere analizzate.

16 17/09/14 C/O

17 17/09/14 C/O

18 17/09/14 NP

19 17/09/14 NP

20 17/09/14 NP

21 17/09/14 C/O

22 17/09/14 NP

23 17/09/14 NP

01 Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale degli 
elementi tecnici  – 
Palazzina (Ex municipio)

Considerazioni 
generali

Considerazioni 
relative alle opere 
meccaniche (impianto 
gas metano, idraulico, 
INAIL)

Considerazioni 
relative l'aspetto di 
prevenzioni incendi
Considerazioni 
relative le opere 
elettriche

5_1 CME Computo 
metrico estimativo 

Considerazioni 
generali

Tutti gli elementi il cui prezzo non è stato preso dai vigenti 
prezziari della stazione appaltante o dai listini vigenti nell'area 
interessata, devono essere giustificati nell'analisi dei prezzi unitari.

Considerazioni 
relative alle opere 
meccaniche (impianto 
gas metano, idraulico, 
INAIL)

Considerazioni 
relative l'aspetto di 
prevenzioni incendi
Considerazioni 
relative le opere 
elettriche

5_2  EPU Elenco prezzi 
unitari

Considerazioni 
generali

Considerazioni 
relative alle opere 
meccaniche (impianto 
gas metano, idraulico, 
INAIL)

Considerazioni 
relative l'aspetto di 
prevenzioni incendi
Considerazioni 
relative le opere 
elettriche
Considerazioni 
generali

5_4 CME Sicurezza  
Quadro economico con 
l'indicazione dei costi 
della sicurezza

Considerazioni 
generali

I costi della sicurezza sono quelli di cui al progetto preliminare e 
non sono stati diminuiti.

01 Palazzina (Ex 
municipio) -  Prime 
indicazioni e disposizioni 
per la stesura dei piani
di sicurezza

Considerazioni 
generali

Considerazioni 
relative le opere 
meccaniche (impianto 
gas metano, idraulico, 
INAIL)

Considerazioni 
relative l'aspetto di 
prevenzioni incendi
Considerazioni 
relative le opere 
elettriche

Non è chiara la descrizione dell'impianto di terra e il motivo per il 
quale non è necessario l'impianto di protezione sulle scariche 
atmosferiche.

01 Relazione tecnica di 
sintesi stato di fatto  –  
Palazzina (Ex municipio)

Considerazioni 
generali

01 - Palazzina (Ex 
municipio) computo 
metrico (CM.01)

Considerazioni 
generali

01 - Palazzina (Ex 
municipio) computo 
metrico (CM SIC.01)

Considerazioni 
generali

01- Palazzina (Ex 
municipio) Relazione 
Legge 10_91

Considerazioni 
generali

La temperatura esterna di progetto è di -7°C in luogo dei -6°C 
riportati.

Relazione del piano 
gestionale e 
manutentivo (N.B. Solo 
porzione progetto 01)

Considerazioni 
generali

Relazione progettuale 
relativa alla 
organizzazione generale 
(N.B. Solo porzione 
progetto 01)

Considerazioni 
generali
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LEGENDA STATO DEI DOCUMENTI
Sigla Identificativo Definizione criticità Conseguenze nell'iter della pratica/commessa

NC non conforme

I

C/O

C conforme

NP non pertinente

P pertinente

CONCLUSIONI

I requisiti previsti non sono 
soddisfatti, in tutto o in parte

La pratica non può proseguire il suo iter – il progetto non può essere validato allo 
stato in cui si trova – l’opera non può essere continuata senza modifiche / integrazioni 
inderogabili

integrazioni 
richieste

Alcuni tra i requisiti previsti non 
sono soddisfatti in modo 
appropriato/adeguato. Devono 
essere fornite adeguate 
modifiche / integrazioni

La pratica può proseguire il suo iter previa adozione delle integrazioni e modifiche 
richieste – il progetto può essere validato previo adozione delle modifiche / 
integrazioni richieste – l’opera può essere continuata a condizione che le 
integrazioni / modifiche richieste vengano soddisfatte

conforme con 
osservazione

Alcuni tra i requisiti previsti 
presentano aspetti marginali che 
si segnala opportuno 
modificare / integrare.

La pratica può proseguire il suo iter, anche se l’esito dell’ispezione porta a 
raccomandare modifiche / integrazioni – il progetto può essere validato anche allo 
stato in cui si trova, pur se si segnala come opportuna l’adozione di modifiche / 
integrazioni – l’opera può essere continuata, anche se si raccomandano integrazioni 
e/o modifiche

Tutti i requisiti previsti sono 
soddisfatti in maniera adeguata 
e completa.

La pratica può proseguire il suo iter – il progetto può essere validato – l’opera può 
essere continuata senza ulteriori integrazioni

Elaborato che per tipo di 
intervento è evidentemente non 
cogente.
Elaborato la cui cogenza è 
sicuramente da analizzare per 
tipo di intervento oggetto del 
progetto.

Per il presente progetto, posto a base di gara per il servizio di fornitura, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
termici e di condizionamento degli edifici, si ritiene che possa essere applicata una riduzione degli elementi contenuti nel progetto 

definitivo, a discrezione del R.U.P., ai sensi dell'art.15 comma 3 del D.P.R. 207/10 citato, rimandando al progetto esecutivo gli elementi di 
integrazione richiesti.
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