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Oggetto validazione

Oggetto ispezione 04 – Collegio Manzoni
Progettista SINEA Energia s.r.l. a firma del Dott. Ing. Riccardo Parisi

ISPETTORI INCARICATI E SPECIFICHE COMPETENZE RICHIESTE

Dott. Ing. Matteo Calvi Supervisione e impianto meccanici, elettrici e antincendio
Parte impianti elettrici ed elettronici

Dott. Ing. Lara De Capitani Parte impianti meccanici e antincendio

PREMESSA

DOCUMENTI ISPEZIONATI
N° Nome documento Data consegna Stato Settore di analisi Osservazioni

1 17/09/14 C/O Considerazioni generali

2 17/09/14 C/O Considerazioni generali

3 17/09/14 C Considerazioni generali Nessuna osservazione

4 17/09/14 C Considerazioni generali Nessuna osservazione

5 17/09/14 C/O Considerazioni generali

PRESCRIZIONI PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

N° Prescrizione

1

2

3 Elaborati grafici

4

5

6

7 Analisi dei prezzi Tutte le voci definite a corpo dovranno essere analizzate.
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Roberto Longhi

Il presente elaborato fornisce i risultati del processo di validazione condotto ai sensi del DPR del 5 ottobre n.2010, art.55, in merito al progetto sopracitato 
redatto per conto di Carbotermo S.p.a. da SINEA ingegneria S.r.l. - L'analisi è stata effettuata basandosi prevalentemente sugli elaborati cartacei e digitali 

pervenutici il 17-09-2014 con Lettera Prot. 28328
L'elaborato che si andrà ad analizzare è la  “Proposta di lavori di miglioria non obbligatoria” rispondente a quanto riportato nel Capitolato Speciale d 'Appalto 
3.2. del Bando di Gara.
In accordo con il R.U.P. lo si è considerato equivalente al progetto preliminare a livello di contenuto tecnico pur discostandosi strutturalmente da quanto 
richiesto dal DPR 207/2010 all'art.17.
Gli elaborati proposti verranno analizzati non solo in base alla rispondenza formale ma soprattutto rispetto alla coerenza dei contenuti tecnici rispetto a quanto 
prescritto dal D.P.R. 207/2010.

04 – Collegio Manzoni. Coibentazione 
sottotetto. Relazione tecnica di sintesi

La temperatura di progetto è errata dato che non 
è -6 ma bensì -7°C

04 – Collegio Manzoni. 
Teleriscaldamento. Relazione tecnica di 
sintesi

La temperatura di progetto è errata dato che non 
è -6 ma bensì -7°C

ELG.A.1 Elaborato grafico – 
Inquadramento generale Stralcio PRG  
Stralcio PRG-centri di interesse storico, 
artistico ambientale
ELG.A.2 Elaborato grafico – 
Inquadramento generale pianto piano 
sottotetto planimetria generale specifiche 
posa isolante
ELG.A.3 Elaborato grafico – 
Inquadramento generale schema 
fluodomeccanico

Non sono indicati i passaggi delle tubazioni 
all'esterno delle centrali

Nome 
documento

Relazione generale 

Le pratiche quali Legge 10/91, Prevenzione Incendi, Gas Metano, INAIL dovranno essere complete di tavole grafiche come previsto dalle 
norme specifiche e con le corrette rappresentazioni grafiche e predisposte singolarmente per l'emissione agli Enti. Si ricorda che per le 
pratiche di Prevenzione Incendi sono da contemplarsi sia l'Esame Progetto che la SCIA in funzione della categoria secondo D.P.R.151/11. I 
riferimenti normativi devono essere aggiornati alle norme in vigore.  E' necessaria la verifica dell'impatto del terminale della canna fumaria, 
della griglia di areazione e della porta di accesso alla centrale termica (Parere Sovrintendenza etc.). E' necessario inoltre verificare 
l'eventuale interferenza con il sistema di adduzione acqua e scarico della centrale nonché l'idoneità ai requisiti normativi della tubazione del 
gas metano esistente.

Relazione 
specialistica

Dovrà essere specificato il principio di regolazione della centrale termica e le motivazioni delle scelte progettuali. Dovranno essere citati i 
seguenti punti:  la presenza o meno di protezione contro le scariche atmosferiche, di impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti 
elettronici in genere, e i dati di progetto riguardanti la potenza per l'alimentazione delle apparecchiature in centrale termica. Dovrà essere 
effettuata la classificazione elettrica degli ambienti dato che la centrale termica è un luogo a maggior rischio di incendio e con potenziale 
rischio di atmosfera esplosiva per la presenza di gas.
Dovranno essere presenti le seguenti tavole: inquadramento generale, planimetrie sezioni e schemi dettagliati. E' opportuno utilizzare la 
simbologia UNI per la rappresentazione degli elementi nello schema di centrale. Dovrà essere indicato il sistema di regolazione della centrale 
termica. E' opportuno indicare le dimensioni dei principali elementi presenti (ad es. valvole, tubazioni etc.). Dovrà essere presente lo schema 
funzionale dell'intero progetto, ovvero non compare in nessun elaborato uno schema a blocchi o equivalente che illustri l'impianto di centrale 
nel contesto dell'esistente a partire dal punto di consegna.

Relazione di 
calcolo degli 
impianti e delle 
strutture

Deve essere specificato il principio di regolazione della centrale termica raccordandosi con gli elementi già presenti nella Relazione 
Generale. La temperatura esterna di progetto da considerarsi è di -7°C. Dovrà essere presente il criterio di dimensionamento degli impianti 
(per es. verifica del vaso di espansione, dimensionamento delle pompe di circolazione).

Computo metrico 
estimativo 

Tutti gli elementi il cui prezzo non sarà stato preso dai vigenti prezziari della stazione appaltante o dai listini vigenti nell'area interessata, 
dovranno essere giustificati nell'analisi dei prezzi unitari.

Elenco prezzi 
unitati

Tutti gli elementi il cui prezzo non sarà stato preso dai vigenti prezziari della stazione appaltante o dai listini vigenti nell'area interessata, 
dovranno essere giustificati nell'analisi dei prezzi unitari.
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Sigla Identificativo Definizione criticità Conseguenze nell'iter della pratica/commessa

NC non conforme

I

C/O

C conforme

NP non pertinente

P pertinente

I requisiti previsti non sono 
soddisfatti, in tutto o in parte

La pratica non può proseguire il suo iter – il progetto non può essere validato allo 
stato in cui si trova – l’opera non può essere continuata senza modifiche / integrazioni 
inderogabili

integrazioni 
richieste

Alcuni tra i requisiti previsti non 
sono soddisfatti in modo 
appropriato/adeguato. Devono 
essere fornite adeguate 
modifiche / integrazioni

La pratica può proseguire il suo iter previa adozione delle integrazioni e modifiche 
richieste – il progetto può essere validato previo adozione delle modifiche / 
integrazioni richieste – l’opera può essere continuata a condizione che le 
integrazioni / modifiche richieste vengano soddisfatte

conforme con 
osservazione

Alcuni tra i requisiti previsti 
presentano aspetti marginali 
che si segnala opportuno 
modificare / integrare.

La pratica può proseguire il suo iter, anche se l’esito dell’ispezione porta a 
raccomandare modifiche / integrazioni – il progetto può essere validato anche allo 
stato in cui si trova, pur se si segnala come opportuna l’adozione di modifiche / 
integrazioni – l’opera può essere continuata, anche se si raccomandano integrazioni 
e/o modifiche

Tutti i requisiti previsti sono 
soddisfatti in maniera adeguata 
e completa.

La pratica può proseguire il suo iter – il progetto può essere validato – l’opera può 
essere continuata senza ulteriori integrazioni

Elaborato che per tipo di 
intervento è evidentemente non 
cogente.
Elaborato la cui cogenza è 
sicuramente da analizzare per 
tipo di intervento oggetto del 
progetto.
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