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1 Premessa 

 
La presente relazione tecnica è finalizzata all’illustrazione degli interventi di riqualificazione tecnologica ed adeguamento 
normativo relativi all’edificio ”05 - Biblioteca e Museo”, situato nel quartiere storico nel centro del Comune di Merate, in 
Piazza Riva Spoleti, 1.  
Il progetto di riqualificazione tecnologica degli impianti prevede interventi finalizzati all’incremento delle prestazioni 
energetiche dei sistemi edificio-impianto, in modo da conseguire risparmi energetici che implichino un minor consumo di 
combustibile e conseguentemente una riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.  
Nello specifico, gli obiettivi che sono stati perseguiti nell’ottica del miglioramento dell’efficienza energetica e della qualità 
del servizio sono i seguenti: 

 Migliore sfruttamento delle potenzialità dei gruppi termici, con importanti ridimensionamenti della potenza installata 
laddove quest’ultima risultava in esubero rispetto al carico termico richiesto dall’edificio; 

 Maggiore efficienza e affidabilità degli impianti laddove presenti componenti obsolete; 

 Ottimizzazione dei sistemi di produzione ed erogazione di acqua calda sanitaria; 

 Riduzione del fabbisogno netto di energia dell’edificio, attraverso interventi di riduzione delle dispersioni termiche; 

 Tutela della salute degli utenti; 

 Sensibilizzazione degli utenti su aspetti concernenti il risparmio energetico, mediante ricorso a fonti rinnovabili e 
progetti di coinvolgimento rivolti soprattutto alle scuole. 

Nel seguito del presente documento verranno descritti tutti gli impatti ambientali degli interventi previsti,secondo il D.Lgs. 
152/2006,  finalizzati alla valutazione della fattibilità ambientale.  
 

2 Riferimenti normativi 

 
All'art. 5, punto l) del D.Lgs. 152/2006 lo studio di impatto ambientale è definito come l’elaborato che integra il 
progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 22. 
Lo studio di impatto ambientale è predisposto secondo le indicazioni di cui all'allegato XII del D.Lgs. 152/2006 di cui se 
ne riporta parzialmente il testo: 
Allegato VIII 
omissis 
1. Attività energetiche  
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW. 1.2 
omissis 
 
Allegato XII  
Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione  
integrata ambientale statale  
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio  
greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al  
giorno di carbone o di scisti bituminosi;  
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW  
omissis 
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Visto e considerato che le opere oggetto del progetto non ricadono in alcuna delle voci sopra riportate, ovvero ricadendo 
nella voce “1 - Attività energetiche”, ma avendo una potenza inferiore a quella citata al punto 1.1 dell’Allegato VIII del 
D.Lgs. 152/2006  (Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW), l’intervento non richiede 
l’attività di ricerca e redazione dello Studio di Impatto Ambientale ne tantomeno la Valutazione di Impatto Ambientale. 
 


