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[~ | Quadro elettrico
s Identificazione montante cavi
I
[ — Cavidotto doppia parete interrato per linee BT
@ Pulsante per sgancio di emergenza in custodia IP55 con vetro frangibile e spia di segnalazione
efficienza circuito
O Pozzetto con coperchio carrabile ispezionabile 800x800mm, profonditd 1400mm
N1 Apparecchio illuminante stradale montato su palo H.8m f.t. IP66 a luce diretta con ottica
o antinquinamento luminoso completo di LED 76W (tipo Disano 3273 Stelvio)
G Apparecchio illuminante da parete IP65 a luce diretta con diffusore in policarbonato stabilizzato ai
- raggi UV completo di lampade fluorescenti 2x18W (tipo Disano Vega)
Proiettore da parete a led da 51W, IP65, a luce asimmetrica diretta con corpo in alluminio
N1 N1 N1 N1@§ @ pressofuso, diffusore in vetro temprato, ottica in policarbonato VO metallizzato ad alto rendimento
con microsfaccettatura satinata (tipo 1144 Litio Disano o equivalente)
Pozzetto con coperchio carrabile ispezionabile 600x600x600mm per predisposizione impianto allarme
antintrusione TVcc
e - Cavidotto doppia parete interrato per predisposizione impianto allarme antintrusione TVcc
é& Telecamera in esecuzione da esterno (predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per
linee di segnale/forza motrice)
C
Postazione citofonica di chiamata
Identificazione cavidotti interrati
39160
>
— Per l'identificazione dei circuiti e delle zone di alimentazione degli apparecchi illuminanti vedere gli schemi dei quadri
elettrici
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