LEGENDA SIMBOLI

Postazione di chiamata per selezione di 7 zone pit chiamata generale

Controller per sistema a 7 zone integrabile fino a 120, certificato EN 60849 e EN 54-16

Amplificatore finale da 240W

Amplificatore mixer da 60W, 120W o 180W (come indicato nello schema)

Altoparlante a direttivita emisferica da 100W con diffusore a 3 vie, certificato EN54—24, completo
di staffa di supporto

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
Proiettore di suono da 10W, certificato EN54—-24, con corpo in ABS
Proiettore di suono bidirezionale da 10W, certificato EN54—24, con corpo in ABS
Armadio Rack Centrale Diffusione Sonora
Diffusore sonoro a cassa da 19W a 2 vie , certificato EN54—24, con corpo in ABS
Proiettore di suono a tromba da 50W, IP65, certificato EN54—24, con corpo in ABS
Vasca A +B
copertura Centrale rivelazione incendio con display
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