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Accumulo esistente 15000 litri
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APP. SANITARI VARI

GRUPPI DOCCE

Recupero di calore
da scarichi docce
per preriscaldamento
acqua fredda

ALLE UTENZE ACQUA FREDDA SANITARIA

DALL’ACQUEDOTTO

Addolcimento

ALLA PRODUZIONE ACS

ALLE VASCHE LAVAPIEDI

Antilegionella

Antimicotico

IMPIANT]

AL RIEMPIMENTO

AL REINTEGRO VASCHE

ALLA RETE ANTINCENDIO

PRIMARIO ACS

SCAMBIATORE DI
RECUPERO SCARICHI VASCHE
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CALORE

VASCA AGONISTICA
SCAMB. ESISTENTE
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"SCAMB. VASCA PICCOLA”

VASCA BAMBINI
SCAMB. ESISTENTE

SC-02

VASCA SPA

Recupero di
calore da
scambiatore
UTA SPA

|

SC-03

VASCA RIABILITAZIONE

Recupero di
calore da
scambiatore
nuova UTA sala
vasche
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VASCA CORSI
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"RAD. PISCINA”
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(pannelli pavimento?)

UTA
PISCINA

UTA
PALAZZETTO

UTA-07

SCAMB.
RECUPERO
SC—-UTAO7

SPA

UTA-08
SPOGLIATOI
SPA/FITNESS

UTA—-09
FITNESS PT
Attrezzistica

UTA-10
FITNESS P1
Palestra corsi

UTA-06
SPOGLIATOI
ARBITRI

UTA-01
NUOVA PISCINA

SCAMB.
RECUPERO
SC—-UTAO1

(EuroclimaEcopool)

UTA-02
SPOGLIATOI
DONNE E UOMINI

UTA-03
SPOGLIATOI
BAGNINI

UTA-04
SPOGLIATOI
PALAZZETTO 1/2

UTA-05
SPOGLIATOI
PALAZZETTO 3/4
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RISC. UTA

"BATT. CALDO UTA PISCINA”
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"RISCALDAMENTO
(radiatori?)

"BATT. CALDO UTA PALAZZETTO”

L 7 RADIATORI
ESISTENTI
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RADIATORI
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RADIATORI
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NUOVE CALDAIE

LEGENDA

Tubazioni circuito primario acqua calda (AC)

Tubazioni circuito primario sistema solare (ASS)

Tubazioni circuito acqua fredda sanitaria (AFS)

llllllllllll Tubazioni circuito acqua calda sanitaria (ACS)

Tubazioni circuito acqua addolcita (AAD)

——— — ————| Tubazioni circuito acqua

demineralizzata/trattata (ADE)

—_— == — | Tubazioni circuito acqua riempimento/reintegro vasche (ADI)

—— — | Circuiti esistenti da eliminare
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