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N N e Calcestruzzo a prestazione garantita UNI-EN 206—1
e Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104)
e Resistenza minima CLASSE €28/35 (Rck 35 N/mm?)
\ e Rapporto acqua/cemento max 0,60
e Contenuto minimo di cemento 300 kg/m’
e Copriferro minimo 2,50 cm
O @ e Classe di consistenza slump 230+30 mm S4/S5
e Diametro massimo degli aggregati 25 mm
e Calcestruzzo per sottofondazione X0 — C12/15
e Procedura di messa in opera:
Q — Tempo di attesa massimo del cls in betoniera: 60 minuti dall’arrivo in cantiere
Lf|_7 90 minuti dalla preparazione dell’impasto all’impianto
— Altezza massima di caduta del getto: 60 cm
e Regole di maturazione umida
— Durata minima della maturazione umida: 7 giorni dal getto
| — Tempo minimo di disarmo strutture: 28 giorni dal getto
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— limite di rottura ft > 540 N/mm?
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