coperfura

piano primo

LOCALE IMPIANTI

QE-PCL 1 QE-TEC2

copertura

LOCALE IMPIANTI

QE-TECS3

LEGENDA

Linea di alimentazione in cavo

Linea di alimentazione in cavo MT

Quadro elettrico di distribuzione

QE-...

QE-...

Quadro elettrico di distribuzione (fornito da altri o esistente)

o,

Trasformatore del tipo a secco con avvolgimenti di media tensione inglobati in
resina, a basse perdite, potenza nominale 630kVA

DENOMINAZIONE SIGLE QUADRI

ELETTRICI

QE—MT Quadro Media Tensione Cabina di Trasformazione
QG—BT Quadro Generale di Bassa Tensione

QE-AT Quadro Elettrico Area Tecnologica

QEG Quadro Elettrico Generale

QE—P1 Quadro Elettrico Piscina 1

QE-P2 Quadro Elettrico Piscina 2

QE—SP1 Quadro Elettrico Spogliatoi 1

QE—SP2 Quadro Elettrico Spolgliatoi 2

QE-BAR Quadro Elettrico Bar

QE—PAL Quadro Elettrico Palazzetto

QE—SPA Quadro Elettrico SPA e Fitness

QE-PCL Quadro Elettrico Palestra corpo libero
QE_CT Quadro Elettrico Centrale termica

QE—TEC1 Quadro Elettrico Tecnologico 1

QE—TEC2 Quadro Elettrico Tecnologico 2

QE‘TECS Quadro Elettrico Tecnologico 3

QE—TEC4 Quadro Elettrico Tecnologico 4

QE-TECS Quadro Elettrico Tecnologico 5

QE—LP1 Quadro Elettrico Locale Pompe 1 — Esistente
QE—LPZ Quadro Elettrico Locale Pompe 2 — Esistente
QE-TV Quadro Elettrico Termoventilanti — Esistente
QE-LUV Quadro Elettrico Lampade UV — Esistente
QE—D Quadro Elettrico Depurazione — Esistente
QE—PLC Quadro Elettrico PLC — Esistente

QE-AI Quadro Elettrico Antincendio

566 mm?’ 3x(1x120)mm? + 1x70mm*  +T
5G4 mm® LOCALE CABINA DI TRASFORMAZIONE LOCALE
ENEL
566 mm?® 566 mm?® 11x(1x240)mm?
5610 mm? 5616 mm’ 5616 mm’ 3x(1x120)mm? + 1x70mm?  +T
QUADRO Fs
QE—-PAL QE—-SPA QE-SP1 QE—P1 QEG QE—-BAR QE—-P2 QE-SP2 QE—-AT QG—BT SR ROPOUPE TR | QE-MT
ANTINCENDIO
I 1 |
_ 566 mm’ 564 mm’ 5625 mm’
piano terra
566 mm?’
All'elettropompa cavo MT cavo MT
antincendio nel 3x1x35 mm’ 3x1x95 mm’
locale antincendio consegna
ENEL
3x(1x240)mm”® + 1x120mm*  +T
566 mm” 5G6_mm’ 5616 mm’ 5616 mm? 566 mm? 3x(1x240)mm? + 1x120mm?  +T ,
L 5G25 mm

QE-TECS

QE-Al

piano interrato

QE-TEC4

QE-D
ESISTENTE

QE-LUV
ESISTENTE

QE-PLC
ESISTENTE

QE-TECT

QE-CT

QE-TV
ESISTENTE

QE-LP2
ESISTENTE

5610 mm?

QE-LP1
ESISTENTE
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