I uratl

Vid IF.

LEGENDA SIMBOLI
@]
8
m ingresso di servizio alla Qo Uojjm:o.ogoo\oocw&oo per o:oljm. chiamata bagno UOmﬁo.mnv.wo la porta comprensivo di scatola
— &} s0na c.t 503 da incasso, spia rossa, suoneria, supporto e placca di finitura
o L
Ingrosso atitr _
g c B O Pulsante a tirante N.A. per chiamata bagno in contenitore da incasso completo di supporto e
4.03 P g P pp
-0.02 / : 4 C o
7 nuova recinzione v\ placca di finitura
[ ‘\1_ .
— , , piove
nuova recinzione Pulsante N.C. di annullamento allarme chiamata bagno in contenitore da incasso completo di
° g p
supporto e placca di finitura
ﬂwy [ ] [ ] [ ] @ [ ] [ | @y [ ] [ ] [ ] @ < Q m_ C tral H H t o | H H di
T, ] i - — ] — —_— ] i PN - — i - - ] i ] rA_I_ ; , , , , , : E entrale impianto rivelazione incendio
H H ™) ™) H H ¥ i ® [ | , | —
N @) 0L O = @ T L &) — % | — —]
~ filtro . H H . filtro - m@.o . H H ~ filtro . canalina raccolta acque di lavaggio @”_ Pulsante di allarme incendio completo di cartello conforme alla norma UNI 7546—-16
@ i i @ H H @ . . .
u = u u e u canalina raccolta acque di lavaggio A
%\ [l [ r [ \w_@w %\ [l [ r [l \% wﬁ; 3% E Pannello ottico acustico di allarme incendio
. dogce - - docge L I docte - [ docte .
spogliatoio O] H H N spogliatoio spogliatoio [ H H i spogliatoio £
atleti 1 ﬁ@ D H H * @u atleti 2 atleti 2 W@ D H A e @u palestra 4 —= =8 [€] Modulo di comando ad una uscita completo di relg di disaccoppiamento
mq 19.28 i ar i mq 19.30 mq 19.32 i ar i mq 19.34 N
q o O O ® q q B ] O O » q o : . . . . . .. . .
Am@ n s ©m h h " ﬁ@ f 5 @m 3% 3% Mhu |@| Rivelatore ottico di fumo analogico ad indirizzamento posizionato in ambiente
H ol H H ar H 3% 3% =
A WC g H H HWC we @) H H )@ WC ,_ w scala alla nuova - BT & ﬂ
marinara per = Ripetitore ottico segnale di allarme da rivelatore posto in aree non direttamente visibili.
R CJ/ALL sy R D7 [fall
=~ [ClAL/ AL - accesso in . <mm.0m..0 2 m 2 ° Posizionato a parete fuoriporta in posizione visibile
copertura 3% 3% :Smmm\\\nmﬂ_;muo:m ot —
Kl :): , , , [ i i i i i i i i
. E j _u E ®$g - L‘# ﬁ% n — & E Sirena da esterno con lampeggiante per impianto rivelazione incendi
% I~ I | ﬁ o
[ [ 1
A - residio di
2 :\ ~ M% h=2.50m P . H Armadio rack centrale impianto di diffusione sonora
3% 3% bonifica P
~ =92 Jo- L=
— spogliatoio _ spogliatoio
% _ giudici dis i dici di gara 2 25 Gruppo amplificatore locale impianto di diffusione sonora
scala alla = ]| primo soccorso gara 1 mq 11.1 h=1.00 =
marinara per @ palestra mqg 9.96 mq 11.15 i
accesso in R0 filtro_ v m Postazione di chiamata per selezione di 6 zone pid chiamata generale in versione da tavolo
copertura % s = a m% 3%, 7 canale di sfioro bordo vasca 7 3%
E we dogce & ﬁj, | — | ,m, N
H — i i ] — rettivitd ; ; ; i ifi —
| — ® S— | omﬁm::m raccolta acque di _m<m©©_o ; . @ wwﬁﬂmmmmjﬁ% McMMMMMUSS emisferica da 100W con diffusore a 3 vie, certificato EN54—24, completo
n@ laccesso H ._7 \.__. 3% 3% &Qo
° vespaio O ___ ___
P T , ._I_m___._ < = , , ” .
© ® mw. ® ) m._@. E@ canalina raccolta acque di lavaggio wo\ o @ Proiettore di suono da 10W, certificato EN54—24, con corpo in ABS
0 —
)
: S S
— S g
B :: :: T h=1.50 m .nlla AVAv Proiettore di suono bidirezionale da 10W, certificato EN54—24, con corpo in ABS
I £ 7 o) © =
2 090 Ay 8 | | ) |
% i © Mﬂ‘ 3 % m c A Diffusore sonoro a cassa da 15W a 2 vie , certificato EN54—24, con corpo in ABS
spogliatoio g Y m pos T <8
= = oS -
donne 93.5 mq 5 3 EN O mg.ﬂ_ Proiettore di suono a tromba da 50W, IP65, certificato EN54—24, con corpo in ABS
— — [&] S ol
© ®©
e —
i ! .m WMR Postazione citofonica di risposta
S =
— | I -
T = © 04 Postazione citofonica di chiamata
S ﬁ\_M — ,_‘4, &
3 R AL N | i = 1 . . . o o o .
(I S = o %& Telecamera in esecuzione da interno (predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per
< linee di segnale/forza motrice)
H @Q Telecamera in esecuzione da esterno (predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per
L L ol o 39%, 3%, 3%, 3% I > linee di segnale/forza motrice)
— cm TTTTTTTTT T T TTTTITITTTT ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,\_.EH_ = &ﬂ.lm m [
3 @ H o~ Monitor di visualizzazione telecamere (predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per
Ny m docce mq 21.5 < = A — . . .
38 ] A = linee di segnale/forza motrice)
— | o)
| ) A A I I A B A TTTTTTTTTTTTTTT 0 | o~ a
ﬁw S n m c Voo Matrice video completa di videoregistratore digitale e tastiera di controllo per gestione telecamere
@ D filtro m N © o (predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per linee di segnale/forza motrice)
_ i i i i i © @ a XS
3 N — P T 3 EN W
D m . @@@ % © /n\u.h o Rivelatore volumetrico AUam%wuowﬂNﬂojm comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per linee di
W smoke COMANDO & B segnale/forza motrice)
= - | 1
— 3 , out SMOKE OUT = E = ——
® m E filtro @ n ﬁ ﬁwﬁj o [E— [E— Barriera con emettitore e ricevitore (predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per
- N oS
* we I we I3 © wm linee di segnale/forza motrice)
3s
oo ] o @ @ |7\ \ mm —a) Omjﬁa:m tﬁjuajﬁoﬁoﬁzj?cwﬂojm (predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per linee di
: : Jﬁ - /] =>= 52 segnale/forza motrice)
O : LA VASCA i3
PALAZZETTO n ) we & i, =2
Um—l—lomvoxl—u © 5 @ =S o .
calzature docce filtro ESISTENTE vasca "E Zon_um
] ﬁ , : E / prof. 1,20/1,80 mt nuova estiva ludica
h=8.90m = J ©0 — 31250 vasca "D’ esistente — | cavi saranno posati in passerella all'interno dei corridoi principali e le derivazioni ai terminali d’impianto saranno
addetti nuoto ~pmg 5 corsie 152,50 mq eseqguite con tubazioni in pvc fissate a soffitto e tubazioni flessibili da incasso per gli apparecchi a parete
A femmine mq 10.1 B 26250 m — In corrispondenza degli attraversamenti di pareti REl con passerelle o tubi prevedere barriere tagliafiamma in modo
] ! q da ripristinare il corretto grado di resistenza al fuoco della parete.
= — B ’
\ ] ’ ’ @ﬁ o 6@ ﬂ - , | & — Per lo schematico degli impianti di diffusione sonora e rivelazione incendio vedere |elaborato E—601
# 1 = o~ uscita
di servizio [
b |
L = docce E e lm -0.70 “v
] [
e LT ] R \w -0.10 T
a H i i mmy
ol 5 h\ addetti nuoto mqmm.a_ﬂ.g_o - i a
2 = | : _ onifica V
& \ maschi mq 10.1 ] 4040 ,
H H - _ Il N
posti locale primo
spettatori DA locale SOCCOrso i
associazioni nuoto s—
sportive . ]
N | | L =S | | o
i, ripostiglio 4 ﬁ 3] [ EECT— <1
attrezzi | B
palestra 3% 3% h=1.21 3% 3%
mq 27.6 ET 0
1 T ®
8 H ol o # filtro J
o = & | SMOKE OUT i
h=3.40m i 1| smoke We I
! B Bl 000 ] o 3% s £
— T T 1 T T )] 89
| @ ® . ; ; =)
& D o canalina raccolta acque di lavaggio e S
segnature pallavolo bagni pubblico= o = e Je— S I
L ml Cog_j_ | ) A I I B A ,,,,,,,,,,,,,,,L w T m%
" I . docce mq 21.5 N ] 3% c L
L ‘h”__ T I D A A A A A [T T T T T T T T T T T T T TTTTTT | 0
© < Z = = © ®
5 w . = | B 1B N S o Ej 0 T N 0 0 0 0 0 0 0 0
o o . . £
3 o = 2 2
w 0 53 A = =
S ® = (O]
© < @ ﬁ_@ c = ° I
n_rv = 4 I C = © B
£ 2 12 U =|| comanpo
o 4 © SMOKE OUT aggetto copertura
’ | = SPOGLIATOIO .\ ﬁt 99 P
segnature pallacanestro m x UOMINI 72.1mq out
— = = ]
=z = = <
(a] = = [
M = = lm-o.é
locale (C] = — Cﬂ rampa disabili
antincendio ||| | 9 = = %-o.om p=5% I=7,6m
ﬁ | L Bagni pubblico | M W M W npn g 4
I donne  (— = = VASCA "B" BABY ESISTENTE
5 ® |t = = prof. 0.60/0.90 mt
g = q = =
segnature calcioa 5 = - 62,50 mq
y 2 2
- FILO GRADINATA TRIBUNA ESISTENTE = =
z ]
7 " "
T : b =
estiva
Ll — T Il esistente
= L posto soccorso O D > 287,50 mq
pubblico ) ingresso spettatori ] Qo
= I 5 ripostiglio attrezzi 2 DA L :
X [l = | & .w
@J L , I = ) =L m _ area a verde m ) NORD
— — — — Ei = Z = dispensa ] i accesso a interrato i N 5|
] ] — — @ w2 ) e esistente i S B
mans h h M h M h M 28 * 5 8 ocale #ecnico % O 5
= 5 Il i
m m bagno turco S m f @6 =
Y= -— L
I I 1 1 . L SEGNALAZIONE CHIAMATA DA
b | y : 4 = = _:@qmm_mo n::o_c/m,w/m\/oz SPOGLIATOI PISCINA o o =——
spoglatoi piscina S o £ ; { 5 |
\m@ zona relax accesso : Pogiaiorp 25 = g b \ J |
@ g di servizio gres bar £13 bar >1% ar . |t
. \ spettatori palestra interno ol 8o esterno
Q| c Q| c
c | O
2 , Ll @ - ' area attesa/ m 2 2e
= - . . S
o wellness / spa i | | distribuzione principale Q 8 g
06 H 9 T4 —
o i 2| locale B T ——
08| J O o < . / 4
09 1 ut &) rp. \ 4V
T G N o 7 7 o 7 ] - controllo p : | —
7 = - H emergenze dispensa T T — /]
— | resialo docce ~ q m m — , (S ] R A i
e ANNRARNANARNARNRNARNANARNARNRIARNARARIA RN = bonifica H ] L] Ol L = , ¢ S [ U 0
T = = H 4 < ,, f : ~ | [—
T [ = < ] f, f, 3 5 | —— —
N 13 = — : H ot © | ) ()
7 = . . = - : resso ] spogliatoi 0@ = S o , ). Y ,
15 = vasca idromassaggio = o benassere 1 (] spad&fitness . » e5 o | m
16 — — H ul donne INgresso S Mm.
[ [ — | . L . —_
5 = = i @ sauna finlandese [T S — mq 39.9 spa&fitness . AN
n 1ol = = i o ®\ = ingresso J
— — u = R — . .
20 = 4 - H M piscine @ lAV proponenti progettista
estive
s M ﬂ 8 (]
luviale d .
. : W :/@5 <P eviare 6 j ITALGREEN S.p.a. ing. Andrea lannone
LI 1 I I — 3
= ! = [
A : ® []
s [ 7 mﬁ &) ®F TIPIESSE srl
| | : o U u -
J spogliatoi ufficio . = scala accesso GESTISPORT
A spa&fitness %m into = (] locale tecnico soc. coop. sportiva dilettantistica
uomini desk < a0 2 ; esistente
C1 . .
iatoi iatoi i T .o iscine esterne
mq 52.4 spogliatoi donne spogliatoi uomini Q > P Iccrea Wm:om__.sv_.mmm m.v.m.
N 2 EY
M . o QO =T
20 3| back hall ingresso
office rampa disa
@m_:o docce mq 9.8 —— | P<7% A ] 3
TTTTTTTITTTTTT | B B A A f/ = = — = N
= & nuova recinzione h=1.40m 1 ) o . - o ]
@@ D : . . . Kl - Tavola aggiornata per validazione: modifica layout spogliatoi esterni 01.07.15| AZ LZ RT
4 | \ o FZ‘ 1 revisione data redatta controllata |approvata
——
- =
shop 7 Seri
Jo O . s ering srl
. cancello di servizio . - .
@ ) dedicato d o eses b @ . @a via Brodolini 29 - 20863 Concorezzo (MB) Italia
area fitness == direzione gre | = , telefono 039.68.86.381 - fax 039.68.86.380
mq 218 — ﬂ : . . ] principale ] Al ) 2 w ﬁ lE sering@seringsrl.it www.seringsrl.it
v @ i “ proponente ubicazione del progetto scala 1:100
_ = - GESTISPORT soc.coop. - Carugate (Ml) . . . :
@ -
) d duc 3 3 ITALGREEN S.p.a. - Villa D'Adda (BG) via Giacomo Matteotti 18 .
filtro | | filtro filtro = TIPIESSE srl - Villa D'Adda (BG) Merate (LC)
I
aggetto copertura 1.50 mi m i e e - Iccrea Bancalmpresa S.p.a. - Roma 14.05.2015
1tro )
AL [CH D] 5 Partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica per la redatto | controllato |approvato
: : [ @ 7 6 = ‘N progettazione, la ristrutturazione ed ampliamento, la manutenzione e la gestione del centro sportivo di Merate AZ LZ RT
=2 occe =
3] commessa
| — — | — | — | — ] © w m s L]
7, 7 [TTTTTT I A A B d vqommﬂﬁo mmmo=”_<° - omSqu mco:—<° gmqmﬂm mﬂmlleo
>
2 2\ 7 S tavola numero tavola
i ? i 7 i i = nuova recinzione h=1.40m
6 docce 9 IMPIANTI ELETTRICI
piazza ingresso IMPIANTI SPECIALI mlmON
p P 9 2 P ?
060 . PIANTA PIANO TERRA
ra isabili f 4 \\gnap1\Sering\01-CP\02-PRIVATI\2012\67s-12-C - consorzio ercole - piscina merate\04 - PROGETTO PUBBLIC0\2015.05.09 ESECUTIVO




