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| GC—01] Generatore di calore P=534 kW
IGC—-02] Generatore di calore P=534 kW
 P—01] Pompe circuito primario acqua calda GC—01 — Q=46000 I/h — H=1,0 bar
 P—02 | Pompe circuito primario acqua calda GC—02 — Q=46000 I/h — H=1,0 bar
P—11 Pompe gemellari circuito primario sanitario — Q=43000 I/h — H=1,4 bar
E Pompe gemellari circuito radiatori — Q=3300 I/h — H=0,4 bar
' P—13] Pompe gemellari circuito riscaldamento UTA — Q=45000 I/h — H=1,1 bar
P—14 Pompe gemellari circuito riscaldamento vasche — Q=24000 |/h — H=0,8 bar
[SC—01] | Scambiatore esistente vasca agonistica — P=185 kW
SC—02] Scambiatore esistente vasca bambini — P=58 kW
SC—034 Scambiatore vasca SPA — P=55 kW
SC—04] Scambiatore vasca riabilitazione — P=73 kW
'SC—05] Scambiatore vasca corsi — P=185 kW
WOIC._.\POw: Scambiatore recupero UTA—07 SPA — P=10,5 kW
ISC—UTAQ1] | scambiatore recupero UTA=01 Nuova piscina — P=65 kW

;

VE—0T

Vaso d’espansione circuito acqua calda Cap. 800 It

Tubazioni circuito primario acqua calda (AC)

Tubazioni circuito primario acqua calda boyler (ASN)

Tubazioni circuito gas metano (GAS)

Tubazioni circuito acqua calda riscaldamento UTA (APR)

Tubazioni circuito acqua calda riscaldamento vasche (ARV)

Tubazioni circuito acqua calda radiatori (ARA)

Tubazioni circuito acqua addolcita (AAD)

Tubazioni circuito acqua riempimento/reintegro vasche (ADI)

Tubazioni circuito recupero calore (AED)

Collegamenti elettrici di regolazione

Diametro tubazione (”"/mm) e sigla identificativa circuito

Valvola d’intercettazione generica
Valvola a tre vie motorizzata
Valvola a due vie motorizzata
Valvola di sicurezza

Giunto antivibrante

Valvola

di ritegno

Filtro a

o

Valvola

differenziale di by—pass
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CIRCUITO RISCALDAMENTO

VASCHE 70-60" C

Termometro

Manometro

Flussostato

Termostato di sicurezza

TR

Termostato di regolazione

Pressostato di blocco

Pressostato di regolazione

Sonda esterna

Sonda di temperatura per tubazioni

Sonda di pressione

Vaso d’espansione

Gruppo di riempimento automatico

Tronchetto misuratore di portata

Filtro per gas

Pozzetto di rilevazione per gas

Valvola

d’intercettazione per gas

Giunto antivibrante per gas

Regolatore di pressione per gas

Elettrovalvola d'intercettazione per gas metano

Estintore con ampolla sprinkler

Sonda di rivelazione gas

Sirena d’allarme
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proponenti

ITALGREEN S.p.a.

TIPIESSE srl

GESTISPORT

soc. coop. sportiva dilettantistica

Iccrea Bancalmpresa S.p.a.

progettista

ing. Andrea lannone
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1 Tavola aggiornata per validazione: aggiornamento potenza caldaie

revisione

01.07.15| DS FS RT

data redatta controllata |approvata

sering*

societa di ingegneria

Sering srl
via Brodolini 29 - 20863 Concorezzo (MB) Italia
telefono 039.68.86.381 - fax 039.68.86.380

sering@seringsrl.it www.seringsrl.it
proponente ubicazione del progetto scala
GESTISPORT soc.coop. - Carugate (Ml) . . . =
ITALGREEN S.p.a. - Villa D’Adda (BG) via Giacomo Matteotti 18 REE
TIPIESSE sl - Villa D'Adda (BG) Merate (LC) 14.05.2015
Iccrea Bancalmpresa S.p.a. - Roma R
redatto controllato |approvato

Partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica per la
progettazione, la ristrutturazione ed ampliamento, la manutenzione e la gestione del centro sportivo di Merate

DS FS RT

Progetto esecutivo - Centro Sportivo Merate

commessa
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tavola

IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTI TERMICI
SCHEMA FUNZIONALE

numero tavola

M-102

\\gnap1\Sering\01-CP\02-PRIVATI\2012\67s-12-C - consorzio ercole - piscina merate\04 - PROGETTO PUBBLIC0O\2015.05.09 ESECUTIVO




