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p—3 Canalizzazione di mandata aria
S>> Canalizzazione di ripresa aria
CANALl lSOLAMENTO RlVESTlMENTO s Canalizzazione di presa aria esterna
Aria esterna Fibra minerale - S22 Canalizzazione di espulsione
Mandata all’esterno Fibra minerale Lamierino di alluminio N\ A
@ Diffusore quadrato di mandata
Mandata in centrale Fibra minerale - . N

Mandata in ambiente - -
R V / Bocchetta verticale di mandata

Ripresa in ambiente - - $
Ripresa in centrale Fibra minerale - A4
- ; @ Diffusore quadrato di ripresa
Ripresa all’'esterno Fibra minerale Lamierino di alluminio
AN
Espulsione - -

\ A / Griglia verticale di ripresa

TIPO STAFFAGGIO CANALI

e In ambiente: a sospensione doppia a soffitto
e In centrale: a sospensione doppia a pavimento o soffitto Ny A 4 Griglia orizzontale di ripresa

Ny, 7 ,
@ Valvola d aspirazione
R

H Griglia di transito per il passaggio dell’aria

UTA—O1|!| unita di trattamento aria Piscina — Qmandata 25.000 m3/h, Qripresa 25.000 m3/h

UTA—OZ Unita di trattamento aria Spogliatoi piscina e addetti nuoto — Qmandata 4.700 m3/h, Qripresa 4.700 m3/h

UTA—03 Unita di trattamento aria Spogliatoi giudici di gara — Qmandata 650 m3/h, Qripresa 650 m3/h

UTA—04]| unita di

trattamento aria Nuovi Spogliatoi Palazzetto 1 e 2 — Qmandata 600 m3/h, Qripresa 600 m3/h

UTA—05|] | unita ai

trattamento aria Nuovi Spogliatoi Palazzetto 3 e 4 — Qmandata 600 m3/h, Qripresa 600 m3/h

UTA—00] | unita di

trattamento aria posto soccorso pubblico — Qmandata 300 m3/h, Qripresa 300 m3/h

UTA—0O7/| | unita di

trattamento aria SPA — Qmandata 4.000 m3/h, Qripresa 4.000 m3/h

UTA—0O&| | unita di trattamento aria Spogliatoi SPA—Fitness — Qmandata 2.000 m3/h, Qripresa 2.000 m3/h
UTA—09| | unita di trattamento aria Fitness P.T. (attrezzistica) — Qmandata 1.500 m3/h, Qripresa 1.500 m3/h
_— nita | trattamento aria Itness . palestra corsi - manaata . m ) ripresa . m
UTA—10]| unita di tratt to aria Fit P.1" (palest i Qmandata 1.000 m3/h, Qri 1.000 m3/h
ITEM e e
ITEM Unita di trattamento aria Piscina ESISTENTE
ITEM . .
nita I trattamento aria alazzetto
ITEM Unita di tratt t Pal tto ESISTENTE
% Dimensione nominale (mm) e portata (mc/h) terminale d’impianto
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ALLA PRESA DI ARIA ESTERNA IN COPERTURA -
PER UTA ESISTENTE AL PIANO INTERRATO I
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