Pianta Piano Interrato 1:100

N.B.: Locali senza permanenza di persone
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Struttura portante in C.A.P. R 60’
Muri tagliafuoco di separazione EI60'

Struttura portante in C.A.P. R 90'
Muri tagliafuoco di separazione EI90'

Struttura portante in C.A.P. R 180

Struttura portante in C.A. R 120’
Muri tagliafuoco di separazione El 120

Porte/ portone tagliafuoco REI 120

Impianto automatico di rilevazione incendio puntiforme

Pulsante di sgancio impianto elettrico
Idrante a muro UNI 45
Naspo

Estintore portatile

LilHe
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100
100

+0.00

+0.00

Pulsante di allarme

Indicazione Uscita di sicurezza

Uscita verso il basso
Uscita verso l'alto
Uscita orizzontale
Superficie finestrata
Superficie areante
Superficie illuminante
Quote esistenti

Quote in progetto

Piano di Recupero n.2
- Viale De Gasperi -

Approvato con Delibera Consiglio Comunale

Pubblicato all’Albo Pretorio
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Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie Rapporto Rapporto
Destinazione d'uso locale finestrata min. illumin. illuminante min. aerante aerante illuminazione aerazione
mg. mg. mg. mq. mg. mg.
1 Deposito 1 184,21 1345 4.20 11,45 fluminazione
2 Locale frigo 19,05 2,00 2,00 2,00 Hluminazione
3 Vano scala 13,68 2,50 2,50 Hluminazione
4 Disimpegno 8,82 1,00 1,00 1,00 i”“a':‘tii?igéf;”e
B COMUNE DI MOLTENO
Locale macchine illuminazione
6 ascensore 3.36 2,00 2,00 artificiale . . .
7 | oo | aso - Provincia di Lecco -
8 Deposito 3 13,65 4,95 1,20 4,95 Hluminazione
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Il Sindaco

Pianta Piano Interrato - Progetto
Scala: 1:100

COORDINAMENTO:

ED.IN. EDILINDUSTRIA

SEDE LEGALE :

DIREZIONE TECNICA:

22063 Cantll (CO) Via Vergani, 20
Cod. Fisc. 03435870377
P.IVA 01937330130

23847 Molteno (LC) Via Roma,1
Tel. 031-870345 Fax 031-870347

Indirizzo E-MAIL:edin.pi@5151.it

TAVOLA N°:
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