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N.B. DISTRIBUZIONE TUBAZIONI RISCALDAMENTO
· DISTRIBUZIONI TUBAZIONI ACQUA RISCALDAMENTO E PRODUZIONE

ACQUA CALDA SANITARIA SUI PERCORSI PRINCIPALI ORIZZONTALI E
VERTICALI DALLE POMPE DI CALORE AL LOCALE TECNICO IN
COPERTURA E MONTANTI IN ACCIAIO NERO COIBENTATO CON
GOMMA A CELLULE CHIUSE SPESSORI COME DA SPECIFICHE;
TUBAZIONI SOTTOTRACCIA IN PEX MULTISTATO;

· RIVESTIMENTO DI FINITURA ESTERNO DELLE TUBAZIONI PER TUTTI I
PERCORSI INTERNI A VISTA O PROTETTI DAGLI AGENTI
ATMOSFERICI IN FOGLIO PVC, NEI TRATTI CON PERCORSO
ESTERNO IN LAMIERINO ALLUMINIO, SOTTOTRACCIA SENZA
RIVESTIMENTO ESTERNO;

· SONO COMPRESI NELL'AMBITO DEL LAVORO I COLLEGAMENTI
ELETTRICI DI REGOLAZIONE E TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI A
GARANTIRE IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI E LA PERFETTA
FUNZIONALITÀ' DEGLI STESSI
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