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VERIFICA RAPPORTI AEROILLUMINANTI
LABORATORIO

—superficie utile

89.40x32.20 = mq. 2878.68
9.00x14.50 = mq. 130.50
83.45x30.00 = mq. 2503.50
2.75x3.86 = mgq. 10.62
14.26x33.44 = mq. 476.85
4.46x15.04 = maq. 67.08
6.36x9.14 = maq. 58.13
16.80x64.14 = mq. 1077.55
7.26x7.64 = maq. 55.47
3.39x1.45 = maq. 4.92
(32.06+25.67)x10.70x0.50 = mgq 308.86
a dedurre '

3.23x4.11 = magq. 13.28
0.60x0.60x2 = mgq. 0.72
0.80x0.60x2 = maq. 0.96
0.80x0.40x43 = magq. 13.76
0.80x0.40x38 = maq. 12.16

sommano = mq. 7531.28

—superficie illuminante

1.00x1.00x20 = mgq. 20.00
1.00x1.00x11 = maq. 11.00
1.45x10.30x29 = mq. 433.12
2.50x4.30x20 = mg. 215.00
1.20x10.20x2 = maq. 24.48
1.45x10.30x14 = mq. 209.09
1.45%x10.30x13 = maq. 194.16
1.45%x12.30x13 = maq. 231.86
2.10x10.00x18 = mqg. 378.00
sommano = mgq. 1717.03
R.. 7531.28 / 1717.03 = 1/4.39
—superficie aerante
1.00x1.00x20 = mgq. 20.00
1.00x1.00x11 = maq. 11.00
1.20x2.20x4 = mgq. 10.56
5.00x4.45x3 = mq. 66.75
1.20x2.20x4 = mq. 10.56
5.00x6.00x3 = mgq. 90.00
6.00x6.00x2 = mq. 72.00
2.10x10.00x18 = mq. 378.00
sommano = mgq. 658.87

R.A. 7531.28 / 658.87= 1/11.43



SALA CORSI

—superficie utile :
6.20x11.37 i = mq. 70.49

—superficie aeroilluminante

1.50x2.00x4 = mg.  12.00
R.A.l. 70.49 / 12.00 = 1/5.87

REFETTORIO

—superficie utile

5.21x2.99 = maq. 15.58
2.99x2.85x0.5 = mq. 4.26
(14.56+14.50)x9.06x0.50 = mqg. 131.64

sommano = mgq. 151.48

—superficie illuminante

2.00x[(2.50-0.60)/3]x2 = maq. 2.53
1.90x(2.50—-0.60)x9 = mgq. 32.49
sommano = mgq. 35.02

R.J. 151.48 / 35.02 = 1/4.33

Il rapporto di aerazione & garantito da un impianto
meccanico di aspirazione tipo V.M.C. per il ricambio

d’aria ed il recupero dell’energia termica.

| rapporti di aeroilluminazione negli uffici sono garantiti
dalla presenza di un impianto di climatizzazione e
condizionamento.



