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Pot. Assorbita:  9.6 KW

GENERATORE INVERTER
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VALVOLA GENERICA

RUBINETTO A MASCHIO A DUE VIE

SERRANDA DI REGOLAZIONE

UNITA' TRATTAMENTO ARIA

PRESA ARIA ESTERNA

RIPRESA ARIA AMBIENTE

MANDATA  ARIA AMBIENTE

ACQUA POTABILE

ACQUA REFRIGERATA

ACQUA CALDA

GIUNTO ANTI VIBRANTE

SCARICO CONVOGLIATO IN FOGNA

FILTRO A "Y"

POMPA A PORTATA COSTANTE

ESPULSIONE ARIA AMBIENTE

A PALE CONTRAPPOSTE

A TRE VIE

ELETTROVALVOLA  MISCELATRICE

LEGENDA:

Separatore

ACS

IMPIANTO A RADIATORI

APX

CAMPO SOLARE
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