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TA3-TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONSUMI E COSTI DI ADEGUAMENTO TOTALE CON SORGENTI AL SODIO ALTA PRESSIONE

IMPIANTO ESISTENTE IMPIANTO ADEGUATO
NUMERO TOTALE CORPI ILLUMINANTI NUMERO TOTALE CORPI ILLUMINANTI
716 713
TOTALE POTENZA INSTALLATA [kW] TOTALE POTENZA INSTALLATA [kW]
75 65
TOTALE ENERGIA ASSORBITA ANNUALMENTE [kWh/anno] TOTALE ENERGIA ASSORBITA ANNUALMENTE [kWh/anno]
315.833 218.375

Nella tabella seguente vengono elencati i dati complessivi attuali e previsti dell'impianto di illuminazione pubblica: potenza installata, energia annua assorbita e il costo totale di adeguamento dell'impianto.

COSTO TOTALE ADEGUAMENTO IMPIANTO

402.922,16 €
346.134,00 €

56.788,16 €

DI CUI

PER L' IMPIANTO E

PER | QUADRI DI ALIMENTAZIONE

RISPARMIO ANNUALE DI ENERGIA COSTO MEDIO
S — (€/kWh] RISPARMIO ANNUO
97.458 0,18 17.542 €

Per. Ind. Diego Ardizzone

PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE - COMUNE DI BREGNANO (CO)

Elaborato: 2205-TA3-R0
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TA3-TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONSUMI E COSTI DI ADEGUAMENTO TOTALE CON SORGENTI AL SODIO ALTA PRESSIONE

Nella tabella seguente vengono elencati i dati complessivi attuali e previsti dell'impianto di illuminazione pubblica: potenza installata, energia annua assorbita e il costo totale di adeguamento dell'impianto.

IMPIANTO ESISTENTE

IMPIANTO ADEGUATO

POTENZA MEDIA INSTALLATA PER PUNTO LUCE [W]

POTENZA MEDIA INSTALLATA PER PUNTO LUCE [W]

105

91

EFFICIENZA MEDIA DELLE SORGENTI LUMINOSE INSTALLATE
[Im/W]

EFFICIENZA MEDIA DELLE SORGENTI INSTALLATE [Im/wW]

83

88

FLUSSO LUMINOSO TOTALE DELLE SORGENTI LUMINOSE
INSTALLATE [Im]

FLUSSO LUMINOSO TOTALE DELLE SORGENTI LUMINOSE
INSTALLATE [Im]

6.234.950

5.691.350

FLUSSO LUMINOSO TOTALE EFFICACE SULLA SEDE STRADALE
[Im]

FLUSSO LUMINOSO TOTALE EFFICACE SULLA SEDE STRADALE
[Im]

4.165.148

4.553.080

RIDUZIONE PERCENTUALE DI POTENZA INSTALLATA

-13%

INCREMENTO DELL'EFFICIENZA MEDIA DELLE SORGENTI

6%

RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO TOTALE INSTALLATO

-9%

INCREMENTO DEL FLUSSO LUMINOSO TOTALE EFFICACE SULLA
SEDE STRADALE

9%

Per. Ind. Diego Ardizzone

PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE - COMUNE DI BREGNANO (CO)

Elaborato: 2205-TA3-R0
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TA4 - TABELLA RIEPILOGO COSTI ED ELENCO PREZZI UTILIZZATI PER LA STIMA DEI COSTI DI ADEGUAMENTO BASE

Gy

el

i

DESCRIZIONE INTERVENTO

COSTO UNITARIO

Q.TA" INTERVENTO

COSTO INTERVENTO

POTENZA RISPARMIATA (kW)

ENERGIA RISPARMIATA (kWh

RISPARMIO ANNUO

anno)
1 - COSTO SOSTITUZIONE CORPI STRADALI AL MERCURIO SU STRADA 236,00 € 19 4.484,00 € 2,12 8.540,04 1.537,21 €
2 - COSTO NUOVI PUNTI LUCE PER SOST. CORPO PER AREA VERDE AL MERCURIO SU STRADA 846,00 € 1 846,00 €
2 - COSTO SMANTELLAMENTO PUNTI LUCE PER SOST. CORPO PER AREA VERDE AL MERCURIO SU STRADA 60,00 € 1 60,00 € 0,06 254,58 4582 €
3 - COSTO NUOVI PUNTI LUCE PER SOSTITUZIONE CORPO PER AREA VERDE AL SODIO SU STRADA 846,00 € 36 30.456,00 €
g 3 - COSTO SMANTELLAMENTO PUNTI LUCE PER SOSTUZIONE CORPO PER AREA VERDE AL SODIO SU STRADA 60,00 € 39 2.340,00 € 0,24 972,04 174,97 €
E 4 - COSTO SOSTITUZIONE CORPI STRADALI NON CONFORMI SU STRADA 236,00 € 41 9.676,00 € 1,98 7.961,45 1.433,06 €
S g 5 - COSTO SOSTITUZIONE CORPI PER AREA VERDE AL MERCURIO IN AREE VERDI 280,00 € 8 2.240,00 € 0,23 925,75 166,64 €
a j 6 - COSTO SMANTELLAMENTO PUNTI LUCE PER AREA VERDE NON CONFORME IN AREE VERDI 60,00 € 0 € 0,00 0,00 - €
E E 7 - COSTO SOSTITUZIONE CORPI PER AREA VERDE NON CONFORMI IN AREE VERDI 280,00 € 13 3.640,00 € 0,00 0,00 - €
E I'-E 8 - COSTO SOSTITUZIONE CORPI RECENTI NON CONFORMI IN AREE VERDI 280,00 € 0 € 0,00 0,00 - €
E gi 9 - COSTO SOSTITUZIONE CORPI ARCHITETTONICI AL MERCURIO IN AREE VERDI 350,00 € 0 - € 0,00 0,00 €
E g 10 - COSTO SOSTITUZIONE CORPI ARCHITETTONICI AL MERCURIO SU STRADA 550,00 € 0 - € 0,00 0,00 €
g 11 - COSTO SOSTITUZIONE CORPI ARCHITETTONICI NON CONFORMI SU STRADA 550,00 € 8 4.400,00 € 0,00 0,00 - €
g 12 - COSTO SOSTITUZIONE CORPI ARCHITETTONICI NON CONFORMI IN ALTRE ZONE 350,00 € 0 - € 0,00 0,00 - €
13 - SUPPLEMENTO PER INSTALLAZIONE CORPI ARCHITETTONICI NELLE ZONE DEFINITE CON L'AMMINISTRAZIONE - € 0 - €
14 - COSTO MODIFICA TILT 60,00 € 12 720,00 €
15 - COSTO NUOVI CABLAGGI 80,00 € 87 6.960,00 € 5,97 24.023,21 4.324,18 €
COSTO RIQUALIFICA SISTEMA DI ILLUMINAZIONE 65.822,00 € 10,60 42.677,08 7.681,87 €
1 - COSTO RIFACIMENTO LINEE INTERRATE PER DV O PER INTSAL. REGOLATORI DI F. (quantita espressa in melri di interdistanza) 16,00 € 27 432,00 €
- 2 - COSTO RIFACIMENTO LINEE AEREE CON CAVO PRECORDATO (quantita espressa in metri di interdistanza) 12,36 € 2.387 29.495,00 €
g § 3-COSTO INTERRAMENTO LINEE AEREE NELLE ZONE DEFINITE CON L'AMMINISTRAZ. (quantita espressa in metri di interdistanza) - € 0 €
;‘:'lu 8 4 - COSTO RIFACIMENTO PROMISCUITA' MECCANICHE/ELETTRICHE (di cui solo meccaniche = 105, meccaniche ed elettriche = 74) 1.024,97 € 179 183.470,00 €
§ E 5- COSTO RIFACIMENTO PROMISCUITA' ELETTRICHE 386,39 € 79 30.525,00 €
LEu g 6 - COSTO NUOVI SBRACCI 90,91 € 384 34.910,00 €
E é 7 - COSTO SISTEMAZIONE PALI 8222¢€ 18 1.480,00 €
2 c?:g 8 - COSTO SOSTITUZIONE PALI - € 0 - €
o 9 - COSTO RIQUALIFICA SOSTEGNI PER CORPI ARCHITETTONICI NELLE ZONE DEFINITE CON L'AMMINISTRAZIONE - € 0 - €
COSTO RIQUALIFICA RETI DORSALI 280.312,00 € 0,00 0,00 €
= '9 1 - COSTO INSTALLAZIONE REGOLATORI DI FLUSSO 42.819,83 €
g E 1 - COSTO REALIZZAZIONE NUOVO CONTATORE (SMANTELLAMENTO QUADRO ESISTENTE E NUOVO CONTATORE) - €
ué % 1- COSTO REALIZZAZIONE NUOVO QUADRO (INTERRUTTORI) 4.350,00 €
E g 1 - OPERE MURARIE PER COLLEGAMENTO TRATTI ESISTENTI 9.618,33 €
é g 1- COSTO SCAVO PER INTERRAMENTO ALTRE LINEE (IN METRI)
E § 1 - OPERE PER REALIZZAZIONE CONTATORI ENEL
Zw COSTO RIQUALIFICA PER LA REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO 56.788,16 € 0,00 54.780,93 9.860,57 €
COSTO TOTALE ADEGUAMENTO CON IMPIANTO AL SODIO E REGOLATORI DI FLUSSO CENTRALIZZATI 402.922,16 € 10,60 97.458,01 17.542,44 €

Per. Ind. Diego Ardizzone

PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE - COMUNE DI BREGNANO (CO)

Elaborato: 2205-TA4-R0
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TCO2 - TABELLA ANALISI SPESA STORICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PROIEZIONE DI SPESA

(*)= VALORE PARAMETRATO SULLA
QUANTITA' DI PUNTI LUCE
EFFETTIVAMENTE RILEVATI

PROIEZIONE SPESA MANUTENZIONE
NEI PROSSIMI ANNI (SENZA DATI ISTAT)

TOTALE

SPESA STORICA MANUTENZIONE IMPIANTI NUMERO PUNTI LUCE COSTO MEDIO A PUNTO LUCE | COSTO TOTALE ANNUO
MANUTENZIONE IMPIANTI ENEL SOLE (*) 546 70,03 € 38.238,96 €
MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI GESTITI DA ENEL SOLE (*) 126 30,71 € 3.869,04 €
MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI AUTOGESTITI 44 0,00 € 0,00 €
TOTALE 42.108,00 €
SPESA STORICA ENERGIA ELETTRICA EN[i[:s:‘?aiﬁ‘:;JA COSTO ENERGIA [€/kWh] COSTO TOTALE ANNUO
COSTO ENERGETICO ANNUO GESTIONE IMPIANTI 315.833 0,18 € 56.849,97 €
TOTALE 56.849,97 €
SPESE STORICHE DI MANUTENZIONE E DI ENERGIA ELETTRICA COSTO TOTALE ANNUO
98.957,97 €

Per. Ind. Diego Ardizzone

10 15 20
421.080,00 € 631.620,00 € 842,160,00 €
PROIEZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA
NEI PROSSIMI ANNI (SENZA DATI ISTAT)

10 15 20
568.499,70 € 852.749,54 € 1.136.999,39 €
PROIEZIONE SPESA TOTALE
NEI PROSSIMI ANNI (SENZA DATI ISTAT)

10 15 20
989.579,70 € 1.484.369,54 € 1.979.159,39 €

PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE - COMUNE DI BREGNANO (CO)

Elaborato: 2205-TCO2-R0
Pagina 1 di 1
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TCOS - VALUTAZIONE GENERALE DELLA CONVENIENZA ECONOMICA CONSIP-GARA CON ADEGUAMENTO TOTALE E UTILIZZO DI SORGENTI AL S50DIO ALTA PRESSIONE

VERIFICA CONVENIENZA ECONOMICA TRA CONSIP E SITUAZIONE ATTUALE

IMPORTI DI GARA

RIEPILOGO GENERALE BASE D'ASTA CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TOTALE

PER LAVORI

IMPORTO PER SERVIZI FORNITURE E LAVORI

OPERE FINANZIATE (VEDI TABELLA TCO4)

COSTO TOTALE DEGLI INVESTIMENTI

ANNI DI CONTRATTO 10 15 20
CANONE PER MANUTENZIONE 163.990,00 € 245.985,00 € 327.980,00 €
COSTO ENERGIA 393.075,28 € 589.612,93 € 786.150,57 €
OPERE CONTRATTUALI 604.862,22 € 684.917,51 € 773.867,84 €
TOTALE 1.161.927,50 € 1.520.515,44 € 1.887.998,41 €

ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)

(IMPORTO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELUAMMINISTRAZIONE) 41251.63€
ANNI DI CONTRATTO 10 15 20
COSTO TOTALE DEGLI INVESTIMENTI
862,22€| esao17,51€ 77386784 €
£ DEGLI INTERESS! {VEDI TABELLA TCO4) s
ONERI DELLA SICUREZZA PER | LAVORI
10947,73 € 12.396,70 € 14.006,66 €
(2,00% DI € 402.490,16)
PER GESTIONE
ANNI DI CONTRATTO 10 15 20
SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA 163.990,00 € 245.985,00 € 327.980,00 €
ONERI DELLA SICUREZZA
1967,88 € 2951.82¢€ 3.935,7
PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE 967, b€
ANNI DI CONTRATTO 10 15 20
COSTO ENERGIA CON IMPIANTO ADEGUATO 39307528€ |  s89612,03¢€ 786.150,57 €

SPESE STORICHE ANNUE DI MANUTENZIONE E DI ENERGIA ELETTRICA 98.957,97 €
COSTO A PUNTO LUCE 138,79 €
VALORE ANNUO CANONE CONSIP CALCOLATO CON IMPIANTO ESISTENTE AT
(VEDI TABELLA TCO3) e
CANONE MEDIO CONSIP A PUNTO LUCE 119,32¢€
SIMULAZIONE CANONE DI GARA CON ADEGUAMENTO TOTALE
SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA A BASE D'ASTA
NUMERO DI PUNTI LUCE A BASE D'ASTA 713
COSTO STIMATO A PUNTO LUCE 23,00€
TOTALE ANNUO PER LA SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA 16.399,00 €
TOTALE ANNUO PER ONERI DELLA SICUREZZA (1,20%) 196,79 €
CANONE ANNUO MANUTENZIONE 16.595,79 €
COSTO ANNUO A PUNTO LUCE PER MANUTENZIONE _—
COMPRENSIVO DI SICUREZZA ;
COSTO ENERGIA CON IMPIANTO ADEGUATO
COSTO ANNUO PER ENERGIA 39.307,53 €
COSTO MEDIO ANNUO A PUNTO LUCE PER ENERGIA 55,13 €
VERIFICA CONVENIENZA ECONOMICA TRA CONSIP E IMPIANTO CON ADEGUAMENTO TOTALE
CANONE ANNUO PER ENERGIA E MANUTENZIONE 55.903,32 €
COSTO A PUNTO LUCE 7841€
DIFFERENZA SUL CANONE MEDIO CONSIP A PUNTO LUCE LIMITE RISPETTATO |- 40,92 €

ANNI DI CONTRATTO 10 15 20
PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE 196788 € 2951,82¢€ 393576 €
PER LAVORI 10247,73 € 12.396,70 € 14.006,66 €
TOTALE 12.915,61 € 15.348,52 € 17.942,42 €
IOVALE CABCHE & BIOg D Al 1.174.843,12 € 1.535.863,96 € 1.905.940,83 €
LAVORI E GESTIONE
IMPORTO ANNUO CANONE 117.484,31 € 102.390,93 € 95.297,04 €
STIMA SPESA STORICA SUL PERIODO
.579,70 € 1.484.369,54 € 1.979.159,39 €
(VEDI TABELLA TCO2) 989,529,710
DIFFERENZA DA FINANZIARE 185.263,42 € 51.494,41€ |- 7321856 €
ONERE AGGIUNTIVO ANNUO 18.526,34 € 3.432,96 € |- 3.660,93 €

Per. Ind.

Diego Ardizzone

PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE - COMUNE DI BREGNANO (CO)

Elaborato: 2205-TCO5-R0
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