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DENOMINAZIONE LINEA AL GENERALE QUADRO SCARICATORI SOVRATENSIONE AUSILIARI SEGNALE VOLTMETRICO LINEA DA INVERTER
GENERALE FOTOVOLTAICO RELE INTERFACCIA RELE INTERFACCIA
SIGLA
UTENZA PO POTENZA TOT. _ KVA
POTENZA kW [1b A
COEF. CONTEMP. oS ¢
COSTRUTTORE ABB
NTERRUTTORE  |LTEQ. XT1B160TMD
0 SEZIONATORE | \-POLI [In A | 4 [ 160 [ [ [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 160 | | | | | | | | | |
Im (o curva) APdi kA [ c [ 18 [ |
TIPO ABB E 91IN/32 ABB_E93N/32
FUSIBILE CALIBRO A gG 6A gG 6A
TIPO ABB_AF140-40-11-11
CONTATTORE In A[Pn kW | | | | 140 A (AC3)
, TIPO
RELE' TERMICO [ mes 2
TIPO CAVO FG16R16 FS17 FS17_450/750V FS17_450/750V FG16R16
FORMAZIONE 3X1X70+1N35 1x16mmgq 2(1x1,5) 4(1x1,5) 3X1X70+IN35+1PE35
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb %
Zk mQ |Zs m()
Ik trifase/monof. kA |lk1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [01/2025 PHARMA MILLENNIUM SR.L. RCL PROGETTI SRL  [QUADRO INTERFACCIA PHARMA MILLENNIUM — NUOVO CAPANNONE
DISEG. [MP Ma E. DE BALAGUER 6 SARONNG| IMPIANTO FOTOVOLTAICO
VISTO 001-QE-07-25 AT FOGLIO 2 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: 001-QE-07-25 SEGUE
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DATA 01/2025 PHARMA MILLENNIUM S.R.L. RCL PROGETTI SRL QUADRO INTERFACCIA PHARMA MILLENNIUM — NUOVO CAPANNONE
DISEG. [MP Via E. DE BALAGUER 6 SARONNQ IMPIANTO FOTOVOLTAICO
VISTO 001-QE-07-25 —OF—_07— FOGLIO 3 DI 4
REV. MODIFICA DATA FIRMA APPR. SOST. IL: |SOST. DA: ORIGINE: 001 QE 07 25 SEGUE 4
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CARPENTERIA
MATERIALE: ISOLANTE COLORE RAL: 7035
DIMENSIONI: 615X815X315 | FORMA TIPO: 1 0 O
IP ESTERNO: 65 ACCESSIBILITA": FRONTALE o
IP INTERNO: 20 INGRESSO CAVI: BASSO/ALTO
° Bl Jo
DATI ELETTRICI ° °
AF140-40-00-11
1 PRI |
SISTEMA: T lcn DIMENSIONAMENTO (KA) 6 o Ir"]li ” o
FORMAZIONE: 3F+N L R
vn (V): 400/230 o 0
Vi (V): 650
FREQUENZA (Hz): 50 10 o
In (A): 160
NOTE:
DATA 01/2025 PHARMA MILLENNIUM S.R.L. RCL PROGETTI SRL  |QUADRO INTERFACCIA PHARMA MILLENNIUM — NUOVO CAPANNONE
DISEG.|MP Mia E. DE BALAGUER 6 SARONNG IMPIANTO FOTOVOLTAICO
VISTO 001-QE-07-25 AT FOGLIO 4Dl 4
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: 001-QE-07-25 SEGUE
1 2 3 4 5 6 7 8
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