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CON CASSETTA DI CORREDO
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IDRANTE SOPRASUOLO

CONDOTTA RETE
ANTINCENDIO PEAD DN90

CASSETTA IDRANTE
UNI 45 (ogni 250m x corsia)

CONDOTTA RETE
ANTINCENDIO PEAD DN50

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

TUBAZIONE ALIMENTAZIONE RETE ANTINCENDIO

IDRANTE A PARETE DN 45

ATTACCO AUTOPOMPA

IDRANTE SOPRASUOLO

L'impianto idrico antincendio deve essere in grado di alimentare in ogni 

-  portata per ognuno IDRANTE DN 45 120 l/min ;
-  pressione non inferiore a 2 bar;

-  alimentazione con autonomia non inferiore a 120 min.

NOTE

-  pressione non inferiore a 4 bar;
-  portata per ognuno IDRANTE DN 70 300 l/min ;

momento contemporaneamente N° 2 IDRANTI DN 45 e N° 1 IDRANTE DN 70 
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