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RETE IDRANTI INTERNA corrente a vista in alto a soffitto
del piano di riferimento
Tubazione in acciaio inox AISI316L

E

IDRANTE UNI45 A PARETE
(Nei locali di produzione le cassette idranti saranno forniti in acciaio inox)

ESTINTORE A POLVERE 6Kg

RETE ANTINCENDIO ESTERNA interrata
Tubazione in PEHD PN16

IDRANTE UNI70 SOTTOSUOLO

IDRANTE UNI70 SOPRASUOLO

DIAMETRI TUBAZIONI:
- Ø1" 12 fino a 1 idrante UNI45
- Ø2" fino a 2 idranti UNI45
- Ø3" più di 2 idranti UNI45
- Øe110 fino a 1 idrante UNI70

RETE IDRANTI INTERNA corrente a vista su piano ammezzato
Tubazione in acciaio inox AISI316L

ATTACCO DOPPIO MOTOPOMPA

CALATA RETE IDRANTI dal piano mezzanino agli idranti del piano terra

MONTANTI ANTINCENDIO

E ESTINTORE A CO2

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE A CORPO
PIATTO  LUCCHETTATA APERTA

FRONT VIEW SIDE VIEW

16
00
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00

Rubinetto idranti UNI45

Lancia multieffetto 12 mm

Manichetta  UNI EN 14540,
con raccordi UNI 804.

1"½ alla rete idranti
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Dettaglio 5 - Tipico Cassetta idranti UNI 45
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Giunto flessibile

Installare nell'idrante UNI45 più sfavorito
nella posizione indicata in pianta

+0,00

Valvola a sfera bloccata
in posizione chiusa

Manometro

Dettaglio 7 - Inspector Test

Diametro
indicato nelle tavole

Sprinkler a
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Valvola a sfera ø2" luchettata in posizione chiusa

Attacco idrante UNI70 con uscita maschio UNI810

Tappo femmina con catenella

Dettaglio 8 - Lavaggio e drenaggio F.C

FondelloCollettore di distribuzione
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