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SISTEMI DI DIFFUSIONE ARIA

Diffusore elicoidale installato a controsoffitto in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, dotato di plenum isolato e
serranda regolabile.
M = portata mandata aria [mc/h]

COD. DESCRIZIONE

M...

Griglia di aspirazione ad alette, inclinazione 45°, passo
25mm, in alluminio anodizzato
Completo di serranda di regolazione
R = portata ripresa aria [mc/h]

installazione orizzontale
installazione verticale

R...

M...

Canale microforato ad alta induzione
M = portata mandata aria [mc/h]

Diffusore elicoidale installato a controsoffitto in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, dotato di plenum isolato e
serranda regolabile.
R = portata ripresa aria [mc/h]

R...

M...

Diffusore lineare a 3 feritoie, lunghezza 1 m
M = portata mandata aria [mc/h]

Diffusore lineare  a 3 feritoie, lunghezza 1 m
R = portata ripresa aria [mc/h]

R...

Canale a dislocamento ad alta induzione
M = portata mandata aria [mc/h]

R...

Valvola di ventilazione aspirazione WC
R = portata ripresa aria [mc/h]

M...

Cappa aspirazione cucina
M = portata mandata aria [mc/h]

R...

IMPIANTO AD ARIA PRIMARIA
COD. DESCRIZIONE

Silenziatore rettangolare fonoassorbente installato a canale

Recuperatore di calore

CANALE DI MANDATA ARIA  in acciaio zincato

CANALE DI RIPRESA ARIA in acciaio zincato

CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA in acciaio zincato

CANALE DI ESPULSIONE ARIA in acciaio zincato

LEGENDA CANALIZZAZIONI

ESPULSIONE NON COIBENTATO NON COIBENTATO

NON COIBENTATO NON COIBENTATO

NON COIBENTATO NON COIBENTATO

LANA DI ROCCIA Sp.25mm LANA DI ROCCIA Sp.50mm

PRESA ARIA ESTERNA

CANALE DI RIPRESA

CANALE DI MANDATA

MATERIALE MATERIALE

FINITURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO PER I CANALI ISOLATI POSTI ALL'ESTERNO OPPURE IN AMBIENTE CONDIZIONATO
INSTALLATI A VISTA. PER TUTTI GLI ALTRI CASI NO FINITURA

IN LOCALE CLIMATIZZATI E CAVEDI NON
AFFACCIATI SULL'ESTERNO NE'

CONFINANTI CON LOCALI NON RISCALDATI

 LOCALI NON RISCALDATI, LOCALI TECNICI,
IN ESTERNO, CAVEDI CON UN LATO

AFFACCIATO SULL'ESTERNO O CONFINANTI
CON LOCALI NON RISCALDATI

SPECIFICA COIBENTAZIONI  CANALI

UTAx
Unità di trattamento dell'aria:
x:

- 1 - MENSA
- 2 - RETRI CUCINA MENSA
- 3 - CUCINA MENSA
- 4 - UFFICI+HALL
- 5 - CUCINA DEGUSTAZIONE
- 6 - DEGUSTAZIONE
- 7 - SPOGLIATOI ADDETTI STABILIMENTO PT
- 8 - SPOGLIATOI ADDETTI STABILIMENTO P1

vedi schema condizionamento

SBx

ELENCO APPARECCHIATURE
COD. DESCRIZIONE

Bollitore verticale in acciaio
x:
1 - Centro Direzionale, capacità 2000 litri
2 - Spogliatoi Stabilimento Produttivo, capacità 1000 litri

UI-PACS01

UE-PACS01

Unità interna a pompa di calore con condensazione ad aria ed inverter, per la produzione di acqua calda sanitaria.

vedi schema funzionale Centro Direzionale

Unità interna per produzione acqua calda sanitaria abbinato ad unità interna

vedi schema funzionale Centro Direzionale

UI-PACS01

UI-PACS02

UE-PACS02

Unità interna a pompa di calore con condensazione ad aria ed inverter, per la produzione di acqua calda sanitaria.

vedi schema funzionale Centro Direzionale

Unità interna per produzione acqua calda sanitaria abbinato ad unità interna

vedi schema funzionale Centro Direzionale

UI-PACS02

P-111
P-112
P-113

P-211
P-212

P-311
P-312
P-313

Batteria di post ad acqua a canale

vedi schema condizionamento

Elettropompe circuito riscaldamento Centro Direzionale

vedi schema condizionamento

Elettropompe circuito pannelli radianti Centro Direzionale

vedi schema condizionamento

Elettropompe circuito raffrescamento Centro Direzionale

vedi schema condizionamento

MODx
Modulo idronico di trattamento dell'aria
x:

- 1 portata aria 2000 m3/h
- 2 portata aria 1000 m3/h
- 3 portata aria 4000 m3/h

vedi schema condizionamento

EXTx
Elettroaspiratore centrifugo
x:

- 1 - CUCINA MENSA
- 2 - CUCINA DEGUSTAZIONE

vedi schema condizionamento

CANALE DI MANDATA ARIA UTA4 in acciaio zincato

CANALE DI RIPRESA ARIA UTA4 in acciaio zincato

CANALE DI MANDATA ARIA UTA6 in acciaio zincato

CANALE DI RIPRESA ARIA UTA6 in acciaio zincato
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