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Premessa 
Il presente documento costituisce il capitolato speciale prestazionale per il progetto 
definitivo/esecutivo dell’intervento in materia di edilizia comunale dell’edificio in via 
Pradegiana, Bellano (LC). 

Le scelte progettuali sono state definite tenendo conto delle esigenze del Committente. 
L’obiettivo dell’intervento è di migliorare le performance energetiche dell’involucro al fine 
dell’eliminazione dei rischi dovute alle persiane e dell’aumento di comfort all’interno 
dell’edificio oltre naturalmente alla riduzione dei consumi energetici e dell’impatto ambientale 
dell’edificio. 

In sintesi, per l’edificio  in oggetto si prevedono le seguenti categorie di intervento 
aggiuntive: 

- Interventi di adeguamento alla normativa in termini di rendimento energetico
relativamente alla sostituzione dei serramenti e dei sistemi schermanti esterni.

Il presente capitolato speciale d’appalto è suddiviso nelle seguenti parti: 

- PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell’appalto e rapporti contrattuali;
- PARTE SECONDA: Prescrizioni tecniche.
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PARTE PRIMA – Definizione tecnica ed economica dell’appalto e 
rapporti contrattuali 

Capo 1 – Natura e oggetto dell’appalto 

Art.1 Oggetto dell’appalto e definizioni 
1. Ai sensi dell’articolo 1 del Codice degli appalti, l’oggetto dell’appalto consiste

nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento
di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Efficientamento
energetico edificio comunale via Pradegiana - Sostituzione serramenti.”;

b) descrizione sommaria: l’intervento ambisce a riqualificare
energeticamente le residenze attraverso la sostituzione dei serramenti e
dei sistemi oscuranti.

c) ubicazione: Via Pradegiana, Bellano (LC).

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche 
ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver 
preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri 
per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive 
contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione 
appaltante. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66,
comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

a. Codice identificativo della gara (CIG): ___________________
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b. Codice Unico di Progetto (CUP): ___________________

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a. Codice dei contratti: Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b. Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate

c. Capitolato Generale: il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 145 del 19
Aprile 2000;

d. D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro; 

e. Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti
aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri
soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti; 

f. Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un
raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea
di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di 
interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, 
n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere.

g. Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto.

h. RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma
affidati al Responsabile dei lavori;

i. DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è
responsabile il direttore dei lavori;

j. DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del
Regolamento generale;

k. SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;

l. PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;

m. POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;
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n. Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, stimato
dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al 
netto delle spese generali e degli utili d’impresa; 

Art. 2 – Ammontare dell’appalto e importo del contratto 
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:

Importi in euro 
A Importo dei lavori  a corpo €.     38.000,00 

di cui: A.1 Costo del personale lavori a corpo €.      14.067,79 

A.2
Importo al netto del costo del 
personale 

(A –A.1) €.      23.932,21 

B 
Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non 
soggetti a ribasso 

€.      1.000,00 

TOT IMPORTO TOTALE 
DELL’APPALTO (A + B) €.      39.000,00 

2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:
a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto

del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo
importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza determinato al rigo 2, della colonna
«TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a
ribasso, come segue:

soggetti a ribasso non soggetti a 
ribasso 

1 Lavori a Corpo al netto di 1 a €.      38.000,00 
1a Oneri per la sicurezza €.      1.000,00 

1b Costo del personale €.      14.067,79 

IMPORTI SOGGETTI E NON SOGGETTI A 
RIBASSO €.      38.000,00 €.      1.000,00 

4. Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui
all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della
tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo "T – IMPORTO TOTALE 
APPALTO" e dell’ultima colonna "TOTALE". 
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Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto 
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 43, commi 6, 7 e 9, del D.P.R.

207/2010.

2. Per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (a
Corpo), prevista a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo 
complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti 
prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno 
alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti 
progettuali e nel computo metrico (che non costituisce documento di contratto), 
ancorché rettificato o integrato dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di 
quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità 
delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la 
formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e 
quantitative, assumendone i rischi. 

3. I prezzi unitari di cui al comma 2, per la parte a corpo, ancorché senza valore
negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei
lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili e comunque secondo 
le disposizioni di cui all'art. 95 del codice degli appalti, fatte salve le disposizioni di 
cui all'art. Art. 38 comma 2. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’articolo Art. 2. I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal
contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche 
dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante. 

5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero,
in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione 
aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi dell'art. 32 del codice 
dei contratti. 

Art. 4 – Categorie dei lavori 
1. I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG 1. Tale categoria

costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori. Per
l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti 
modalità: 
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a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente,
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, adeguata attrezzatura
tecnica e secondo quanto disposto dall’ art. 90 del D.P.R. 207/2010;

b) attestazione SOA nella categoria definita al comma 1.

2. L’importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell’importo delle
categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a € 38.000,00 (con incidenza sul
totale del 100,00 %). 

3. I lavori appartenenti alle categoria diversa da quella prevalente, sono scorporabili e, a
scelta dell’appaltatore, subappaltabili alle condizioni di legge, alle condizioni del
presente Capitolato speciale di appalto e comunque secondo i seguenti divieti e
prescrizioni:

a. le lavorazioni che seguono, di importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto,
possono essere realizzate dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso
dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono
all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa; essi
possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere
realizzati da un’impresa mandante.

Categoria Declaratoria Importo € % sul totale 

Non sono presenti lavorazioni per categorie di importo sotto al 10% 

4. La categoria di cui al comma 2 è costituita da lavorazioni omogenee. La categoria
prevalente di cui al comma 2 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie
diverse, ciascuna di importo non superiore al 10% dell’importo dell’appalto.

Dette categorie non determinano la qualificazione obbligatoria dell’appaltatore,
essendo, il loro importo, già incluso nella categoria prevalente indicata al comma 2.

Esse rilevano all’emissione del Certificato di esecuzione lavori, che indicherà le
stesse come lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente. Le specifiche di tali
lavorazioni sono riassunte nella seguente tabella:

Categoria Declaratoria Importo € % sul totale 

Art. 5 – Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 del

Regolamento generale, all’articolo 14 del DM. N°49 del 2018 e all’articolo Art. 36 del
presente Capitolato speciale, sono riportati nella seguente tabella: 
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Categoria lavorazione Importo € Incidenza sul 
totale 

OG1 Edifici civili 38.000,00 100,00% 

2. Ai sensi dell'art. 21 gli importi dei lavori a corpo non sono soggetti a verifica in sede di
rendicontazione contabile.

Capo 2 – Disciplina contrattuale 

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente

alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In particolare
devono essere garantite le prestazioni energetiche, come esplicitamente indicato nel
documento R.01 Relazione Generale.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle
che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico,
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori
organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della
compatibilità con tale forma organizzativa.

5. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel
presente CSA, contenuta però nelle normative che regolano l’appalto e l’esecuzione
dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel
suo testo originale.
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Art. 7 – Documenti contrattuali 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non

materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,
n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non
previsto da quest'ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le schede tecniche allegate allo stesso,
con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore
indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i
particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni
di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo
comma 3;

d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3 commi 2 e 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81
del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

f) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del
Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

g) il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 33 e 35;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee di
cui all'articolo 4, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale;
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esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la 
determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e, integrate dalle previsioni di 
cui all'articolo 5, comma 1, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni 
dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti; 

c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e 
da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all'articolo 
119 del Regolamento generale, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata 
dall'appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. 

4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto 
di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di 
offerta. 

 

Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della 
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché 
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del 
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore 
1.  In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura 

di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del 
contratto ai sensi dell' articolo 108 del codice dei contratti, ovvero di recesso dal 
contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la 
stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare 
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. 

2.  In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, 
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore 
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo 
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può 
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito 
mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di 
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non 
sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. 
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Art. 10 – Domicilio dell’appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori 
1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei

lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli
uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente
riconosciuta.

2. L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato
generale, le persone autorizzate a riscuotere.

3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con
rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti
tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei 
lavori a norma del contratto. La stazione appaltante, previo richiesta motivata, può 
richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di 
appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente 
articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima 
società. 

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave
negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono
essere comunicate alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo
atto di mandato.

Art. 11 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 
1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d’appalto, essere della

migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da
parte del direttore dei lavori.

2. L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in
opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti
dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle
caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso
l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove
l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori,
l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo,
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a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della 
rimozione eseguita d'ufficio. 

Capo 3 – Termini per l’esecuzione 

Art. 12. Consegna e inizio dei lavori 
1. L'inizio dei lavori dovrà avvenire non oltre il 15.09.2023. Tale data dovrà essere

specificata con apposito verbale in occasione della consegna dei lavori.

2.  Nel caso in cui l'appaltatore non osservi i termini fissati per ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa nuovi termini in un periodo che va da 5 al
massimo

15 giorni. Decorsi quest'ultimi termini la Stazione appaltante può risolvere il contratto 
e trattenere la cauzione definitiva. L'appaltatore sarà comunque escluso dalla 
partecipazione nel caso in cui venga indetta nuova procedura per l'affidamento degli 
stessi lavori. 

Art. 13 – Termini per l’ultimazione dei lavori 
1. Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 120 giorni naturali consecutivi dalla data

riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i
giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico
sfavorevole.

2. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione della lavorazioni secondo quanto
disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

Art. 14 – Proroghe 
1. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili

all'appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta
motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo Art.
13. Restano comunque inderogabili i termini stabiliti dagli Enti cofinanziatori
dell’opera ed in particolare dalla Regione Lombardia.

2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico
del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del
direttore dei lavori

3. ll Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei
Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In
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tale provvedimento di proroga è riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme 
rispetto alle conclusioni del Responsabile unico del procedimento. 

4. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto
della richiesta di proroga.

Art. 15 – Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori 
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea

che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al
momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la
sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, con l’intervento
dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché
dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta
e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi
d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da
parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato
dall'appaltatore e tramesso al Responsabile unico del procedimento nel termine
massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.

3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause
che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

4. II verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena
venute a cessare le cause della sospensione, è dall'esecutore ed inviato al
Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad
indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.

Art. 16 – Sospensioni ordinate dal RUP 
1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico

interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

2. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 13, o
comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo
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scioglimento del contratto riconoscendo, però, al medesimo i maggiori oneri derivanti 
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella 
documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. 

Art. 17 – Penale per ritardi 
1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta

l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 1,00 per
mille dell'importo contrattuale.

2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

b. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'articolo 12;

c. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di
consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti
prescritti;

d. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dalla DL;

e. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale
irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la
prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui
all'articolo 18; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata
all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è
applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale
tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base di tali indicazioni le penali sono
applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può
superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'Art.
20, in materia di risoluzione del contratto.

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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Art. 18 – Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e 
cronoprogramma 

1. Nel rispetto dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore, entro 30
giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone e
consegna al direttore dei lavori il programma esecutivo dei lavori, rapportato alle 
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 
lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il 
periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, 
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 
certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione 
e deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, 
entro cinque giorni dal ricevimento. Qualora il direttore dei lavori non si sia 
pronunciato entro tale termine, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, 
fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini 
di ultimazione. 

2. La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma esecutivo dei lavori,
mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:

a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi
le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d. per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;

e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente
integrato ed aggiornato.
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3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del
progetto esecutivo, che la Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle
condizioni di cui al comma 2.

Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 
1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione, per i seguenti casi: 

a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla
DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti,
salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

d. tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, , analisi e altre
prove assimilabili;

e. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale
d’appalto;

f. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale
d’appalto;

g. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza
delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;
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i. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa
revoca.

2. Se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese,
fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, tali 
ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, 
della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma 
o della loro ritardata ultimazione.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di
proroghe di cui all’articolo Art. 14, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 15, per
la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 17, né possono costituire ostacolo 
all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 20. 

Art. 20 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto

alle previsioni del contratto, la stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i
casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

2. I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato
a terzi, sono dovuti dall’appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Capo 4 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori 

Art. 21 – Lavori a corpo 
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo quanto indicato

nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati
grafici e ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo è fisso e
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invariabile e, dunque, le parti contraenti non possono invocare alcun accertamento 
sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente
per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo gli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
riportate nella tabella di cui all'Art. 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota
parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del D.P.R. 207/2010.
La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive
derivanti dall'offerta tecnica di cui all'Art. 3, comma 4, secondo periodo; tali
lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e
delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184.

4. Le quantità indicate nel Computo metrico di Progetto non hanno validità contrattuale,
in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le
voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui
all'articolo 2, comma 1, è effettuata a corpo in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, 
secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e 
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri 
è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di 
esecuzione. 

Art. 22 – Lavori a misura 
1. Gli eventuali lavori a misura, introdotti in sede di variante in corso di contratto o per

altri motivi compensabili secondo tale modalità, sono valutati secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso si utilizzano le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di
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misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in 
opera. 

2. Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di
progetto non sono riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno
stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Il compenso per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura comprende ogni spesa
occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo gli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3,
comma 3. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, pertanto:

a. le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come
desunti dall'elenco prezzi di cui all'articolo Art. 3, comma 3;

b. le lavorazioni aggiuntive alle lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara,
sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari come desunti dall’elenco prezzi di cui
all’Art. 3 comma 3 e qualora non previsti si considera come riferimento il Prezziario
della Regione Lombardia. Qualora le variazioni non siano valutabili mediante le
modalità descritte, si procede mediante la definizione di nuovi prezzi di cui all’art. 38
comma 2.

5. La contabilizzazione degli oneri di sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo
Art. 2, comma 1, per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi di cui
all'elenco allegato al progetto con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. 

Art. 23 – Lavori in economia 
1. Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto o per

altri motivi compensabili secondo tale modalità, sono valutati come segue:

a. per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi
dell'articolo 38 del Capitolato speciale d’Appalto;

b. per i trasporti, i noli e il costo della manodopera o del personale si adoperano i
prezzi vigenti al momento della loro esecuzione ovvero i prezzi unitari come desunti
dall’elenco prezzi di cui all’Art. 3 comma 3 del Capitolato speciale d’Appalto e
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qualora non previsti si considera come riferimento il Prezziario della Regione 
Lombardia. Qualora le variazioni non siano valutabili mediante le modalità descritte, 
si procede mediante la definizione di nuovi prezzi di cui all’art. 38 comma 2 del 
Capitolato speciale d’Appalto, incrementati delle percentuali per spese generali e utili 
(se non già comprese nei prezzi vigenti) e si applica il ribasso contrattuale 
esclusivamente su queste due ultime componenti. 

2. La contabilizzazione degli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia è
effettuata con le modalità di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso.

3. Per quanto concerne il comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza degli utili e
delle spese generali, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo
ordine di priorità:

a. nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi

b. Nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il
progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.

Art. 24 – Valutazione dei manufatti e dei materiali e pie’ d’opera 
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, benché accettati dal direttore

dei lavori.

Capo 5 – Disciplina economica 

Art. 25 – Anticipazione del prezzo 
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore è concessa

un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore stimato dell'appalto da
corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può
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essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari 
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti.

5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione
dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

Art. 26 – Pagamenti in acconto 
1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti,

contabilizzati ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 raggiunge un importo non inferiore
al 20% dell'importo contrattuale , come risultante dal Registro di contabilità e
dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194
del D.P.R. 207/2010.

2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato
nella documentazione di cui al comma 1:

a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come
previsto all'articolo 2, comma 3;

b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui
all'articolo 5;

c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,
da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;

d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,
ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a
tutto il ___» con l'indicazione della data di chiusura; il RUP emette, ai sensi
dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010, il conseguente certificato di pagamento che
deve richiamare lo stato di avanzamento dei lavori con la relativa data di emissione.
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Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione 
dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del codice dei contratti. 

4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di
pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni mediante emissione dell'apposito
mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore è ai sensi dell'articolo
185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per
cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, ai sensi
dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al
90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1,
ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale.
Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento
precedentemente emessi sia inferiore al 5% dell'importo contrattuale, non può
essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è
contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 27. Per importo
contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in
base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 27 – Pagamenti a saldo 
1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 15 giorni dalla data della loro ultimazione,

accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al
responsabile del procedimento; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo,
di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata
all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP,
entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel 
registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP 
formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale. 

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, al netto dei
pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro
30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di
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regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata
di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei
contratti.

6. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante
entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata, fatto salvo quanto
indicato nell’articolo 33 comma 6.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e
diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare.

Art. 28 – Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti 
1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente

fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi
dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:

a. all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’articolo 49, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del
2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b. all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;

c. agli adempimenti di cui all’articolo 60: Pagamenti dei subappaltatori in favore dei
subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o
subcontratti di cui allo stesso articolo;

d. all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 59 in materia di tracciabilità dei
pagamenti;

e. ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all’accertamento, da parte
della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un
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ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di 
cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione 
appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della 
riscossione competente per territorio. 

3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel
pagamento delle retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il 
soggetto in difetto, e in ogni caso l’appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) 
giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata 
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante 
provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma 
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 48, 
comma 2. 

Art. 29 – Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il

verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di
pagamento ai sensi dell’articolo 26 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 45 giorni senza
che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo
termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.

2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui
all’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio, senza necessità di domande o riserve,
in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il
pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di
esecuzione dei lavori.

4. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai
commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'appaltatore può, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la
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dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data 
della predetta costituzione in mora. 

Art. 30 – Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo 

A norma del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore elettrico” in deroga a quanto previsto dal comma 2, le variazioni
di prezzo dei singoli materiali da costruzione in aumento o in diminuzione sono valutate 
dalla stazione appaltante secondo quanto stabilito dall’art. 29 del D.L. 27
gennaio 2022 n. 4, convertito in Legge 25/2022, e dall’art. 26 del D.L. n. 50 del 17
maggio 2022, convertito in Legge 91/2022, fatta salva l’applicazione di diverse
sopravvenute disposizioni normative.

Art. 31 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 
1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di

diritto.

2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 14 del codice dei contratti
e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti. Ai
fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all’ANAC, le
rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

Capo 6 – Garanzie 

Art. 32 – Garanzie per la partecipazione 
1. In accordo all’articolo 93 del codice dei contratti, per la partecipazione è richiesta una

cauzione provvisoria, pari al 2,00% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
se non diversamente indicato. In caso di partecipazione alla gara di un
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare
tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui 
all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
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contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta se non diversamente indicato nel bando o l'invito, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che
l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata
indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di validità della garanzia.

Art. 33 - Garanzie per l’esecuzione 
1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua

scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di
affidamento di lavori. AI fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione
del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al
venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario le
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reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso 
di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all'esecutore. 

2.  La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere 
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di' rilascio 
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

3.  La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. 
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di 
emissione certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è 
automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, 
attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla 
consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei 
confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rate di saldo 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la 
data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e 
l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

5.  L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante 
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti 
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a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di 
norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate 
particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza 
del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità 
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è 
pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre 
dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una 
polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo 
delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione 
rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio 
o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia 
nei confronti della stazione appaltante. 

6.  Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35, il titolare del 
contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con 
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio [o del 
certificato di regolare esecuzione] o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria 
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei 
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del 
pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in 
pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed 
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non 
deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non 
superiore al 40 (quaranta) per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto 
riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, 
per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità 
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la 
durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera 
realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 

7.  Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 
rappresentanze. 
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8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie 
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e 
per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

9.  La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di 
offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al 
concorrente che segue nella graduatoria. 

10.  E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli 
appalti da eseguirsi da operatori economici di comprata solidità. 

 

Art. 34 – Riduzione delle garanzie 
1.  Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui 

all'articolo 32 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000. 

2.  L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in 
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 

3.  L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli 
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai 
sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

4.  Per fruire dei benefici di cui ai comma 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in 
sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti 
dalle norme vigenti. 

 

Art. 35 – Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 
1.  L’appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la 

consegna dei lavori ai sensi dell’articolo Art. 12, a costituire e consegnare una 
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polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

2. L’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del
contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che
impongano un importo da assicurare superiore e comunque indicato nei documenti e
negli atti a base di gara.

3. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui
massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

4. ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore assume la

responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i

materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi, compresa 

l’appaltante, in conseguenza allo svolgimento dei lavori o in conseguenza del 

medesimo e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni 

responsabilità e more al riguardo (Polizza All Risks C.A.R. – Contractor’s All Risk). 

5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

6. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di
commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei
confronti della stazione appaltante.

Capo 7 – Esecuzione dei lavori e modifica dei contratti 

Art. 36 – Variazione dei lavori 
1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati

secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le
condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.

2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo
saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.
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3. Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della
direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli
estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante.

4. L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori
prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione, infatti, domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

5. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui
all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del PSC di cui all’articolo Art. 41, con
i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui
all’articolo Art. 42, nonché l’adeguamento dei POS di cui all’articolo Art. 43.

7. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti
assunti dall’Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla
segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all’articolo 37 della legge n.
114 del 20014, si applicano le disposizioni di cui agli articoli Art. 15 e Art. 16.

Art. 37 – Varianti per errori ed omissioni progettuali 
1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni

del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera
o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della
modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria
definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del
contratto.

2. La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui al
comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva
comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo
compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
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3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all’articolo Art. 50,
comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.

4. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari
dell’incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 38 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e ai nuovi prezzi 
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui

all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art. 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti
prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento.

Capo 8 – Disposizioni in materia di sicurezza 

Art. 39 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
1. L’appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve

trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione 
definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione 
del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del 
contratto:  

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione
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della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero 
REA;  

d. il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se
l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo
periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l’appaltatore deve trasmettere al
coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del
servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui
rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:

a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo Art. 41, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo Art. 42;

b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale
differimento ai sensi dell’articolo Art. 43.

Art. 40 – Norme di sicurezza generali e sicurezza del cantiere 
1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:

a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da
108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo
stesso decreto;
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c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto
stabilito all'articolo Art. 39, commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 41, Art. 42, Art. 43
o Art. 44.

Art. 41 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)/ sostitutivo (PSS) 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni

quanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi d del D.Lgs. 81/2008, corredato dal
computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati all’articolo Art. 2,
comma 1, del presente Capitolato speciale.

2. L’obbligo sancito al comma 1 è altresì esteso:

a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle
condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo Art. 42.

3. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce
automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo Elaborato non
valido. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, se i lavori non possono iniziare
non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo Art. 12 e se i lavori non
possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei
lavori ai sensi degli articoli Art. 15 e Art. 16.
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Art. 42 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e 
coordinamento/sostitutivo 

1. L’appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una
o più motivate di modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi
o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente sull’accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al
comma 1, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le 
decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre
giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera a), si intendono
accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni
non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento
dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre
giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera b), si intendono
accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei
prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si
intendono rigettate.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente
provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità,
trova applicazione la disciplina delle varianti.
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Art. 43 – Piano Operativo di Sicurezza 
1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,

l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere
e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera
h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, si riferisce
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo
trasmette alla Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore.

3. L’appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere
e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il
proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di
imprese, tale obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o
di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

4. Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non è necessario
per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto 
n. 81 del 2008.

5. Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti
dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n.
212 del 12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC
di cui all'articolo Art. 41.

Art. 44 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15

del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione
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dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 

4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti
in materia di sicurezza.

Capo 9 – Disciplina del subappalto 

Art. 45 – Subappalto 
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al D.lgs n. 50/2016, di norma eseguono in proprio le

opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere
ceduto a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente
articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di tutto o
parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce
comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di
appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento
dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di lavori
non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante,
prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora
l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato
nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come
attività affidate in subappalto:
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a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre
effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori
agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni
italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi
nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141
del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi
o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante
purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a
singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali
è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi
categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;

c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui all’articolo 80.

5. Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11 del D.lgs n. 50/2016, e fermi restando i limiti
previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per
cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori,
servizi o forniture siano di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.lgs n.
50/2016 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il
bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell’avviso la
stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l’indicazione della
terna anche sotto le soglie di cui all’articolo 35 del D.lgs n. 50/2016.

7. L'affidatario  deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al
momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e
la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.lgs n. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della
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documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del 
contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini 
prestazionali che economici. 

8. Il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è
liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini
del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di
validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.lgs n. 50/2016.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il
responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni
alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del
D.lgs n. 50/2016.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore.

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0276.htm#29
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unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel 
rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. 
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, 
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il 
direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 
disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente.  

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico
di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è
verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti
sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative
per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori
non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica
del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o
del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti
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temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non 
intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in 
partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni 
assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.  

21. E’ fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel
rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell’ordinamento comunitario, di
disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la
qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera a) del
D.lgs n. 50/2016, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la
categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere
alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente
eseguite.

Capo 10 – Controversie, manodopera, esecuzione d’ufficio 

Art. 46 – Accordo bonario e transazione 
1. Ai sensi dell’articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo

relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento
dell’importo contrattuale. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve
iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato
quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate,
raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell’ambito comunque di
un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto.

2. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata
comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma
1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il 
responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta 
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui 
al comma 1 e attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima 
dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 

3. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al
comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista
di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve
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scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della 
proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile 
unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni 
dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa 
anche il compenso secondo le modalità definite all’articolo 209, comma 16, del 
codice dei contratti. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla 
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata 
dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 

4. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con
il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la
questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee
risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al
dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le
riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo
ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della
stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere
risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

6. Ove il valore dell’importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via
legale dell’Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero
di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento,
qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

7. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che
dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

8. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che
dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
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Art. 47 – Controversie, collegio consultivo tecnico e arbitrato 
1.  Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono 

convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni 
da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza 
per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso 
dell’esecuzione del contratto stesso. 

2.  Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e 
qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera. I componenti del 
collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono 
concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente 
sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti 
devono essere approvati dalle parti. Il componente nominato dalla stazione 
appaltante è preferibilmente scelto all’interno della struttura di cui all’articolo 31, 
comma 9, del codice dei contratti, ove istituita. La parti concordano il compenso del 
terzo componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16, 
del codice dei contratti. 

3.  Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione 
dell’accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All’atto della 
costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente 
al contratto. 

4.  Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all’ascolto 
informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie 
eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in 
contraddittorio delle rispettive ragioni. 

5.  Ad esito della propria attività il collegio consultivo formula in forma scritta una 
proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione. La 
proposta del collegio non vincola le parti. 

6.  Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l’atto contenente la 
proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti 
del Collegio e costituisce prova dell’accordo sul suo contenuto. L’accordo sottoscritto 
vale come transazione. 

7.  Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai 
commi precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati 
quali testimoni nell’eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia 
medesima. 
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8. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o in data
anteriore su accordo delle parti.

9. Le controversie sui diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo 46, saranno deferite ad arbitri,
secondo le modalità previste dall'articolo 209 del codice dei contratti.

10. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale
di cui all’articolo 210 del codice dei contratti. Ciascuna delle parti, nella domanda di
arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria
competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia
oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è
nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all’albo
di cui al comma 2 dell'articolo 211 del codice dei contratti, in possesso di particolare
esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

11. Per la nomina degli arbitri vanno rispettate anche le disposizioni di cui all'articolo
209, commi 5 e 6, del codice dei contratti.

12. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed
eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì
trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la
Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da
effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale
nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC.

13. La sede del collegio arbitrale sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

14. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo
quanto disposto dal codice dei contratti. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi
di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte
le sue forme.

15. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze
istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che
non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o
nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento
processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

16. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il
suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni
dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una
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somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è 
direttamente versato all’ANAC. 

17. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole
di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine
di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso
di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

18. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del
lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di
procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la
sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione
di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione
orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi
entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a
norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili
incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di
sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta
giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.

19. Il compenso degli arbitri dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo
209, commi da 16 a 21 del codice dei contratti.

Art. 48 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
1. L’appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore
si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale
o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali;
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d. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico
di regolarità contributiva.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
2, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente,
ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro
il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’affidatario del contratto.

4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39
della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di
riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del
Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge
n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in
cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione
del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde
dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera
dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto.
Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.



Intervento in materia di edilizia comunale della residenza via Pradegiana Bellano – Capitolato speciale d’appalto 
 

pag. 50 di 581 

6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali 
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, 
fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di 
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 
5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

7. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro è sanzionato
amministrativamente con il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per
ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione amministrativa da euro 50 a
euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che
non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 49 – Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore

dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali,
il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono
subordinati all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante.

3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31 comma 5 della legge 98 del
2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in
occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità
può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di
regolare esecuzione.

4. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento
del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la
Stazione appaltante:

a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non
risulta dal DURC, dell’ammontare delle somme che hanno determinato
l’irregolarità;

b. trattiene un importo, corrispondente all’inadempimento, sui certificati di
pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 26 e
Art. 27 del presente Capitolato Speciale;
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c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa 
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo 
dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli 
articoli Art. 26 e Art. 27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla 
eventuale disponibilità residua. 

5.  Qualora il DURC sia negativo per due volete consecutive il DURC relativo al 
subappaltatore, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore 
assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante 
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 

 

Art. 50 – Risoluzione del contratto e recesso 
1.  Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti 

possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se 
una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova 
procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del codice dei contratti; 

b. con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) 
del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del 
predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 
1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite 
dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle 
modificazioni di cui all’articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui 
al medesimo comma 3, lettere a) e b); 

c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione 
dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all’articolo 80, 
comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe 
dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per 
quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma 
dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti; 

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di 
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, 
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o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel
presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello
stesso qualora:

a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione
di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se
nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui
importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Il contratto è altresì risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo Art. 20,
comma 1, del presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di
tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo Art. 60 comma 5, del presente
Capitolato o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di
tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.

5. Sono causa di risoluzione:

- il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli Art. 41 e Art. 43,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal 
RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 

- le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008. 
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6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni,
che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già 
eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in 
consegna. 

8. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere,
acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con
le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra
quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto
previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o
forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra
impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di
interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista
dall'articolo 110, comma 1, del codice dei contratti.

10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla
stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la
stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e
spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati
che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le
modalità di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei
danni.

11. Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, la stazione appaltante può recedere
dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del
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valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere 
non eseguite. 

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra 
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso 
d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 

12. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 è preceduto da formale
comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni,
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo definitivo.

13. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma
11, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore
dell’esecuzione del contratto , se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della
comunicazione del preavviso di cui al comma 12.

14. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non
siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa
corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor
somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento
dello scioglimento del contratto.

15. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della
stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato
d'ufficio e a sue spese.

Capo 11 – Ultimazione dei lavori 

Art. 51 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al

direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio, come stabilito dall'articolo 107, comma 5, del codice dei contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 199, comma 2, del DPR 207/2010 Il certificato di ultimazione può
prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni,
per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore
dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei
lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di
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ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto 
completamente delle lavorazioni sopraindicate 

3. Il periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei
lavori e cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da
parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo Art.
52.

Art. 52 – Termini per il collaudo e per l’accertamento della regolare 
esecuzione 

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si
intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto.

2. Si applica l'articolo 237 del D.P.R. 207/2010.

3. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di
verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel
presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso
in esame l'operato e le deduzioni del direttore dei lavori e richiesto, quando ne sia il
caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si
determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento degli atti di regolare esecuzione, sull'ammissibilità del certificato di
regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai
creditori.

5. Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione
appaltante ha facoltà di procedere ad una nuova verifica di regolare esecuzione, ai
sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Art. 53 – Presa in consegna dei lavori ultimati 
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente

le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le
modalità previste dall'articolo 230 del D.P.R. 207/2010.



 

 
 

Intervento in materia di edilizia comunale della residenza via Pradegiana Bellano – Capitolato speciale d’appalto 
 

pag. 56 di 581 
 

2.  Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata 
all'appaltatore per iscritto, l' appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può 
reclamare compensi. 

3.  L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, 
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere 
stesse.  

4.  La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine 
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile 
del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua 
assenza. 

5.  Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le 
opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è 
altresì tenuto alla gratuita manutenzione nei tempi previsti dall'articolo Art. 51, 
comma 3. 

Capo 12 – Norme finali 

Art. 54 – Oneri a carico dell’appaltatore 
1.  Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato 

speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 
lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, 
dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere 
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a 
perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i 
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla 
descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'e-
secuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 
del codice civile; 

b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere 
attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati 
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, 
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o 
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del 
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da 
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori 
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tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente 
appaltante;  

c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni 
responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse 
all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;  

d. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno 
ordinate dal direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi 
nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di 
carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o 
armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in 
particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni 
giorno di getto, datato e conservato;  

e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli 
progettati o previsti dal capitolato;  

f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della 
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti 
le opere da eseguire;  

g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego 
secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e 
dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte 
per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto 
all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti 
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere 
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;  

h. la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla 
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale 
dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli 
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che 
la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte 
dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere 
compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di 
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;  

i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo 
sgombero dei mate-riali di rifiuto lasciati da altre ditte;  
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l. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL,
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la
fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di
una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli
costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

n. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazione i
regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle
disposizioni vigenti;

o. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

p. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti
necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni
di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL
i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a
terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

q. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale

r. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle
opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
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s. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi
e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone
sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori;

t. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio
delle opere;

u. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento
in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice
della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità
cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale
indica il numero di targa e il nominativo del proprietario nonché, se diverso, del
locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque
la stabile disponibilità, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori
di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'appaltatore è anche obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
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c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle
lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate
dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e
di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori
previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali
sottopostegli dalla direzione lavori.

5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le
seguenti caratteristiche:

a. Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;

b. Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990,
n. 1729/UL;

c. Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37;

d. Conformità al modello di cui all'allegato «C»;

e. Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate.

6. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante; tale
disposizione vige anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in 
consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. 

Art. 55 – Conformità agli standard sociali 
1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati

ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi
ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di
conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro
dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere
sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed è allegata al presente
Capitolato.
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2.  Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità agli standard 
sociali, l'appaltatore è tenuto a: 

a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto 
del presente appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata 
dalla Stazione appaltante nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto; 

b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella 
stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle 
attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori 
coinvolti nella catena di fornitura; 

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche 
ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o 
da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa 
Stazione appaltante; 

d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena 
di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali 
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso 
che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una 
violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo 
la catena di fornitura; 

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, 
che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni 
correttive effettuate. 

3.  La Stazione appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere 
all'appaltatore di compilare dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato 
III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012. 

4.  La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai 
commi 1 comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo Art. 17, 
comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del 
riferimento ad ogni giorno di ritardo. 

 

Art. 56 – Proprietà dei materiali di scavo e demolizione 
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della 

Stazione appaltante. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 
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escavazioni devono essere trasportati presso DISCARICHE AUTORIZZATE, a cura e 
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di 
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 
demolizioni devono essere trasportati presso DISCARICHE AUTORIZZATE, a cura e 
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di 
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai 
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi 
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del 
capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, 
ai fini di cui all’articolo 58. 

Art. 57 – Terre e rocce da scavo 
1.  Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa 

ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, 
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 

2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo 
(TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

a)  siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 
186 del 2006; 

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto 
dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di 
quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 
gennaio 2009, n. 2.  

3.  Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere 
imposti da norme sopravvenute.  

 

Art. 58 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 
1.  Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione 

definitiva per gravi violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 
104/2010 (Codice del processo amministrativo). 

2.  Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione 
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione 
l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D.Lgs. 104/2010. 
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3.  In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, 
gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010. 

Art. 59 – Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia 
1.  Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori 

economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla 
Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche 
o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 7 (sette) 
giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se 
successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è 
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza 
delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non 
decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di 
mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo Art. 29, comma 4, del presente 
Capitolato. 

2.  Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per: 

a. i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei 
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano 
servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o 
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto 
idoneo ai fini della tracciabilità; 

b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso 
utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; 

c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti 
tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche 
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale 
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento. 

3.  I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in 
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono 
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera 
a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, 
di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da 
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del 
contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato 
dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010. 



Intervento in materia di edilizia comunale della residenza via Pradegiana Bellano – Capitolato speciale d’appalto 
 

pag. 64 di 581 

4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge
136/2010:

a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n.
136 del 2010;

b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4,
se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo,
procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della egge n. 136 del
2010.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza
di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

8. Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto
contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a
tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso
di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono
essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di
consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere
assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

9. Prima della stipula del contratto l'appaltatore deve rilasciare una dichiarazione di
insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

Art. 60 – Codice di comportamento 
1. (eventuale) L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza del codice di

comportamento del Comune di Romagnano Sesia ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs
30.03.2001 n. 165, del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 [CODICE COMPORTAMENTO] e
del Piano nazionale anticorruzione pubblicato nella Sezione Amministrazione
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Trasparente (sottosezione 1° livello “Disposizioni generali” – sottosezione 2° livello 
”Atti generali”) del sito Internet istituzionale (www.comune.romagnano-sesia.no.it) e 
di impegnarsi a rispettarlo e farlo rispettare. 

Art. 61 – Incompatibilità di incarico 
1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di

affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente
divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta 
attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto, sono 
fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. L'appaltatore si è impegnato, infine, a 
rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 
62/2013. 

Art. 62 – Spese contrattuali, imposte e tasse 
1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei
lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e
alla registrazione del contratto;

e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla
Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice
dei contratti.
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2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. 

3.  Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o 
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, 
le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione 
l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto. 

4.  A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5.  Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è 
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si 
intendono I.V.A. esclusa. 
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PARTE SECONDA – Prescrizioni tecniche 

1. Generalità 

1.1. Definizioni 

Ente Appaltante (EA) L’ente promotore dell’iniziativa: Comune di Bellano 

Team di progetto (TP) Lo studio di ingegneria incaricato della redazione del 
progetto esecutivo è Arch. Alberto Cariboni 

Appaltatore  L’impresa a cui l’Ente Appaltante affiderà l’esecuzione dei 
lavori 

Direzione dei lavori (DL) 
Struttura incaricata dall’Ente Appaltante per lo 
svolgimento di tutte le attività in corso d’opera previste 
dalla normativa vigente è Arch. Alberto Cariboni 

Documentazione d’Appalto (DA) 

Tutti i documenti grafici, descrittivi e di calcolo che 
compongono il progetto. È pure compresa la 
documentazione fornita dall’Ente Appaltante in fase di 
richiesta di offerta 

 

1.2. Opere oggetto di fornitura 

Sono comprese nell’appalto la fornitura e posa in opera a regola d’arte e funzionamenti delle 
seguenti categorie di intervento: 

• Progettazione architettonica; 
• Progettazione impiantistica. 

 
Le opere dovranno consentire di raggiungere i seguenti obiettivi irrinunciabili: 
• Il miglioramento delle performance energetiche dell’edificio; 
• Valori di indicatori di prestazione energetica almeno pari a quelli indicati nel 

documento di Legge 10; 
 

1.3. Criteri di valutazione della fornitura 

Sono comprese le opere e spese previste ed impreviste necessarie per la realizzazione 
delle opere descritte negli elaborati progettuali, che devono essere consegnate complete di 
ogni loro parte secondo le specifiche della Documentazione d'Appalto (D.A.) e le migliori 
regole d'arte. 
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Si ricorda espressamente che l'Appaltatore deve obbligatoriamente e senza alcun aumento 
di prezzo apportare tutte quelle modifiche ed integrazioni per cantierizzare il progetto 
(materiali di completamento, accessori di montaggio, ecc.) che dovessero emergere per 
necessità durante il corso dei lavori e fossero indispensabili al raggiungimento dello scopo 
prefisso. 
Si stabilisce pertanto che: 
• quanto risulta negli elaborati di progetto definisce in modo necessario e sufficiente
l'oggetto dell'appalto e consente alle Ditte Concorrenti una idonea valutazione dell'appalto
stesso e della cantierizzazione del progetto;
• gli elaborati di testo possono anche non comprendere tutti i particolari e delle forniture
con tutti i magisteri;
• l'Appaltatore è tenuto perciò ad eseguire, compresi nel prezzo forfettario contrattuale,
tutti i lavori necessari al fine di consegnare all’Ente Appaltante l’opera completa e con tutti i
suoi particolari finiti a regola d'arte e funzionanti;
• la rappresentazione grafica, per quanto accurata, non comprende e non può
comprendere tutti i particolari delle diverse lavorazioni e le innumerevoli situazioni che
possono sorgere in fase di lavorazione; d'altra parte, una descrizione per quanto dettagliata,
non può essere tanto approfondita da:
- comprendere gli innumerevoli elementi accessori necessari alle diverse lavorazioni;
- descrivere le funzioni di tutte le singole apparecchiature;
- precisare tutte le modalità esecutive delle varie opere.
• oggetto dell'appalto è quindi la fornitura e la posa in opera di tutti gli elementi, anche
se non esplicitamente indicati nel progetto, necessari al raggiungimento delle caratteristiche
prestazionali richieste;
• la qualità dei materiali e delle apparecchiature utilizzate deve corrispondere a quanto
di più avanzato il progresso tecnologico ha reso disponibile;
• qualsiasi opera sia indicata anche in uno solo dei documenti di appalto (elaborati di
testo e disegni) deve essere eseguita come se fosse prescritta in tutti i documenti di appalto
tranne giudizio dell'E.A.
• si intende che i prezzi unitari di offerta si riferiscono a materiali, macchine ed
apparecchiature con le caratteristiche tecnico-dimensionali indicate nel progetto. Pertanto
nell'elaborazione dell'offerta e successivamente nell'installazione si deve far riferimento
esclusivamente a quanto risulta nel progetto.

1.4. Responsabilità e obblighi dell’appaltatore per difetti di costruzione 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli 
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle 
cose nell’esecuzione dell’appalto e comunque secondo le indicazioni contenute nel 
Capitolato Speciale d’Appalto (CSA). 
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L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il direttore dei lavori 
accerta non eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da 
quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano 
rilevato difetti o inadeguatezze. Dovrà porre rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore 
dei Lavori, lo stesso non procederà all’inserimento in contabilità del relativo corrispettivo. 
Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli 
obblighi di CSA è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dalla copertura 
assicurativa. 
Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo provvisorio e salve le 
maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è garante delle opere 
eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni 
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi. In tale periodo la riparazione dovrà essere 
eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena d’esecuzione d’ufficio, nei termini 
prescritti dalla Direzione Lavori. 
Potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio - 
fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d’arte – per avverse condizioni 
meteorologiche o altre cause di forza maggiore. 

1.5. Abilitazione delle imprese alla realizzazione degli impianti tecnologici 

Tutte le Imprese Esecutrici degli impianti tecnologici, ivi compresi gli eventuali 
subappaltatori, dovranno possedere i requisiti tecnico-professionali necessari per ottenere 
l’abilitazione alla esecuzione delle opere previsti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2008, n. 
37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera 
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
Il possesso di tali requisiti dovrà essere documentato per iscritto alla Stazione Appaltante.
Al termine dei lavori l’Impresa Esecutrice degli impianti tecnologici di cui all’art. 1 della citata
legge n. 37 è tenuta, ai sensi dell’art. 7 della legge stessa a presentare “la dichiarazione di
conformità” degli impianti realizzati alle norme indicate all’art. 6 della stessa legge. Detta
dichiarazione dovrà essere rilasciata su apposito modello conforme agli allegati I e II della
legge n. 37 e depositata presso lo sportello unico per l’edilizia, con le modalità indicate
dall’art. 11 della legge stessa.

1.6. Oneri relativi al rispetto dei requisiti CAM 

È da considerarsi obbligatorio il rispetto di tutte le prescrizioni attualmente in vigore relative 
al D.M. Ambiente 11 ottobre 2017 – Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione. In 
particolare, devono essere verificati i criteri definiti relativi ai CAM edilizia - Affidamento di 
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 
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edifici pubblici approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n°259 del 6 
novembre 2017. La prescrizione è imprescindibile sia nella scelta dei materiali da impiegare 
che nell’organizzazione del cantiere. 

1.7. Oneri per l’ottenimento di permessi, licenze, autorizzazioni 

Sono da considerarsi a carico dell’Appaltatore l’ espletamento di tutte indistintamente le 
pratiche, di sua competenza, presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, 
concessioni, autorizzazioni e quant’altro, che si renderà necessario ottenere a qualsiasi titolo 
per la regolare esecuzione dei lavori. 
Gli oneri dei pareri di competenza dell’Appaltatore sono da considerarsi inclusi nei costi. 
In particolare l’Appaltatore dovrà provvedere sia ad individuare tempestivamente quali 
permessi, licenze, concessioni e autorizzazioni devono essere ottenute, sia a produrre tutta 
la necessaria documentazione tecnico-amministrativa, anche in vece e per conto dell’Ente 
Appaltante, necessaria per il loro rilascio. 
È compito pertanto dell'Appaltatore: 
• redigere progetti, calcoli, relazioni, disegni e qualunque altro elaborato necessario per
ottenere tutte le licenze, approvazioni, autorizzazioni e collaudi di competenza
dell’Appaltatore;
• fornire certificazioni ed omologazioni necessarie durante l’esecuzione delle opere a
giudizio della D.L. e secondo quanto richiesto dal presente capitolato e dalla Normativa
vigente;
• fornire alla D.L. la suddetta documentazione nel numero di copie richieste da inoltrare
agli Enti di controllo;
• seguire le pratiche fino al completamento dell'iter burocratico;
• sostenere le spese per la stesura dei progetti;
• rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad
omologazione. Detta dichiarazione deve elencare: tipo di dispositivo, marca, numero di
omologazione, termine di validità.

1.8. Oneri di carattere tecnico 

1.8.1. Generalità 
Prima di procedere all’installazione degli impianti l’Appaltatore ha l’onere di procedere 
all’esecuzione di alcune verifiche tecniche ed alla redazione dei disegni costruttivi di 
montaggio, conseguentemente al fatto che l’individuazione definitiva dei materiali e delle 
apparecchiature e dei componenti installati, nonché alcune loro caratteristiche prestazionali 
sono vincolate alla scelta delle marche e dei modelli che solo l’Appaltatore ha facoltà e 
libertà di effettuare. 
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Più precisamente durante l’esecuzione dei lavori e al termine degli stessi l’Appaltatore dovrà 
effettuare tutte le attività tecniche necessarie per consegnare le opere ultimate a regola 
d’arte e perfettamente funzionanti secondo le prestazioni richieste dal progetto. 

In particolare gli oneri di carattere tecnico e le prestazioni a carico dell’Appaltatore sono così 
articolate: 
a) assistenza tecnica in fase di esecuzione delle opere sia per quanto riguarda le
procedure ed i controlli di accettazione dei materiali in fornitura (secondo le prescrizioni di
controllo), sia per quanto riguarda le procedure ed i controlli di accettazione delle modalità di
esecuzione delle opere (secondo le prescrizioni di contratto e le migliori regole dell’arte);
b) redazione dei disegni costruttivi di cantiere;
c) redazione dei calcoli definitivi di quelle grandezze che sono subordinate alle scelte
dell’Appaltatore;
d) collaudi preliminari, tarature e messe a punto degli impianti;
e) assistenza ai Collaudatori durante le fasi di collaudo in corso d’opera e finali;
f) istruzione del personale e documentazione tecnica finale (disegni “asbuilt” e piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti).

1.8.2. Verifiche edili 
A titolo esemplificativo e non limitativo si riportano qui di seguito alcune delle verifiche ed 
oneri in capo all’’Appaltatore relative alle opere edili che dovrà effettuare, documentando 
adeguatamente la .D.L. dei loro risultati: 

- accertarsi della corretta formazione del cantiere e dell'esecuzione di tutte le opere a tal
uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione, di protezione e quelle necessarie per
mantenere la continuità della viabilità, degli accessi, delle comunicazioni e di tutte le 
altre linee e di quant’altro interferito, nonché degli scoli delle acque e di ogni altra 
canalizzazione esistente. 

- accertarsi dell'installazione di tutte le attrezzature ed impianti necessari ed atti, in
rapporto all'entità delle opere, ad assicurare la migliore esecuzione, il normale ed
ininterrotto svolgimento dei lavori. 

- accertarsi del corretto approntamento delle opere provvisionali quali accessi, passi
carrai, coronelle, canali fugatori, ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature,
centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti, smontaggi 
e ripristini a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali 
in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o 
privati, dovranno essere idoneamente schermate. Fra le opere in argomento è 
compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere. 

Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore: 
- la sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali,

impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Impresa
che avute in consegna dall'Amministrazione appaltante), nonché delle opere 



Intervento in materia di edilizia comunale della residenza via Pradegiana Bellano – Capitolato speciale d’appalto 
 

pag. 72 di 581 

eseguite od in corso di esecuzione. - Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi 
di sospensione dei lavori e dal periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, 
salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante limitatamente 
alle opere consegnate. 

- le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli
incombenti.

- l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per
garantire la vita, l'incolumità e l'igiene delle persone addette ai lavori e di terzi, per
evitare danni ai beni pubblici e privati. Tutte le predisposizioni dovranno essere 
conformi alle norme di prevenzione degli infortuni; i segnali dovranno uniformarsi in 
ogni particolare alle disposizioni del nuovo Codice della Strada (D. Lg.vo 30 
settembre 93 n.360) e dal relativo Regolamento di esecuzione (DPR 16 settembre 96 
n. 610), nonché delle norme a loro modifica od integrazione vigenti all'epoca
dell'esecuzione dei lavori.

- la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati), idoneamente rifiniti, forniti
dei servizi, e di tutte le attrezzature necessarie alla permanenza ed al lavoro di ufficio
della Direzione Lavori. I locali saranno 

- l'esecuzione degli scavi di assaggio e di sondaggi del terreno, nonché la prestazione di
ogni occorrenza per le verifiche e le prove finalizzate ai collaudi provvisori e definitivi
dei manufatti. 

- le indagini geognostiche e le valutazioni geotecniche finalizzate all’adozione della
adeguata tecnologia e metodologia esecutiva delle opere di formazione di rilevati, di
fondazione o di sostegno. 

- le prove di laboratorio su campioni dei materiali per la determinazione delle
caratteristiche di resistenza meccanica e delle altre qualità la cui conoscenza si
rendesse necessaria per il controllo della rispondenza delle opere e delle forniture ai 
patti contrattuali. 

- la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla
Direzione Lavori e dall'Impresa, in idonei locali o negli uffici direttivi.

- ogni prova che la D.L. ritenesse necessaria per gli accertamenti intesi alla verifica del
funzionamento dei manufatti e degli impianti, compreso ogni incombenza e spesa
per denunce, autorizzazioni, approvazioni, licenze, ecc. che a riguardo fossero 
prescritte. 

- il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il
collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni o
infortuni. 

- tutto quanto occorra in genere per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte
i lavori.

- la riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Impresa, fossero
apportati ai materiali forniti od ai lavori scorporati da altri compiuti.

- la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero alle
attrezzature dell’Impresa ed a tutte le opere provvisionali.
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- la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla 
Direzione Lavori, entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle 
dimensioni di mt 1.50x2.00, o altre concordate con la D.L., recheranno a colori 
indelebili la denominazione dell'Ente finanziatore, quella dell'Ente Appaltante, la 
località di esecuzione dei lavori, l'oggetto e l'importo degli stessi nonché la 
denominazione dei soggetti preposti alla Responsabilità del Procedimento ed alla 
Direzione Lavori. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere 
eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in 
ottimo stato fino al collaudo dei lavori.  

- la manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo ultimato. 
- la pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali 

residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere entro 7 giorni dal verbale di 
ultimazione dei lavori . 

 
 

1.8.3. Verifiche delle predisposizioni edili 
A titolo esemplificativo e non limitativo si riportano qui di seguito alcune delle verifiche 
relative alle predisposizioni edili che l’Appaltatore dovrà effettuare, documentando 
adeguatamente la .D.L. dei loro risultati: 
• accertarsi, prima dell’esecuzione delle strutture in c.a., che la portanza dei solai 
prevista sia adeguata alle apparecchiature che verranno installate sia in fase di tiro in opera 
che in fase di esercizio e che le forometrie previste siano sufficienti all’installazione dei 
componenti e degli impianti che, debitamente approvati dalla D.L., verranno forniti e posati in 
opera dall’Appaltatore, adeguando, senza ulteriori oneri, il progetto delle opere strutturali fino 
a renderlo coerente con le necessità; 
• accertarsi che le dimensioni e le modalità di accesso ai locali tecnici siano sufficienti a 
garantire l’agevole introduzione delle apparecchiature, che debitamente approvate dalla 
D.L., verranno fornite ed installate dall’Appaltatore, adeguando se necessario, senza ulteriori 
oneri, il progetto delle opere architettoniche, per renderlo coerente con le necessità; 
• adeguare, senza ulteriori oneri, la dimensione dei basamenti per le apparecchiature a 
quelle effettivamente necessarie in base alle dimensioni definitive delle apparecchiature 
stesse che, debitamente approvate dalla D.L., verranno fornite ed installate dall’Appaltatore. 
 

1.8.4. Verifiche dimensioni apparecchiature da installare ai piani fuori 
terra in relazione alla futura movimentazione delle apparecchiature 
medesime 

Per poter consentire le future attività di manutenzione anche straordinaria (rimozione e 
sostituzione di apparecchiature e/o parti di esse ) tutte le apparecchiature che sono installate 
all’interno dell’edificio, dovranno essere fornite con dimensioni dei singoli elementi che le 
compongono, tali da poter essere rimosse e/o trasportate nei rispettivi luoghi di installazione 
in qualsiasi momento. 
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L’ Appaltatore dovrà in sede di richiesta approvazioni forniture (R.A.F.), documentare il 
puntuale rispetto di questa specifica condizione per ogni fornitura prevista. 

1.8.5. Verifiche impiantistiche 
A titolo esemplificativo e non limitativo si riportano qui di seguito alcune delle verifiche 
impiantistiche che l’Appaltatore dovrà effettuare documentando adeguatamente la D.L. dei 
loro risultati: 
• verifica della perdita di carico delle reti idriche ed aerauliche effettuata in base ai
definitivi percorsi delle tubazioni e dei canali e soprattutto in base ai definitivi valori delle
perdite di carico delle apparecchiature e dei componenti che, debitamente approvate dalla
D.L., verranno fornite ed installate dall’Appaltatore, adeguando, senza ulteriori oneri, le
prevalenze presunte delle elettropompe e dei ventilatori ai valori finali;
• verifica dei livelli di rumorosità prodotti negli ambienti interni ed all’esterno adeguando,
senza ulteriori oneri, le dimensioni dei silenziatori e/o variando le caratteristiche acustiche
delle apparecchiature proposte in approvazione fino al raggiungimento dei valori di progetto;
• definizione precisa delle caratteristiche elettriche delle apparecchiature relative agli
impianti meccanici e dei relativi schemi di inserzione, di potenza ed ausiliari, che dovranno
essere tempestivamente trasferiti all’Esecutore degli impianti elettrici, per consentire la
corretta e coordinata realizzazione delle necessarie opere elettriche di alimentazione,
comando, controllo e regolazione.

1.8.6. Progettazione costruttiva e disegni di montaggio 
La documentazione tecnica del progetto esecutivo illustra le caratteristiche dell'opera, le 
modalità esecutive, i dati dimensionali dei vari componenti e contiene i disegni esecutivi per 
la realizzazione delle opere. 

L'Appaltatore deve redigere, prima dell'acquisto di apparecchiature e materiali e della 
realizzazione dei lavori, i disegni costruttivi di cantiere e di montaggio, nonché dei particolari 
costruttivi di officina, e sottoporli alla D.L. per approvazione (cantierizzazione del progetto). 

L'Appaltatore è perfettamente in grado di elaborare i disegni costruttivi di cantiere, in tutte le 
sue parti, senza ulteriori indicazioni ed in conformità con quanto previsto nel progetto. 

Dimensioni, ubicazioni e quote nei disegni costruttivi di cantiere devono essere verificati sul 
posto dall'Appaltatore. 

I disegni costruttivi di cantiere devono essere conformi ai disegni e specifiche di progetto, 
nonché a tutta la documentazione contrattuale ed alle indicazioni della D.L., la quale potrà 
richiedere a suo insindacabile giudizio, tutti i disegni che riterrà necessari per la 
realizzazione delle opere. 
I disegni costruttivi di cantiere devono rispettare fedelmente quanto si va a realizzare ed 
essere accompagnati da dettagli tecnici, da tabelle, da illustrazioni circa le modalità di 
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installazione e di montaggio, da cataloghi tecnici e da ogni altro genere di documentazione 
utile per dare alla D.L. gli elementi per l'approvazione; essi devono tenere conto di tutti i dati 
acquisiti in cantiere. 

L'approvazione da parte della D.L. di tali disegni, schemi e dettagli non esonera l'Appaltatore 
dalla sua responsabilità per qualsiasi errore dei propri elaborati e per deviazioni dalle Norme 
vigenti e/o dalla Documentazione di Appalto (D.A.), a meno che l'Appaltatore abbia 
informato per iscritto la D.L. di tali deviazioni e ne abbia ricevuto per iscritto la necessaria 
approvazione. 

L'Appaltatore deve ripresentare i disegni a cui siano state apportate correzioni, senza per 
questo acquisire alcun diritto a compensi supplementari, sino al conseguimento 
dell'approvazione definitiva; questa in ogni caso non solleva l'Appaltatore dalla 
responsabilità per la perfetta esecuzione delle opere, essendo tale approvazione data 
sostanzialmente alla loro impostazione concettuale ma non al dimensionamento delle 
apparecchiature ed a tutti i dettagli costruttivi. 

Oltre ai normali disegni costruttivi di cantiere e di montaggio l'Appaltatore deve fornire i 
disegni quotati per la realizzazione di opere murarie necessarie quali ad esempio basamenti, 
cunicoli, ecc.; inoltre deve dare l’indicazione sui disegni dei carichi statici e dinamici delle 
macchine, le potenze e le caratteristiche dei vari motori e/o macchine, le modalità di 
montaggio e di ancoraggio alle strutture. 

A titolo esemplificativo si precisa che nei disegni di dettaglio e di montaggio di tutte le opere 
appaltate devono essere incluse: piante e sezioni generiche in scala 1:50; piante e sezioni 
centrali tecnologiche in scala opportuna; particolari di montaggio singole apparecchiature in 
scale 1:10 o 1:20; particolari di realizzazione opere di carpenteria come staffe, basamenti 
metallici, opere murarie come cunicoli, basamenti, ecc. 

L'Appaltatore può redigere il proprio progetto di cantierizzazione in fasi successive e 
concordate con la D.L.. Tali fasi devono risultare in seguito all'esame del Programma Lavori 
dettagliato sottoposto dall'Appaltatore ed accettato dalla D.L.. 

Gli elaborati per l'approvazione vanno consegnati alla D.L. in triplice copia (se non 
diversamente indicato nella D.A.); una viene restituita firmata ed approvata, oppure 
approvata con commenti (necessaria ritrasmissione) oppure non approvata. In questi ultimi 
casi l'Appaltatore non può procedere con i relativi lavori, ma deve sottoporre nuovi elaborati 
ed è responsabile per i ritardi che ci potranno essere rispetto al Programma Lavori 
concordato. 

Nel caso dell'approvazione con commenti, necessaria trasmissione, l'Appaltatore deve 
apportare le modifiche richieste e quindi procedere nel lavoro. 
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È comunque stabilito che l'Appaltatore non può procedere ad alcun lavoro se non è in 
possesso dei relativi disegni di progetto e di cantiere approvati e firmati dalla D.L.. 

La D.L. si riserva 30 giorni per la verifica dei disegni dell'Appaltatore. 

Si precisa che tutte le approvazioni non corresponsabilizzano minimamente la D.L. sia sul 
buon esito dei collaudi in corso d’opera e finale, sia sul funzionamento degli impianti, la cui 
responsabilità resta completamente a carico dell'Appaltatore. 
 

1.8.7. Progetto sistemi di protezione antisismica impianti 
Per garantire una corretta esecuzione della protezione antisismica degli impianti 
l’Appaltatore dovrà realizzare un progetto costruttivo di tutti gli elementi indispensabili 
(staffaggi, ancoraggi, giunti antivibranti, etc.) in relazione alle caratteristiche finali delle 
apparecchiature e al percorso definitivo delle reti. 

L’ Appaltatore dovrà quindi redigere e sottoporre ad approvazione alla DL i calcoli di verifica 
delle strutture previste coordinati con le strutture principali dell’edificio e i relativi elaborati di 
definizione e di cantierizzazione sia per i punti critici di ancoraggio e supporto di tubazioni, 
canalizzazioni e apparecchiature in genere, che per le situazioni più tipiche distributive 
redatti a cura di un ingegnere strutturista abilitato. 

I calcoli dovranno essere firmati da tecnico abilitato. 
 

1.8.8. Tarature e messa in servizio degli impianti 
È preciso onore dell’Appaltatore dei lavori procedere alla esecuzione di tutti gli interventi 
necessari per la taratura, la messa in servizio e il collaudo degli impianti quali: 
• messa in servizio di impianti, avviamenti, prove di funzionamento, esecuzione delle 
tarature su apparecchiature di regolazione e sicurezza, le tarature dei circuiti idraulici ed 
aeraulici, con verifiche successive ed ottimizzazione delle stesse da eseguirsi a cura di 
Personale Specializzato; 
• procedere a tutte le prove funzionali in officina, in corso d’opera e finali secondo le 
modalità riportate nel presente Capitolato; 
• assistenza tecnica con Personale Specializzato alle prove di collaudo provvisorio e 
definitivo, comprese tutte le apparecchiature necessarie per le suddette prove e per le 
tarature, ivi compresi i mezzi d’opera eventualmente necessari. 
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1.9. Qualità, provenienza e norme di accettazione delle apparecchiature, 
dei materiali e dei componenti in fornitura 

1.9.1. Qualità e provenienza dei materiali 
Tutti i materiali, componenti e le loro parti, opere e manufatti, devono risultare rispondenti 
alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al 
momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei 
lavori stessi. 

Tutti i materiali impiegati devono rispondere alle norme UNI, CNR, CEI, di prova e di 
accettazione, ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle altre norme e prescrizioni 
richiamate nelle norme tecniche.  

Tutti i materiali, componenti, ecc. devono essere approvati dalla D.L., che, a suo 
insindacabile giudizio, riconoscerà la conformità ai requisiti costruttivi e prestazionali 
richiesti. 

Ogni approvazione rilasciata dalla D.L. non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle 
norme tecniche, facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualità non 
venga espressamente citata e motivata negli atti approvativi. 

Qualora la D.L. rifiuti dei materiali, apparecchiature o dispositivi, anche se già posti in opera, 
perché essa li ritiene, a suo insindacabile giudizio, non idonei per qualità, lavorazione o 
funzionamento alla perfetta riuscita degli impianti e quindi non accettabili, l’Appaltatore deve, 
a sua cura e spesa, allontanarli dal cantiere e sostituirli con altri che soddisfano le condizioni 
prescritte. 

Il rispetto delle norme deve essere documentato da apposito certificato di omologazione (e/o 
conformità dei prototipi omologati) che l’Appaltatore deve fornire alla D.L. 

1.9.2. Marche e modelli 
La scelta delle marche e dei modelli delle apparecchiature e dei componenti da impiegare 
nell'esecuzione delle opere in oggetto è eseguita dalla D.L. subito dopo la consegna dei 
lavori in base agli elenchi contenuti nella D.A. o a quelli proposti dall'Appaltatore. 

Le marche proposte devono essere distribuite ed assistite in Italia da emanazioni dirette 
della casa madre, in modo che sia garantita il più possibile la continuità dell'assistenza. 
L'Appaltatore è tenuto a compilare le apposite schede di "Sottomissione dei materiali" 
(praticamente una per ogni voce di Elenco Prezzi Unitario), fornite dalla D.L. o concordate 
con la medesima. 

Ogni sottomissione deve avere la relativa approvazione scritta da parte della D.L.. 
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Ogni scheda di sottomissione dovrà riportare le caratteristiche tecniche-prestazionali-
dimensionali e costruttive di ogni apparecchiatura e/o materiale da approvare. Inoltre dovrà 
essere predisposto un confronto con quanto previsto a progetto evidenziandone le 
discordanze. 

La D.L. si riserva 30 giorni per tale approvazione. 

I materiali devono essere forniti da fabbricanti aventi: 
• riconosciuta reputazione per prodotti di qualità superiore, di facile messa in opera,
durevoli e che richiedano minima manutenzione;
• ampie possibilità di produzione e spedizione per rispettare i programmi di
realizzazione stabiliti.
Le consegne devono essere effettuate:
• in imballaggi o recipienti originali, sigillati con indicazioni di nomi, marca di fabbrica,
tipo, qualità, classe e altre notizie utili;
• nelle quantità, intervalli e scadenze concordate per evitare qualsiasi ritardo
nell'avanzamento dei lavori in cantiere.
L'Appaltatore deve anche presentare all'approvazione della D.L. i sistemi di ancoraggio, di
sospensione ed il mensolame per il sostegno delle tubazioni, delle canalizzazioni e delle
varie linee.

Resta inteso che la scelta di ogni materiale è vincolante per l'Appaltatore, che non può 
sollevare alcuna pretesa o richiesta di maggior prezzo. 

1.9.3. Marchio di Qualità 
Tutti i materiali e le forniture devono essere muniti Marchio di Qualità secondo le UNI EN 
ISO 9001 e/o UNI EN ISO 9002 ed essere prodotti da Aziende con Sistema di Qualità 
Aziendale certificato, e, per quanto utile, possedere Marchio CE secondo le Direttive CEE 
vigenti. 

Qualora non fosse possibile avere il Marchio di Qualità (forniture e apparecchiature prodotte 
con processi rispondenti alle UNI EN ISO 9001 e/o UNI EN ISO 9002), i relativi materiali e le 
forniture, anche di provenienza e/o origine speciale, possono essere ammessi dopo essere 
stati sottoposti a prove e/o esami, il cui esito risulti positivo, condotti secondo norme e/o 
procedure unificate, standardizzate e/o omologate, nazionali o, in caso di carenza di queste 
ultime, europee o di paesi terzi. 

1.9.4. Certificazione Eurovent 
Tutte le apparecchiature previste dal programma di certificazione volontaria Eurovent, 
devono essere muniti del certificato di attestazione delle prestazioni emesso da Eurovent 
medesima a seguito delle prove di collaudo effettuate nei propri laboratori. 
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1.9.5. Direttive macchine 
Le macchine e le apparecchiature per le quali è già prevista l’applicazione dovranno essere 
rispondenti a quanto stabilito nelle cosiddette “Direttive macchine” vale a dire adottare i 
dispositivi ed i requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute degli 
utilizzatori. 

Più in particolare ciascuna “macchina” soggetta alle citate Direttive dovrà essere rispondente 
a quanto stabilito dal DPR n° 459 del 24 luglio 1996 “Regolamento per l’attuazione delle 
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”. 

L’attuazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal DPR 459/96 deve 
essere comprovata mediante: 
• dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II del DPR 459/96;
• apposizione di marcatura di conformità CE.
Per quanto riguarda gli equipaggiamenti elettrici ciascuna “macchina” dovrà inoltre essere
rispondente a quanto previsto dalla legge 186/68, dalla legge 791/77 di attuazione della
direttiva 73/23/CEE, dal D.M. 13/03/87 e dalle norme CEI, in particolare CEI EN 60204-1
(CEI 44-5).

Secondo questa ultima norma gli equipaggiamenti elettrici dovranno garantire: 
• sicurezza delle persone e dei beni;
• congruenza delle risposte ai comandi;
• facilità di manutenzione.
Inoltre la “macchina”, al fine di possedere adeguati requisiti in tema di compatibilità
elettromagnetica, dovrà essere rispondente a quanto stabilito dal D.Lgs 615/96 (recepimento
direttiva CEE 89/336) ed dalle norme CEI inerenti, in particolare per:
• l’immunità elettromagnetica – EN 50082-1 – EN 50082-2;
• le emissioni elettromagnetiche irraggiate – EN 50081-1;
• le emissioni elettromagnetiche condotte – EN 50081-2.

1.9.6. Procedure 
Nel corso della fase di realizzazione delle forniture in stabilimento e/o in cantiere 
l’Appaltatore è tenuto, se non in possesso di un Sistema di Qualità certificato, a stabilire 
procedure scritte conformi alle UNI EN ISO 9001, che deve sottoporre preventivamente alla 
D.L. per approvazione di accettazione, ad osservare le procedure sopra menzionate ed a
darne documentata prova di attuazione alla D.L.
L’Appaltatore dovrà notificare alla D.L., in tempo utile, la provenienza dei materiali e delle
forniture in modo tale che possano essere programmate tutte le procedure di accettazione.
L’Appaltatore deve assicurare che le forniture da lui acquistate siano conformi ai requisiti
specificati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto; a tal fine deve sottoporre alla D.L. per
approvazione una procedura di approvvigionamento redatta sulla base delle UNI EN ISO
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9001. La procedura approvata per accettazione dalla DL, sarà adottata nelle verifiche degli 
acquisti secondo i principi normativi sopra menzionati. 
 

1.9.7. Identificazione e rintracciabilità dei materiali e delle forniture 
L’Appaltatore deve predisporre ed applicare procedure che consentano di identificare con la 
massima facilità e precisione tutti i materiali e tutte le forniture. 

In particolare deve correlare i vari prodotti con i relativi disegni, specifiche ed altri documenti 
in tutte le fasi di campionatura, approvvigionamento ed installazione. 

Essendo la rintracciabilità un requisito indispensabile almeno per quanto riguarda le 
apparecchiature ed i componenti principali, per essi è prescritto che i singoli prodotti abbiano 
un’identificazione unica ed univoca. Tale identificazione deve essere documentata. 

Pertanto ogni apparecchiatura ed ogni componente principale deve essere denominato e 
sinteticamente descritto indicandone la funzione e la localizzazione in esercizio. La 
descrizione deve indicare inoltre la sigla alfanumerica di riferimento della lista di controllo 
(check-list). 

La denominazione ed il riferimento alfanumerico dei componenti devono essere riportati, per 
quanto utile, sulle parti in opera; tali riferimenti devono essere gli stessi che figurano sugli 
elaborati di progetto e/o montaggio, schemi, tabelle e sulle check-list. 

Non sono ammessi contrassegni riportati con vernice o targhette adesive. I contrassegni 
devono essere riportati sulle superfici già dal Produttore/Fornitore. 

Tali contrassegni possono essere omessi se il componente è facilmente riconoscibile, 
mediante la marchiatura di fabbricazione. 
 

1.9.8. Certificazioni e campionature 
L’Appaltatore deve produrre, per i materiali e/o le forniture da impiegare, tutti i certificati di 
idoneità, omologazione, di qualità, od altri equipollenti, rilasciati da Laboratorio nazionali 
legalmente riconosciuti od altri Laboratori anche esteri, di gradimento della D.L., atti a 
comprovare le caratteristiche prestazionali richieste nel presente Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

La Direzione Lavori si riserva di accettare la documentazione fornita dall’Appaltatore, previa 
verifica delle disposizioni normative in vigore. 

L’Appaltatore, oltre ad essere tenuto a provvedere alla campionatura dei materiali, dovrà 
eseguire le prove di collaudo e/o mock-up test presso il Costruttore e/o presso Laboratori 
Ufficiali e dare corso all’esecuzione dei campioni, dei particolari al vero e dei particolari 
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grafici dettagliati delle apparecchiature e delle opere, che la D.L. riterrà necessario 
richiedere durante il corso dei lavori. 

L’approvazione di tali campioni dovrà avvenire prima dell’inizio della fornitura secondo la 
procedura di campionatura e di accettazione nel seguito descritta. 

Tutte le spese relative alle procedure di campionatura ed accettazione ed in particolare le 
spese di prelevamento ed invio dei campioni ai Laboratori di prova, nonché le spese per i 
saggi, le prove e le misure occorrenti saranno a carico dell’Appaltatore. 

L’esito favorevole delle prove non esonera l’Appaltatore da ogni responsabilità nel caso che, 
nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere finite, i prescritti requisiti. 

Tutte le apparecchiature, i componenti ed i materiali dovranno in ogni caso, all’atto del loro 
arrivo in cantiere, essere sottoposti all’esame della D.L., che potrà rifiutarli ed esigere la loro 
sostituzione qualora non risultassero corrispondenti a quelli accettati in sede di 
campionatura, avessero subito danneggiamenti e non possedessero i requisiti necessari e le 
qualità richieste.  

Qualora a proprio esclusivo giudizio la D.L. rifiutasse il consenso per l’impiego di qualche 
partita di materiale già approvvigionata dall’Appaltatore (fornitura “non conforme”), 
quest’ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua 
sostituzione con altra di gradimento della D.L., nel più breve tempo possibile e senza 
avanzare pretese a compensi od indennizzi. La D.L. provvederà direttamente, a spese 
dell’Appaltatore alla rimozione di tali partite qualora l’Impresa stessa non vi abbia provveduto 
in tempo utile. 

In ogni caso anche se i materiali fossero stati impiegati in mancanza dell’approvazione di cui 
al presente articolo e/o si rivelasse un qualsivoglia difetto, l’Appaltatore sarà tenuto alla 
sostituzione degli stessi sottoponendosi a tutte le spese relative, comprese quella del 
ripristino delle opere murarie e varie. 

Il personale della D.L. è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni 
accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli. 
L’accettazione dei materiali da parte della D.L. non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità 
che gli competono per la buona riuscita ed il regolare funzionamento delle opere e degli 
impianti realizzati. 
 

1.10. Procedure relative alla campionatura 

Le campionature devono essere approvate per accettazione dalla D.L., secondo la 
procedura che l’Appaltatore provvederà a redigere sulla base delle UNI EN ISO 9001. Tale 



 

 
 

Intervento in materia di edilizia comunale della residenza via Pradegiana Bellano – Capitolato speciale d’appalto 
 

pag. 82 di 581 
 

procedura, approvata dalla DL, verrà adottata nelle prove, nei controlli e nei collaudi al 
ricevimento. 
Tale procedura dovrà prevedere: 
• identificazione dei materiali e delle forniture; 
• accettazione dei materiali e delle forniture; 
• segregazione ed allontanamento del cantiere dei materiali e delle forniture rifiutate in 
quanto “non conformi”. 
Le fasi che devono essere previste nella procedura di campionatura ed accettazione 
suddetta sono le seguenti: 
1ª fase: RICHIESTA APPROVAZIONE FORNITURE 
Per ciascuna fornitura facente parte dell’ appalto (apparecchiature, componenti e materiali) 
l’Appaltatore dovrà presentare la “Richiesta di Approvazione forniture” (R.A.F.) fornendo 
l’elenco delle Case Costruttrici e dei relativi modelli che intende adottare. 

La suddetta R.A.F. dovrà contenere per ciascuna apparecchiatura, componente e materiale 
preferibilmente tre e comunque mai meno di due Case Costruttrici, aventi prodotti di qualità 
merceologica fra loro paragonabili. 

Ogni singola R.A.F. dovrà essere accompagnata con una dettagliata e precisa 
documentazione tecnica illustrativa di tutte le caratteristiche costruttive e prestazionali della 
fornitura sottoposta ad approvazione e essere accompagnata dai disegni costruttivi e di 
dettaglio della fornitura medesima. Da tali elaborati la DL dovrà poter desumere in forma 
completa ed esaustiva le caratteristiche costruttive, dimensionali e prestazionali di ciascuna 
apparecchiatura e di ciascun componente proposto. 

L’Appaltatore dovrà inoltre riportare, in apposite tabelle, il confronto fra le specifiche 
costruttive, prestazionali e dimensionali riportate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto 
e quelle che afferiscono ad ogni campione proposto all’accettazione nella R.A.F., 
dimostrando il rispetto puntuale di tutte le specifiche di progetto. 
 
2ª fase: PRESENTAZIONE CAMPIONI e ESECUZIONE PROTOTIPI 
Per le apparecchiature, i componenti ed i materiali indicati nella R.A.F. di cui al p.to 
precedente la D.L. potrà a suo insindacabile giudizio richiedere la fornitura di uno o più 
campioni al vero, che dovranno essere portati in cantiere ed installati al fine di consentire nel 
modo migliore la scelta finale da parte della D.L.. In particolare per tutti i componenti in vista 
dovranno essere precisati i colori di finitura che dovranno essere specificatamente visionati 
dalla D.L. architettonica e da questa approvati. 
Per alcune parti delle opere particolarmente significative in termini di importanza e/o di 
ripetitività dovranno essere realizzati dei prototipi completamente finiti e curati in ogni 
dettaglio prima di dar corso alla realizzazione di serie. 
 
3ª fase: ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, MOCK-UP TEST 
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Sulle forniture in fase di approvazione potranno essere richieste a insindacabile giudizio 
della D.L. l’ esecuzione di prove e collaudi presso il Costruttore delle varie apparecchiature o 
presso Laboratori Ufficiali ad integrazione e/o verifica di quanto indicato nella 
documentazione tecnica presentata. 

Inoltre l’ approvazione potrà essere subordinata all’ effettuazione di mock-up test presso 
laboratori di gradimento della D.L., di intere parti di impianto al fine di simularne il 
comportamento al vero e di conseguenza poter accertare il raggiungimento o meno dei livelli 
prestazionali attesi. 

4ª fase: APPROVAZIONE 
Dopo aver valutato le caratteristiche tecniche e prestazionali delle apparecchiature, dei 
componenti e dei materiali, desumendole o dalla documentazione tecnica presentata e/o dai 
campioni installati e/o dalle prove e dai mock-up richiesti, la D.L. emetterà la lettera di 
approvazione. 

La D.L. si riserva il diritto di non procedere all’approvazione dei singoli campioni fino a 
quando non riterrà completa ed esaustiva la documentazione tecnica presentata per ciascun 
campione. 

La non accettazione o non approvazione comporterà il ritorno alla prima e/o seconda e/o 
terza fase della procedura di campionatura. 

Si precisa inoltre che: 
• il numero, forma e dimensioni dei componenti campionati al vero dovranno essere
“significative”, cioè essere proporzionate alla quantità prevista in opera, rappresentare
effettivamente il prodotto che verrà installato e non un modello simile o in scala ridotta;
• nel corso dei lavori dovranno essere resi disponibili i documenti di accompagnamento
merci dei singoli lotti consegnati al fine di poter accertare la rispondenza del materiale
pervenuto in cantiere con quanto scelto in sede di campionatura;
• se per cause di forza maggiore dovessero variare i modelli, le modalità di posa in
opera e/o altre caratteristiche dei componenti campionati, dovranno sottoporsi a nuova
campionatura le forniture variate;
• i campioni approvati verranno conservati a disposizione dei Collaudatori e resteranno
come riferimento e confronto per i prodotti ancora da utilizzare nella realizzazione dell’opera.

1.11. Controlli prove e verifiche in corso d’opera 

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà effettuare in contraddittorio con la 
Direzione Lavori tutta una serie di controlli prove e verifiche che la Direzione Lavori stessa 
riterrà di ordinare per accertare la corretta esecuzione delle opere. 
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Scopo principale dei controlli delle prove e delle verifiche in corso d’opera è principalmente 
quello di effettuare tutti gli accertamenti e tutti i collaudi sui materiali e sulle parti di impianto 
non più accessibili una volta completati i lavori senza interventi di carattere distruttivo. 

A tale scopo l’Appaltatore per le attività di costruzione in cantiere – installazione, montaggio 
e/o messa in funzione dovrà provvedere a redigere una procedura di prove, controlli e 
collaudi, sulla base di UNI EN ISO 9001 da attuare sia in fase di realizzazione sia ad opere 
ultimate. Tale procedura approvata dalla DL per accettazione, verrà adottata nelle fasi di 
costruzione, allo scopo di verificare che i requisiti progettuali richiesti siano soddisfatti. 

L’Appaltatore deve tenere sotto controllo, tarare e mantenere in efficienza le 
apparecchiature di controllo, misura e collaudo, sia che esse siano di proprietà dello stesso, 
sia che siano utilizzate in “service”, al fine di dimostrare la conformità delle opere finite ai 
requisiti specificati. 

A tal fine deve redigere una procedura scritta in conformità ai disposti della UNI EN ISO 
9001 che deve sottoporre a verifica da parte della DL per accettazione. 

L’Appaltatore, oltre a redigere le procedure di propria competenza deve provvedere, a 
propria cura e spese, rispettando le direttive della DL, sulla base del proprio sistema di 
qualità e/o, in mancanza di quest’ultimo, delle norme dinanzi menzionate a: 
in stabilimento e/o officina: 
• controllare, provare, collaudare ed identificare i prodotti secondo quanto richiesto dal 
proprio piano di qualità o se non esistente da procedure scritte all’uopo; 
• stabilire la conformità dei prodotti, rispetto ai requisiti specificati mediante metodi di 
monitoraggio e controllo del processo produttivo; 
• trattenere i prodotti fino a quando non siano stati completati i controlli ed i collaudi 
richiesti e/o non siano stati ricevuti e verificati i necessari documenti; 
• identificare i prodotti non conformi; 
 
in cantiere (fase di ricevimento ed installazione): 
• effettuare prelievi da sottoporre a prove; 
• effettuare le prove, i controlli ed il collaudo al ricevimento; 
• effettuare prove, controlli e collaudi in corso d’opera e finali; 
• effettuare operazioni di taratura, regolazione e messa a punto degli impianti realizzati 
come più dettagliatamente precisato nel seguito; 
• mettere a disposizione della DL gli apparecchi, gli strumenti di misura e di controllo, la 
necessaria consulenza tecnica e l’eventuale mano d’opera per le misure e le verifiche in 
corpo d’opera ed in fase di collaudo delle forniture installate e/o fornite; 
• eseguire operazioni di collaudo provvisorio e/o definitivo, disposte dalla D.L. e/o dal 
Collaudatore, come più dettagliatamente precisato nel seguito. 
Gli oneri di cui sopra si intendono interamente compensati con il prezzo offerto per il 
presente appalto. 
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Ogni prova effettuata sulle forniture dovrà essere ripetuta, sempre a spese dell’Appaltatore, 
finché non sia stata portata a termine positivamente ed i risultati e la relativa 
documentazione siano disponibili ed approvabili dalla D.L. 

A cura e spese dell’Appaltatore lo stato delle prove, i controlli ed i collaudi dei componenti, 
delle forniture installate e delle opere deve essere individuato e notificato per iscritto alla 
D.L. per approvazione mediante certificati di controllo e collaudo, identificazioni autorizzate
su elaborati grafici, marcature e/o stampigliature autorizzate, schede di lavoro, liste di
controllo.

Resta inteso che l’esito favorevole delle prove non esonera l’Appaltatore da ogni 
responsabilità, qualora, nonostante i risultati positivi raggiunti non si conseguano nelle opere 
finite, i prescritti requisiti funzionali degli impianti. 

L’Appaltatore, in conformità con il programma di esecuzione delle opere dovrà fornire alla 
D.L. il programma delle prove, unitamente ad una modulistica atta a riportare gli esiti delle
prove. I documenti attestanti le prove dovranno essere accompagnati da disegni atti ad
illustrare i tronchi di tubazioni oggetto della prova eseguita.

Nel presente Capitolato sono precisate le tipologie di prove che la D.L. intende svolgere; 
nulla vieta comunque che la D.L., a suo insindacabile giudizio, richieda di produrre delle altre 
prove al fine di accettare la compatibilità al progetto a quanto fornito. 

1.12. Materiali, forniture ed opere finite “non conformi” 

1.12.1. Generalità 
I materiali, le forniture e le opere finite che non sono in grado di soddisfare i requisiti 
specificati nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nelle norme tecniche di settore, 
vengono definite “non conformi”. 

Con il termine “non conformità” secondo norma ISO 8402 si intendono tutti gli scostamenti 
dalle prescrizioni e/o l’assenza di una o più caratteristiche prestazionali, richieste per i 
materiali, forniture od opere finite. 

L’Appaltatore deve provvedere a redigere una procedura di controllo dei materiali, dei 
componenti, delle forniture ed opere finite sulla base delle UNI EN ISO 9001. Tale 
procedura, approvata dalla D.L., verrà adottata nell’identificazione, documentazione, 
valutazione e segregazione delle forniture e delle opere finite non conformi. 

Le “non conformità”, quando rilevate, devono essere puntualmente segnalate alla D.L. dallo 
stesso Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere. 
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1.12.2. Esame e trattamento delle “non conformità” 
I prodotti “non conformi” devono essere esaminati dalla D.L. che dovrà determinare le azioni 
correttive per il loro trattamento. 

Si individuano le seguenti alternative: 
• materiali e forniture in genere “non conformi” già all’atto del loro arrivo in cantiere:
come in precedenza precisato tali prodotti devono essere identificati, segregati ed allontanati
dal cantiere;
• opere in corso di realizzazione e/o già finite “non conformi”: esse su indicazione
insindacabile della D.L. possono essere:
a) rilavorate fino a quando non soddisfino i requisiti richiesti;
b) rifiutate e pertanto demolite e rifatte ex novo.

Tutti gli oneri derivati dall’attuazione delle azioni correttive ordinate dalla D.L. per eliminare 
le “non conformità” sono a totale carico dell’Appaltatore, senza che quest’ultimo possa 
addurre pretesti per ritardi e/o mancata consegna delle opere. 

1.13. Istruzione del personale e documentazione tecnica relativa alle opere 
realizzate 

1.13.1. Generalità 
Ultimate le lavorazioni e le messe a punto degli impianti l'Appaltatore dovrà provvedere ad 
istruire adeguatamente il personale che sarà addetto alla manutenzione dell’edificio, 
illustrando, inoltre, tutti i dettagli di funzionamento e di regolazione relativi agli impianti. 

Dovrà inoltre consegnare alla Committente la documentazione “AS-BUILT” ed il piano di 
manutenzione dell’opera realizzati, nel formato e numero da concordare con la 
Committenza.  

1.13.2. Documentazione “asbuilt” 
La documentazione “asbuilt” deve completare ed aggiornare gli elaborati relativi ai disegni 
costruttivi in modo che essi risultino conformi alla fornitura nella sua edizione finale “come 
costruito”.  

La documentazione deve essere consegnata entro e non oltre 30 gg. successivi alla data di 
ultimazione della relativa milestone. 

La documentazione deve contenere: 
• elaborati grafici del progetto esecutivo e costruttivo aggiornati; in particolare per la
parte impiantistica essi dovranno forniti prima della chiusura dei controsoffitti, di eventuali
pavimenti flottanti, dei cunicoli o scavi e delle eventuali coibentazioni che possano rendere



Intervento in materia di edilizia comunale della residenza via Pradegiana Bellano – Capitolato speciale d’appalto 
 

pag. 87 di 581 

difficoltosa la suddetta verifica ad opere completamente eseguite, in relazione agli eventuali 
lavori aggiuntivi e/o modifiche avvenute in corso d’opera. Gli elaborati devono illustrare in 
modo completo le opere realizzate riportando, tra gli altri, in dettaglio i percorsi impiantistici, 
individuando con precisione ciascuna apparecchiatura e ciascun componente, anche 
secondari, in ubicazione, dimensione, marca e modello e infine, precisando i dati 
prestazionali di esercizio (portate, pressioni, temperature, prevalenze, ecc.) relativi alle 
singole apparecchiature ed alle varie reti termofluidiche, in modo da “fotografare” nella 
misura più chiara possibile le caratteristiche costruttive e le condizioni di funzionamento 
degli impianti all’atto del loro collaudo tecnico a fine lavori; 
• cataloghi tecnici delle apparecchiature e dei componenti degli impianti;
• schede tecniche dei materiali;
• manuali di istruzione e manutenzione delle apparecchiature e dei componenti degli
impianti;
• certificazioni di omologazione in originale delle apparecchiature e dei componenti degli
impianti;
• verbali di collaudo eseguiti in fabbrica e/o in cantiere per le apparecchiature e per i
componenti degli impianti;
• lista delle parti di ricambio per il primo anno di funzionamento e per i 5 anni successivi.

1.13.3. Piano di manutenzione 
Il piano di manutenzione dell’opera dovrà essere costituito da più documenti operativi 
finalizzati a consentirne un uso corretto, un’agevole manutenzione ed un controllo periodico 
per l’accertamento del relativo stato di conservazione. 
Il piano di manutenzione dovrà essere articolato nei seguenti documenti operativi: 
a) manuale d’uso;
b) manuale di manutenzione;
c) programma di manutenzione.
Il “manuale d’uso” dovrà contenere l’insieme delle informazioni atte a permettere alla
Committente di conoscere le modalità di fruizione dell’opera con una gestione corretta che
ne eviti un degrado anticipato e tale da:
• limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria;
• consentire di eseguire tutte le operazioni necessarie per una sua corretta
conservazione nel tempo che non richiedano conoscenze specialistiche;
• consentire di riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al
fine di sollecitare interventi specialistici.
Il manuale d’uso dovrà pertanto raccogliere per ciascun elemento in campo e per ogni sua
parte le seguenti informazioni:
• l’ubicazione;
• la rappresentazione grafica e fotografica;
• la descrizione;
• le modalità di uso corretto.
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Il “manuale di manutenzione” dovrà fornire le indicazioni necessarie per la manutenzione 
nonché per il ricorso alle necessarie attività di centri di assistenza o di servizio, in relazione 
alle caratteristiche dei materiali o di componenti installati. 
Il manuale di manutenzione dovrà contenere per ciascun elemento e per ogni sua parte le 
seguenti informazioni: 
• l’ubicazione; 
• la rappresentazione grafica e fotografica; 
• la descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo; 
• il livello minimo delle prestazioni; 
• le anomalie riscontrabili; 
• le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente; 
• le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 
Il “programma di manutenzione” dovrà prevedere e pianificare un sistema di controlli e di 
interventi di manutenzione da eseguire, a cadenze temporalmente od altrimenti prefissate, al 
fine di una corretta gestione dell’opera e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola 
secondo tre sottoprogrammi: 
• il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di 
requisito, le prestazioni fornite dall’opera e delle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 
• il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli 
al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti 
della vita dell’opera, individuando in tal modo la dinamica della caduta delle prestazioni 
aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma; 
• il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i 
differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta 
conservazione dell’opera. 
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2. Specifiche tecniche opere edili 

2.1. Prescrizioni tecniche per  l’esecuzione di noli e trasporti 

Le macchine, gli attrezzi, i materiali e le opere date a noleggio dall'Appaltatore, debbono 
essere conformi alle normative vigenti, in perfetto stato e completi degli accessori per i loro 
impiego. E' a carico dell'Appaltatore la manutenzione di detti mezzi dati a noleggio per la 
loro conservazione in costante efficienza. 
I noleggi, salvo diverse precisazioni, verranno retribuiti per le giornate e/o le ore di effettivo 
lavoro, in base ai prezzi dell'EP., rimanendo escluso ogni altro compenso per qualsiasi 
causa, e verranno riconosciuti solo quando non risulti già l'obbligo di tale prestazione da 
parte dell'Appaltatore in forza del contratto o perché incorporata in prezzi appositi. 
Tutti i noleggi, trasporti e movimentazioni e necessari per la esecuzione delle opere 
compiute si intendono compresi nei prezzi indicati, nessun onere può quindi essere aggiunto 
ai prezzi delle opere compiute, pertanto i prezzi di noleggio, trasporti e movimentazione , 
sono espressi al solo fine della formulazione di prezzi aggiunti. 
I prezzi di noleggio per tutti i mezzi e le attrezzature indicati, comprendono sempre gli oneri 
del trasporto in cantiere e della manutenzione per la conservazione in efficienza, dei 
consumi energetico, carburanti, e lubrificanti necessari , degli attrezzi d’uso e della loro 
sostituzione, di ogni equipaggiamento di corredo e/o di ricambio , nonché della 
remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza continua o 
discontinua (ove opportuno in relazione al tipo di mezzo o attrezzatura) necessari per 
garantire continua piena efficienza e funzionalità. 

2.2. Demolizione di murature e conglomerati 

Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle 
condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. 
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di 
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli 
intempestivi.  
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il basso e 
devono essere condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e 
da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali 
adiacenti, e in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora 
potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell’Amministrazione 
appaltante, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.  
La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare 
da apposito programma il quale deve essere firmato dall’Appaltatore e dal Direttore dei 
lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli Ispettori di lavoro.  
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È vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati 
in basso convogliandoli in appositi canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad 
altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere 
costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi 
devono essere adeguatamente rinforzati. L’imboccatura superiore del canale deve essere 
sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da 
elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con 
mezzi idonei.  
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, 
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.  
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti 
dall’opera in demolizione.  
Gli obblighi di cui sopra non sussistono quando si tratta di muri di altezza inferiore ai cinque 
metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza.  
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando 
la zona stessa con appositi sbarramenti.  
L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale 
accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto.  
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono 
essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di 
deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli 
sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la dispersione. 
Detti materiali restano tutti di proprietà dell’Amministrazione appaltante, la quale potrà 
ordinare all’Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto 
provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall’Impresa fuori 
del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.  
Nel preventivare l’opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e 
demolizione delle parti d’opera, l’appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione dello 
stato di fatto delle opere da eseguire e della natura dei manufatti. 

2.2.1. Serramenti 
Per serramenti si intendono tutti i sistemi di protezione delle aperture disposte sull’involucro 
esterno dell’edificio e sui paramenti orizzontali e verticali interni sia intermedi che di 
copertura, a falde orizzontali o inclinate che siano.  
Prima dell’avvio della rimozione dei serramenti l’Appaltatore procederà a rimuovere tutti i 
vetri e abbassarli alla quota di campagna per l’accatastamento temporaneo o per il carico su 
mezzo di trasporto alle pubbliche discariche. I serramenti, in caso di demolizione parziale, 
dovranno essere rimossi senza arrecare danno ai paramenti murari ovvero tagliando con 
mola abrasiva le zanche di ancoraggio del telaio o del falso telaio alla muratura medesima, 
senza lasciare elementi metallici o altre asperità in sporgenza dal filo di luce del vano. 
Qualora la stazione appaltante intenda riutilizzare tutti o parte dei serramenti rimossi dovrà 
segnalare per iscritto, prima dell’inizio lavori, all’Appaltatore il numero, il tipo e la posizione 
degli stessi che, previa maggiorazione dei costi da quantificarsi per iscritto in formula 
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preventiva, saranno rimossi integralmente e stoccati in luogo protetto dalle intemperie e 
dall’umidità di risalita o dagli urti, separatamente dagli altri in attesa di definizione della 
destinazione. 

2.3. Serramenti 

2.3.1. Serramenti in legno 
I profilati per serramenti saranno o ad alto isolamento energetico e acustico con anta e 
telaio, spessore > 68mm, interamente in legno, assemblati tramite giunzione con doppio 
intaglio, per garantire la massima robustezza nel tempo, doppia guarnizione termoacustica, 
gocciolatoio inferiore in legno nella finestra, soglia in alluminio a taglio termico ad altezza 
ridotta (25mm) nella portafinestra. Ferramenta AGB Made in Italy con nottolini a fungo in 
acciaio antieffrazione BASE (antieffrazione CLASSE 1 o CLASSE 2 su richiesta). Triplo 
vetro con trattamento basso emissivo (Ug<1.1 W/ m 2 K) di sicurezza secondo UNI 7697 
(disponibile vetro antisfondamento o/e ad alto abbattimento acustico). I serramenti saranno 
dotati di inglesine e riprenderanno la scansione dei serramenti attualmente presenti. 
 
 
Drenaggi e ventilazione  
I profilati esterni dei telai fissi e delle ante dovranno prevedere una gola ribassata di raccolta 
delle acque di infiltrazione onde poter permettere il libero deflusso delle stesse attraverso 
apposite asole di scarico esterne a vista o in alternativa in zone non visibili. Le barrette in 
poliammide dovranno avere una conformazione geometrica tale da evitare eventuale 
ristagno di acque di infiltrazione e di condensa ed essere perfettamente complanari con le 
pareti trasversali dei profilati di alluminio.  
 
Accessori di assemblaggio  
Le giunzioni tra profilati orizzontali e verticali dovranno essere perfettamente solidali e ben 
allineate tra di loro, sia nella parte esterna che interna dei profilati ed unite mediante 
apposite squadrette in alluminio estruso o pressofuso, con metodo a spino-cianfrinatura od a 
cianfrinatura totale. Le sezioni dei profilati orizzontali e verticali dovranno essere 
opportunamente sigillate prima di essere unite con le squadrette. I fermavetri saranno 
accoppiati a scatto o con metodo a baionetta, direttamente posizionati nei canali dei profilati 
in alluminio senza l’ausilio di accessori in materiale plastico o similare.  
 
Guarnizioni  
Tutte le guarnizioni: cingivetro, di tenuta, di battuta.... dovranno essere in elastomero 
(EPDM). In particolare la guarnizione di tenuta centrale (giunto aperto) dovrà avere una 
conformazione tale da permettere di coprire la testa delle viti di fissaggio del telaio fisso alla 
muratura; la sua continuità perimetrale sarà assicurata mediante l’impiego di angoli 
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vulcanizzati preformati incollati alla stessa o in alternativa mediante telai vulcanizzati. 
PRESTAZIONI I serramenti dovranno avere prestazioni di permeabilità all’aria, tenuta 
all’acqua e resistenza ai carichi del vento conformemente alle norme EN 12207 - 12208 - 
12210 e EN 1026 - 1027 – 12211. 
Tenuta alla pioggia battente – classe 9A 
Permeabilità all'aria – classe 4 
 
La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere effettuate mediante 
anodizzazione o verniciatura:  
 
Isolamento termico  
In base alle norme per il calcolo di Trasmittanza termica totale (EN 10077), gli infissi 
dovranno garantire i seguenti valori minimi di trasmittanza termica del nodo (vetro escluso): 
 
Valore serramento + vetro: Uw = o inferiore a 1,10 W/m²K 
In particolare gli infissi forniti dovranno ottemperare alla norma EN 1991. 
 
Isolamento acustico 
Gli infissi dovranno ottemperare alle norme DIN 4109, alle disposizioni supplementari 
relative alla DIN 4109 (9.75) e alle DIN EN 20140 e DIN EN 717-1. 
Gli attacchi tra le finestre (o le porte) ed il corpo di costruzione devono avvenire nel rispetto 
dei presupposti per l’ isolamento acustico delle finestre.   
E’ richiesta la prestazione acustica riferita al serramento non installato. 
Il vetro dovrà avere la certificazione di abbattimento acustico pari a 40 dB. 
   
Resistenza allo scasso 
Per le caratteristiche di resistenza allo scasso si fa riferimento alle norme DIN EN 1627 e 
DIN EN 1630  
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3. Prove funzionali, verifiche in corso d’opera e finali, collaudi 

3.1. Collaudi preliminari – tarature e messe a punto degli impianti 

Ad ultimazione dei lavori e quando necessario, anche durante l'esecuzione dei lavori stessi, 
l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare tutti i necessari collaudi e misure e tutte le 
necessarie tarature e messe a punto (“COMMISSIONING”) per consegnare l’opera alla 
Committenza con i requisiti prestazionali prescritti dal presente Capitolato Speciale 
d'Appalto. 
La D.L. procederà ad accertare che la qualità e la quantità dei materiali forniti, le modalità di 
esecuzione, l'installazione, la fornitura e le prestazioni provvisorie degli impianti rispondano 
alle condizioni contrattuali e alle normative vigenti. 
Detti collaudi e tarature dovranno essere effettuate da Personale tecnico specializzato alle 
dipendenze dirette dell'Appaltatore, oppure da Subappalatori in “service” specificatamente 
incaricati per tale scopo dall'Appaltatore stesso. 
In entrambi i casi i Tecnici in questione dovranno possedere una provata esperienza tecnica 
nel settore, conoscere perfettamente le specifiche di capitolato ed i disegni di progetto, 
avere buona dimestichezza con l'uso degli strumenti di misura ed avere specifica 
conoscenza dei sistemi elettronici di regolazione e degli impianti elettrici di comando e 
controllo degli impianti meccanici. 
I Tecnici suddetti dovranno infine essere di gradimento della D.L., la quale darà preferenza a 
Ditte munite di certificazione secondo UNI EN ISO 9001. Le tarature e le messe a punto 
degli impianti dovranno essere effettuate utilizzando strumenti di misura della massima 
precisione ed  affidabilità e certificati da enti qualificati. 
La D.L. potrà richiedere la sostituzione di strumenti non ritenuti sufficientemente attendibili. 
Le misure da eseguire, a totale cura e spese dell’Appaltatore, dovranno essere in generale 
tutte quelle che in funzione della tipologia e delle caratteristiche dei vari impianti, sarà 
necessario effettuare e/o la D.L. riterrà necessario vengano effettuate, per consentire un 
preciso monitoraggio degli impianti in tutte le loro fasi di funzionamento. 
 
Per gli impianti, a titolo indicativo e non esaustivo sono indicate nei successivi punti, per le 
varie tipologie di impianti, le prove e le misure che di norma dovranno essere eseguite. 
Contestualmente all'effettuazione delle misure in precedenza citate ed in funzione dei 
risultati espressi dalle misure stesse i Tecnici preposti alla messa a punto degli impianti 
dovranno procedere per via di successive approssimazioni alla taratura degli impianti stessi, 
agendo sui sistemi di taratura e sui sistemi di regolazione presenti fin tanto che i risultati 
delle misure non possano ritenersi sufficientemente allineati con le richieste espresse dal 
progetto. 
Qualora nell'effettuare le tarature emerga la necessità di apportare modifiche agli impianti 
già realizzati (per es. inserire altri organi di taratura non presenti nel progetto originario), 
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l'Appaltatore sarà tenuto ad effettuare tali interventi senza per altro poter richiedere ulteriori 
compensi in merito, essendo implicito che tali ulteriori opere di perfezionamento 
costituiscono elemento necessario ed indispensabile per assicurare la corretta funzionalità 
dell'impianto. 
Come già in precedenza precisato, i risultati delle misure effettuate dovranno essere 
chiaramente documentate alla D.L. riportando i valori riscontrati sia sui disegni di progetto 
(piante e schemi funzionali) sia in apposite tabelle esplicative, accompagnando i valori con 
una relazione tecnica che precisi i modi, gli strumenti e le condizioni con cui tali misure sono 
state effettuate. 
L'ultima serie di misure, quelle con impianti considerati perfettamente funzionanti, dovrà 
essere consegnata dall’Appaltatore alla Committente firmata dall'Appaltatore stesso e 
controfirmata per accettazione dalla D.L., la quale potrà rifiutarsi di apporre tale firma fino a 
quando non sarà in grado di considerare gli impianti funzionanti secondo le prescrizioni 
contrattuali. 
Il documento suddetto costituirà certificato di avvenuto collaudo tecnico preliminare a fine 
lavori degli impianti. 
Gli oneri relativi a tali prestazioni si intendono ricompresi fra gli oneri generali di assistenza 
tecnica dell'Appaltatore il quale perciò non avrà diritto ad alcun ulteriore compenso. 

3.2. Consistenza delle verifiche e prove preliminari per la consegna 
provvisoria 

3.2.1. Verifiche in officina 
Vengono effettuate alla presenza della D.L. ed hanno per oggetto la verifica dello stato di 
avanzamento delle forniture, con possibilità di collaudo di alcuni componenti. 
I responsabili dell’E.A. e la D.L. devono godere di libero accesso alle officine dell'Appaltatore 
e dei suoi subfornitori. 
Le verifiche in officina interessano principalmente l'assemblaggio di parti prefabbricate. 
Per i materiali e le apparecchiature sottoposti a collaudo da parte di Enti ufficiali devono 
essere forniti i certificati. 

3.2.2. Prove in fabbrica presso il Costruttore 
Come già precisato all’ articolo relativo alle procedure relative alla campionatura sulle 
forniture in fase di approvazione potranno essere richieste a insindacabile giudizio della D.L. 
l’esecuzione di prove e collaudi presso il Costruttore delle varie apparecchiature o presso 
Laboratori Ufficiali ad integrazione e/o verifica di quanto indicato nella documentazione 
tecnica presentata. 
Inoltre l’approvazione potrà essere subordinata all’effettuazione di mock-up al fine di 
simularne il comportamento al vero e di conseguenza poter accertare il raggiungimento o 
meno dei livelli prestazionali attesi. Tali prove verranno effettuate alla presenza dei 
responsabili dell'E.A., della D.L. ed eventualmente dei Collaudatori in corso d’ opera, sui 
prodotti finiti. 
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Le apparecchiature da sottoporre a prove presso il Costruttore saranno individuate a 
discrezione della D.L. 
Devono essere redatti i verbali dei collaudi eseguiti, contenenti le indicazioni sulle modalità 
di esecuzione, sui risultati ottenuti e sulla rispondenza alle prescrizioni del capitolato. In 
particolare devono essere verificati i valori di rumorosità emessa dai singoli componenti, 
affinché corrispondano ai valori espressi nelle specifiche di progetto. I verbali devono essere 
consegnati al termine delle verifiche e prove. 

3.2.3. Verifiche e prove in corso d’opera 
Sono le verifiche e prove funzionali in corso d'opera da eseguirsi secondo le richieste ed 
indicazioni della D.L., registrandone i risultati su schede fornite dalla D.L. stessa. 
Al termine di ciascuna verifica o prova viene steso un Verbale di Verifiche e Prove in Corso 
d'Opera che va poi allegato al Certificato di Ultimazione Lavori. 

3.2.4. Verifiche e prove a fine lavori 
A montaggi ultimati, per quanto riguarda le parte impiantistiche, ha inizio un periodo di 
funzionamento, di durata non inferiore al 7 giorni consecutivi, durante il quale l'Appaltatore 
deve provvedere ad effettuare tutte le operazioni di messa a punto, prove e tarature degli 
impianti, misure e stesura di report di prova. 
Tutti i risultati delle operazioni di messa a punto, prove, tarature ed avviamenti degli impianti 
devono essere riportate su piante, schemi e schede da concordare con la D.L.. Le piante e 
schemi, eventualmente in scala ridotta, devono formare una serie a sé stante con precisato 
sul cartiglio che sono state usate per le tarature e devono contenere tutte le indicazioni atte 
a comprendere dove e come sono state effettuate le tarature stesse e/o le misure. 
Durante tale periodo e fino alla data del Certificato di Ultimazione Lavori, gli impianti sono 
condotti dal personale dell'Appaltatore che deve assicurare la necessaria manutenzione, la 
pulizia e la sostituzione dei materiali di consumo acquistati dall'E.A. (se non diversamente 
precisato in altri documenti di contratto). Sono inoltre a carico e dell'Appaltatore i costi 
dell'energia elettrica, gas, acqua, ecc.. 
Terminate le operazioni di taratura e perfetta messa a punto finale degli impianti, la D.L. 
procederà, a propria scelta nelle verifiche a campione sugli impianti intese ad accertare che 
le prestazioni provvisorie degli impianti rispondano alle condizioni contrattuali e alle 
normative vigenti. 
Prima dell'inizio delle verifiche e prove preliminari, l'Appaltatore deve aver provveduto 
affinché: 
• copia della documentazione di messa a punto e tarature sia presentata in visione alla 
D.L.; 
• nelle centrali, sottocentrali, locali tecnici, ecc., ci siano tutte le apparecchiature e quei 
materiali di ricambio necessari per le prove preliminari. 
Qualora ciò non avvenga, la D.L. non presenzierà ad alcuna prova e ritornerà soltanto 
quando tali obblighi siano stati soddisfatti. Ovviamente i ritardi nella consegna degli impianti 
sono addebitati all'Appaltatore, compresa l'eventuale penale per mancata ultimazione dei 
lavori. 
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3.3. Tipologie di prove in corso d’opera e/o a lavori ultimati 

3.3.1. Note generali 
Vengono effettuate alla presenza della D.L.. 
Le verifiche e le prove preliminari di cui in appresso si devono in ogni caso effettuare 
durante l'esecuzione delle opere ed in modo che esse risultino completate prima della 
dichiarazione di ultimazione dei lavori. 
Tali prove e verifiche devono accertare inoltre la rispondenza delle opere alle disposizioni di 
legge, alla normativa di settore e a tutto quanto richiesto negli elaborati di appalto, tenuto 
conto di eventuali modifiche concordate in corso d'opera, sia per quanto riguarda l'efficienza 
delle singole parti che la loro installazione. 
 

3.3.1. Verifica quantitativa e qualitativa 
È la verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente l’opera 
in oggetto corrisponda alle prescrizioni contrattuali e che la posa in opera ed il montaggio di 
apparecchiature, materiali ed ogni altro componente dell'impianto sia corretto e a perfetta 
regola d'arte. 
Per i componenti impiantistici si riporta un elenco non esaustivo degli elementi e della 
tipologia di verifica che dovranno essere effettuate. 
 
Tubazioni 
Prova idraulica a freddo con tubazioni ancora in vista e prima che si proceda a verniciature e 
coibentazioni; la prova deve essere fatta, mano a mano che si esegue l'impianto, ed in ogni 
caso ad impianto ultimato, prima di effettuare le prove di circolazione. 
Tutte le tubazioni in prova, complete di valvole rubinetti o altri organi di intercettazione 
mantenuti in posizione "aperta", devono avere le estremità chiuse con tappi a vite o flange, 
in modo da costituire un circuito chiuso; dopo aver riempito il circuito stesso, si sottopone a 
pressione la rete o parte di essa a mezzo di una pompa idraulica munita di manometro, 
inserita in un punto qualunque del circuito. 
Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe o deformazioni 
permanenti. 
Per le tubazioni che corrono in cavedi chiusi od in tracce le prove devono essere eseguite 
prima della chiusura. 
È inteso che le prove siano eseguite prima della posa dell'eventuale isolamento. 
Le tubazioni dei circuiti impianti di climatizzazione verranno testate ad una pressione di 1,5 
volte superiore a quella corrispondente alla pressione massima di esercizio (ma comunque 
non inferiore a 6 bar), e mantenendo tale pressione per almeno 2 ore senza evidenziare il 
minimo calo di pressione. 
Le tubazioni impianti idricosanitari verranno testate sulla base della UNI 9182-2014 con 1,5 
volte la pressione di esercizio con un minimo di 600 kPa per non meno di 4 ore consecutive. 
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Le tubazioni antincendio verranno testate sulla base della UNI 10779-2014 con 1,5 volte la 
pressione di esercizio per 2 ore. 
Dovrà essere eseguita una prova preliminare di circolazione, tenuta e dilatazione con fluidi 
scaldanti e raffreddanti, per controllare gli effetti della dilatazione nelle condutture 
dell'impianto, portando la temperatura nelle apparecchiature di trasformazione ai valori 
previsti e mantenendola per tutto il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il 
complesso delle condutture e dei corpi scaldanti o refrigeranti. 
L'ispezione si deve iniziare quando la rete e le apparecchiature di trasformazione abbiano 
raggiunto lo stato di regime. 
Si ritiene positivo il risultato delle prove quando in tutte indistintamente le apparecchiature 
l'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe 
o deformazioni permanenti e quando i vasi di espansione contengano a sufficienza tutte le 
variazioni di volume dell'acqua dell'impianto. 
 
Impianti di climatizzazione 
Per gli impianti di climatizzazione devono inoltre essere fatte le seguenti prove: 
a) misura e registrazione in continuo con adeguata strumentazione per più giorni della 
temperatura e dell’umidità relativa all'interno dei locali e all’esterno, nei punti e nelle 
condizioni indicate dalla D.L.; 
c) misura della temperatura dei fluidi nei punti indicati dalla D.L. e nelle condizioni 
nominali di funzionamento previste; 
d) misura della portata dei fluidi (acqua) nei punti indicati dalla D.L. e nelle condizioni 
nominali di funzionamento previste, con riferimento alle curve caratteristiche di pompe, 
riportandone il punto di lavoro effettivo; 
g) misura dei rendimenti delle apparecchiature di produzione dell’energia termica e 
frigorifera e dei sistemi di deumidificazione previsti; 
h) prova di funzionamento di tutti i sistemi di regolazione per verificare il corretto esercizio 
di tutti gli organi di regolazione e la efficacia dei collegamenti, a prescindere dalla 
disponibilità o meno dei fluidi riscaldanti. Tali verifiche comprendono inoltre l'allineamento 
dei regolatori, il posizionamento degli indici sui valori previsti dagli schemi di regolazione, la 
taratura e quanto altro richiesto per il corretto funzionamento dell'impianto nelle condizioni 
reali di esercizio; 
k) prove dei livelli sonori massimi ammessi nei vari locali, con lettura sul fonometro di 
classe 1, eseguite con tutti gli impianti funzionanti. 
Tali livelli si intendono derivati sia dalle apparecchiature installate all'interno, sia da quelle, 
sempre inerenti agli impianti, installate all'esterno dell'ambiente ove vengono fatte le misure. 
Le misure acustiche in genere devono essere eseguite al centro del locale per singoli 
ambienti, ed in 4 punti diversi per i saloni, ad un'altezza di m 1,20 dal pavimento e ad una 
distanza in pianta di 1 m dalle sorgenti interne di rumore. 
Tali misure sono eseguite comunque con ambienti arredati, durante le ore diurne e/o 
notturne a seconda delle caratteristiche di funzionamento degli impianti. 
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Le prove di rumorosità negli ambienti serviti da ventilconvettori devono essere effettuate con 
i relativi ventilatori funzionanti alla media velocità, indipendentemente dalle condizioni 
previste di impiego; 
l) prova di funzionamento di tutte le apparecchiature soggette a verifiche da parte 
dell'I.S.P.E.S.L. (ex A.N.C.C. ed E.N.P.I.); l'esito si ritiene positivo quando corrisponde alle 
pre-scrizioni dell'Ente citato. 
 
Impianti idricosanitari 
Per gli impianti idricosanitari devono inoltre essere fatte le seguenti prove: 
a) prova idraulica a freddo, come detto precedentemente, con manometro inserito a metà 
altezza delle colonne montanti. Per pressione massima di esercizio si intende la pressione 
per la quale è stato dimensionato l'impianto onde assicurare la erogazione al rubinetto più 
alto e più lontano con la contemporaneità prevista e con il battente residuo non inferiore a 50 
kPa; 
b) prova di portata rete acqua fredda e calda, per accertare che l'impianto sia in grado di 
erogare la portata alla pressione stabilita quando sia funzionante un numero di erogazioni 
pari a quelle previste dai coefficienti di contemporaneità. 
Si devono seguire le seguenti modalità: 
o apertura di un numero di utenze pari a quello stabilito dal coefficiente di 
contemporaneità, calcolato per il numero totale di apparecchi installati, in base alla norma 
UNI 9182 2014; 
o le utenze funzionanti devono essere distribuite a partire dalle colonne più sfavorite 
(scelte in rapporto alla distanza ed al numero di apparecchi serviti), in maniera tale che 
ciascun tronco del collettore orizzontale alimenti il numero di apparecchi previsto dalla 
contemporaneità. 
Nelle condizioni suddette si deve verificare che la portata alle utenze più sfavorite sia 
almeno quella prescritta, e che la portata totale misurata all'organo erogatore non sia 
inferiore alla portata prevista, in rapporto alle utenze funzionanti. La prova potrà essere 
ripetuta distribuendo le utenze in modo da verificare il corretto dimensionamento delle varie 
colonne montanti, sempre nelle condizioni di contemporaneità previste; 
c) verifica della circolazione della rete acqua calda, per misurare il volume di acqua 
erogato prima dell'arrivo dell'acqua calda; la prova deve essere eseguita tenendo in funzione 
la sola utenza più sfavorita ed è considerata positiva se il volume di acqua erogata prima 
dell'arrivo dell'acqua calda è inferiore a litri 3; 
d) prova di efficienza della ventilazione delle reti di scarico, controllando la tenuta dei 
sifoni degli apparecchi gravanti sulle colonne da provare, quando venga fatto scaricare 
contemporaneamente un numero di apparecchi pari a quello stabilito dalla contemporaneità; 
e) misure chimico-fisiche sulle acque potabili e non in circolo negli impianti; 
f) misura delle portate acqua sanitaria alle utenze e agli apparecchi sanitari, con le 
contemporaneità prescritte nelle condizioni di progetto. 
 
Impianti elettrici relativi agli impianti fluidomeccanici 
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Le prove per quadri elettrici e per le linee elettriche sono eseguiti durante le prove sugli 
impianti fluidomeccanici cui si riferiscono. 
Le prove devono accertare la rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge, alle 
Norme CEI e a tutto quanto richiesto negli elaborati di appalto, tenuto conto di eventuali 
modifiche concordate in corso d’opera, sia per quanto riguarda l’efficienza delle singole parti 
che della loro installazione. 
 
Le prove e verifiche da eseguire sono (elenco esemplificativo e non esaustivo): 
a) protezioni: verifica della loro adeguatezza e del loro coordinamento; misura delle 
impedenze dell'anello di guasto; 
b) sicurezza: verifica di tutto l'impianto di terra; misura della resistenza dell'impianto 
  di dispersione; 
  verifica della inaccessibilità di parti sotto tensione salvo l'impiego di  
 utensili; 
  verifica dell'efficienza delle prese di terra degli utilizzatori; 
  verifica dei collegamenti equipotenziali; 
  verifica dei livelli di isolamento; 
  verifica di funzionamento dei dispositivi differenziali; 
  misura e verifica delle tensioni di passo e di contatto, se necessario; 
c) conduttori: verifica dei percorsi, della sfilabilità e del coefficiente di riempimento, delle 
portate e delle cadute di tensione, prova di isolamento dei cavi fra fase e fase e tra fase e 
terra in cantiere verifica delle sezioni dei conduttori in funzione dei livelli di corto circuito; 
d) quadri: prova di isolamento prima della messa in servizio prova di funzionamento di 
tutte le apparecchiature, degli interblocchi e degli automatismi. 
A titolo di esempio vengono di seguito descritte alcune procedure: 
 
Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dei circuiti e dell'apposizione dei 
contrassegni di identificazione. 
Occorre verificare che: 
• tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo 
adatto alle condizioni indicate nella documentazione di appalto e al tipo di posa, alle 
caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali 
in funzionamento contemporaneo e/o in mancanza di questi, in relazione a quelli 
convenzionali; 
• il dimensionamento dei cavi e conduttori sia realizzato in base alle portate indicate 
nelle tabelle CEI UNEL; 
• tutti i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione. 
 
Verifica della sfilabilità dei cavi 
La verifica consiste nell'estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compresi tra due 
cassette o scatole successive e controllare che questa operazione non provochi 
danneggiamenti agli stessi e sia effettuabile senza difficoltà. 
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La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente 
ad una percentuale tra il 5% e il 10% della lunghezza totale. 
 
Misura delle cadute di tensione 
La verifica consiste nella verifica del livello di tensione a valle e a monte del tratto oggetto di 
verifica con strumentazione prevista dalla normativa. 
 
Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi 
Occorre verificare che: 
• il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti sia 
adeguato alle condizioni dell'impianto e della sua alimentazione; 
• la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia coordinata alla 
sezione dei conduttori protetti dagli stessi. 
Le verifiche vanno eseguite sui dati elaborati dall'Appaltatore. 
 
Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti 
Vanno eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di 
messa a terra. 
Si devono effettuare questi interventi: 
• esame a vista dei conduttori di terra e di protezione: vanno verificate le sezioni, i 
materiali, le modalità di posa dei conduttori stessi e delle giunzioni. Vanno inoltre controllate 
le condutture di protezione che assicurino il collegamento tra il conduttore di terra e il 
morsetto di terra degli utilizzatori fissi; 
• verifiche nei locali servizi igienici della continuità del collegamento equipotenziale tra le 
tubazioni metalliche di adduzione e di scarico, gli apparecchi sanitari e il conduttore di 
protezione. 
 
Sistema di controllo e gestione centralizzata impianti tecnologici 
Per il sistema di controllo e gestione centralizzata impianti tecnologici sono da prevedere i 
seguenti controlli, prove e verifiche: 
• controllo a vista della corretta installazione degli elementi in campo (sonde, valvole 
servocomandate, ecc.), delle unità periferiche e delle apparecchiature di controllo; 
• controllo a vista della corretta esecuzione dei collegamenti elettrici e della posa dei 
cavi; 
• verifica della interfaccia con i sistemi locali di gestione dei primari macchinari e 
componendi dotati di regolazione a bordo macchina; 
• verifica del funzionamento orario e secondo calendario delle apparecchiature elettriche 
o delle partenze comandate sui quadri elettrici; 
• verifica della rotazione automatica di funzionamento delle elettropompe (rotazione o 
periodica o in presenza di intervento protezione termica) ; 
• verifica della gestione dell’emergenza elettrica in mancanza di rete elettrica; 
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3.4. Collaudi, verifiche e prove acustiche 

3.4.1. Documentazione da fornire per il controllo acustico 
L’appaltatore dovrà fornire delle specifiche e dei dettagli di installazione di tutte le macchine 
e componenti acusticamente significativi. 
Questi documenti devono essere forniti prima della messa in opera per approvazione della 
direzione lavori, dei progettisti, compreso lo specialista acustico. 
I documenti da predisporre sono: 
• Le piante di messa in opera con dettagli delle giunture e contatti con le strutture; 
• I rapporti di prova acustica di laboratorio qualificato e riconosciuto seguenti: 

o Prova dei livelli di emissione acustica delle macchine aventi livelli di potenza 
sonora Lw > 50 dB(A) installate all'interno dell'edificio; 

• I rapporti di progettazione acustica seguenti: 
• Calcoli della frequenza propria dei sistemi di desolidarizazzione e dell’efficienza del 
filtraggio delle vibrazioni per la frequenza di eccitazione la più bassa; 
• Schede tecniche con indicazione del livello di potenza sonora Lw per bande di ottava 
(63Hz-4000Hz) al livello di funzionamento nominale delle apparecchiature; 
• Schede tecniche delle bocche di ventilazione (livello di potenza sonora Lw per bande 
di ottave 63Hz-4000Hz) per la portata nominale; 

3.4.2. Collaudo acustico 
Dovranno essere eseguiti il numero minimo di collaudi definiti di seguito secondo le norme 
elencate nel paragrafo collaudi acustici dell’appalto acustico. 
Un programma di collaudo dovrà essere redatto dall’Appaltatore e trasmesso alla D.L. e ai 
progettisti per la valutazione sulla localizzazione e metodo dei collaudi. 
Un rapporto di misura sarà trasmesso per ogni intervento e includerà: 
• la descrizione del materiale; 
• i metodi di collaudo; 
• le condizioni climatiche di collaudo; 
• la localizzazione dei punti di misura; 
• i risultati; 
• la spiegazione e i commenti dei risultati. 
 
Per la verifica del rispetto dei requisiti acustici interni all'edificio con particolare riguardo alla 
rumorosità delle macchine a funzionamento continuo (pompe di circolazione) e delle 
sorgenti a funzionamento discontinuo (colonne di scarico WC, estrattori d'aria cappe e WC, 
ecc...) dovranno essere eseguite con relative sorgenti attive in condizioni nominali di 
funzionamento. 
Per ogni misura, sarà fornita la time history, l'andamento spettrale in bande d'ottava o in terzi  
d'ottava e la verifica dei livelli acustici previsti a seconda della tipologia di sorgente verificata 
(continua o discontinua).  
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3.5. Collaudi finali  

3.5.1. Note generali 
Il Collaudatore oppure la Commissione di Collaudo, a opere completamente ultimate e 
funzionanti e dopo che siano state eseguite positivamente le prove e verifiche di cui ai 
precedenti articoli, procederà al collaudo finale. 
Viene fissato il programma delle verifiche e prove di collaudo informandone l'Appaltatore. 
La verifica della buona esecuzione delle opere è approfondita sino al punto giudicato 
necessario per formare la convinzione che tutte le parti siano in piena regola senza che 
l'Appaltatore abbia diritto a chiedere alcun indennizzo. 
Fatto salvo quanto diversamente dovesse disporre il Collaudatore o la Commissione di 
Collaudo, le prove si suddividono in due parti: 
• esami a vista che, avvalendosi della documentazione "asbuilt", accertino che i 
componenti siano conformi alle richieste di contratto, alle prescrizioni di sicurezza, siano 
stati scelti correttamente ed installati secondo normativa, siano integri in modo da non 
compromettere la sicurezza; 
• prove e misure per accertare la rispondenza delle parti di impianto ai dati progettuali 
ed alla normativa in vigore. 
Tali verifiche e prove di collaudo vengono effettuate utilizzando personale ed 
apparecchiature messe a disposizione dall’Appaltatore; gli oneri sono a carico 
dell’Appaltatore e si intendono compresi nelle spese generali previste nella formazione dei 
prezzi.  
 
Per le verifiche e prove finali degli impianti di climatizzazione occorre procedere a: 
 
Verifica invernale 
La verifica invernale ha luogo entro la prima stagione invernale corrente successiva 
all'emissione del Certificato di Ultimazione Lavori, in un periodo da fissarsi fra il 1° gennaio e 
il 28 febbraio. 
 
Verifica estiva 
La verifica estiva ha luogo entro la prima stagione estiva corrente successiva all'emissione 
del Certificato di Ultimazione Lavori, in un periodo da fissarsi fra il 15 giugno ed il 30 agosto. 
 
Verifica di mezza stagione 
Dove il funzionamento con caratteristiche di mezza stagione sia prolungato oppure 
significativo per la tipologia dell'impianto, la D.L. può richiedere una verifica anche in questi 
periodi. 
I periodi sono precisati dalla D.L. a seconda dell'ubicazione dell'impianto. 
Le apparecchiature della regolazione automatica devono essere provate e verificate alla 
presenza di un tecnico specialista della ditta fornitrice dei materiali. 
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3.5.1. Caratteristiche delle prove 
Il collaudo finale, che verrà effettuato secondo le disposizioni e le modalità impartite dal 
Collaudatore ad impianti ultimati e funzionanti da più tempo, avrà lo scopo di accertare: 
a) che tutte le opere in genere oggetto dell'appalto siano stati realizzati dall'Appaltatore a 
perfetta regola d'arte, con l'impiego di apparecchiature, materiali e componenti di primaria 
qualità e che pertanto essi risultino privi di vizi o difetti palesi; 
b) che tutte le opere in genere oggetto dell'appalto siano stati realizzati, sia dal punto di 
vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, nel pieno rispetto delle specifiche 
contrattuali illustrate sui documenti di progetto, sulle perizie di variante e suppletive oppure 
riportate negli ordini di servizio redatti in corso d'opera dalla D.L.; 
c) che tutti gli impianti siano stati realizzati nel pieno rispetto delle leggi e normative 
tecniche vigenti e/o applicabili al momento dell'esecuzione delle opere; 
d) che tutti gli impianti siano perfettamente funzionanti e le rese e la prestazione delle 
apparecchiature e degli impianti forniti siano in grado di assicurare il mantenimento 
all'interno dei locali delle condizioni di progetto; 
e) che il funzionamento di tutte le apparecchiature, comprese quelle di sicurezza, 
controllo, misura e regolazione automatica, risultino tecnicamente razionali e sufficienti allo 
scopo ed alle prescrizioni contrattuali. 
Tutte le opere, forniture e regolazioni che risultassero in seguito a detto collaudo deficienti e 
non a regola d'arte (opere “non conformi”), dovranno essere immediatamente riparate o 
sostituite a cura dell’Appaltatore, senza alcun compenso. 
Saranno pure addebitate all'Impresa tutte quelle opere da muratore, decoratore, tappezzerie 
e simili che si rendessero necessarie per eseguire modifiche aggiunte o riparazioni. 
Il collaudo definitivo avverrà entro la prima stagione invernale ed entro la prima stagione 
estiva successiva all'ultimazione dei lavori. 
L'Appaltatore è impegnato: 
• a nominare un Tecnico abilitato che avrà l’incarico di effettuare tutte le operazioni di 
collaudo indicate nel presente capitolato e/o dal Collaudatore e di redigere i verbali di 
collaudo tecnico relativi alle prove effettuate; 
• a fornire, in sede di collaudo, tutte le apparecchiature di prova richieste dai 
Collaudatori, tutto il Personale di assistenza tecnica necessario per l’esecuzione delle prove 
e tutti gli elementi tecnici che i medesimi riterranno opportuni. 

3.5.2. Documentazione da allegare 
L’Appaltatore prima delle verifiche e prove di collaudo deve predisporre tutta la 
documentazione relativa a tarature, prove e verifiche, con i risultati ottenuti nelle varie fasi, 
corredata anche da apposite schede (da definire con la D.L.), diagrammi, calcoli, curve di 
intervento e di tutto quanto può servire al controllo dei risultati ottenuti. 
La documentazione sopradescritta deve precisare, tra l'altro, condizioni termoigrometriche 
esterne ed interne di ogni ambiente nei vari giorni di rilievo, portate e velocità acqua dei tratti 
principali e secondari delle reti, valori di assorbimento dei motori elettrici, valori di rumorosità 
misurati nei vari ambienti, valori di pressione misurati nei vari ambienti (ove richiesti), curve 
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di funzionamento elettropompe, elenco punti controllati, ecc. e quanto altro necessario ai 
controlli in esame. 
A supporto della documentazione sopraddetta deve essere consegnata una apposita serie 
di piante e schemi as-built (eventualmente anche in formato ridotto), con precisato sul 
cartiglio che tali disegni sono stati usati per le tarature, messe a punto, verifiche, prove e 
misure e devono contenere tutte le informazioni richieste, comprese le indicazioni dei punti 
di misura. 
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4. Riferimenti legislativi e normativi 
Gli impianti oggetto della presente progettazione dovranno rispondere ai dettami di tutte le 
leggi e norme tecniche applicabili, tra cui, come minimo, quelle elencate qui di seguito. E’ 
inoltre responsabilità dell’appaltatore il verificare, al momento della realizzazione, lo stato dei 
provvedimenti e l’eventuale esistenza di aggiornamenti, ai quali egli dovrà conformarsi. 
 
PROVVEDIMENTI OPERE PUBBLICHE 
Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 - Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) 
Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” 
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/247UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei comntratti di concessione, sugli applati 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporto e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici realtivi a lavori, forniture e servizi. 
Decreto Legislativo 15 Febbraio 2016 n. 33 - Attuazione della direttiva 2014/61/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i 
costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. 
Legge 28 gennaio 2016, n. 11 Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. 
Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali 
Determinazione n. 10 del 23 settembre 2015 Linee guida per l'affidamento delle 
concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 
Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 Ulteriori indirizzi interpretativi sugli 
adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii 
Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche. 
Legge 6 agosto 2015, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
19 giugno 2015, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per 
garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. 
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di 
rifiuti e di emissioni industriali (G.U. n. 188 del 14 agosto 2015) 
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Legge 11 agosto 2014, n. 116 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 91Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo 
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. 
Decreto Legge 24/06/2014 n. 91 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo 
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (G.U. n. 144 del 24 
giugno 2014) 
Legge 15 ottobre 2013 n. 119 – Conversione in Legge, con modificazioni , del Decreto 
Legge 14 agosto 2013 n. 93 recante disposizioni urgenti in materia e per il contrasto della 
violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissioramento delle province 
- (GU Serie Generale n.242 del 15-10-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 
16/10/2013 
Legge 01.10.2012 n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di 
sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. 
Legge 23 luglio 2012 N. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 
giugno 2012, n. 73, recante Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e 
di garanzia globale di esecuzione (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2012) 
Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 - Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio 
esistente e altre disposizioni in materia urbanistica edilizia. 
Decreto Legge N. 5 del 9 febbraio 2012 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione 
e di sviluppo (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) 
Decreto Legge N. 1 del 24 gennaio 2012 - Misure urgenti in materia di concorrenza, 
liberalizzazioni e infrastrutture (G.U. del 24 gennaio 2012, n. 19) 
Decreto Legislativo N. 229 del 29 dicembre 2011 - Attuazione dell'articolo 30, comma 9, 
lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di 
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei 
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. (G.U. n. 
30 del 06 febbraio 2012 ) 
Legge N. 183 del 12 novembre 2011 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) 
Legge N. 180 dell’ 11 novembre 2011– Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto 
delle imprese 
Decreto Legislativo N. 159 del 6 settembre 2011- Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 
Legge N. 106 del 12 luglio 2011 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 13 maggio 2011, n. 70Semestre Europeo –Prime disposizioni urgenti per l'economia 
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Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, avvenuta l’8 giugno 2011, si determinano 
modifiche significative della normativa ed in particolare, fatte salve le norme transitorie 
dell’art. 357:  
- abrogazione totale del vecchio Regolamento sui Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 554/1999; 
- abrogazione totale del Regolamento sul sistema di qualificazione delle imprese di cui al 
D.P.R. 34/2000; 
- abrogazione di parte del Capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 145 / 2000; 
- modifica della fase di aggiudicazione del contraente, la verifica e validazione dei progetti, 
alcuni passi sulla tenuta della contabilità e la redazione delle liste in economia. 
Decreto Legge N. 70 del 13 maggio 2011 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti 
per l'economia ( aggiornamento codice dei contratti – regolamento) convertito nella legge 
106/2011 
Decreto Legislativo 15 marzo 2011, n. 35. Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla 
gestione della sicurezza delle infrastrutture. Gazzetta Ufficiale n. 81 del 8 aprile 2011. 
D.P.R. N . 207 del 5 Ottobre 2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» - in vigore dall’8 giugno 
2011 - testo coordinato con le ultime modifiche introdotte con il D.L. n. 70/2011 e relativa 
legge di conversione (L. n. 106/2011) Aggiornamento Legge 23 luglio 2012, n. 119 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante 
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di 
esecuzione (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2012) 
Legge N. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2010: "Rilevazione dei 
prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, 
relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei 
materiali da costruzione più significativi." La norma, prevede che qualora il prezzo dei singoli 
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in 
aumnemto o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i 
lavori pubblici nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in 
aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse 
previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta. 
Decreto Legislativo N. 53 del 20 marzo 2010: Attuazione della direttiva 2007/66/CE che 
modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento 
dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti. 
Decreto Legge n. 162 del 23 ottobre 2008 – Interventi urgenti in materia di adeguamento 
dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura 
e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione 
degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 
1997. 
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Decreto Legislativo n. 152 dell’ 11 settembre 2008 - Ulteriori modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 
62. 
Decreto n. 272 del 21 dicembre 2007- Ministero delle Infrastrutture. Regolamento recante 
norme per l'individuazione dei criteri, modalita' e procedure per la verifica dei certificati dei 
lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° 
marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° 
luglio 2006). 
Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE testo coordinato con 
le ultime modifiche introdotte con il D. L. n. 70/2011 e relativa legge di conversione (L. n. 
106/2011) 
Decreto legislativo n. 301 del 27 dicembre 2002 - "Modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380, recante Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di edilizia"  
Decreto Legislativo n. 190 del 20 agosto 2002 – Attuazione della Legge 21/12/01 n. 443 
per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse 
nazionale 
Legge n. 166 del 1° agosto 2002 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 
"Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (collegato alla finanziario 2002) 
D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 - "Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia Determinazione n. 19 del 5 aprile 2000 - Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici - Relazione geologica e indagini geologiche. Art. 17, comma 14 
quinquies - legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni. 
D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000 “Regolamento recante istruzioni del sistema di 
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art.8 della legge 11.02.1994, 
n.109 e s.m.i.; abrogato dal DPR N. 207/2010 a partire dall'8 GIUGNO 2011 
D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 - Regolamento di attuazione della legge quadro in 
materia di LL.PP. 11 Febbraio 1994 n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; 
abrogato dal DPR N. 207/2010 a partire all’8 giugno 2011 - Solo l'articolo 72, comma 4, 
continua ad applicarsi fino al 9 giugno 2012 
Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528 - "Modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili" 
D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 "Regolamento recante norma per la semplificazione dei 
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia"; 
Circolare Ministero dell’interno n. 559 del 14 dicembre 1994 – Indicazioni applicative e 
procedurali concernenti la nuova disciplina delle “cautele antimafia” recate dal D.Lgs. 8 
/08/1994. N.490 
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Legge n. 47 del 17 gennaio 1994 e decreto legislativo n. 490 dell’8 agosto 1994 – 
“Disposizioni attuative in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalle normative 
antimafia” e successive modifiche ed integrazioni; 
Legge n. 109 dell’11 febbraio 1994 (legge Merloni) - Ministero dei Lavori Pubblici: "Legge 
quadro in materia di lavori pubblici" modificata dalla legge n. 216 del 2/6/95 di conversione 
del D.L. n. 101 del 3/4/1995, nonché con le modifiche di cui alla legge 18/11/98 n. 415, e 
dalla legge n.166 del 1/8/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 
Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Milano adottato dal Consiglio 
Comunale il 16.3.1992 con delibera atti 79917.492 n. 103 di Reg. e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Legge n. 6 del 13 settembre 1982 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di 
carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 
1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione 
parlamentare sul fenomeno della mafia. Legge 31/5/65, n. 575 "Disposizioni contro la mafia"; 
 
PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 
Si elencano le seguenti norme tecniche di attuazione: 
Decreto Legislativo 16 giugno 2017 , n. 106 - Adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE 
Decreto D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata 
della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 
(G.U. n. 183 del 7 agosto 2017) 
Legge regionale 12/10/2015 - Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa 
vigilanza in zone sismiche. 
Decreto Ministeriale 15/11/2011 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Modifica 
delle norme tecniche per le costruzioni in materia di utilizzo degli acciai B450A. 
CIRCOLARE 5 agosto 2009 Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con 
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio 
di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto- legge 31 dicembre 2007 n.248 
Legge n. 77 del 24 giugno 2009 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile” 
Decreto Ministeriale del 30 aprile 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
recante ”Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base 
semestrale, superiori all'8 per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle 
compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi”. 
Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009 - "Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile” 
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Legge n. 201 del 22 dicembre 2008 - Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 
2008, n. 162 Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da 
costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca 
professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti 
tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 
Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 - Norme tecniche per le costruzioni - UNI EN 
12620:2008 Aggregati per calcestruzzo 11/09/2008 
Decreto Ministeriale del 14 settembre 2005 - Norme tecniche per le costruzioni (ex “ Testo 
Unico” delle Norme Tecniche per le costruzioni) 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003 - 
"Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 
20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" 
(Gazzetta Ordinaria n° 236 del 10/10/2003) 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - "Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" 65/AA.GG. del 10/04/97 Istruzioni 
per l'applicazione delle «Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche» 
Circolare n. 252 del 15 ottobre 1996 - Ministero dei Lavori Pubblici: "Istruzioni per 
l'applicazione delle «Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e del collaudo delle strutture 
in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche» di cui al decreto 
ministeriale 9 gennaio 1996" 
Circolare n. 156 del 4 luglio 1996, Ministero dei Lavori Pubblici, in materia di Decreto 
Ministeriale riguardante le Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di 
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 9/1/1996" 
Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1996 - Ministero dei Lavori Pubblici: "Norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche - "Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la 
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" - D.M. 3 ottobre 1978 e 
D.M. 12 febbraio 1982.- 
Decreto Ministeriale del 9 gennaio 1996 - Ministero dei Lavori Pubblici: "Norme tecniche 
per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e 
precompresso e per le strutture metalliche" 
Circolare 24 giugno 1993 n° 37406/STC - Ministero dei Lavori Pubblici: "Legge 5 
novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative alle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione 
ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture 
metalliche, di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1992" 
Decreto Ministeriale del 14 febbraio 1992 - Ministero dei Lavori Pubblici: "Norme tecniche 
per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e 
precompresso e per le strutture metalliche" (da utilizzarsi nel calcolo col metodo delle 
tensioni ammissibili). 
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Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 - Ministero dei Lavori Pubblici : "Istruzioni relative 
alla normativa tecnica dei ponti stradali; istruzioni per il calcolo, l‘esecuzione, il collaudo e la 
manutenzione" 
Decreto Ministeriale 4 maggio 1990 - "Criteri generali e prescrizioni tecniche per la 
progettazione, esecuzione e collaudo di ponti stradali" 
Legge n. 55 del 19 marzo 1990 antimafia. . Introduce per la prima volta (art.18 ora 
abrogato) il piano per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili; il DLgs 163/2006 ha 
abrogato gli artt.17 c.1 e 2, 18, 19 .3 e 4, 20 che dettavano tali disposizioni..; e ha fissato 
disposizione analoga: Il codice degli appalti, DLgs 163/2006, all’articolo118, subappalto, 
comma 5 stabilisce che “nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati 
anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati sui requisiti di 
qualificazione delle stesse”. 
Circolare n. 30787 del 4 gennaio 1989 - Istruzioni in merito alle norme tecniche per la 
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento 
Decreto Ministeriale dell’11 marzo 1988 - Ministero dei lavori pubblici - Norme tecniche 
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, 
i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di 
sostegno delle terre e delle opere di fondazione 
Decreto Ministeriale del 3 dicembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, 
esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate. 
Decreto Ministeriale del 20 novembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, 
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento 
Circolare del 12 dicembre 1981 - Ministero dei Lavori Pubblici: "Legge 14 maggio 1981, n° 
219 - art. 10 - "Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento 
degli edifici in cemento armato ed a struttura metallica danneggiati dal sisma" 
Decreto Ministeriale del 30 maggio 1974 - "Norme tecniche per la esecuzione delle opere 
in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" 
Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 - "Norma per la disciplina delle opere in conglomerato 
cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica" 
Legge n. 1684 del 25 novembre 1962 e legge n. 64 del 2 febbraio 1974 con le norme 
tecniche di attuazione e loro aggiornamenti, emanate a mezzo decreti ministeriali ai sensi 
dell'art. 1 della citata legge 2 febbraio 1974 n. 64. 
Legge n. del 64 del 2 febbraio 1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche. 
 
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
ARMATO 
Dall’entrata in vigore delle Norme Tecniche delle Costruzioni col Decreto Ministeriale del 14 
settembre 2005, il calcestruzzo deve essere prodotto in conformità ad un rigoroso controllo 
di processo (FPC).La prestazione di durabilità delle opere che verranno progettate ed 
eseguite, dovrà essere conforme alle metodologie già previste dalle norme europee. Quindi, 
da ora in poi, al calcestruzzo dovranno essere richieste non soltanto prestazioni di tipo 
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meccanico, ma anche la capacità di questo di resistere alle aggressioni ambientali e di 
proteggere le barre di armatura nel tempo. Per una corretta prescrizione della durabilità delle 
opere edili e del calcestruzzo occorre fare riferimento ai recenti riferimenti normativi italiani e 
europei: 
UNI EN 206 , UNI 11104 e UNI EN 1992-1-1. 
Per ottenere strutture con vita utile di esercizio pari a quella di progetto, oltre a progettarle e 
a prescrivere i materiali correttamente, le Norme Tecniche prescrivono una rigorosa 
attenzione alla posa in opera secondo quanto previsto dalla UNI ENV 13670-1. Calcestruzzi 
auto compattanti : che si compattano e aderiscono ai ferri di armatura mediante la sola 
azione del proprio peso, senza l’ausilio di mezzi esterni. 
UNI EN 1992 Progettazione delle strutture di calcestruzzo – Parte 1-1 Regole generali e 
regole per gli edifici per progettare l’opera in c.a. in particolare il capitolo 4, per dimensionare 
i copriferri in funzione della classe della struttura e delle classi di esposizione; 
UNI EN 206 “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità” 
La norma europea UNI EN 206 si occupa di specificazione, prestazione, produzione e 
conformità del calcestruzzo. La norma si applica al calcestruzzo per strutture gettate in sito, 
strutture prefabbricate e componenti strutturali prefabbricati per edifici e strutture di 
ingegneria civile. Il calcestruzzo può essere miscelato in cantiere, preconfezionato o 
prodotto in un impianto per componenti di calcestruzzo prefabbricato. 
La norma specifica i requisiti per: 
- i materiali componenti del calcestruzzo ; 
- le prorpietà del calcestruzzo fresco ed indurito e la loro verifica; 
- le leimitazioni per la composizione del calcestruzzo; 
- la specifica del calcestruzzo; 
- la consegna del calcestruzzo fresco; 
- le procedure per il controllo di produzione; 
- i criteri di conformità e la valutazione della conformità. 
La norma non contiene tutte le disposizioni necessarie per la specificazione e la produzione 
del calcestruzzo: essa rinvia a disposizioni complementari in vigore nel Paese in cui si 
produce ed utilizza il calcestruzzo. Di conseguenza la sua applicazione necessita del 
documento di applicazione nazionale UNI 11104 che costituisce parte integrante alla 
presente norma per la sua applicazione in Italia per il calcestruzzo strutturale. 
UNI EN 13670-1 Esecuzione di strutture di calcestruzzo – Requisiti comuni per prescrivere 
la messa in opera e la stagionatura. Tramite le norme UNI EN 1992-1-1.(cap.4), UNI EN 206 
(cap.6) e UNI 11104 (la norma di recepimento in Italia della EN 206) è possibile definire le 
caratteristiche minime dei materiali e dei copriferri, parametri essenziali per procedere al 
dimensionamento degli elementi strutturali attraverso la modellazione agli elementi finiti. 
Infine, nella redazione dei documenti di progetto è fondamentale fare riferimento alla 
manutenzione ordinaria prevista e alle regole per una corretta messa in opera (tolleranze di 
esecuzione, stagionatura e vibrazione del calcestruzzo) utilizzando la norma UNI EN 13670-
1. 
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Si ricorda che, alla data di pubblicazione del presente documento, non esiste ancora la 
norma EN 13670-1, essendo la norma EN13670-1 ancora in corso di approvazione da parte 
del CEN /TC 104 
UNI EN 459-3- Calci da costruzione - Parte 3: Valutazione della conformita' 
UNI EN 480-1- Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - 
Parte 1: Calcestruzzo e malta di riferimento per le prove 
UNI EN 12350-8- Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 8: Calcestruzzo autocompattante - 
Prova di spandimento e del tempo di spandimento 
UNI EN 12390-6- Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 6: Resistenza a trazione indiretta 
dei provini 
UNI EN 459-2- Calci da costruzione - Parte 2: Metodi di prova 
UNI EN 998-2- Specifiche per malte per opere murarie - Parte 2: Malte da muratura La 
norma specifica i requisiti per le malte da muratura prodotte in fabbrica (riempimento, 
collegamento e allettamento) per l'utilizzo in pareti, colonne e partizioni di muratura (per 
esempio murature esterne e interne, strutture di muratura portante e non portante per 
l'edilizia e l'ingegneria civile). 
Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle nuove Norme Tecniche 
per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008" Con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, 
pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2008, n.29, sono state approvate le “Nuove norme 
tecniche per le costruzioni”, testo normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che 
disciplinano la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, 
per stabiliti livelli sicurezza, la pubblica incolumità. In considerazione del carattere innovativo 
di dette norme, si è ritenuto opportuno emanare la presente circolare esplicativa che ha 
cercato di privilegiare gli argomenti più innovativi e per certi versi più complessi trattati dalle 
nuove norme tecniche. 
Il testo non modifica argomenti trattati dalle Nuove norme tecniche, né aggiunge nuovi 
argomenti, se non per informazioni, chiarimenti ed istruzioni applicative. Con le presenti 
istruzioni si è inteso fornire agli operatori indicazioni, elementi informativi ed integrazioni, per 
una più agevole ed univoca applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni. 
Il D.M. Infrastrutture del 14 gennaio 2008 (NTC) al p.to 11.2.8 prevede che gli impianti di 
produzione di calcestruzzo con processo industrializzato debbano essere dotati di 
certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (Factory Control Production o FPC) 
rilasciato da un organismo terzo indipendente autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; copia di tale certificato deve essere acquisito dal 
Direttore dei Lavori prima dell'inizio della fornitura, il Direttore dei lavori verifica inoltre che gli 
estremi della certificazione FPC siano riportati sui documenti di accompagnamento della 
fornitura. 
Consiglio Superiore dei LL.PP. - STC: Linee Guida sul calcestruzzo strutturale 
Consiglio Superiore dei LL.PP. - STC: Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato 
Consiglio Superiore dei LL.PP. - STC: Linee Guida su calcestruzzi strutturali ad alta 
resistenza 
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Consiglio Superiore dei LL.PP. - STC: Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo 
strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito 
mediante prove non distruttive. 
I calcestruzzi vengono identificati secondo parametri di cui alle norme UNI EN 206-1 e UNI 
11104 in conformità al DM 14/01/2008 e che identificano la classe di resistenza (C) le cui 
unità di misura sono in MPa, la classe di consistenza (s), per i calcestruzzi strutturali la 
classe di esposizione e la combinazione di queste (x), il diametro massimo dell’aggregato 
(mm) e la classe di contenuto dei cloruri. 
Sia per i cls preconfezionati che per i cls speciali i prezzi sono riferiti al metro cubo reso e 
comprendono il trasporto fino a 6Km dalla centrale di produzione, la disponibilità 
dell’autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5min/mc. 
Decreto Ministeriale del 14 settembre 2005 – Definisce le modalità di prescrizione e 
produzione del calcestruzzo. Il cls dve essere prodotto da impianti dotati di un sistema di 
controllo permanente della produzione certificato da un organismo terzo indipendente che 
opera secondo la UNI EN 45012. normale e precompresso ed a struttura metallica, legge 5 
novembre 1971 n. 1086, con le vigenti norme tecniche di attuazione emanate dal Ministero 
dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 21 di questa legge. 
 
NORME SISTEMI DI DESIGNAZIONE DEGLI ACCIAI 
D.M. Infrastrutture e trasporti 15/11/2011 - Modifica delle norme tecniche per le 
costruzioni in materia di utilizzo degli acciai B450A. Il decreto sostituisce il paragrafo 7.4.2.2 
Acciaio, del Capitolo 7.4 - Costruzioni di calcestruzzo, delle norme tecniche delle costruzioni, 
approvate con D.M. 14/01/2008, introducendo l'uso di acciaio B450A anche per le staffe per 
strutture in CD "B". In particolare, il nuovo testo prevede che l'acciaio B450A, nei diametri da 
5 a 10 mm (§11.3.2.4 D.M 2008), possa utilizzarsi: 
- per reti e tralicci; 
- per staffe di qualsiasi elemento strutturale, in strutture di Classe di Duttilità Bassa; 
- per armatura trasversale di elementi in cui è impedita la plasticizzazione mediante il 
rispetto della gerarchia delle resistenze; 
- per armatura trasversale di elementi secondari di cui al § 7.2.3 del D.M. 2008; 
- per armatura trasversale in elementi di strutture poco dissipative, con fattore di struttura 
non maggiore di 1,5. 
Per le strutture occorre utilizzare il B450C. 
DM del 14 gennaio 2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni In merito all’acciaio da 
cemento normale, o acciaio per armatura lenta , il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, in 
vigore dal 1 Luglio 2009, prevede l’utilizzo solo delle seguenti classi di acciaio nervato (ad 
aderenza migliorata) : B450C (acciaio laminato a caldo) – B450A (acciaio trafilato a freddo). 
- B 450 C (acciaio laminato a caldo):caratterizzato da una tensione di rottura non inferiore a 
540 N/mm2; da una tensione di snervamento non inferiore a 450 N/mm2 e da un 
allungamento totale a carico massimo non inferiore al 7%; 
- B 450 A (acciaio trafilato a freddo):caratterizzato da una tensione di rottura non inferiore a 
540 N/mm2; da una tensione di snervamento non inferiore a 450 N/mm2 e da un 



 

 
 

Intervento in materia di edilizia comunale della residenza via Pradegiana Bellano – Capitolato speciale d’appalto 
 

pag. 115 di 581 
 

allungamento totale a carico massimo non inferiore al 3% (minore duttilità rispetto al 
precedente). 
L’acciaio da cemento armato ordinario comprende: - barre d’acciaio tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 
50 mm) e tipo B450A ( 6 mm ≤Ø ≤ 10 mm);- rotoli tipo B450C (Ø ≤ 16 mm) e tipo B450A (Ø 
≤10 mm);- reti e tralicci elettrosaldati in acciaio B450C (6 mm ≤Ø ≤ 16 mm) e B450A (6 mm 
≤ Ø ≤ 10 mm). L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come 
prescritto dalle suddette norme, il marchio indelebile che lo renda costantemente 
riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione. E’ vietato 
l’impiego di acciaio B450A in elementi strutturali soggetti all’azione sismica pertanto solo 
l’acciaio B450 C, più duttile, è l’unico ammesso in zona sismica. E’ ammesso l’impiego di 
acciai inossidabili ed acciai zincati secondo il D.M.14/01/2008. 
Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’”Attestato di Qualificazione” 
rilasciato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale. Per i prodotti 
provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria la documentazione che assicuri che le 
lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei 
prodotti previste dal D.M. 14/01/2008 
Le norme UNI EN 10020 indicano il tenore massimo degli elementi chimici di lega che 
caratterizzano l’acciaio non legato. 
A seguito dell’entrata in vigore del decreto di cui sopra, gli acciai da carpenteria devono 
appartenere al grado da S 235 a S460 secondo le UNI EN 10025 (il numero alla destra della 
S indica la tensione caratteristica di snervamento espressa in MPa). 
Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si devono utilizzare acciai 
conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 
(per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la marcatura CE ai 
sensi del DPR 246/93, secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di 
cui al D.M. 14/01/2008. 
Descrivere (ove rilevanti) requisiti prestazionali riguardo: 
- Caratteristiche dei materiali costituenti 
- Caratteristiche degli acciai B450C e B450A con le relative limitazioni 
- Qualifica dei conglomerati cementizi 
- Conglomerati prodotti con processo industrializzato 
- Controlli di accettazione 
- Controllo del calcestruzzo in opera 
- Prescrizioni per il trasporto e la posa in opera 
- Durabilità 
Fare inoltre riferimento alle: 
- Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle 
caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive 
- Linee Guida per il calcestruzzo strutturale 
- Linee guida per il calcestruzzo ad alta resistenza 
- Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato 
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pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP, nonché - UNI 
11104, EN 206, EN 13670-1 “Esecuzione di strutture in calcestruzzo: requisiti comuni” UNI 
EN 10027 Sistemi di designazione degli acciai Parte 1: designazione alfanumerica, simboli 
principali – Parte 2 Sistemi di designazione degli acciai-Designazione numerica. 
 
DIRETTIVA MACCHINE - Nuova Direttiva 
La marcatura CE può essere apposta su un macchinario solo se esso è conforme a tutte le 
Direttive Europee applicabili che prevedono la marcatura CE come, ad esempio, la direttiva 
Bassa Tensione (2006/95/CE), la direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE) e la 
direttiva Rumore (2000/14/CE). Nella maggior parte delle “macchine”,trovano applicazione, 
oltre alla Direttiva Macchine, anche le direttive Bassa Tensione e Compatibilità 
Elettromagnetica. In alcuni casi, come ad esempio per i gruppi elettrogeni, si applica anche 
la Direttiva Rumore. 
La nuova Direttiva Macchine si applica ai seguenti prodotti: 
a) macchine; 
b) attrezzature intercambiabili; 
c) componenti di sicurezza; 
d) accessori di sollevamento; 
e) catene, funi e cinghie; 
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; 
g) quasi-macchine; 
Macchine nuove - La Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE entrata in vigore dal 29 
Dicembre 2009 stabilisce che i costruttori garantiscano i requisiti minimi di sicurezza per i 
macchinari e le apparecchiature commercializzati all’interno dell’Unione Europea. Le 
macchine devono adeguarsi ai requisiti fondamentali di salute e sicurezza elencati 
nell’Allegato I della Direttiva, garantendo in tal modo un livello minimo di protezione e 
sicurezza comune per tutto il mercato europeo. La nuova direttiva macchine richiede, oltre 
alla valutazione del rischio, anche la sua documentazione nel fascicolo tecnico della 
costruzione. Perché questa sia utile è necessario che venga strutturata e redatta secondo 
precise modalità che non possono 
prescindere dalle indicazioni contenute nelle norme specifiche. 
Prima di immettere sul mercato una nuova macchina i produttori o i loro rappresentanti 
autorizzati all’interno dell’EU devono 
garantire che la macchina sia conforme, rendere disponibile un Fascicolo Tecnico in caso di 
richiesta giustificata da parte di 
un’autorità, firmare una “Dichiarazione di Conformità” e apporre la marcatura CE. 
Macchine esistenti - La Direttiva 89/655/CE sull’uso delle attrezzature da lavoro è rivolta 
agli utilizzatori delle macchine ed 
è rispettata utilizzando macchine e macchinari conformi alle norme. Riguarda l’utilizzo di 
tutte le attrezzature da lavoro, 
compresi macchinari di sollevamento e attrezzature mobili, in tutti i luoghi di lavoro. Le 
attrezzature di lavoro devono essere 
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adatte all’uso e garantire la sicurezza nel tempo, attraverso una corretta manutenzione. 
D.Lgs N. 17 del 27 gennaio 2010 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle 
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. 
Per quanto riguarda gli impianti di sollevamento rientranti nel campo di applicazione della 
Direttiva Macchine, si sottolinea che una delle novità di maggior rilievo introdotte dalla 
direttiva 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. 17/2010 riguarda la manovra delle piattaforme 
elevatrici. Il punto 6.2 dell’Allegato I del decreto stabilisce che tale manovra deve essere 
eseguita tramite dispositivi di comando del tipo ad azione mantenuta, tranne quando il 
supporto del carico (la cabina) è completamente chiuso, cioè, di fatto, tranne quando la 
cabina della piattaforma ha pareti, pavimento, soffitto e porte cieche come richiesto per la 
cabina di un ascensore conforme alla direttiva 95/16/CE. Tale possibilità non era prevista 
dalla precedente Direttiva Macchine. 
Il D.Lgs 17/2010 abroga il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 ad eccezione delle disposizioni 
transitorie riportate all’articolo 11, commi 1 e 3, del regolamento attuativo in merito alle 
macchine costruite prima della direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere 
vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria. Questo al fine di 
salvaguardare un mercato ancora esistente. 
EN 61310 Sicurezza del macchinario — Indicazione, marcatura e manovra 
ISO EN 13849-1– Parti del sistema di comando legate alla sicurezza (ex. EN 954) 
ISO 13857 - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli 
arti superiori e gli arti inferiori 
ISO 14121- Valutazione del rischio (ex. EN 1050) 
ISO /TR 14121- Guida pratica e esempi di metodi 
EN 60204-1 Sicurezza del macchinario — Equipaggiamento elettrico delle macchine — 
Parte 1: Regole generali 
IEC/TS 62046 - Sicurezza del macchinario: applicazione dei dispositivi di protezione per il 
rilevamento della presenza delle persone 
D. Lgs. N. 359 del 4 agosto 1999 – Attuazione della direttiva 95/63/CEE che modifica la 
direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature 
di lavoro da parte dei lavoratori 
UNI EN 474 Macchine movimento terra. Sicurezza. Requisiti generali 
Legge n° 646/82 - art. 22 - riguardante la sorveglianza del cantiere; 
UNI 8612 - Norme per cancelli motorizzati per edilizia varia; 
UNI 9801 - Norme impianto di sollevamento fissi per disabili; 
CEI 648 - 11/17 - Norme per impianti elettrici; 
UNI 8725 - Norme ascensore per edilizia residenziale; 
ISO 9001 - Norme certificazione sistemi di qualità. 
 
SICUREZZA SUL LAVORO 
Legge 12 luglio 2012, n. 101 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. 
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Decreto 9 luglio 2012 - Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai 
dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto 
legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
D. Lgs. N. 106 del 3 agosto 2009 - "Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro". Il Decreto legislativo 106/09 contiene ben 149 articoli che modificano in maniera 
incisiva il Decreto legislativo n. 81/2008. Le modifiche salienti risultano essere: In particolare 
il decreto legislativo in argomento interviene con parecchie modifiche sui Titoli IV, V e VI del 
Decreto legislativo n. 81/2008 e precisamente: Cantieri temporanei e mobili, Segnaletica di 
salute e sicurezza sul lavoro, Movimentazione manuale dei carichi. Per quanto concerne il 
Titolo IV relativo ai cantieri temporanei e mobili vengono modificati quasi tutti gli articoli con 
la precisazione che si tratta di modifiche in alcuni casi soltanto formali ma in parecchi altri 
casi sostanziali. 
Legge n. 88 del 7 luglio 2009 - "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008", art. 39 
"Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella 
causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200". 
Legge regionale 18 novembre 2008 n.33 - Norme in materia di costi per la prevenzione 
degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili. 
D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Il decreto prevede 
l’abrogazione di gran parte delle precedenti legislative in materia ed in particolare del D. Lgs. 
626/94, del D. Lgs. 494/96, del D.P.R. 547/55, del D.P.R. 222/03 che vengono sostituite 
dalle norme contenute nel T.U. 
Legge n. 123 del 3 agosto 2007 - "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" 
Decreto Legge n. 300 del 28 dicembre 2006 Proroga di termini previsti sa disposizioni 
legislative(G.U. 28/12/06 n. 300) ha ulteriormente differito l'entrata in vigore della parte 
impiantistica (Parte II, Capo V) del DPR 6/6/01 n. 380, Testo unico in materia edilizia. Il DL 
300/06 ha inoltre fissato al 30 aprile 2007 il “termine per il completamento degli investimenti 
per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive”, per le attività che 
hanno presentato la richiesta di nulla osta ai Vigili del fuoco entro il 30/6/05 
Decreto Legge n. 195 del 23 giugno 2006 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 
19 settembre 1994, n.626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali 
richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a 
norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n.39 
Decreto n. 222 del 3 luglio 2003 - "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza 
nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 
febbraio 1994, n. 109 
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Decreto del 17 dicembre 2002 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 
"Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza" 
Decreto Legge n. 528 del 19 novembre 1999 - Modifiche ed integrazioni al DL 494 del 14 
agosto 1996, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime 
di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. 
Decreto Legislativo n. 493 del 14 agosto 1996 - “Attuazione della direttiva 92/58/CEE 
concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro” e 
successive modifiche ed integrazioni; 
Decreto Legislativo n° 494 del 14 agosto 1996 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE 
concernente le prescrizioni minime e di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri mobili” e 
successive modifiche ed integrazioni; 
Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 - “Attuazione della direttiva CEE 89/391 
- 89/645 - 89/655 - 89/656 - 90/296 - 90/349 - 90/679, riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
D.P.R. n. 547 del 27.04.1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni nel lavoro” e 
successive modifiche ed integrazioni 
 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Linee Guida 28 marzo 2008 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Linee guida per il 
superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale 
Decreto 3 gennaio 2005 n. 11/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 5 quater della 
legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche). 
D.P.R. 24 luglio 1996 N. 503 - Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 
Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i 
diritti delle persone handicappate;  
art.24 accessibilità e visitabilità degli edifici pubblici e di quelli privati aperti al pubblico; 
dichiarazione del progettista di conformità del progetto alle norme sulle barriere 
architettoniche. Rilascio del permesso di costruire e dell’abitabilità subordinato alla verifica di 
conformità. Sanzioni per i tecnici che non rispettano la normativa. 
D.M. LL.PP. 14 Giugno 1989 n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere 
architettoniche. 
Legge 9 Gennaio 1989 n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati. 
Legge Regionale del 20 Febbraio 1989 n. 6 – Norme sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione (B.U. 22/02 1989 n. 8 1° suppl. ord.) 
 
TERMINALI IDRO-SANITARI 
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Rubinetteria conforme alle norme : EN 816 - EN 15091 - EN 1111 - EN 12541 - EN 12182 
Compatibilità elettromagnetica: EN 50081-1EN 50082-1 secondo la direttiva europea 
897336CEE modificata 92/31CEE e 93/68 CEE. La norma europea EN 816 si applica ai 
rubinetti singoli e miscelatori a chiusura automatica da installare su apparecchi sanitari posti 
nelle stanza da bagno. Non si applica ai rubinetti di scarico degli orinatoi o dei vasi o ai 
rubinetti che si aprono automaticamente. Per gruppi miscelatori dotati di un dispositivo per la 
regolazione della temperatura con chiusura totale situato nel punto di mandata dell’acqua 
miscelata, sono obbligatori dispositivi che garantiscano che non vi sia intercomunicazione 
fra l’acqua calda e l’acqua fredda. Se si utilizzano valvole di non ritorno, devono essere 
conformi alla norma EN 1717. Questi dispositivi possono essre incorporati nel gruppo 
miscelatore e installati nei tubi di alimentazione. 
 
CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI 
Linee Guida per la presentazione dei Progetti per il programma per la riqualificazione 
energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione D.Lgs. 102/2014 – Aggiornamento 
giugno 2017 
Decreto 27 settembre 2017 . Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti 
luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, 
l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica. 
Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione 
della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, 
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 
Decreto 5 ottobre 2016 - Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - 
Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da 
parte delle strutture degli edifici. 
Decreto Legislativo 18 Luglio 2016 n. 141 - Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 
luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che 
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE. (16G00153) (GU Serie Generale n.172 del 25-7-2016) 
Aggiornamento al 30/09/2015 al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione 
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. 
Decreto Ministero dello Sviluppo economico 26 giugno 2015 - Decreto Linee Guida - 
Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee 
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Gazzetta Ufficiale 15/07/2015, n. 
162 - Supplemento ordinario n. 39. Prestazioni - Applicazione delle metodologie di calcolo 
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli 
edifici. Requisiti - Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione 
tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di 
prestazione energetica negli edifici. 
Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE 
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le 
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (G.U. 18 luglio 2014, n. 165)  
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Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 – ( Capo II – Art. 9 – comma 6) - Disposizioni urgenti 
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia 
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi 
gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti 
dalla normativa europea (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014) 
Legge 3 agosto 2013 n. 90 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto –
Legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Maggio 2010, sulla prestazione 
energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla 
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale – (GU Serie 
Generale n.181 del 3-8-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/2013 
Decreto del Presidente della Reppublica n. 74 del Aprile 2013 – Regolamento recante 
definizione dei cirteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e 
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la 
preparazione dell’acqua per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) 
e c) del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 – (GU Serie Generale n.149 del 27-6-
2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013 
Decreto 28 dicembre 2012 - Incentivazione della produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. 
Decreto 5 maggio 2011 - Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti 
solari fotovoltaici 
Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
Ministero dello sviluppo economico Decreto Ministeriale 6 agosto 2010 - Incentivazione 
della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare 
(G.U. 24 agosto 2010, n. 197) 
Deliberazione Giunta Regionale 28 luglio 2010, n.335 - Certificazione energetica degli 
edifici. Aggiornamento del termine finale 
Deliberazione Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n.8745 (BUR 15/01/2009 n. 2) - 
Determinazione in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la 
certificazione energetica degli edifici  
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 
93/76/CEE" Il decreto stabilisce norme per la progettazione, sotto il profilo energetico, di 
edifici di nuova costruzione e di interventi su edifici esistenti. L'art.11 anticipa parte del 
contenuto dei non ancora emanati decreti attuativi del DLgs 192/2005 (recepimento direttiva 
UE) e delle linee guida nazionali. 
In estrema sintesi, l'art.11 stabilisce che nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore 
delle murature esterne superiori ai 30 centimetri e il maggior spessore dei solai e tutti i 
maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dell'indice 
di prestazione energetica, previsto dal DLgs 192/2005, non sono considerati nei computi per 
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la determinazione dei volumi e delle superfici, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 
centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di 
copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. 
Norma UNI EN 16001 La norma specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e 
migliorare un sistema di gestione per l’energia, sotto forma di un uso più efficiente e 
sostenibile dell’energia. 
 
ACUSTICA 
Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione 
della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, 
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 
UNI 11367 Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura 
di valutazione e verifica in opera. La norma definisce, in riferimento ad alcuni requisiti 
acustici prestazionali degli edifici, i criteri per la loro misurazione e valutazione. Su tale base 
la norma stabilisce inoltre una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei 
requisiti), per l’intera unità immobiliare (salvo alcune tipologieI criteri stabiliti nella presente 
norma sono applicabili a tutte le unità immobiliari con destinazione d’udo diversa da quella 
agricola, artigianale ed industriale. 
Nell’ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura 
e scuole sono definiti da una specifica appendice. La norma UNI prevede quattro differenti 
classi di efficienza acustica: si va dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più 
silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso): va considerato che, seppure il 
livello prestazionale “di base” sia rappresentato dalla terza classe, la stragrande 
maggioranza degli edifici italiani attualmente esistenti non raggiunge neppure la quarta 
classe. 
La classe viene attribuita - sulla base di misurazioni dei livelli sonori e non solo di dati 
progettuali - alle singole unità immobiliari e non all’intero edificio (ad esempio, nel caso di un 
condominio, la classe deve essere assegnata ad ognuno degli appartamenti che lo 
compongono, e non genericamente all’intero condominio). Se, da un lato, questo rende più 
complicata la determinazione di efficienza acustica, dall’altro è una maggiore garanzia sul 
risultato finale. 
La valutazione complessiva di efficienza sarà obbligatoriamente accompagnata da 
valutazioni per ogni singolo requisito considerato: sono infatti oggetto di classificazione 
l’isolamento di facciata, l’isolamento rispetto ai vicini (sia per i rumori aerei, sia per i rumori di 
calpestio) e il livello sonoro degli impianti. Nel caso degli alberghi sono considerati altresì gli 
isolamenti acustici fra ambienti della stessa unità immobiliare (es. fra le camere). 
La norma sulla classificazione acustica degli edifici si aggiunge a quella sulle prestazioni 
energetiche degli edifici (UNI TS 11300), migliorando il quadro delle informazioni a 
disposizione dell’utente del bene edilizio. Quadro che, con il meccanismo della 
classificazione graduata, conferisce al bene edilizio un nuovo valore economico legato alla 
capacità dello stesso di soddisfare esigenze spesso immateriali dell’utilizzatore (comfort, 
privacy, emissioni CO2, consumo materiali...). 
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Direttiva europea 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale europea. 
Sostituirà la direttiva 2002/91/CE, che sarà abrogata dal 1º febbraio 2012. Nuovi edifici a 
energia quasi zero dal 2021. La nuova direttiva promuove il miglioramento della prestazione 
energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne nonché 
delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi. 
Nel provvedimento è definito il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo 
della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari che gli Stati membri sono 
tenuti ad applicare in conformità a quanto indicato nell'allegato I della direttiva. In particolare, 
la metodologia di calcolo dovrà tenere conto delle caratteristiche termiche dell’edificio e delle 
sue divisioni interne (capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo, elementi di 
raffrescamento, ponti termici), degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, 
di condizionamento e ventilazione, di illuminazione, della progettazione, posizione e 
orientamento dell’edificio, dei sistemi solari passivi e di protezione solare, delle condizioni 
climatiche interne, dei carichi interni. 
Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 56 Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 
2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi 
finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE. 
Decreto Ministeriale 26 gennaio 2010 - Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in 
materia di riqualificazione energetica degli edifici. 
Decreto n. 8420 del 12 agosto 2009 " Differimento del termine di entrata in vigore della 
procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici, approvata con DDG 5796 
del 11.06.2009" 
Decreto n.7148 del 13 luglio 2009 - "Precisazioni in merito all'applicazione delle 
disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia, approvate con D.G.R. NR.8745 del 
22.12.2008 
DPR n. 59 del 2 aprile 2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) 
e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”. Il decreto definisce i criteri generali, le 
metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli 
impianti termici, in riferimento alla climatizzazione estiva ed invernale, e alla preparazione 
dell'acqua calda sanitaria. Le norme per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici 
si identificano con le UNI TS 11300-1/2 
Decreto 19 Febbraio 2007, Ministero dello sviluppo Economico “Criteri e modalità per 
incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte 
solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”. 
La UNI/TS 11300-1 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del 
fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale" 
definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 
("Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento 
e il raffrescamento") con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di 
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energia termica per riscaldamento e per raffrescamento. La specifica tecnica è rivolta alle 
applicazioni previste dalla UNI EN ISO 13790:2008 quali calcolo di progetto (design rating), 
valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo in condizioni standard (asset rating) o in 
particolari condizioni climatiche e d’esercizio (tailored rating). 
La UNI/TS 11300-2 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del 
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la 
produzione di acqua calda sanitaria" fornisce dati e metodi per la determinazione: 
- del fabbisogno di energia utile per acqua calda sanitaria; 
- dei rendimenti e dei fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari dei sistemi di 
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria; 
- dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione 
dell'acqua calda sanitaria e si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o 
esistenti. 
Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 : Definizione dei valori limite di fabbisogno di energia 
e di trasmittanza per la detrazione del 55% 
Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008 – Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 
11-quarterdecie, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 
Sostituisce integralmente l’abrogata legge 46/90 della quale restano in vigore solamente 
degli articoli: 8 – Finanziamento dell’attività di normazione tecnica – , 14 –Verifiche e 16 – 
Sanzioni. Riguardo all’articolo 6 della “vecchia” L. 46/90 inerente le sanzioni, le medesime 
trovano applicazione ma in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dal 
nuovo DM 37/08. Il presente decreto si applica agli impianti posti al sevizio degli edifici , 
indipendentemente alla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative 
pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzioni si applica a partire dal punto di 
consegna della fornitura. 
Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: 
- Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, delle energia elettrica, 
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche’ gli impianti per l’automazione 
di porte, cancelli e barriere; 
- Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 
- Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di 
qualsiasi natura o specie, comprese le opere evacuazione dei prodotti della combustione e 
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 
- Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 
- Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 
- Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di 
scale mobili e simili; 
- Impianti di protezione antincendio. 
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Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in 
attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, 
per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto 
Legge n. 17 del 26 febbraio 2007 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative. Disposizioni di delegazione legislativa". 
Decreto Legislativo N. 311 del 29 dicembre 2006 - "Disposizioni correttive ed integrative 
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, 
relativa al rendimento energetico nell'edilizia" Deliberazione della Giunta Regionale 
(Lombardia) n. 6/36262 del 22/05/1998 Approvazione delle linee guida per la gestione 
del rischio  
Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 – attivazione della direttiva 2002/91 CE 
relativa al rendimento energetico nell’edilizia 
Regione Lombardia Legge 21 dicembre 2004, n. 39 (II Supplemento ordinario al Bollettino 
ufficiale Lombardia 24 dicembre 2004 n. 52) - Norme per il risparmio energetico negli edifici 
e per la riduzione delle emissioni inquinanti climalteranti 
D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 - Regolamento recante norme per la progettazione, 
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del 
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4 della legge 9/1/91 n. 
10; 
Legge n. 10 del 09/01/91 – Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in 
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia”. 
Legge n, 373 del 30 aprile 1976 - regolamento di attuazione (D.P.R. 28 giugno 1977 n. 
1052) e determinazione delle zone climatiche (D.M. 10 marzo 1977). 
 
AMIANTO 
Legge Regionale 23 Luglio 2012 n. 14 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 
settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento 
dell’amianto) 
Legge Regionale 13 marzo 2012 , n. 4 - Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio 
esistente e altre disposizioni in materia urbanistico edilizia – At.11 (Norme per la 
conversione delle coperture in cemento amianto) 1. Alla l.r. 12/2005 è apportata la seguente 
modifica: a) dopo l’articolo 73 è inserito il seguente capo: «capo III-Bis- Norme per la 
conversione di coperture in cemento amianto Art. 73-bis - comma 1 
Decreto 12 gennaio 2011, n. 30 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 
Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 
241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana 
n. 72 del 29 marzo 2011) 
D. Lgs 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'art 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - con particolare 
riferimento al Capo III "Protezione dai rischi connessi all'esposizione 
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all'amianto" artt. da 246 al 265. 
Decreto 12 marzo 2008: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Modalita' 
attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, 
concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende 
interessate agli atti di indirizzo ministeriale. 
Decreto Legislativo 257 del 25 luglio 2006 - Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa 
alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. 
La nuova normativa prevede l’obbligo prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di 
manutenzione degli stabili, di effettuare una valutazione preventiva per poter individuare la 
presenza di materiali contenenti amianto. 
Gli interventi di bonifica dovranno essere effettuati da una Ditta specializzata iscritta iniziare 
la bonifica il datore di lavoro dovrà predisporre un piano di lavoro ai sensi dell’art. 59 (lavori 
di demolizione o rimozione dell’amianto), comma 2, del D.Lgs. 626/94: Copia del piano 
dovrà essere inviata all’organo di vigilanza ( Servizio di prevensione e sicurezza degli 
ambienti Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL) almeno trenta giorni prima dell’inizio dei 
lavori (art. 5, comma 5, del D.Lgs. 626/94). 
Deliberazione del 10 luglio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. Disponibilita' attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 - bonifica dei siti, e 
nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto. 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (detto "Codice 
dell'ambiente" modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 e dal Decreto 
Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4) 
Decreto del 3 agosto 2005 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. 
Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica. 
Decreto del 14 dicembre 2004: Ministero della Salute. Divieto di installazione di materiali 
contenenti amianto intenzionalmente aggiunto. 
D.M. n. 248 del 29 luglio 2004 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio -
Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e
beni di amianto e contenenti amianto.
L.R. 29 settembre 2003 n.17 - Regione Lombardia - Norme per il risanamento
dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto. La legge regionale 23 settembre 2003
dispone l'erogazione dei contributi a fondo perduto ai comuni per il risanamento
dell'ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, vale a dire
superfici inferiori a trenta metri quadrati e quantitativi inferiori a quattrocentocinquanta
chilogrammi.
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio Decreto 18 marzo 2003, n. 101
Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale
interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n.
93. (GU n.106 del 9-5-2003 )
Decreto del 25 Luglio 2001 Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente “Ampliamento
delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica per rendere
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innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992 n. 257, 
recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. 
Decreto del 20 agosto 1999 Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per 
gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dalla legge 
27/03/1992 n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. 
Decreto Ministeriale del 12 febbraio 1997 Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi 
dell’amianto. 
Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997- "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui 
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio 
Decreto Ministeriale del 14 maggio 1996 Normative e metodologie tecniche per gli 
interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere nnocuo l’amianto, previsti dalla legge 
27/03/1992 n. 257, recante: “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. 
Decreto Ministeriale del 06 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di 
applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27/03/1992, n. 257, 
relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto. 
Legge ordinaria del Parlamento n. 257 del 27/03/1992 Norme relative alla cessione 
dell’impiego dell’amianto. 
Decreto legislativo n. 277/1991, "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, 
n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori 
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a 
norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212" 
 
NOTA BENE: nel corso del 2010 l’Amministrazione comunale ha avviato un’azione 
finalizzata alla rilevazione di tutti i materiali contenenti amianto, pertanto ai sendi del D.Lgs 
9/04/2008 n. 81 , in base a quanto previsto dal D.M. 06.09.94 (normative e metodologie di 
applicazione dell’art.6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992 n. 257, 
relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto, ha provveduto ad inserire nel documento 
di valutazione dei rischi DVR la procedura per la rilevazione del rischio amianto negli 
ambienti di lavoro comunali. 
 
OPERE DA VETRAIO 
Prodotti di base – Vetro per edilizia 
UNI EN 572-1 Definizioni e proprietà generali fisiche e meccaniche 
UNI EN 572-2 Vetro Float 
UNI EN 572-3 Vetro lustro armato 
UNI EN 572-4 Vetro tirato 
UNI EN 572-5 Vetro stampato 
UNI EN 572-6 Vetro stampato armato 
UNI EN 572-7 Vetro profilato armato e non armato 
UNI EN 572-8 Forniture in dimensioni fisse 
UNI EN 572-9 Valutazione della conformità / Norma di prodotto 
Specchi 
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UNI EN 1036 Specchi di vetro float argentato per uso in interni. 
Rivestimenti 
UNI EN 1096-1 Definizioni e classificazione. 
UNI EN 1096-2 Requisiti e metodi di prova per rivestimenti di classe A, B ed S. 
UNI EN 1096-3 Requisiti e metodi di prova per rivestimenti di classe C e D. 
UNI EN 1096-4 Valutazione della conformità / Norma di prodotto. 
Vetri stratificati 
UNI EN ISO 12543-1 Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Definizioni e 
descrizione delle parti componenti. 
UNI EN ISO 12543-2 Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro stratificato di 
sicurezza. 
UNI EN ISO 12543-3 Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro stratificato. 
UNI EN ISO 12543-4 Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Metodi di prova per la 
curabilità. 
UNI EN ISO 12543-5 Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Dimensioni e finitura 
dei bordi. 
UNI EN ISO 12543-6 Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Aspetto. 
Vetri trattati termicamente 
UNI EN 1863-1 Vetro per edilizia indurito termicamente. Definizione e descrizione. 
UNI EN 1863-2 Vetro per edilizia indurito termicamente. Valutazione della conformità / 
Norma di prodotto. 
UNI EN 12150-1 Vetro per edilizia temperato termicamente. Definizione e descrizione. 
UNI EN 12150-2 Vetro per edilizia temperato termicamente. Valutazione di conformità / 
Norma di prodotto. 
Vetri trattati chimicamente 
UNI EN 12337-1 Vetro per edilizia indurito chimicamente. Descrizione e definizione. 
UNI EN 12337-2 Vetro per edilizia indurito chimicamente. Valutazione della conformità / 
Norma di prodotto. 
Vetrate isolanti 
UNI EN 1279-1 Generalità, tolleranze dimensionali e regole per la descrizione del sistema. 
UNI EN 1279-2 Metodo per la prova di invecchiamento e requisiti per la penetrazione del 
vapore d’acqua. 
UNI EN 1279-3 Prove d’invecchiamento e requisiti per la velocità di perdita di gas e per le 
tolleranza di concentrazione del gas. 
UNI EN 1279-4 Metodo di prova per le proprietà fisiche delle sigillature del bordo. 
UNI EN 1279-6 Controllo della produzione in fabbrica e prove periodiche. 
Sicurezza 
UNI EN 356 Vetro di sicurezza. Prove e classificazione contro l’attacco manuale. 
UNI EN 1063 Vetrate di sicurezza. Classificazione e prove di resistenza ai proiettili 
UNI EN 12600 Prova del pendolo. Metodo della prova di impatto e classificazione per vetro 
piano. 
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UNI EN 13541 Vetro di sicurezza. Prove e classificazione della resistenza alla pressione 
causata da esplosioni. 
Varie 
UNI 6534-74 Vetrazioni in opere edilizie. Progettazione, materiali e posa in opera. 
UNI 7143-72 Vetri piani. Spessore dei vetri piani per detrazioni in funzione delle loro 
dimensioni, dell’azione del vento e del carico neve. 
UNI 7697 Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie. 
Riferimenti normativi per il dimensionamento 
I seguenti due documenti rappresentano gli attuali riferimenti normativi in relazione al 
metodo di calcolo per il dimensionamento delle lastre di vetro: 
La normativa UNI EN 7697 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie” è la fonte 
principale per l’individuazione della tipologia di vetro da utilizzare al fine di assicurare la 
rispondenza fra le prestazioni dei vetri e i requisiti necessari per garantire la sicurezza 
all’utenza. 
ll rapporto tecnico UNI/TR 11463 “Vetro per edilizia – Determinazione della capacità 
portante di lastre in vetro piano applicate come elementi vetrari aventi funzione di 
tamponamento” anticipa quanto alla futura EN 13474 relativamente al dimensionamento e 
calcolo delle vetrazioni. 
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei 
montacarichi. 
UNI EN 12758 Vetrazioni e isolamento acustico per via aerea. Descrizioni del prodotto e 
determinazione delle proprietà. 
UNI EN 12898 Determinazione dell’emissività. 
UNI EN 673 Determinazione della trasmittanza termica (valore U). Metodo di calcolo 
UNI EN 674 Determinazione della trasmittanza termica (valore U). Metodo della piastra 
calda con annello di guardia. 
UNI EN 675 Determinazione della trasmittanza termica (valore U). Metodo dei 
termoflussimetri. 
UNI EN 1288-1 Determinazione della resistenza a flessione del vetro. Principi fondamentali 
delle prove sul vetro. 
UNI EN 1288-2 Determinazione della resistenza a flessione del vetro. Prova con doppi anelli 
concentrici su provini piani su grandi superfici sollecitate. 
UNI EN 1288-3 Determinazione della resistenza a flessione del vetro. Prova con provino 
supportato su due punti (flessione in quattro punti). 
UNI EN 1288-4 Determinazione della resistenza a flessione del vetro. Prova su vetro 
profilato. 
UNI EN 1288-5 Determinazione della resistenza a flessione del vetro. Prova con doppi anelli 
concentrici su provini piani su piccole superfici sollecitate. 
UNI EN 410 Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate. 

AMBIENTE 
Legge 28 dicembre 2015, n. 221 
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Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016) 
Decreto Legge N. 2 del 25 gennaio 2012 - Misure straordinarie e urgenti in materia 
ambientale. 

SMALTIMENTO RIFIUTI 
La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti è rappresentata dal Decreto 
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, emanato in attuazione della Legge 308/2004 “delega 
ambientale” e recante “norme in materia ambientale”. 
Tale decreto dedica la parte IV alle “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei 
siti inquinati” (articoli 177 – 266) ed ha abrogato una serie di provvedimenti precedenti tra cui 
il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto Decreto “Ronchi”, che fino alla 
data di entrata in vigore del D.lgs. 152/06 ha rappresentato la legge quadro di riferimento in 
materia di rifiuti. La gerarchia di gestione dei rifiuti è disciplinata dall’art. 179 del D.Lgs. 
152/06 “ Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti” che stabilisce quali misure prioritarie la 
prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti seguite da misure 
dirette quali il recupero dei rifiuti mediante riciclo, il reimpiego, il riutilizzo o ogni altra azione 
intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all’uso di rifiuti come fonte di energia. 
Il decreto quindi persegue la linea già definita dal Decreto “Ronchi”, per priorità della 
prevenzione e della riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, a cui seguono 
solo successivamente il recupero (di materia e di energia) e quindi, come fase residuale 
dell’intera gestione, lo smaltimento (messa in discarica ed incenerimento). 
La classificazione dei rifiuti presente nel D.lgs. 152/06 distingue i rifiuti secondo l’origine in 
rifiuti urbani e rifiuti speciali, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e non 
pericolosi. 
Decreto Ministeriale 11 maggio 2015 n. 82 – Ministero della Difesa – Regolamento per la 
definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione 
all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati belici, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, della Legge 1° ottobre 2012, n. 177. 
Decreto Direttoriale del 7 ottobre 2013 n. 4522 Normativa nazionale - Programma 
nazionale di prevenzione dei rifiuti 
Decreto Legge del 14 gennaio 2013, n. 1 convertito in legge dalla Legge 1 febbraio 2013 
n. 11 – Normativa nazionale - Legge 1 febbraio 2013, n. 11 conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il
superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di
inquinamento ambientale.
Decreto Legislativo N. 186 del 27 ottobre 2011 - Disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.
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CODICE CER RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI CODICI CER 
(Catalogo Europeo dei Rifiuti) 
A partire dal 1 giugno 2015, ai fini della codifica dei rifiuti, si deve far riferimento 
esclusivamente al nuovo Catalogo Europeo 
dei Rifiuti, di cui alla Decisione 2014/955/Ue. Rispetto al passato, sono stati aggiunti tre 
nuovi codici: cod. 010310* - fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminia contenenti 
sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07; 
cod.160307* - mercurio metallico; cod.190308* - mercurio parzialmente stabilizzato , e 
hanno subito modifiche numerose descrizioni di codici già esistenti. 
 
NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 
Dal 1 giugno 2015 deve altresì essere applicato il Regolamento 1357/2014/Ue, che riscrive 
le caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Tale Regolamento modifica consistentemente i criteri 
di classificazione dei rifiuti speciali, coordinandoli con le disposizioni contenute nel 
Regolamento 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e 
delle miscele (c.d. Regolamento CLP). 
 
RESISTENZA AL FUOCO 
Si intende per resistenza al fuoco la capacità di un sistema (parete, controparete, 
controsoffitto ecc..) di mantenere per un certo periodo di tempo, espresso in minuti, le 
seguenti caratteristiche R.E.I.: 
R = resistenza meccanica (stabilità statica) 
E = tenuta al passaggio di fumi e fiamme . 
I = isolamento termico (non innalzamento della temperatura delle termocoppie applicate 
sulla superficie del del sistema non esposta alla fiamma oltre i 150° C) 
I diversi ambienti di un edificio, a seconda del carico d’incendio, saranno divisi in 
compartimenti REI o EI dalla Classe 15’ alla 180’ (dal quarto d’ora alle tre ore di resistenza 
al fuoco). 
Leggi, Decreti, Norme e Circolari, riguardanti argomenti generali e specifici della protezione 
al fuoco negli edifici, sono alla base delle scelte progettuali soggette al controllo della 
Prevenzione Incendi da parte dei Comandi dei V V.F. 
Con il decreto del 16 febbraio 2007 l’Italia recepisce il sistema europeo di classificazione di 
resistenza al fuoco dei prodotti e delle opere da costruzione in merito a: 
- Metodi di prova, contenuti nelle Norme europee relative, e le procedure per la 
determinazione della classe di resistenza al fuoco. 
- Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi 
strutturali; 
- Euro-codici recanti metodi comuni per calcolare la resistenza al fuoco dei prodotti strutturali 
Il Decreto , all’Art.2 , stabilisce inoltre le modalità per la classificazione di resistenza al fuoco 
degli elementi costruttivi in tre differenti casi: 
- Modalità in base ai risultati di prova. 
- Modalità in base ai risultati di calcolo 
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- Modalità in base a confronti tabellari 
Infine l’Art. 4 dello stesso Decreto stabilisce che gli elementi costruttivi, per i quali è 
prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, possono essere installati ovvero costruiti 
in opere destinate ad attività soggette ai regolamenti di prevenzione incendi, in presenza di 
certificazione redatta da professionista in conformità al decreto del Ministero dell’Interno 4 
maggio 1998, che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate 
all’art .2, commi 4,5, 6 del presente decreto. 
Dopo la scadenza del periodo di transizione , il Ministero dell’Interno, procederà 
all’emissione di un altro DM che aggiornerà e migliorerà la comprensione delle metodologie 
di classificazione di resistenza al fuoco ai sensi anche delle eventuali avvenute variazioni e/o 
puntualizzazioni sulle Norme europee di test e metodi di valutazione. Più di quaranta Norme 
(EN) sui metodi di tests e classificazioni , redatte dai Gruppi di lavoro (WG) del TC 127 
(Comitato Tecnico per la Protezione al Fuoco), per la valutazione e la classificazione della 
resistenza al fuoco di elementi costruttivi 
strutturali e non portanti, sono state varate dal CEN dal 1999 e la loro presa in carico dagli 
Stati Membri (MS) e’ stata attivata in questi ultimi anni. L’elenco aggiornato e’ disponibile 
nella sezione Normative di riferimento 
Decreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3) - Ministero dell'Interno 
- Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio 
installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 
Decreto 30 aprile 2012 : Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 
l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per 
autotrazione idriche e ai gruppi di pompaggio. 
DPR 1 agosto 2011, n. 151 contenente il "Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, (con abrogazione integrale 
del d.m. 16 febbraio 1982 e del d.P.R. n. 37 del 1998) a norma dell'articolo 49, comma 4-
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122". 
Individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei 
progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a 
specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla 
vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento le attività industriali a rischio di 
incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. Con il nuovo 
regolamento di prevenzione incendi sono state incluse anche alcune attività sportive che 
non rientravano tra gli impianti sportivi (già soggetti al pari dei locali di pubblico spettacolo 
agli obblighi di prevenzione incendi). 
Infatti, il DPR 151/2011, nella tabella delle attività soggette agli obblighi include, al punto 65: 
“Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a 
carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie 
lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di 
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qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.” A seguito del DPR 
151, quindi, la situazione è la seguente: 
- al di sotto delle 100 persone non sono previsti obblighi di presentazione della SCIA o di
documentazione, ma la sicurezza antincendio deve essere valutata lo stesso e devono
essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio;
- sopra le 100 persone e fino a 200 i locali rientrano nella categoria B. Pertanto, entro la
stessa data del 6 ottobre 2012 i titolari dei locali dovranno aver ricevuto l’approvazione del
progetto dai VVF e presentato la SCIA antincendio;
- sopra le 200 persone presenti questi locali sono in categoria C. Pertanto, trattandosi di
attività che non erano presenti nel precedente elenco di attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi, i titolari devono acquisire il parere favorevole sul progetto e presentare
la SCIA entro il 6 ottobre del 2012. A tale richiesta far seguito certamente un sopralluogo per
il CPI.
DM 13 luglio 2011 – Regola tecnica sui gruppi elettrogeni . Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati
a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unita’ di cogenerazione
a servizio di attivita’ civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. Nella GU
n. 169 del 22-7-2011 è stato pubblicato il nuovo decreto di prevenzione incendi sui gruppi
elettrogeni, che abroga il precedente decreto del 2007.
Decreto 15 marzo 2005 “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati
in attivita’ disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al
sistema di classificazione europeo” . Il presente decreto stabilisce, in conformita’ a quanto
previsto dal decreto recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da
impiegarsi nelle opere per le quali e’ prescritto il requisito della sicurezza in caso di
incendio», le caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti installati in
attivita’ ricomprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di
prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane previste dal decreto ministeriale 26 giugno
1984, e successive modifiche ed integrazioni. Laddove per i prodotti sono prescritte
caratteristiche di incombustibilita’ ovvero e’ richiesta la classe 0 (zero) di reazione al fuoco,
sono utilizzati prodotti di classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di classe (A1FL) per
impiego a pavimento e di classe (A1L) per l’isolamento di installazioni tecniche a prevalente
sviluppo lineare.
Sistema di classificazione europeo in base alla reazione al fuoco
Le classi di reazione al fuoco previste dal sistema di classificazione europeo (cosiddette
Euroclassi) sono contraddistinte dalle seguenti lettere: A1 – A2 – B – C – D – F. Con il
Decreto del Ministero dell’Interno in data 10 marzo 2005 sono stati presi in carico i
metodi di test e le classificazioni di reazione al fuoco europee relative ai prodotti marcati CE.
La classe A1 è assegnata ai materiali incombustibili (corrispondente alla vecchia Classe 0).
La Classe A2 è assegnata ai prodotti debolmente combustibili (corrispondente alla vecchia
Classe 1)
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La classe di cerificazione al fuoco è accompagnata dalle due classificazioni accessorie di 
seguito riportate: lettera s (Smoke) accompagnata da un numero da 0 a 3, lettera d 
(dripping, gocce/particelle aderenti) accompagnata da un numero da 0 a 2. 
La Classe B (corrispondente alla vecchia Classe 1 per i primi 5 livelli di classificazione) 
prevede anch’essa l’esplicitazione degli indici s e d. 
La classe F è assegnata ai materiali la cui reazione al fuoco non sia determinata. I criteri di 
certificazione sono diversi a seconda che si tratti di materiali per pavimenti o per pareti e 
soffitti.Nel caso di pavimenti, alla lettera che indica la classe di appartenenza viene aggiunta 
la sigla FL (Floor). I prodotti dovranno essere marcati CE per poter essere immessi sul 
mercato dell’area Economica Europea e quando previsto devono riportare, nelle 
informazioni che accompagnano la marcatura, 
l’indicazione della classe di reazione al fuoco. 
Le norme che regolamentano la prevenzione incendi, attualmente in vigore sono state 
emanate essenzialmente da tre fonti: 
- Ministero della sanità,
- Ministero per l'industria ed il commercio,
- Ministero degli interni,
La normativa vigente è costituita da leggi e relativi regolamenti di attuazione, circolari
ministeriali e lettere circolari divenute leggi grazie all'art. 22 del D.P.R. del 29/07/1982.
UNI 11443 : Sistemi fissi antincendio - Sistemi di tubazioni - Valvole di intercettazione
antincendio La norma tratta le valvole realizzate in materiale termoplastico, acciaio, ghisa e
lega di rame utilizzabili per il sezionamento degli impianti di estinzione d'incendio fissi. La
presente norma specifica i requisiti minimi cui  la valvola deve soddisfare e la sua modalità
d'installazione. Essa si applica ad una valvola impiegata nelle seguenti condizioni:
a) ad una pressione operativa (PFA) massima di 16 bar compresi;
b) per funzionare ad una temperatura d'esercizio di riferimento di 20 °C.
La valvola deve essere del tipo a quarto di giro, a sfera, a farfalla, oppure lineare a globo o a
saracinesca.
UNI ISO 15779 Installazioni fisse antincendio - Sistemi estinguenti ad aerosol condensato -
Requisiti e metodi di prova per componenti e progettazione, installazione e manutenzione
dei sistemi - Requisiti generali La norma specifica i requisiti e descrive i metodi di prova per i
componenti e fornisce raccomandazioni per la progettazione, installazione, prova,
manutenzione e sicurezza dei sistemi estinguenti ad aerosol condensato, nonchè le
caratteristiche degli agenti estinguenti. La norma tratta i sistemi estinguenti ad aerosol
condensato per applicazioni a saturazione totale, relativi a edifici, impianti industriali e altre
applicazioni specifiche, che utilizzano aerosol elettricamente non conduttivi e per i quali sono
attualmente disponibili dati sufficienti per consentire la verifica delle caratteristiche di
prestazione da parte di un'autorità indipendente. Sostituisce : UNI CEN/TR 15276-1:2009 -
UNI CEN/TR 15276-2:2009
UNI/TR 11438:2012 Installazioni fisse antincendio - Gruppi di pompaggio - Istruzioni
complementari per l'applicazione della UNI EN 12845 (sprinkler) Il rapporto tecnico fornisce



 

 
 

Intervento in materia di edilizia comunale della residenza via Pradegiana Bellano – Capitolato speciale d’appalto 
 

pag. 135 di 581 
 

le istruzioni complementari per l'applicazione della UNI EN 12845 relativamente alle 
alimentazioni 
UNI EN 12845 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, 
installazione e manutenzione. La norma indica i requisiti e fornisce indicazioni per la 
progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi a sprinkler in edifici e impianti 
industriali.  
In base alla nuova norma, le aree e i locali da proteggere vengono classificati (articolo 6 e 
allegati A, B e C della norma), in base al tipo di attività ed al carico di incendio, in tre classi di 
rischio: 
- rischio basso (LH) che si riferisce ad attività che presentano basso carico di incendio, 
bassa combustibilità e con compartimenti antincendio non più grandi di 126 m2 con una 
resistenza al fuoco di almeno 30 minuti; 
- rischio medio (OH), suddiviso in quattro gruppi, che si riferisce ad attività che presentano 
un medio carico di incendio e media combustibilità nelle aree di processo o di lavorazione; 
- rischio alto (HH), suddiviso in due gruppi: 
a) alto rischio di processo che si riferisce ad attività che presentano alto carico di incendio, 
alta combustibilità ed in grado di sviluppare in tempi brevi un violento incendio; 
b) alto rischio di stoccaggio che si riferisce invece a depositi di materiali nei quali l’altezza di 
magazzinaggio eccede determinati limiti descritti nella norma. 
Norma UNI 9795 "Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di 
allarme d’incendio - Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori ottici 
lineari di fumo e punti di segnalazione manuali", che prescrive i criteri per la realizzazione e 
l’esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme 
d’incendio. 
Decreto N. 37 del 22 gennaio 2008 sulla sicurezza degli impianti 
Decreto 10 marzo 2005 Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da 
impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio. 
Decreto 21 giugno 2004: Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza 
al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura 
D.L. 626/94 art. 4, comma 5 lettera a) Obbligo del datore di lavoro a designare, ove previsto, 
il personale addetto alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze, art. 19, comma 
1 lettera c) Attribuzioni del rappresentante della sicurezza in materia di prevenzione incendi, 
art. 21, comma 1 lettera e) Informazione dei lavoratori in materia di lotta antincendio e 
procedure di evacuazione, art. 22, comma 5 formazione dei lavoratori in materia di lotta 
antincendio, procedure di evacuazione e gestione delle emergenze 
D.M. del 27/03/1985 Elenco aggiornato delle attività soggette alle visite di controllo e 
determinazione della periodicità di tali visite. Tutte le attività riportate nell'elenco debbono 
ottenere, per avere dalle autorità competenti il rilascio o il rinnovo della licenza di esercizio, il 
"Certificato di Prevenzione Incendi" (CPI) che viene rilasciato dai Comandi dei Vigili del 
Fuoco previo accertamento delle misure di sicurezza attuate 
D.M. del 30/11/1983 - termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi 
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D.P.R. n. 577 29/07/1982 - Attribuzione dei compiti di vigilanza e prevenzione incendi al
Corpo dei Vigili del Fuoco
D.P.R. n. 547 27/04/1955 - Individuazione di due categorie di attività per le quali è
necessario adottare misure di prevenzione incendi a tutela dell'incolumità degli addetti:
1. Aziende e lavorazioni in cui si svolgono attività che comportano l'uso o la detenzione di
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti.
2. Aziende che per dimensione, ubicazione o altre ragioni presentano pericolo per gli addetti.
Oltre alla normativa di carattere generale esistono norme specifiche per limitare i pericoli
d'incendio in autorimesse, depositi di liquidi infiammabili, impianti termici, forni, ascensori,
depositi di bombole contenenti gas compressi o liquefatti, cinema, teatri, locali per riunioni di
vario genere, scuole, ecc.
MANO D'OPERA Rilevazione del costo della mano d’opera Il costo della mano d’opera è
legato alla produttività; I costi orari della mano d'opera, comprensivi della retribuzione, dei
contributi ed oneri si riferiscono ai costi della mano d'opera distinti per ciascuna qualifica:
operaio specializzato, operaio qualificato e operaio comune. L’ aggiornamento dei costi
relativi alla mano d’opera viene fatto utilizzando il Bollettino della Camera di Commercio
della Provincia di Milano.
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE») e della Legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del Decreto Legge 13
maggio 2011, n. 70, abrogato dal Decreto legge n. 201/2011 del 06.12.2011,
successivamente reintrodotto dalla legge n° 98 del 9 agosto 2013, all’interno del Listino
Prezzi è stata introdotta una colonna “% INC. MO” a sostituzione della preesistente colonna
“TOTALE” nella quale viene indicata l’incidenza percentuale del costo della mano d’opera
nel prezzo delle lavorazioni al fine di determinare il costo del personale all’interno della
lavorazione, al netto delle spese generali e utili.
Il costo totale della mano d’opera riferito alla lavorazione, sarà dato del costo unitario della
mano d’opera moltiplicato per la quantità di progetto.

NOLEGGI Norme generali di settore 
Le macchine, gli attrezzi, i materiali e le opere date a noleggio dall'Appaltatore, debbono 
essere conformi alle normative vigenti, in perfetto stato e completi degli accessori per i loro 
impiego. E' a carico dell'Appaltatore la manutenzione di detti mezzi dati a noleggio per la 
loro conservazione in costante efficienza. 
I noleggi, salvo diverse precisazioni, verranno retribuiti per le giornate e/o le ore di effettivo 
lavoro, in base ai prezzi dell'EP., rimanendo escluso ogni altro compenso per qualsiasi 
causa, e verranno riconosciuti solo quando non risulti già l'obbligo di tale prestazione da 
parte dell'Appaltatore in forza del contratto o perché incorporata in prezzi appositi. 
Tutti i noleggi , trasporti e movimentazioni, presenti nel capitolo NC e necessari per la 
esecuzione delle opere compiute nel listino si intendono compresi nei prezzi indicati, Nessun 
onere può quindi essere aggiunto ai prezzi delle opere compiute, pertanto i prezzi di 
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noleggio, trasporti e movimentazione , sono espressi al solo fine della formulazione di Prezzi 
Aggiunti o Nuovi prezzi e nella cui formulazione si dovrà tener conto del disposto dell’art. 32, 
comma 4 del D.P.R. 207/2010. 
I prezzi di noleggio per tutti i mezzi e le attrezzature indicati nel listino, comprendono sempre 
gli oneri del trasporto in cantiere e della manutenzione per la conservazione in efficienza, dei 
consumi energetico, carburanti, e lubrificanti necessari , degli attrezzi d’uso e della loro 
sostituzione, di ogni equipaggiamento di corredo e/o di ricambio , nonché della 
renumerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza continua o 
discontinua (ove opportuno in relazione al tipo di mezzo o attrezzatuta) necessari per 
garantire continua piena efficienza e funzionalità. 

TRASPORTI Norme generali di settore 
Ai sensi dell’ex art.32 comma 4 – punto f del D.P.R. 207/2010 “ Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del D. Lsg. 12 Aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, le spese 
per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera sono comprese nel prezzo dei lavori in 
qualità di spese generali e pertanto sono da intendersi a carico dell’esecutore. 

PICCOLE ATTREZZATURE Norme generali di settore 
Ai sensi dell’ex art.32 comma 4 – punto g del D.P.R. 207/2010 “ Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del D. Lsg. 12 Aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, le spese 
per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione pienea e 
perfetta dei lavori sono comprese nel prezzo dei lavori in qualità di spese generali e pertanto 
sono da intendersi a carico dell’esecutore. 

NORME UNI PER DISEGNO TECNICO 
UNI ISO 128-1 Disegni tecnici – Principi generali di rappresentazione – Introduzione e indice 
La norma fornisce le regole generali per l'esecuzione dei disegni tecnici e presenta inoltre la 
struttura incluso un indice delle altre parti della ISO 128; tale norma specifica la 
rappresentazione grafica di oggetti sui disegni tecnici allo scopo di facilitare lo scambio di 
informazioni a livello internazionale sui disegni e garantisce l'uniformità grazie ad un sistema 
chiaro e comprensibile applicabile a più funzioni tecniche. La presente parte della ISO 128 è 
applicabile a tutti i tipi di disegni tecnici, per esempio, quelli utilizzati nell'ingegneria 
meccanica e nelle costruzioni (architettura, ingegneria civile, costruzioni navali). 
La norma si applica sia ai disegni eseguiti manualmente sia a quelli assistiti all'elaboratore e 
non si applica ai modelli a 3D. 
Princìpi di base dei disegni tecnici (secondo le Norme UNI) 
Le rappresentazioni grafiche nel disegno tecnico devono considerare i seguenti elementi: 
• disposizione degli elementi grafici nei fogli da disegno (secondo ISO 5457);
• riquadro delle iscrizioni secondo ISO 7200 (per i disegni di meccanica) o ISO 9431 (per
quelli di costruzione);
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• rappresentazione degli oggetti secondo ISO 128;
• dimensioni, secondo ISO 129;
• scritte, secondo ISO 3098-0;
• numeri di posizione secondo ISO 6433;
• grandezze, unità e simboli, secondo ISO 31-1 e ISO 1000;
• simboli e avvisi di protezione secondo ISO 16016.
Le specifiche geometriche devono essere conformi alle regole inerenti alle seguenti
norme:
Per quanto riguarda la parte meccanica
• ISO 286-1 e ISO 8015 per le indicazioni delle tolleranze e delle dimensioni lineari;
• ISO 1101, ISO 2692, ISO 5458 e ISO 7083, per le indicazioni delle tolleranze dimensionali
e geometriche;
• ISO 1302 e ISO 8785 per le indicazioni relative allo stato delle superfici e alle imperfezioni;
• ISO 3040 per le indicazioni relative a parti coniche;
• ISO 5459 per gli elementi ed i sistemi di riferimento.
Per le costruzioni civili:
• ISO 6284 per l’indicazione degli scostamenti limite;
• ISO 8560 per l’indicazione delle dimensioni, delle linee e quadrettature modulari;
• ISO 11091 per i disegni di paesaggi.
Per i materiali ed i processi tecnologici le indicazioni geometriche devono essere conformi
alle regole enunciate nelle norme applicabili nei diversi ambiti industriali, quali:
• ISO 2553 per indicazione di saldature, brasature e giunti saldati;
• ISO 2768 per indicazione di tolleranze generali su pezzi lavorati di macchina;
• ISO 10135 per indicazione di tolleranze su pezzi fusi;
• ISO 13715 per indicazione di tolleranze su spigoli;
• ISO 15785 per indicazione di collegamenti per incollaggio, piegatura e pressione;
• ISO 15787 per indicazione di trattamenti termici.



Intervento in materia di edilizia comunale della residenza via Pradegiana Bellano – Capitolato speciale d’appalto 
 

5. Allegato 1 – Schede tecniche tipologiche
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5.1. Serramenti 
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5.2. Persiane 
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